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Artículo 1.-	 El	 Reglamento	 Nacional	 de	 Edificaciones	 tiene	 por	 objeto	 normar	 los	
criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas 
y	 las	Edificaciones,	permitiendo	de	esta	manera	una	mejor	ejecución	de	 los	Planes	
Urbanos. 






Artículo 3.- Las Municipalidades Provinciales podrán formular Normas complementarias 
en	función	de	las	características	geográficas	y	climáticas	particulares	y	la	realidad	cultural	
de su jurisdicción. Dichas normas deberán estar basadas en los aspectos normados en 
el	presente	Título,	y	concordadas	con	lo	dispuesto	en	el	presente	Reglamento.
Artículo 4.-	El	Reglamento	Nacional	de	Edificaciones	comprende	tres	títulos.
El Título Primero norma las Generalidades y constituye la base introductoria a las 
normas contenidas en los dos títulos siguientes. 
El Título Segundo norma las Habilitaciones Urbanas y contiene las normas referidas a 
los	tipos	de	habilitaciones,	los	componentes	estructurales,	las	obras	de	saneamiento	y	
las obras de suministro de energía y comunicaciones. 
El	Título	Tercero	norma	las	Edificaciones	y	comprende	las	normas	referidas	a	arquitectura,	
estructuras,	instalaciones	sanitarias	e	instalaciones	eléctricas	y	mecánicas.
Artículo 5.-	 Para	 garantizar	 la	 seguridad	 de	 las	 personas,	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 la	
protección	 del	 medio	 ambiente,	 las	 habilitaciones	 urbanas	 y	 edificaciones	 deberá	
proyectarse	y	construirse,	satisfaciendo	las	siguientes	condiciones:
a) Seguridad:
 Seguridad estructural, de manera que se garantice la permanencia y la 
estabilidad de sus estructuras.
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 Seguridad en caso de siniestros, de manera que las personas puedan evacuar 
las	edificaciones	en	condiciones	seguras	en	casos	de	emergencia,	cuenten	con	
sistemas contra incendio y permitan la actuación de los equipos de rescate.
 Seguridad de uso,	de	manera	que	en	su	uso	cotidiano	en	condiciones	normales,	





 Accesibilidad, de manera que permitan el acceso y circulación a las personas 
con discapacidad
c) Habitabilidad:
 Salubridad e higiene,	de	manera	que	aseguren	la	salud,	integridad	y	confort	de	
las personas.
 Protección térmica y sonora, de manera que la temperatura interior y el ruido 
que	se	perciba	en	ellas,	no	atente	contra	el	confort	y	la	salud	de	las	personas	
permitiéndoles realizar satisfactoriamente sus actividades.
d) Adecuación al entorno y protección del medio ambiente
 Adecuación al entorno, de manera que se integre a las características de la 
zona de manera   armónica.
 Protección del medio ambiente, de manera que la localización y el 
funcionamiento	de	las	edificaciones	no	degraden	el	medio	ambiente.
























Artículo 1.-	 Para	 cumplir	 con	 su	 objetivo,	 el	 presente	 Reglamento	 Nacional	 de	
Edificaciones	se	basa	en	los	siguientes	principios	generales:
a) De la Seguridad de las Personas





desastres naturales o los provocados por las personas.
	 Brindar	a	las	personas	involucradas	en	el	proceso	de	ejecución	de	las	edificaciones,	
condiciones	de	seguridad	suficientes	para	garantizar	su	integridad	física.
b) De la Calidad de Vida
	 Lograr	 un	 hábitat	 urbano	 sostenible,	 capaz	 de	 otorgar	 a	 los	 habitantes	 de	 la	
ciudad	 espacios	 que	 reúnan	 condiciones	 que	 les	 permitan	 desarrollarse	
integralmente tanto en el plano físico como espiritual.
	 Garantizar	la	ocupación	eficiente	y	sostenible	del	territorio	con	el	fin	de	mejorar	
su	valor	en	beneficio	de	la	comunidad.	
 El suelo para ser usado en actividades urbanas debe habilitarse con vías y 
contar	 con	 los	 servicios	 básicos	 de	 agua,	 desagüe,	 electrificación	 y	
comunicaciones,	que	garanticen	el	uso	óptimo	de	las	edificaciones	y	los	espacios	
urbanos circundantes.
 Proponer el empleo de tecnologías capaces de aportar soluciones que 
incrementen el bienestar de las personas.
 Reconocer el fenómeno de la globalización como vehículo de conocimiento en la 
búsqueda	de	respuestas		a	los	problemas	de	las	ciudades.
c) De la seguridad jurídica
	 Promueve	y	respeta	el	principio	de	legalidad	y	la	jerarquía	de	las	normas,	con	
arreglo a la Constitución y el Derecho.
 Las autoridades que intervienen en los procedimientos de Habilitación Urbana y 
de	Edificación,	lo	harán	sin	discriminación	entre	los	administrados,	otorgándoles	
trato igualitario y resolviendo conforme al ordenamiento jurídico.
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d) De la subordinación del interés personal al interés general 
	 La	ejecución	de	las	Habilitaciones	Urbanas	y	las	Edificaciones	deben	considerar	
el	interés	general	sobre	el	interés	personal,	a	fin	de	lograr	un	desarrollo	urbano	
armónico que respete los derechos adquiridos de las personas.
e) Del diseño universal
	 Promueve	 que	 las	 habilitaciones	 y	 edificaciones	 sean	 aptas	 para	 el	 mayor	
número	posible	de	personas,	 sin	necesidad	de	adaptaciones	ni	 de	un	diseño	
especializado,	 generando	 así	 ambientes	 utilizables	 equitativamente,	 en	 forma	
segura y autónoma.

































las	 Personas	 Responsables	 de	 la	 Construcción,	 las	 Municipalidades,	 las	 Personas	
Responsables	de	la	Revisión	de	Proyectos,	y	el	Ministerio	de	Vivienda,	Construcción	y	
Saneamiento. Sus derechos y responsabilidades están determinados por lo dispuesto 
en	la	presente	norma,	la	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General,	el	Código	Civil,	
el	Código	Penal,	y	 las	demás	disposiciones	que	 le	sean	aplicables;	así	como	por	 lo	
pactado en el Contrato que acuerda su intervención.
CAPITULO I
DEL PROPIETARIO




a)	 Explicar	 a	 los	 Profesionales	 Responsables	 del	 proyecto,	 las	 características	
cualitativas y cuantitativas de sus necesidades y requerimientos desde los puntos 
de	 vista	 técnico	 y	 económico,	 a	 fin	 de	 que	 éstos	 las	 conozcan	 y	 las	 tengan	
presentes.
b) Facilitar la documentación relacionada con el inmueble donde se ejecutará la 
edificación.	
c) Absolver las consultas realizadas por los Profesionales Responsables del Proyecto.
Artículo 4.-	Para	la	realización	de	trámites	administrativos	en	los	que	sea	requerido,	el	




validez mientras no se demuestre que la propiedad esta Inscrita a nombre de un tercero 































Artículo 6.- El Propietario puede reemplazar a los Profesionales Responsables del 
Proyecto,	por	otros	profesionales,	en	cuyo	caso	no	podrá	hacer	uso	de	la	documentación	
técnica	elaborada	por	el	profesional	sustituido,	salvo	autorización	expresa	de	éste.
Artículo 7.- El	Propietario	podrá	encargar	 la	ejecución	de	proyectos	de	ampliación,	
remodelación o refacción a profesionales distintos a los responsables del proyecto 
original. 









Para	 el	 desarrollo	 de	 su	 actividad,	 el	 promotor	 inmobiliario	 deberá	 contar	 con	 lo	
siguiente:
a)	 Tener	la	titularidad	del	terreno	sobre	el	que	se	ejecutará	la	edificación	o	tener	un	






de su derecho de propiedad. 

































la	 definición	 de	 las	 características	 de	 sus	 componentes,	 es	 de	 responsabilidad	 del	
profesional	que	 lo	elabora,	según	su	especialidad.	El	proyecto	debe	cumplir	con	 los	
objetivos de las normas del presente Reglamento.
Articulo 11.- Los Profesionales Responsables del Proyecto son aquellos que están 
legalmente autorizados a ejercer su Profesión e inscritos en el correspondiente Colegio 




Estructuras;	 el	 Ingeniero	 Sanitario,	 para	 el	 Proyecto	 de	 Instalaciones	 Sanitarias;	 el	
Ingeniero Electricista o Electromecánico para el Proyecto de Instalaciones Eléctricas y 
Electromecánicas. 
Para	 el	 Proyecto	 de	 Instalaciones	 de	 Gas	 Natural	 o	 Gas	 Licuado	 de	 Petróleo,	 el	
Profesional	 responsable	 puede	 ser	 un	 Ingeniero	 Mecánico,	 Ingeniero	 Industrial,	
Ingeniero	 Civil,	 Ingeniero	 Mecánico	 -	 Eléctrico,	 Ingeniero	 Mecánico	 de	 Fluidos,	
Ingeniero	Petrolero	o	Ingeniero	Petroquímico,	que	además,	cumple	con	la	normativa	
vigente	 de	 la	 autoridad	 competente	 en	Gas	Natural	 o	 en	Gas	Licuado	de	Petróleo,	
según	sea	el	caso.	
En	 caso	 se	 requieran	 proyectos	 especializados	 como	 seguridad	 integral,	 redes	 de	
información	y	otros,	se	requerirá	la	participación	del	profesional	especialista.
Artículo 12.- Los	profesionales	responsables	del	Proyecto	deben	cumplir	con:
a) Tener Título Profesional en la especialidad correspondiente.
b)	 Acreditar,	 por	 el	 Colegio	 Profesional	 al	 que	 pertenecen,	 que	 se	 encuentran	
habilitados para ejercer la Profesión.
c)	 Las	normas	y	reglamentos	vigentes,	en	la	ejecución	de	sus	servicios	profesionales.
d) Prestar personalmente sus servicios profesionales por los trabajos contratados. 
































Artículo 14.-	 Son	 responsables	 por	 las	 deficiencias	 y	 errores,	 así	 como	 por	 el	
incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración 














a)	 Tener	 Título	 Profesional,	 capacitación	 y	 experiencia	 suficientes	 para	 asumir	 la	
gerencia del Proyecto.
b)	 Encontrarse	 habilitado	 para	 ejercer	 la	 profesión,	 acreditado	 por	 el	 Colegio	
Profesional al que pertenece.
c)	 Disponer	de	profesionales	calificados	para	los	diferentes	procesos	que	incluirá	el	
desarrollo del Proyecto.
d) Resolver las contingencias que se produzcan en el desarrollo del Proyecto.




Artículo 19.- El Arquitecto es el responsable del Diseño Arquitectónico de la 
Edificación,	el	 cual	 comprende:	La	calidad	arquitectónica,	 los	cálculos	de	áreas,	 las	
dimensiones	 de	 los	 componentes	 arquitectónicos,	 las	 especificaciones	 técnicas	 del	





























urbanísticos	 y	 edificatorios	 exigibles	 para	 edificar	 en	 el	 inmueble	 correspondiente.	
Asimismo,	 es	 el	 responsable	 de	 que	 sus	 planos,	 y	 los	 elaborados	 por	 los	 otros	
profesionales	responsables	del	Proyecto,	sean	compatibles	entre	sí.
SUB-CAPITULO IV




sismorresistente. Asimismo es responsable de la correspondencia de su proyecto de 
estructuras con el Estudio de Suelos del inmueble materia de la ejecución del Proyecto. 
Este	estudio,	a	su	vez,	es	de	responsabilidad	del	Ingeniero	que	lo	suscribe.
SUB-CAPITULO V
DE LOS INGENIEROS SANITARIO, ELECTRICISTA Y ELECTROMECANICO




de su especialidad. 




DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCION
SUB-CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

































a)	 Demostrar	 capacidad	 suficiente	 para	 ejecutar	 las	 responsabilidades	 asumidas	
según	su	especialidad.
b) Aplicar las normas y reglamentos vigentes.






a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto y a las normas vigentes.
b) Disponer de la organización e infraestructura que garantice el logro de las metas de 
la obra.
c) Designar al profesional responsable de la construcción que asumirá la 




e) Formalizar las subcontrataciones de partes e instalaciones de la obra dentro de los 
límites pactados en el Contrato.
f) Entregar al cliente la información documentada sobre los trabajos ejecutados.
Artículo 26.-	 El	Constructor	 es	 responsable	 por	 las	 fallas,	 errores	 o	 defectos	 de	 la	
construcción,	 incluyendo	 las	 obras	 ejecutadas	 por	 subcontratistas	 y	 por	 el	 uso	 de	
materiales	 o	 insumos	 defectuosos;	 sin	 perjuicio	 de	 las	 acciones	 legales	 que	 pueda	
interponer	a	su	vez	en	contra	de	los	proveedores,	fabricantes	o	subcontratistas.
Artículo 27.- Las personas jurídicas que presten el servicio de construcción son 
solidariamente responsables con los profesionales designados por ellos para 
representarlos.





























DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE OBRA
Artículo 28.-	Las	obras	de	edificación	y	habilitación	urbana	requieren	la	designación	
de	un	Profesional	Responsable	 de	Obra,	 cuya	ejecución	 realizará	 directamente.	Es	
responsable	de	dirigir	la	obra	asegurándose	que	la	ejecución	de	la	misma,	se	realice	
de	 conformidad	 con	 el	 proyecto	 aprobado	 y	 la	 licencia	 respectiva,	 y	 cumpla	 con	 lo	
normado en el presente Reglamento.
     
No se requiere profesional responsable cuando se trate de la ejecución de obras que 
no	requieren	Licencia	de	Obra,	en	cuyo	caso	el	responsable	será	el	Propietario.
Artículo 29.- El Profesional Responsable de Obra debe tener Título Profesional de 
Arquitecto	 o	 de	 Ingeniero	Civil	 colegiado	 y	 contar	 con	 un	 certificado	 de	 habilitación	
profesional vigente. 
En	 el	 caso	 de	 obras	 de	 carácter	 especializado	 como:	 Redes	 de	 saneamiento	 o	




a)	 Administrar	 los	 procesos	 constructivos	 y	 cumplir	 con	 las	 pruebas,	 controles,	
ensayos e inspecciones necesarios para ejecutar las obras aprobadas.
b) Formalizar las subcontrataciones de partes e instalaciones de la obra dentro de los 
límites pactados en el Contrato.
c) Firmar las actas de inicio y de entrega de la obra.
d) Resolver las contingencias que se produzcan en la ejecución de la obra.
e) Solicitar al cliente la aclaración de los aspectos ambiguos o incompatibles entre 
planos	o	entre	estos	y	las	especificaciones.
f) Cumplir con las disposiciones relacionadas con los cambios o respuestas a 
consultas sobre cualquier aspecto de la obra.

































j)	 Dirigir	 la	 obra	 comprobando	 la	 participación	 de	 personal	 calificado	 y	 preparado	
para asumir los procesos asignados de la construcción.
k) Elaborar y organizar la información sobre los procesos empleados durante la 
ejecución de la construcción.




incorporados a la obra.
Artículo 31.- Si	al	momento	de	solicitarse	la	licencia	de	habilitación	urbana	o	de	obra,	
no	 se	 hubiera	 designado	 al	 Profesional	 Responsable	 de	 la	 Obra,	 éste	 deberá	 ser	
acreditado antes del inicio de la obra.
Artículo 32.- El Profesional Responsable puede ser sustituido por otro profesional. 
Esta designación debe ser puesta en conocimiento de la Municipalidad respectiva.
Artículo 33.- Durante	la	ejecución	de	obras	de	edificación	se	deberá	llevar	un	Cuaderno	
de Obra.
El Cuaderno de Obra es un documento con páginas numeradas que se mantiene en 
ésta	durante	su	ejecución,	y	en	el	cual	se	consignan	las	instrucciones	y	observaciones	
a la obra formuladas por los profesionales responsables de las diversas especialidades 
del	proyecto,	el	responsable	de	la	obra,	el	supervisor	técnico,	y	los	inspectores	de	los	




a) Nombre de la Obra.
b)	 Número	y	fecha	de	la	Licencia	de	Obra.	
c) Nombre del Propietario.
d) Nombre del Arquitecto.
e) Nombre del Ingeniero Estructural. 
f) Nombre del Ingeniero Sanitario.
g) Nombre del Ingeniero Electricista.
h) Nombre del Supervisor.




























i) Nombre del Constructor. 
j) Nombre del Profesional Responsable de la Obra.
Cuando	 alguna	 de	 las	 personas	 antes	 indicadas,	 efectúe	 alguna	 anotación	 en	 el	
Cuaderno	de	Obra,	éstas	deberán	quedar	firmadas,	 fechadas	e	 identificadas	con	el	











a)	 Demostrar	 que	 está	 calificado	 y	 que	 su	 producto	 cumple	 con	 los	 requisitos	
establecidos	en	las	especificaciones	técnicas.





ensayos aplicables a su producto o servicio.
e) Asistir al cliente en el uso y mantenimiento del producto o servicio entregado.
f) Ofrecer garantías sobre sus productos.
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a) Cumplir lo pactado en el Subcontrato para la ejecución de los trabajos 
comprometidos.
b)	 Aclarar	 con	 el	 Profesional	 Responsable	 de	 Obra,	 aquellos	 aspectos	 que	 sean	
imprecisos.
c) Elaborar y completar los registros que demuestren objetivamente el cumplimiento 
de los requisitos pactados en el Subcontrato.
d)	 Informarse	 de	 las	 características	 de	 calidad	 del	 servicio,	 insumos,	 recursos,	 y	
producto terminado solicitado.
e)	 Demostrar	 que	 está	 calificado	 y	 cumplirá	 con	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 el	
Contrato Principal.
f)	 Asesorar	a	su	cliente	en	todo	lo	relacionado	a	las	pruebas,	ensayos,	compromiso	y	




DEL SUPERVISOR DE OBRA




el contrato de obra.
Artículo 39.- El Supervisor de Obra será un profesional especializado en la materia 
que	va	a	supervisar,	y	podrá	ser	uno	de	los	Profesionales	Responsables	del	Proyecto.
Artículo 40.- Es	responsabilidad	del	Supervisor	de	Obra:
a) Revisar la documentación del Proyecto elaborado por los profesionales 
responsables	del	mismo,	con	la	finalidad	de	planificar	y	asistir	preventivamente	al	
propietario o a quien lo contrate.




























b)	 Revisar	 la	 calificación	del	 personal	 del	Contratista,	Proveedor	 o	Subcontratistas	
que participen en el Proyecto de Construcción.
c)	 Asegurar	 la	 ejecución	 de	 las	 pruebas,	 controles	 y	 ensayos,	 previstos	 en	 las	
especificaciones	del	Proyecto.
d)	 Emitir	reportes	que	señalen	el	grado	de	cumplimiento	de	los	requisitos	especificados	
en la documentación del Proyecto.





a)	 Contar	 con	 los	 instrumentos	 de	 planificación	 que	 definan	 los	 parámetros	
urbanísticos	y	edificatorios.	En	caso	de	no	tenerlos,	deberán	priorizar	su	elaboración	
y aprobación.
b)	 Poner	 a	 disposición	 de	 los	 propietarios	 de	 predios,	 de	 los	 profesionales	
responsables	 de	 los	 proyectos,	 y	 del	 público	 en	 general,	 por	 cualquier	 medio	
factible	de	comprobación,	los	instrumentos	técnicos	de	planificación,	edificación,	y	
administrativos	que	correspondan	a	las	Habilitaciones	Urbanas	y	Edificaciones.
c)	 Dar	 celeridad	 y	 simplificar	 administrativamente	 los	 tramites	 de	 consultas	 y	
autorizaciones	 de	 Habilitaciones	 Urbanas	 y	 Edificaciones	 para	 lo	 que	 deberán	
contar con personal capacitado para ejercer las funciones técnicas y administrativas 
que	correspondan,	pudiendo	delegar	o	tercerizar	estas	funciones.
d)	 Emitir	los	certificados	de	parámetros	urbanísticos	y	edificatorios.
e) Otorgar las autorizaciones para la ejecución de las obras de Habilitación Urbana y 
de	Edificación,	de	acuerdo	con	lo	que	dictaminen	las	Comisiones	calificadoras	de	
proyectos o de quién cumpla sus funciones.
f) Suspender las autorizaciones para la ejecución de las obras de Habilitación Urbana 
y	de	Edificación,	únicamente	en	los	casos	en	que	se	verifique	plenamente	que	esta	
fue expedida contraviniendo disposiciones vigentes.
g) Fijar los requisitos a que deberán sujetarse las obras en lo referente al uso de la 
vía	 pública,	 	 horario	 de	 trabajo,	 instalaciones	 provisionales,	 ingreso	 y	 salida	 de	
materiales y condiciones para la protección del medio ambiente.
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h) Ordenar la paralización de las obras que no estén ejecutando de acuerdo 






k)	 Comprobar,	 que	 el	 Proyecto	 ha	 sido	 ejecutado	 de	 acuerdo	 con	 los	 planos	 y	
especificaciones	 aprobados	 en	 la	 oportunidad	 en	 que	 fue	 otorgada	 la	 licencia	
de	Habilitación	Urbana	o	de	Edificación,	según	corresponda.	En	caso	de	ser	así,	
emitirá	la	Resolución	de	Recepción	de	obras	de	habilitación	urbana	o	el	Certificado	
de Finalización de obra.
l) Ordenar y ejecutar la demolición parcial o total de una obra en los casos en que 




o) Hacer cumplir las normas del presente Reglamento. 
CAPITULO V
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA REVISION DE PROYECTOS
Artículo 42.-	 Los	 funcionarios,	 servidores	 públicos	 y	 las	 Comisiones	 Técnicas	
Municipales	 son	 las	 encargadas	 de	 verificar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 en	 los	
proyectos	de	Habilitaciones	Urbanas	y	Edificaciones.	
En los distritos donde no existan Comisiones Técnicas constituidas por delegados 
de	 los	 Colegios	 Profesionales	 e	 instituciones,	 se	 podrá	 hacer	 convenios	 con	 otras	
municipalidades cercanas para constituirlas conjuntamente.
Artículo 43.- Las personas responsables de la revisión de proyectos deberán tener 
título profesional en la especialidad y demostrar experiencia y conocimiento en 
aspectos	técnicos	y	normativos	suficientes	para	el	desempeño	de	sus	funciones.	
Artículo 44.- Las personas responsables de la revisión de proyectos no podrán 
intervenir en la evaluación de un Proyecto en el que hayan participado como Profesional 
Responsable	 del	 Proyecto,	 Profesional	 Responsable	 de	 la	 Obra,	 Supervisor,	
Constructor o Propietario.




























Artículo 45.-	 Los	 miembros	 de	 las	 Comisiones	 Técnicas,	 desde	 su	 condición	 de	
integrantes	de	este	cuerpo	colegiado,		son	responsables	de	los	dictámenes	que	emiten,	
con	sujeción	a	las	normas	contenidas	en	el	presente	Reglamento,	al	Plan	Urbano,	y	
las disposiciones legales que competen a la ejecución de Habilitaciones Urbanas y de 
edificaciones.
CAPITULO VI
DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Artículo 46.-	 En	 su	 condición	 de	 ente	 Rector	 Nacional,	 le	 corresponde	 diseñar,	
normar	y	ejecutar	la	política	nacional	en	materia	de	vivienda,	urbanismo,	construcción	
y	 saneamiento.	Asimismo,	 le	 corresponde	 ejercer	 competencias	 compartidas	 según	
lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 de	 Bases	 de	Descentralización,	 en	materia	 de	 urbanismo,	
desarrollo urbano y saneamiento. En el ámbito del presente Reglamento ejerce las 
siguientes	funciones:
a) Fiscaliza y supervisa el cumplimiento del marco normativo relacionado con su 
ámbito	de	 competencia,	 de	acuerdo	a	 su	Ley	de	 creación	 y	a	 los	Reglamentos	
respectivos.
b) Interpreta las normas técnicas contenidas en el presente Reglamento.
CAPITULO VII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo  47.- Los	actores	del	Proceso	de	la	Edificación,	personas	naturales	o	jurídicas,	
o	las	entidades	públicas	que	intervienen	en	el	mismo,	sin	sujeción	a	las	disposiciones	







deben quedar establecidas en su correspondiente Reglamento de Sanciones y en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos.
Artículo 49.-	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 indicado	 en	 el	 artículo	 anterior,	 se	 consideran	
infracciones	las	siguientes:
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a) La ejecución de una obra en contravención con lo normado en el presente 
Reglamento.
b) La ejecución de una obra sin la licencia respectiva.
c)	 La	adulteración	de	los	planos,	especificaciones	y	demás	documentos	de	una	obra,	
que hayan sido previamente aprobados por la Municipalidad respectiva.
d)	 El	incumplimiento,	por	parte	del	Propietario	o	de	cualquier	Profesional	responsable,	
de las instrucciones o resoluciones emanadas de la Municipalidad en cuya 
jurisdicción	se	encuentre	la	habilitación	urbana	o	la	edificación.
e) Negar el acceso a la obra al Inspector Técnico Municipal.
f)	 Cambiar	el	uso	de	una	edificación	sin	la	correspondiente	autorización.
g) La inexistencia de un Profesional Responsable de Obra.
h)	 La	 inexistencia	 del	Cuaderno	de	Obra,	 o	 el	 incumplimiento	 de	 las	 instrucciones	
indicadas	en	el	mismo	por	el	Inspector	Municipal,	sin	la	debida	justificación.
i) El empleo de materiales defectuosos.
j)	 Autorizar	 y/o	 ejecutar	 edificaciones	 en	 áreas	 urbanas,	 que	 no	 cuenten	 con	
Habilitación Urbana autorizada.
k) Toda acción u omisión que contravenga las normas sobre accesibilidad para 
personas con discapacidad. En este caso es de aplicación lo dispuesto por la Ley 
Nº 27920.
CAPITULO VIII
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL
Artículo  50.- Las responsabilidades de los actores participantes en cada una de las 
etapas	de	un	Proyecto,	pueden	ser	de	carácter	Administrativo,	Civil	y/o	Penal,	las	que	
pueden ser aplicadas en forma concurrente si fuera el caso.




la legislación Administrativa vigente.
Artículo 52.- La Responsabilidad Civil de los actores participantes en un Proyecto 
u	 Obra	 puede	 darse	 cuando	 éstos,	 por	 acción	 u	 omisión,	 generan	 un	 perjuicio	 a	
cualquiera	de	los	actores,	administrados	o	partes	contratantes,	por	el	incumplimiento	
de	 lo	 pactado	 en	 el	 Contrato,	 de	 lo	 normado	 en	 el	 presente	 Reglamento,	 y	 de	 la	
legislación Civil vigente.
































Artículo 54.- Sin	perjuicio	 de	 sus	 responsabilidades	 contractuales,	 el	Constructor	 y	
el	Profesional	Responsable	de	Obra,	responderán	frente	al	cliente,	en	el	caso	de	que	
sean objeto de controversia o desacuerdo por daños materiales ocasionados en el 
producto	de	la	edificación,	dentro	de	los	cinco	años.
Este	 plazo	 será	 contado	 desde	 la	 fecha	 de	 recepción	 o	 finalización	 de	 obra	 por	 la	
Municipalidad	 respectiva,	 y	 comprende	 los	 defectos	 o	 daños	 materiales	 que	 a	
continuación	se	indican:	






b) Por los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos de los elementos 
constructivos	 o	 de	 las	 instalaciones,	 ocasionados	 por	 el	 incumplimiento	 de	 los	
requisitos de calidad de los materiales. 
c) Por los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos 
no	estructurales	o	por	defecto	del	suelo,	si	es	que	hubiera	suministrado	o	elaborado	
los	estudios,	planos	y	demás	documentos	necesarios	para	la	ejecución	de	la	obra	
y que forman parte del producto de la construcción. 
Artículo 55.- El	 Constructor	 y	 el	 Profesional	 Responsable	 de	 Obra,	 se	 liberan	 de	
responsabilidades	del	Contrato,	si	prueban	que	 la	obra	se	ejecutó	de	acuerdo	a	 las	
normas técnicas de este Reglamento y en estricta conformidad con las instrucciones 





que se deba responder.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan,	 la	 responsabilidad	 que	 se	 establece	 en	 esta	 norma	 se	 extenderá	 a	 las	
personas	naturales	o	jurídicas	que,	a	tenor	del	Contrato	o	de	su	intervención	decisoria	
en	las	definiciones	de	requisitos	de	calidad,	actúen	personalmente	como	Profesional	
Responsable de Obra o Constructor.
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Artículo 57.- El Constructor responderá directamente de los daños materiales causados 
en	 la	obra	por	 incumplimiento	de	 los	 requisitos	de	calidad,	defectos	derivados	de	 la	
impericia,	falta	de	capacidad	profesional	o	técnica,	negligencia	o	incumplimiento	de	las	




Cuando el Constructor subcontrate con otras personas naturales o jurídicas la ejecución 
de	determinadas	partes	o	instalaciones	de	la	obra,	será	directamente	responsable	de	
los	daños	materiales	por	vicios	o	defectos	de	su	ejecución,	sin	perjuicio	de	la	Acción	
Civil y/o Penal a que hubiere lugar. 
Asimismo,	el	Constructor	responderá	directamente	de	los	daños	materiales	causados	
en	el	 producto	de	 la	 construcción	por	 las	deficiencias	de	 los	 suministros	adquiridos	




repetir contra el Constructor.
Artículo 59.- En todo aquello que no esté normado en el presente Reglamento 
respecto	a	las	infracciones	y	sanciones	de	naturaleza	administrativa,	civil	y	penal,	éstas	
se sujetan a lo normado en la legislación especial vigente sobre cada materia.



















Artículo Único.- Para la aplicación del presente Reglamento se consideran las 
siguientes	definiciones:
Acabados:	 Materiales	 que	 se	 instalan	 en	 una	 edificación	 y	 que	 se	 encuentran	
integradas	a	ella,	con	el	fin	de	darles	condiciones	mínimas	de	habitabilidad	y	de	uso	a	
los	ambientes	que	la	conforman.	Son	acabados	los	pisos,	cielorrasos,	recubrimientos	
de	 paredes	 y	 techos,	 carpintería,	 vidrios	 y	 cerrajería,	 pintura,	 aparatos	 sanitarios	 y	
grifería,	sockets,	tomacorrientes	e	interruptores.
Alero: Parte del techo que sobresale de un muro o elemento de soporte.
Altura de la edificación: Dimensión	vertical	de	una	edificación	que	se	mide	desde	el	
punto medio de la vereda del frente del lote.
- En	caso	no	exista	vereda,	se	mide	desde	la	superficie	superior	de	la	calzada	más
0.15 m.
- La	 altura	 total	 incluye	 el	 parapeto	 superior	 sobre	 el	 último	 piso	 edificado;
asimismo se miden los pisos retranqueados.
- En		terrenos		en		pendiente,		la		altura		máxima	de	edificación	se	mide	verticalmente
sobre la línea de propiedad del frente y del fondo trazándose entre ambos una






la cantidad de metros cuadrados de área techada.
Aporte: Área	de	terreno	habilitado	destinado	a	recreación	pública	y	servicios	públicos	
complementarios	que	debe	 inscribirse	a	 favor	de	 la	 institución	beneficiaria,	y	que	es	
cedida	a	título	gratuito	por	el	propietario	de	un	terreno	rústico	como	consecuencia	del	




de  la  poligonal  del techo  que  encierra  cada  piso.  En  los  espacios  a doble o mayor 
altura se calcula en el piso que se proyecta.
NO VIGENTE
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la instalación de equipos donde no ingresen personas.
- Los  aleros  desde  la  cara  externa  de  los muros exteriores cuando tienen como 
finalidad	 la	protección	de	 la	 lluvia,	 las	 cornisas,	 y	 los	elementos	descubiertos
como los balcones y las jardineras.
- Las cubiertas de vidrio o cualquier material transparente o traslucido con un
espesor menor a 10 mm cuando cubran patios interiores o terrazas.
Área común:	 Área	 libre	 o	 techada	 de	 propiedad	 común	 de	 los	 propietarios	 de	 las	
unidades inmobiliarias en que se ha independizado un predio.
- Se mide entre las caras internas de los muros que la limitan.






como la reserva para obras de carácter regional o provincial.
Área de recreación pública:	Superficie	destinada	a	parques	de	uso	público.
Área libre:	Superficie	de	terreno	donde	no	existen	proyecciones	de	áreas	techadas.	Se	
calcula	sumando		las	superficies	comprendidas	fuera	de	los	linderos	de	las	poligonales	




obras de carácter regional o provincial.
Área ocupada: Superficie	 y/o	 área	 techada	 y	 sin	 techar	 de	 dominio	 propio,	 de	
propiedad	exclusiva	o	común	de	un	 inmueble	y/o	unidad	 inmobiliaria,	delimitada	por	
los linderos de una poligonal trazada en la cara exterior de los muros del perímetro o 
sobre el eje del muro divisorio en caso de colindancia con otra unidad inmobiliaria. No 
incluye los ductos verticales.
Área rural:	Área	establecida		en		los		Instrumentos		de	Planificación	Territorial	que	está	
fuera de los límites urbanos o de expansión urbana.
NO
VIGENTE






















tener construcciones  de acuerdo con lo que establecen los planes urbanos. Además 
se	puede	acceder	a	ésta	por	la	escalera	principal	o	por	escalera	interna	desde	la	última	
unidad	inmobiliaria	del	edificio.
Cálculo de evacuación: Estimación del tiempo que tardan los ocupantes de una 
edificación	en	condiciones	de	máxima	ocupación	para	evacuar	completamente	hacia	
un	medio	seguro.	El	cálculo	de	evacuación	define	las	dimensiones	de	las	puertas	de	
salida y de las circulaciones horizontales y verticales.
Calidad de la edificación: Conjunto de características que son objeto de valoración 
y	que	permiten	reconocer	el	grado	en	que	una	edificación	responde	a	su	propósito	y	a	
las necesidades de sus usuarios.
Calzada o pista: Parte de una vía destinada al tránsito de vehículos.
Catastro:	Inventario	técnico	descriptivo	de	los	bienes	inmuebles	urbanos,	infraestructura	
pública,	espacios	urbanos,	mobiliario	urbano,	así	como	los	predios	que	conforman	el	
territorio	 y	 demás	 componentes	 de	 una	 ciudad;	 debidamente	 clasificado	 según	 las	
características	físicas,	legales,	fiscales	y	económicas.
Cesión para vías:	 Área	 de	 terreno	 rústico	 destinado	 a	 vías	 que	 es	 cedida	 a	 título	
gratuito	por	el	propietario			de	un	terreno	rústico	como	consecuencia	del	proceso	de	
habilitación urbana.
Cerco: Elemento de cierre que delimita una propiedad o dos espacios abiertos. Puede 
ser opaco o transparente.
Cliente: Persona	natural	o	 jurídica,	de	naturaleza	pública	o	privada	cuya	necesidad	
da origen a la actividad económica inmobiliaria que se concreta en un proyecto de 
habilitación	urbana	y/o	de	edificación.
Coeficiente de edificación: Factor por el que se multiplica el área de un terreno 
urbano	 y	 cuyo	 resultado	 es	 el	 área	 techada	 máxima	 posible,	 sin	 considerar	 los	
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Conjunto habitacional / residencial: Grupo de viviendas compuesto de varias 
edificaciones	 independientes,	 con	 predios	 de	 propiedad	 exclusiva	 y	 que	 comparten	
bienes comunes.
Construcción:	Acción	que		comprende		las		obras		de	edificación	nueva,	de	ampliación,	
reconstrucción,	 refacción,	 remodelación,	 acondicionamiento	 y/o	 puesta	 en	 valor,	 así	






las obras de habilitación urbana.
Constructor:	Persona	natural	o	jurídica,	cuya	responsabilidad	es	ejecutar	una	obra.
Control de calidad:	Técnicas	y	actividades	empleadas	para	verificar	el	cumplimiento	
de los requisitos de calidad establecidos en el proyecto.
Déficit de estacionamientos: Número	 de	 estacionamientos	 que	 no	 pueden	 	 ser	
ubicados		dentro	del	lote	sobre	el	que	está	construida	la	edificación	que		los	demanda,	




propuesto entre el área de un lote urbano para uso residencial.




- Demolición parcial: Obra que se ejecuta para eliminar parcialmente una
edificación	y	otras	estructuras.
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Ducto de basura: Conducto vertical  destinado a la conducción de residuos sólidos 
hacia un espacio de almacenamiento provisional.
Ducto horizontal: Conducto técnico destinado a contener instalaciones de una 
edificación,	capaz	de	permitir	su	mantenimiento	a	través	de	personal	especializado.
Ducto de instalaciones: Conducto técnico vertical u horizontal destinado a portar 
líneas	y	accesorios	de	instalaciones	de	una	edificación,	capaz	de	permitir	su	atención	
directamente desde un espacio contiguo.
Ducto de ventilación: Conducto vertical destinado a la renovación de aire de los 
ambientes	de	servicio	de	una	edificación,	por	medios	naturales	o	mecanizados.
Edificación: Obra	 de	 carácter	 permanente,	 cuyo	 destino	 es	 albergar	 actividades	
humanas.	Comprende	las	instalaciones	fijas	y	complementarias	adscritas	a	ella.
Edificio: Obra ejecutada por el hombre para albergar sus actividades.
Edificio multifamiliar:	 Edificación	 única	 con	 dos	 o	más	 unidades	 de	 vivienda	 que	
mantienen la copropiedad del terreno y de las áreas y servicios comunes.
Edificio de oficinas:	 Edificación	 de	 una	 o	 varias	 unidades,	 destinada	 a	 albergar	
actividades de tipo intelectual.







Equipamiento de la edificación: Conjunto de componentes mecánicos y 
electromecánicos	necesarios	para	el	funcionamiento	de	una	edificación.
Equipamiento social:	Edificaciones	destinadas	a	educación,	salud	y	servicios	sociales.
Equipamiento urbano:	 Edificaciones	 destinadas	 a	 recreación,	 salud,	 educación,	
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Escalera:	 Elemento	 de	 la	 edificación	 con	 gradas,	 que	 permite	 la	 circulación	 de	 las	
personas entre los diferentes niveles. Sus dimensiones se establecen sobre la base del 
flujo	de	personas	que	transitarán	por	ella	y	el	traslado	del	mobiliario.
Escalera de evacuación: Escalera que cuenta con protección a prueba de fuego y 
humos,	y	que	permite	la	evacuación	de	las	personas	de	un	inmueble	hasta	el	nivel	de	
una	vía	pública	y/o	espacio	seguro.
Escalera integrada: Escalera cuyos espacios de entrega en cada nivel forman parte 
de	los	pasajes	de	circulación	horizontal,	sin	elementos	de	cierre.
Estudio de ascensores:	Evaluación	de	 tráfico,	flujos	y	características	 técnicas	que	
determinan	el	número	y	dimensiones	de	los	ascensores	requeridos	para	satisfacer	las	
necesidades	de	una	edificación.





Estudio de Impacto ambiental: Evaluación de la viabilidad ambiental de un proyecto 
durante	su	etapa	de	edificación	y	funcionamiento,	de	ser	el	caso.
Estudio de Impacto Vial:	Evaluación	de	la	manera	como	una	edificación	influirá	en	el	
sistema	vial	adyacente,	durante	su	etapa	de	funcionamiento.
Estudio de riesgos: Evaluación de los peligros reales o potenciales de un terreno para 
ejecutar	una	habilitación	urbana	o	una	edificación.
Estudio de seguridad: Evaluación de las condiciones mínimas de seguridad para 
garantizar	el	uso	de	una	edificación.
Estudios básicos:	Estudios	técnicos	y	económicos	del	proyecto,	mediante	los	cuales	
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y	presupuestos,	 análisis	 de	 precios	 unitarios,	 cronograma	de	ejecución	 y	memorias	
descriptivas	 y	 si	 fuese	 el	 caso,	 fórmulas	 de	 reajuste	 de	 precios,	 estudios	 técnicos	
específicos	(de	suelos,	de	 impacto	vial,	de	 impacto	ambiental,	geológicos,	etc.),	y	 la	
relación de ensayos y/o pruebas que se requieren.
Fachada:	Paramento	exterior	de	una	edificación.	Puede	ser	frontal,	lateral	o	posterior.
La fachada frontal es la que se ubica hacia la vía a través de la cual se puede acceder 
al predio.
Frente: Lindero que limita con un acceso vehicular o peatonal. Se mide entre los 
vértices de los linderos que intersectan con él.
Frente de manzana: Lindero frontal de uno o varios lotes colindantes. Se mide entre 
los vértices formados con los linderos exteriores de los lotes colindantes con vías 
vehiculares,	vías	peatonales	o	áreas	de	uso	público.
Habilitación urbana:	 Proceso	 de	 convertir	 un	 terreno	 rústico	 o	 eriazo	 en	 urbano,	
mediante	la	ejecución	de	obras	de	accesibilidad,	de	distribución	de	agua	y	recolección	
de	 desagüe,	 de	 distribución	 de	 energía	 e	 iluminación	 pública,	 pistas	 y	 veredas.	
Adicionalmente,	el	terreno	puede	contar	con	redes	para	la	distribución	de	gas	y	redes	
de comunicaciones. Las habilitaciones urbanas pueden ser ejecutadas por etapas en 
forma	parcial,	en	forma	simultánea	con	las	obras	de	edificación	y	de	forma	progresiva	
con la ejecución de pistas y veredas.
Iluminación artificial:	 Sistema	 de	 iluminación	 accionado	 eléctricamente	 suficiente	
para atender las demandas de los usuarios de acuerdo a la función que desarrollan.
Iluminación natural: Nivel de luz que ingresa a una habitación.
Independización:	 Proceso	 de	 división	 de	 una	 parcela	 o	 una	 edificación	 en	 varias	
unidades inmobiliarias independientes.
Inscripción registral: Proceso de inscribir a un predio en el Registro de Predios de la 
Superintendencia	Nacional	de	los	Registros	Públicos.
Isla rústica: Terreno sin habilitar circundado por zonas con habilitación urbana.
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Lote:	 Superficie	 de	 terreno	 urbano	 delimitado	 por	 una	 poligonal,	 definido	 como	
resultado de un proceso de habilitación urbana y subdivisión del suelo.
Lote mínimo:	Superficie	mínima	que	debe	tener	un	terreno	urbano	según	el	uso	asignado.
Lote normativo:	 Superficie	 de	 lote	 de	 una	 habilitación	 urbana	 de	 acuerdo	 a	 la	
zonificación	establecida,	densidad	y	uso	del	suelo.	Sirve	de	base	para	el	diseño	de	las	
habilitaciones urbanas y para la subdivisión de lotes.





a doble o mayor altura. Se considera un piso más y el área techada es la proyección del 







destinados al uso de las personas.
Modificación del proyecto: Cambios que se introducen a un proyecto o a una obra de 
construcción	entre	la	fecha	de	la	licencia	y	la	conformidad	de	obra,	supongan	o	no	un	
aumento del área techada.





línea imaginaria que los divide pasa por su eje.
Muro Perimétrico: Paramento que cerca el perímetro de un predio sobre sus linderos.
Nivel o cota:	 Altura	 o	 dimensión	 vertical	 expresada	 en	 metros	 de	 una	 superficie	
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Núcleo básico: Forma inicial de una vivienda compuesta de un ambiente de uso 
múltiple	y	otro	para	aseo.









- Se ejecutan bajo responsabilidad del propietario y/o constructor.
No	se	pueden	ejecutar	obras	menores:
- En	áreas	de	propiedad	exclusiva	y	propiedad	común	sin	contar	con	la	autorización
de la junta de propietarios.
- En inmuebles ubicados en zonas monumentales y/o Bienes Inmuebles integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación.
Obras de mantenimiento: Obras destinadas a conservar las características originales 
de	los	materiales	y	las	instalaciones	de	las	edificaciones	existentes.
Obras complementarias:	 Obras	 de	 carácter	 permanente	 edificadas	 fuera	 de	 los	
límites	 del	 área	 techada	 y	 que	 se	 ejecutan	 para	 cumplir	 funciones	 de	 seguridad,	
almacenamiento,	pavimentación	y	colocación	de	equipos.
Oficina: Espacio dedicado a la ejecución de trabajo intelectual.
Ocupación máxima:	Número	 de	 personas	 que	 puede	 albergar	 una	 edificación.	Se	
emplea para el cálculo del sistema de evacuación.
Ochavo: Recorte	en	chaflán	en	el	lote	en	esquina	de	dos	vías	de	circulación	vehicular.
Paramento interior: Elemento de cierre que divide dos ambientes o espacios.
Paramento exterior:	Elemento	de	cierre	que	define	los	 límites	de	la	edificación	y	 la	
separa del ambiente exterior no techado.
Parámetros urbanísticos y edificatorios: Disposiciones técnicas que establecen las 
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habitantes	por	hectárea,	 la	altura	de	 la	edificación,	 los	retiros,	el	porcentaje	de	área	
libre,	el	número	de	estacionamientos	y	otras	condiciones	que	deben	ser	 respetadas	
por las personas que deseen efectuar una obra nueva sobre un lote determinado o 
modificar	una	edificación	existente.
Parcela: Superficie	de	terreno	rústico.
Parcelación:	 División	 de	 un	 predio	 rústico,	 ubicado	 en	 zona	 rural	 o	 de	 expansión	
urbana,	en	parcelas	independientes.	No	genera	cambio	de	uso.
Parque:	 Espacio	 libre	 de	 uso	 público	 con	 dimensiones	 normativas,	 destinado	 a	 la	
recreación	 pasiva	 y/o	 activa,	 con	 predominancia	 de	 áreas	 verdes	 naturales.	 Puede	
tener	instalaciones	para	el	esparcimiento,	la	práctica	de	deportes,	así	como	el	desarrollo	
de actividades culturales y/o comerciales.
Pasaje: Vía	para	el	tránsito	peatonal,	que	puede	recibir	el	uso	eventual	de	vehículos	
y	que	está	conectada	a	una	vía	de	tránsito	vehicular	o	a	un	espacio	de	uso	público.




Patio de servicio: Ambiente con o sin techo destinado al desarrollo de funciones de 
lavandería y limpieza u otros servicios.
Pavimento: Superficie	uniforme	de	materiales	compactos	preparado	para	el	 tránsito	
de personas o vehículos.
Pendiente promedio de un terreno: Porcentaje que señala la inclinación media de un 
terreno	con	respecto	al	plano	horizontal,	calculado	en	base	a	los	niveles	máximo	y	mínimo.




condiciones que las demás.
Piso:	Espacio	habitable	limitado	por	una	superficie	inferior	transitable	y	una	cobertura	
que la techa. La sección de la cobertura forma parte de la altura de piso.
Planeamiento Integral:	Es	el	que	comprende	la	organización	del	uso	del	suelo,	la	zonificación	
y	vías,	de	uno	o	varios	predios	rústicos,	cuyo	objetivo	es	establecer	las	características	que	
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Plano de Zonificación:	 Documento	 gráfico	 que	 indica	 	 un	 	 conjunto	 	 de	 	 normas	
técnicas		urbanísticas	y	edificatorias,	establecidas	en	el	Plan	de	Desarrollo	Urbano	por	
las que se regula el uso del suelo para localizar las diferentes actividades humanas 
en	 función	 de	 las	 demandas	 físicas,	 económicas	 y	 sociales	 de	 la	 población.	 Se	
complementa con la normativa sobre la materia.
Plaza:	 Espacio	 de	 uso	 público	 predominantemente	 pavimentado,	 destinado	 a	
recreación,	circulación	de	personas	y/o	actividades	cívicas.
Porcentaje de área libre:	Resultado	de	dividir	el	área	libre	por	cien,	entre	el	área	total	
de un terreno.
Pozo de luz:	Patio	o	área	libre,	cuya	función	es	la			de	dotar	a	los	ambientes	circundantes	
de iluminación y ventilación natural.
Predio:	 Unidad	 inmobiliaria	 independiente.	 Pueden	 ser	 lotes,	 terrenos,	 parcelas,	
viviendas,	 departamentos,	 locales,	 oficinas,	 tiendas	 o	 cualquier	 tipo	 de	 unidad	
inmobiliaria	identificable.
Primer piso:	Nivel	de	un	edificio	que	está	 inmediatamente	sobre	el	 terreno	natural,	
sobre	el	nivel	de	sótano	o	semisótano,	o	parcialmente	enterrado	en	menos	del	cincuenta	
por	ciento	(50%)	de	la	superficie	de	sus	paramentos	exteriores.
Propietario: Persona natural o jurídica que acredita ser titular del dominio del predio 
al	que	se	refiere	una	obra.
Proveedor: Persona natural o jurídica que entrega  un producto o un servicio requerido 
por	cualquiera	de	las	actividades	del	proyecto	o	de	la	edificación.
Proyectista: Profesional competente que tiene a su cargo la ejecución de una parte 
del proyecto de una obra.
Proyecto:	Conjunto	de	actividades	que	demandan	recursos	múltiples	que	tienen	como	
objetivo la materialización de una idea. Información técnica que permite ejecutar una 
obra	de	edificación	o	habilitación	urbana.
Proyecto arquitectónico: Conjunto de documentos que contienen información sobre 
el	diseño	de	una	edificación	y	cuyo	objetivo	es	la	ejecución	de	la	obra.	Se	expresa	en	
planos,	gráficos,	especificaciones	y	cálculos.
Puerta de escape: Salida que forma parte del sistema de evacuación y permite 
evacuar	 de	 un	 ambiente	 hasta	 llegar	 al	 exterior	 de	 una	 edificación.	Constituye	 una	

























parte de ella con las mismas características de la versión original.
Refacción:	 Obra	 de	 mejoramiento	 y/o	 renovación	 de	 instalaciones,	 equipamiento	





Requisitos de calidad: Descripción de los procedimientos y requerimientos cualitativos 
que se establecen para una obra en base a las necesidades de los clientes y sus 
funciones.
Requisitos para discapacitados: Conjunto de condiciones que deben cumplir las 
habilitaciones	urbanas	y	las	edificaciones	para	que	puedan	ser	usadas	por	personas	
con discapacidad.
Responsabilidades: Obligaciones que deben ser cumplidas por las personas naturales 
o jurídicas,	como	consecuencia	de	su	participación	en	cualquier	etapa	de	un	proyecto.
Retiro:	Es	la	distancia	que	existe	entre	el	límite	de	propiedad	y	el	límite	de	edificación.	
Se establece de manera paralela al lindero que le sirve de referencia. El área entre 
el	 lindero	 y	 el	 límite	 de	 edificación,	 forma	 parte	 del	 área	 libre	 que	 se	 exige	 en	 los	
parámetros	urbanísticos	y	edificatorios.




con	 la	vía	pública	o	hasta	un	espacio	exterior	 libre	de	 riesgo,	que	permite	 la	 salida	
de	personas	en	situaciones	de	emergencia,	hasta	un	espacio	exterior	libre	de	riesgo.	























siempre que cumpla los requisitos mínimos de ventilación e iluminación natural.





Sistema automático de extinción de incendios: Conjunto de dispositivos y equipos 
capaces	de	detectar		y	descargar,	en	forma	automática,	un	agente	extintor	de	fuego	en	
el área de incendio.
Sistema Constructivo: Conjunto integral de materiales de construcción que 




un sistema de evacuación de personas y un sistema de control de accesos.
Sótano:	Es	la	parte	de	una	edificación	cuya	superficie	superior	del	techo	se	encuentra	
hasta	0.50	m.	por	encima	del	nivel	de	la	vereda	respecto	al	frente	del	lote.	En	ningún	
caso puede estar destinado a vivienda.
Subdivisión: Partición de terrenos habilitados en fracciones destinadas al mismo uso 
del	lote	matriz,	de	acuerdo	a	las	normas	municipales.
Supervisor técnico: Persona natural o jurídica que tiene como responsabilidad 
verificar	la	ejecución	de	la	obra	de	habilitación	urbana	o	de	edificación.
Terreno eriazo:	 Unidad	 inmobiliaria	 constituida	 por	 una	 superficie	 de	 terreno	
improductivo o no cultivado por falta o exceso de agua.
Terreno natural:	Estado	del	terreno	anterior	a	cualquier	modificación	practicada	en	él.

























y que ha sido sometida a un proceso administrativo para adquirir esta condición. Puede 
o no contar con pistas y veredas.




Urbanización: Área de terreno que cuenta con resolución aprobatoria de recepción de 
las obras de habilitación urbana.




Ventilación natural: Renovación de aire que se logra por medios naturales.
Ventilación forzada: Renovación de aire que se logra por medios mecánicos o 
electromecánicos.
Vereda:	Parte	pavimentada	de	una	vía,	asignada	a	la	circulación	de	personas.
Vía: Espacio destinado al tránsito de vehículos y/o personas.
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NORMA G.050
SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION
1. GENERALIDADES
Actualmente la construcción es uno de los principales motores de la economía.
Es	una	 industria	a	partir	 de	 la	 cual	 se	desarrollan	diferentes	actividades	 (directas	o	
indirectas) que coadyuvan a la generación de muchos puestos de trabajo.
Sin	 embargo,	 la	 diversidad	 de	 labores	 que	 se	 realizan	 en	 la	 construcción	 de	 una	
edificación	ocasiona	muchas	veces	accidentes	y	enfermedades	en	los	trabajadores	y	
hasta en los visitantes a la obra.
2. OBJETO
Establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de 
construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades 
ocupacionales.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto 
constituyen	requisitos	de	este	Proyecto	de	Norma	Técnica	de	Edificación.	
Como	 toda	 norma	 está	 sujeta	 a	 revisión,	 se	 recomienda	 a	 aquellos	 que	 realicen	
acuerdos	en	base	a	ellas,	que	analicen	la	conveniencia	de	usar	las	ediciones	vigentes	
de	las	normas	citadas	seguidamente:
Reglamento para la gestión de residuos sólidos de la construcción y demolición.
Reglamento Nacional de Vehículos.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley General de Inspección del Trabajo
Ley General de Residuos Sólidos 
NTP 350.026 “Extintores portátiles manuales de polvo químico seco”




NTP 833.026-1 “Extintores portátiles. Servicio de mantenimiento y recarga”. 
NTP	833.034	“Extintores	portátiles.	Verificación”.
NTP 833.032 “Extintores portátiles para vehículos automotores”.
NTP	400.033	“Andamios.	Definiciones	y	clasificación	y	sus	modificaciones”.
NTP	400.034	“Andamios.	Requisitos	y	sus	modificaciones”.
NTP	 399.010	 “Señales	 de	 seguridad.	 Colores,	 símbolos,	 formas	 y	 dimensiones	 de	
señales	de	seguridad.	Parte	1:	reglas	para	el	diseño	de	las	señales	de	seguridad”.
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4. CAMPO DE APLICACION
La presente Norma se aplica a todas las actividades de construcción comprendidas en 
los	 códigos:	 451100,	 451103,	 452100,	 452103,	 452200,	 452201,	 452202,	 452105,	
453006,	453008,	453003,	452002,	453001	de	la	tercera	revisión	Clasificación	Industrial	
Internacional	Uniforme	de	todas	las	actividades	económicas	(ver	Anexo	A).	
La construcción de obras de ingeniería civil que no estén comprendidas dentro del 
alcance	de	la	presente	norma	técnica,	se	regirá	por	lo	establecido	en	los	reglamentos	
de seguridad y salud de los sectores en los que se lleven a cabo.
La presente Norma es de aplicación en todo el territorio nacional y de obligado 
cumplimiento	para	los	empleadores	y	trabajadores	de	la	actividad	pública	y	privada.
5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
La	verificación	del	cumplimiento	de	la	presente	Norma,	queda	sujeta	a	lo	dispuesto	en	
la Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento así como sus 
normas	modificatorias.
El empleador o quien asuma el contrato principal de la obra debe aplicar lo estipulado 
en	el	artículo	61	del	Decreto	Supremo	Nº	009-2005-TR	y	sus	normas	modificatorias.
6. GLOSARIO
Para efectos de la presente norma técnica deben tomarse en cuenta las siguientes 
definiciones:	
6.1 AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo):	Es	un	método	para	identificar	los	
riesgos de accidentes potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo y el 
desarrollo de soluciones que en alguna forma eliminen o controlen estos riesgos.
6.2 Accesorio de izado: Mecanismo o aparejo por medio del cual se puede sujetar 
una carga o un aparato elevador pero que no es parte integrante de éstos.
6.3 Alambre:	es	el	componente	básico	del	cable,	el	cual	es	fabricado	en	diferentes	
calidades,	según	el	uso	al	que	se	destine	el	cable.
6.4 Alma: es el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta alma puede 
ser	de	acero,	fibras	naturales	o	de	polipropileno.
6.5 Almacén: Lugar donde se guardan los materiales y equipos a utilizarse.
6.6 Anclaje: Estructura que soporta en forma segura las fuerzas generadas al 




altura con exclusión de los aparatos elevadores.
6.8 Aparato elevador:	Todo	aparato	o	montacarga,	fijo	o	móvil,	utilizado	para	izar	o	
descender personas o cargas.
6.9 Apilamiento: Amontonamiento.






































la espalda y/o en el pecho) donde se conecta la línea de enganche con absorbedor 
de impacto y dos anillos “D” a la altura de la cintura.
6.11 Caballete: Armazón simple que se dispone junto a otra para recibir a los listones 
de madera sobre los que se apoyan los trabajadores. Los caballetes son 
elementos que forman el andamio.
6.12 Cable:	 es	 el	 producto	 final	 que	 está	 formado	 por	 varios	 torones,	 que	 son	
enrollados helicoidalmente alrededor de una alma.
6.13 Carga:	 queda	 definida	 como	 la	 suma	 de	 los	 pesos	 de	 hombres,	materiales	 y	
equipos	que	soportará	la	superficie	de	trabajo.
6.14 Chaleco:	Prenda	de	vestir	de	colores	especifico	y	códigos	alfa-numéricos.
6.15 Conector de anclaje: es el medio por el cual los equipos de prevención de 
caídas	se	fijan	al	punto	de	anclaje.	El	conector	debe	estar	diseñado	para	asegurar	
que	no	se	desconecte	involuntariamente	(debe	tener	un	seguro	contra	abertura)	





área antes de excavaciones y zanjas.
6.18 Empleador:	Abarca	 las	 siguientes	 acepciones:	Persona	 natural	 o	 jurídica	 que	
emplea	uno	o	varios	trabajadores	en	una	obra,	y	según	el	caso:	el	propietario,	el	
contratista	general,	subcontratista	y	trabajadores	independientes.
6.19 Entibar (entibado): Apuntalar con madera las excavaciones que ofrecen riesgo 
de hundimiento.
6.20 Eslinga:	Elemento	de	estrobamiento	que	puede	estar	compuesto	de	acero,	nylon	
y forro de lona. Cuerda trenzada prevista de ganchos para levantar grandes pesos.
6.21 Espacio Confinado:	Para	la	presente	norma,	es	un	ambiente	que	tiene	entrada	
y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo 
prolongado	 por	 seres	 humanos	 (tanques,	 cisternas,	 cámaras,	 recipientes,	
excavaciones	profundas,	etc.).
6.22 Estrobo: Cabo unido por sus chicotes que sirve para suspender cosas pesadas.
6.23 Excavación: Es el resultado extracción de tierra y otros materiales del terreno.
6.24 Grillete:	 arco	metálico	 con	 dos	 agujeros	 por	 donde	 pasa	 un	 pin,	 usado	 para	
asegurar un elemento de maniobra.
6.25 Ignición: Estado de un cuerpo que arde. Incandescencia.
6.26 Línea de vida: Cable o cuerda horizontal o vertical estirada entre dos puntos de 
anclaje,	permitiendo	una	vía	de	tránsito	entre	estos	dos	puntos	y	manteniendo	
una protección contra caída entre aquellos puntos. Cuando se usa en forma 
vertical,	 requiere	 de	 un	 freno	 de	 soga	 que	 permita	 la	 conexión	 de	 la	 línea	 de	
enganche así como su desplazamiento en sentido ascendente con traba 
descendente.
6.27 Lugar de trabajo: Sitio en el que los trabajadores laboran y que se halla bajo el 
control de un empleador.
6.28 Plataforma de trabajo:	 cualquier	 superficie	 temporal	 para	 trabajo	 instalada	 a	
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6.29 Permiso de excavación: Autorización por escrito que permite llevar a cabo 
trabajos de excavaciones y zanjas.
6.30 Persona competente (en seguridad y salud en el trabajo):	 Persona	 en	
posesión	 de	 calificaciones	 adecuadas,	 tales	 como	 una	 formación	 apropiada,	
conocimientos,	habilidades	y	experiencia	que	ha	sido	designada	expresamente	
por	 el	 empresario	 para	 ejecutar	 funciones	 específicas	 en	 condiciones	 de	
seguridad.
6.31 Plataforma: Área restringida para uso de aeronaves y servicios aéreos.
6.32 Prevencionista: Persona con conocimientos y experiencia en prevención de 
riesgos laborales. 
6.32.1   Jefe de prevención de riesgos: Prevencionista con estudios de 
diplomado	 o	maestría	 en	 prevención	 de	 riesgos	 laborales	 certificados	 a	 nivel	
universitario y experiencia acreditada no menor a cinco años en obras de 
construcción,	 quién	 tendrá	 a	 su	 cargo	 la	 implementación	 y	 administración	 del	
Plan de Seguridad y Salud en la obra.
6.32.2 Supervisor de prevención de riesgos: Prevencionista con experiencia 
acreditada	 no	 menor	 a	 dos	 años	 en	 obras	 de	 construcción,	 quién	 asistirá	 al	
personal de la obra en la correcta implementación de las medidas preventivas 
propuestas en el plan de seguridad y salud de la obra.
6.33 Representante de los trabajadores (o del empleador): Persona elegida por las 
partes	 y	 con	 conocimiento	 de	 la	 autoridad	 oficial	 de	 trabajo,	 autorizada	 para	
ejecutar acciones y adquirir compromisos establecidos por los dispositivos legales 
vigentes,	en	nombre	de	sus	representados.	Como	condición	indispensable	debe	
ser un trabajador de construcción que labore en la obra.
6.34 Rigger o señalero:	Persona	preparada	para	emitir	señales,	que	permitan	guiar	el	
traslado de objetos. Debe contar con conocimientos técnicos y experiencia para 
el	trabajo	que	va	a	realizar.	Durante	su	labor,	los	riggers	deben	utilizar	el	Código	
Internacional	de	Señales	para	manejo	de	grúas	(ver	Anexo	H).
6.35 Roldana: Rodaje por donde corre la cuerda en una garrucha.
6.36 Ruma: Conjunto de materiales puestos uno sobre otros.
6.37 Torón:	Está	formado	por	un	número	de	alambres	de	acuerdo	a	su	construcción,	
que	son	enrollados	helicoidalmente	alrededor	de	un	centro,	en	varias	capas.
6.38 Trabajador: Persona empleada en la construcción.
6.39 Viento: Cabo de nylon de 5/8”  o  3/4”  usado para direccionar las cargas.
7. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO
El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad 
y	salud	de	los	trabajadores	y	de	terceras	personas,	para	tal	efecto,	se	debe	considerar:
7.1 Organización de las áreas de trabajo
El	empleador	debe	delimitar	las	áreas	de	trabajo	y	asignar	el	espacio	suficiente	a	
cada	una	de	ellas	con	el	fin	de	proveer	ambientes	seguros	y	saludables	a	sus	
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•	 Área	de	parqueo	de	maquinarias	de	construcción	(en	caso	aplique).
•	 Área de almacenamiento de herramientas y equipos manuales.
•	 Área de almacenamiento de combustibles y lubricantes.
•	 Área	de	almacenamiento	de	cilindros	de	gas	comprimido	(en	caso	aplique).
•	 Área de almacenamiento de materiales comunes.
•	 Área de almacenamiento de materiales peligrosos.
•	 Área de operaciones de obra.
•	 Área	de	prefabricación	y/o	habilitación	de	materiales	(en	caso	aplique).
•	 Área de acopio temporal de residuos.
•	 Área de guardianía.





7.2 Instalación de suministro de energía
La instalación del suministro de energía para la obra debe ajustarse a lo dispuesto 
en	 la	 normativa	 específica	 vigente,	 debe	 diseñarse,	 realizarse	 y	 utilizarse	 de	
manera que no entrañe peligro de explosión e incendio ni riesgo de electrocución 
por contacto directo o indirecto para el personal de obra y terceros.
El	diseño,	la	realización	y	la	elección	de	los	materiales	y	dispositivos	de	protección,	
deben	 tener	 en	 cuenta	 el	 tipo	 y	 la	 potencia	 de	 la	 energía	 suministrada,	 las	
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que 
tengan acceso a partes de la instalación.
7.3 Instalaciones eléctricas provisionales
Las instalaciones eléctricas provisionales para la obra deben ser realizadas y 
mantenidas por una persona de competencia acreditada.
Los tableros eléctricos deben contar con interruptores termomagnéticos e 
interruptores	diferenciales	de	alta	(30	mA)	y	baja	(300	mA)	sensibilidad.







•	 Juegos de Tomacorrientes  +  enchufe blindado 3 x 63 A 3 polos +T/380V
•	 Tomacorrientes doble hermético 16 A + T/220V
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•	 Bornera de línea tierra
•	 Lámpara Piloto 220V.
La obra debe contar con línea de tierra en todos los circuitos eléctricos provisionales. 
La línea de tierra debe descargar en un pozo de tierra de características acordes con 
el	tamaño	de	la	obra	y	según	lo	establecido	en	el	Código	Nacional	de	Electricidad.
Las	 extensiones	 eléctricas	 temporales,	 no	 deben	 cruzar	 por	 zonas	 de	 tránsito	
peatonal	 y/o	 vehicular;	 ni	 en	 zonas	 expuestas	 a	 bordes	 afilados,	 impactos,	
aprisionamientos,	 rozamientos	 o	 fuentes	 de	 calor	 y	 proyección	 de	 chispas.	 Si	
hubiera	 exposición	 a	 estos	 agentes,	 se	 debe	 proteger	 el	 cable	 conductor	 con	
materiales resistentes a la acción mecánica y mantas ignífugas.
Los conductores eléctricos no deben estar expuestos al contacto con el agua o la 
humedad.	 Si	 no	 fuera	 posible,	 se	 deben	 utilizar	 cables	 y	 conexiones	 con	




Se deben usar instalaciones eléctricas a prueba de explosión en ambientes que 
contengan	 líquidos	 y/o	 gases	 inflamables,	 polvos	 o	 fibras	 combustibles	 que	
puedan causar fuego o explosiones en presencia de una fuente de ignición. En 
estos casos los interruptores se instalarán fuera del ambiente de riesgo.
Toda	 extensión	 eléctrica	 temporal,	 sin	 excepción,	 debe	 cumplir	 las	 siguientes	
especificaciones:	 Conductor	 tripolar	 vulcanizado	 flexible	 de	 calibre	 adecuado	
(mínimo:	NMT	3x10)	en	 toda	su	 longitud.	Los	conductores	empalmados	deben	
ser del mismo calibre y utilizar conectores adecuados revestidos con cinta 
vulcanizante y aislante. Se acepta como máximo un empalme cada 50m.
Los	enchufes	y	tomacorrientes	deben	ser	del	tipo	industrial,	blindado,	con	tapa	
rebatible y sellada en el empalme con el cable.
7.4 Accesos y vías de circulación
	 Toda	obra	de	edificación	debe	contar	con	un	cerco	perimetral	que	limite	y	aísle	el	
área de trabajo de su entorno. Este cerco debe incluir puertas peatonales y 
portones para el acceso de maquinarias debidamente señalizados y contar con 
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Las	vías	de	circulación,	 incluido:	escaleras	portátiles,	escaleras	fijas	y	rampas,	
deben	 estar	 delimitadas,	 diseñadas,	 fabricadas	 e	 instaladas	 de	 manera	 que	
puedan ser utilizadas con facilidad y seguridad.
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o acarreo 




incluidas aquellas en las que se realicen operaciones manuales de carga y 
descarga,	 se	 debe	 prever	 una	 distancia	 de	 seguridad	 suficiente	 o	 medios	 de	
protección adecuados para el personal que pueda estar presente en el lugar.
Si	 en	 la	 obra	 hubiera	 zonas	 de	 acceso	 limitado,	 dichas	 zonas	 deben	 estar	
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan ingresar en ellas. Se deben tomar todas las medidas adecuadas para 
proteger a los trabajadores que estén autorizados a ingresar en las zonas de 
peligro. Estas zonas deben estar señalizadas de acuerdo a lo establecido en las 
normas técnicas peruanas vigentes.
7.5 Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes
Se tomarán todas las acciones necesarias para proteger a las personas que 
transiten	por	las	distintas	áreas	y	sus	inmediaciones,	de	todos	los	peligros	que	
puedan derivarse de las actividades desarrolladas.
El	ingreso	y	tránsito	de	personas	ajenas	a	los	trabajos	de	construcción,	debe	ser	
guiado	 por	 un	 representante	 designado	 por	 el	 jefe	 de	 obra,	 haciendo	 uso	 de	
casco,	gafas	de	seguridad	y	botines	con	punteras	de	acero,	adicionalmente	el	
prevencionista evaluará de acuerdo a las condiciones del ambiente de trabajo la 
necesidad de usar equipos de protección complementarios.
Será responsabilidad del contratista principal tomar las precauciones necesarias 
para evitar accidentes durante la visita de terceros.
7.6 Vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras
En	 casos	 de	 emergencia,	 la	 obra	 debe	 poder	 evacuarse	 rápidamente	 y	 en	




Las vías de evacuación y salidas de emergencia deben permanecer libres de 
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La obra debe contar con zonas seguras donde mantener al personal de obra 
hasta que pase la situación de emergencia. La cantidad de zonas seguras estará 
en	función	al	número	de	trabajadores.
Las	 vías	 de	 evacuación,	 salidas	 de	 emergencia	 y	 zonas	 seguras	 deben	
señalizarse conforme a lo establecido en las normas técnicas peruanas vigentes.
En	caso	de	avería	del	sistema	de	alumbrado,	las	vías	de	evacuación	y	salidas	de	
emergencia y zonas seguras que requieran iluminación deben contar con luces 
de	emergencia	de	suficiente	intensidad.
7.7 Señalización








señalización de seguridad y salud en el trabajo debe utilizarse siempre que el 
análisis	de	los	riesgos	existentes,	las	situaciones	de	emergencia	previsibles	y	las	
medidas	preventivas	adoptadas,	ponga	de	manifiesto	la	necesidad	de:
•	 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos,	prohibiciones	u	obligaciones.
•	 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
•	 Facilitar	 a	 los	 trabajadores	 la	 localización	 e	 identificación	 de	 determinados	
medios	 o	 instalaciones	 de	 protección,	 evacuación,	 emergencia	 o	 primeros	
auxilios.
•	 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas.
La señalización no debe considerarse una medida sustitutoria de las medidas 
técnicas y organizativas de protección colectiva y debe utilizarse cuando mediante 
estas	últimas	no	haya	sido	posible	eliminar	o	reducir	los	riesgos	suficientemente.	
Tampoco debe considerarse una medida sustitutoria de la formación e información 
de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Se	 deben	 señalizar	 los	 sitios	 de	 riesgo	 indicados	 por	 el	 prevencionista,	 de	
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Las señales deben cumplir lo indicado en la NTP 399.010 SEÑALES DE 
SEGURIDAD.	Colores,	símbolos,	formas	y	dimensiones	de	señales	de	seguridad.	
Parte	1:	reglas	para	el	diseño	de	las	señales	de	seguridad.
Para	 las	obras	en	 la	 vía	pública	deberá	cumplirse	 lo	 indicado	en	 la	normativa	
vigente establecida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Los	tipos	de	señales	con	que	debe	contar	la	obra	se	indican	a	continuación:
•	 Señal	de	prohibición,	a	aquella	que	prohíbe	un	comportamiento	susceptible	de	
generar una situación de peligro.
•	 Señal	de	advertencia,	la	que	advierte	de	una	situación	de	peligro.
•	 Señal	de	obligación,	la	que	obliga	a	un	comportamiento	determinado.
•	 Señal de salvamento o de socorro la que proporciona indicaciones relativas a 
las	salidas	de	socorro,	a	los	primeros	auxilios	o	a	los	dispositivos	de	salvamento.
•	 Señal	 indicativa,	 la	 que	 proporciona	 otras	 informaciones	 distintas	 de	 las	
previstas en los puntos anteriores.
Estas	pueden	presentarse	de	diversas	formas:
•	 Señal	en	forma	de	panel,	la	que	por	la	combinación	de	una	forma	geométrica,	









voz humana o sintética.
•	 Señal	gestual:	un	movimiento	o	disposición	de	los	brazos	o	de	las	manos	en	
forma	codificada	para	guiar	a	 las	personas	que	estén	 realizando	maniobras	
que constituyan peligro para los trabajadores.




iluminación	 sea	 esta	 natural	 o	 artificial.	 La	 luz	 artificial	 se	 utilizará	 para	
complementar	la	luz	natural	cuando	esta	sea	insuficiente.
	 En	caso	sea	necesario	el	uso	de	luz	artificial,	se	utilizarán	puntos	de	iluminación	
portátiles	 con	 protección	 antichoques,	 colocadas	 de	manera	 que	 no	 produzca	
sombras	en	el	punto	de	trabajo	ni	deslumbre	al	trabajador,	exponiéndolo	al	riesgo	
de	accidente.	El	color	de	luz	utilizado	no	debe	alterar	o	influir	en	la	percepción	de	
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CANTIDAD DE
TRABAJADORES

























Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores,	estos	deben	disponer	de	aire	limpio	en	cantidad	suficiente.
Se debe disponer la aplicación de medidas para evitar la generación de polvo en 
el área de trabajo y en caso de no ser posible disponer de protección colectiva e 
individual.
7.10 Servicios de bienestar 






disponibilidad del espacio físico para instalaciones provisionales. 
•	 Se podrán utilizar batería corrida para varones en equivalencia a lo requerido.
•	 En	 obras	 de	 conexiones	 de	 agua	 o	 desagüe	 o	 trabajos	 en	 vías	 públicas	 se	
contrataran	servicios	higiénicos	portátiles	en	igual	número	de	cantidad.
•	 En las obras donde existan más de 30 trabajadores será necesario que exista una 





•	 Mesas y bancas fácilmente lavables.
•	 Los	comedores	contaran	con	pisos	de	cemento	(solado)	u	otro	material	equivalente.
•	 El empleador establecerá las condiciones para garantizar la alimentación de los 
trabajadores con higiene y salubridad.
•	 Toda obra deberá contar con agua apta para consumo humano distribuida en los 






































•	 Deberán estar instalados en un ambiente cerrado
•	 Dimensiones	adecuadas	de	acuerdo	al	número	de	trabajadores.
•	 Los	vestuarios	contaran	con	pisos	de	cemento	(solado)	u	otro	material	equivalente.
•	 Los vestuarios deberán de contar un casillero por cada trabajador.
7.11 Prevención y extinción de incendios
Según	 las	 características	 de	 la	 obra:	 dimensiones,	 maquinarias	 y	 equipos	
presentes,	características	físicas	y	químicas	de	los	materiales	y	sustancias	que	
se	 utilicen	 en	 el	 proceso	 de	 construcción,	 así	 como	 el	 número	 máximo	 de	
personas	que	puedan	estar	presentes	en	las	instalaciones;	se	debe	prever	el	tipo	
y cantidad de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y sistemas de 
alarma.
Los equipos de extinción destinados a prever y controlar posibles incendios 
durante	 la	 construcción,	 deben	 ser	 revisados	 en	 forma	 periódica	 y	 estar	
debidamente	 identificados	 y	 señalizados	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 las	
Normas Técnicas Peruanas vigentes sobre extintores. Adyacente a los equipos 
de	extinción,	figurará	el	número	telefónico	de	la	Central	de	Bomberos.
Todo	vehículo	de	transporte	del	personal	o	maquinaria	de	movimiento	de	tierras,	
debe contar con extintores de acuerdo a lo establecido en las Normas Técnicas 
Peruanas vigentes sobre extintores.
El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos.
El	aviso	de	NO	FUMAR	o	NO	HACER	FUEGO	se	colocará	en	lugares	visibles,	
donde exista riesgo de incendio.
El prevencionista tomará en cuenta las medidas indicadas en las normas técnicas 
peruanas vigentes sobre extintores.
El personal de obra debe ser instruido sobre prevención y extinción de los 
incendios	tomando	como	referencia	lo	establecido	en	la	NTP	350.043	(INDECOPI):	
Parte 1 y Parte 2.
7.12 Atención de emergencias en caso de accidentes
 Toda obra debe contar con las facilidades necesarias para garantizar la atención 
inmediata	y	traslado	a	centros	médicos,	de	las	personas	heridas	o	súbitamente	
enfermas.	En	tal	sentido,	el	contratista	debe	mantener	un	botiquín	de	primeros	
auxilios implementado como mínimo de acuerdo a lo indicado en el punto B.1 del 
Anexo B.
 En caso la obra se encuentre fuera del radio urbano el contratista debe asegurar 
la coordinación con una ambulancia implementada como mínimo de acuerdo a lo 
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8. COMITE TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Para una obra con menos de 25 trabajadores
En las obras con menos de 25 trabajadores se debe designar un Supervisor de 
prevención	de	riesgos	en	la	obra,	elegido	entre	los	trabajadores	de	nivel	técnico	
superior	(capataces	u	operarios),	con	conocimiento	y	experiencia	certificada	en	
prevención de riesgos en construcción. Este Supervisor representará a los 
trabajadores	en	todo	lo	que	esté	relacionado	con	la	seguridad	y	salud,	durante	la	
ejecución	de	la	obra	y	será	elegido	por	los	trabajadores,	entre	aquellos	que	se	
encuentren trabajando en la obra.
8.2 Para una obra con 25 o más trabajadores




ejecutivo y asesor del Residente.
•	 Dos	 representantes	 de	 los	 trabajadores,	 de	 preferencia	 con	 capacitación	 en	
temas	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	elegidos	entre	los	trabajadores	que	se	
encuentres laborando en la obra.
Adicionalmente,	 asistirán	 en	 calidad	 de	 invitados	 los	 ingenieros	 que	 tengan	
asignada la dirección de las diferentes actividades de la obra en cada frente de 
trabajo,	con	 la	finalidad	de	mantenerse	 informados	de	 los	acuerdos	adoptados	
por el Comité Técnico y poder implementarlos así como el administrador de la 
obra quien facilitará la disponibilidad de recursos.
8.3 Los acuerdos serán sometidos a votación sólo entre los miembros del Comité 
Técnico,	los	invitados	tendrán	derecho	a	voz	pero	no	a	voto.
8.4 Las ocurrencias y acuerdos adoptados en la reunión del CTSST  quedarán 
registrados	 	 en	 actas	 oficiales	 debidamente	 rubricadas	 por	 sus	 integrantes	 en	
señal de conformidad y compromiso.
8.5	 El	 CTSST,	 se	 reunirá	 cada	 30	 días,	 quedando	 a	 decisión	 de	 sus	 miembros,	
frecuencias menores en función a las características de la obra.
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Toda obra de construcción debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para 
garantizar	 la	 integridad	 física	 y	 salud	 de	 los	 trabajadores	 y	 de	 terceras	 personas,	
durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos 
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El plan de Prevención de Riesgos debe integrarse al proceso de construcción de la 
obra,	desde	la	concepción	del	presupuesto,	el	cual	debe	incluir	una	partida	específica	
denominada “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo” en la que se estimará el costo 
de implementación de los mecanismos técnicos y administrativos contenidos en plan.
El	Jefe	de	Obra	o	Residente	de	Obra	es	responsable	de	que	se	implemente	el	PSST,	
antes	del	inicio	de	los	trabajos	contratados,	así	como	de	garantizar	su	cumplimiento	en	
todas las etapas ejecución de la obra.
En toda obra los contratistas y subcontratistas deben cumplir los lineamientos del Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista titular y tomarlos como base para 
elaborar	sus	planes	específicos	para	los	trabajos	que	tengan	asignados	en	la	obra.
El PSST deberá	contener	como	mínimo	los	siguientes	puntos:
1. Objetivo del Plan.
2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 
la empresa.
3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan.
4.	 Elementos	del	Plan:
4.1.	 Identificación	de	requisitos	legales	y	contractuales	relacionados	con	
la seguridad y salud en el trabajo.
4.2.	 Análisis	de	riesgos:	Identificación	de	peligros,	evaluación	de	riesgos	
y acciones preventivas.
4.3. Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el 
proyecto. 
4.4. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo 
(identificados	en	el	análisis	de	riesgo).
4.5. Capacitación y sensibilización del personal de obra - Programa de 
capacitación.
4.6. Gestión de no conformidades - Programa de inspecciones y 
auditorias.
4.7. Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.
4.8. Plan de respuesta ante emergencias.
5. Mecanismos de supervisión y control.
La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad 
y	salud	y	procedimientos	de	trabajo,	quedará	delegada	en	el	jefe	inmediato	de	
cada trabajador.
El responsable de la obra debe colocar en lugar visible el Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para ser presentado a los Inspectores de Seguridad 
del Ministerio de Trabajo. Además entregara una copia del Plan de SST a los   
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10. INVESTIGACION Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Todos los accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran durante el desarrollo 
de	 la	 obra,	 deben	 investigarse	 para	 identificar	 las	 causas	 de	 origen	 y	 establecer	
acciones correctivas para evitar su recurrencia.
La investigación estará a cargo de una comisión nombrada por el jefe de la obra e 
integrada	 por	 el	 ingeniero	 de	 campo	 del	 área	 involucrada,	 el	 jefe	 inmediato	 del	
trabajador	accidentado,	el	representante	de	los	trabajadores	y	el	prevencionista	de	la	
obra.
El	 informe	 de	 investigación	 debe	 contener	 como	 mínimo,	 los	 datos	 del	 trabajador	
involucrado,	 las	circunstancias	en	 las	que	ocurrió	el	evento,	el	análisis	de	causas	y	
las acciones correctivas. Adicionalmente se adjuntarán los documentos que sean 
necesarios	para	el	sustento	de	la	investigación.	El	expediente	final	debe	llevar	la	firma	
del jefe de la obra en señal de conformidad.
En	caso	de	muerte,	debe	comunicarse	de	 inmediato	a	 las	autoridades	competentes	
para que intervengan en el proceso de investigación.
La	notificación	y	reporte	a	las	autoridades	locales	(aseguradoras,	EsSalud,	EPS,	etc.)	







• Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y 
objetivos,	nunca	suposiciones	ni	interpretaciones.
• Evitar hacer juicios de valor durante la “toma de datos”. Los mismos serían 
prematuros y podrían condicionar desfavorablemente el desarrollo de la 
investigación.
• Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento. Ello 
garantizará	que	los	datos	recabados	se	ajusten	con	más	fidelidad	a	la	situación	
existente en el momento del accidente.
•	 Entrevistar,	 siempre	 que	 sea	posible,	 al	 accidentado.	Es	 la	 persona	que	podrá	
facilitar	la	información	más	fiel	y	real	sobre	el	accidente.
•	 Entrevistar	asimismo	a	los	testigos	directos,	mandos	y	cuantas	personas	puedan	
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Índice de Frecuencia 
Mensual
Índice de Gravedad 
Mensual
Índice de Frecuencia 
Acumulado









Accidentes con tiempo perdido en el mes x 200 000 
Número	horas	trabajadas	en	el	mes
Días perdidos en el mes x 200 000
Número	de	horas	trabajadas	en	el	mes
Accidentes con tiempo perdido en el año x 200 000 
Horas trabajadas en lo que va del año
Días perdidos en el año x 200 000





estado del entorno físico y medioambiental.
• Preocuparse de todos los aspectos que hayan podido intervenir. Analizar 
cuestiones	relativas	tanto	a	las	condiciones	materiales	de	trabajo	(instalaciones,	
equipos,	medios	de	trabajo,	etc.),	como	organizativas	(métodos	y	procedimientos	
de	 trabajo,	 etc.),	 del	 comportamiento	 humano	 (calificación	 profesional,	 actitud,	
etc.)	y	del	entorno	físico	y	medioambiental	(limpieza,	iluminación,	etc.).
11. ESTADISTICA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Registro de enfermedades profesionales




Cálculo de índices de seguridad
Para	 el	 cálculo	 de	 los	 índices	 de	 seguridad,	 se	 tomarán	 en	 cuenta	 los	 accidentes	
mortales	y	los	que	hayan	generado	descanso	médico	certificado	por	médico	colegiado.
•	 El	número	de	horas	hombre	trabajadas	en	el	mes	será	igual	a	la	sumatoria	de	horas	
hombres	 (H-Ho)	 del	 personal	 operativo	 de	 campo	 y	 empleados	 de	 toda	 la	 obra	
incluidos contratistas y subcontratistas.
Se llevará una estadística por cada obra y una estadística consolidada por empresa.
12. CALIFICACION DE EMPRESAS CONTRATISTAS
Para	efectos	de	la	adjudicación	de	obras	públicas	y	privadas,	la	calificación	técnica	de	
las	empresas	contratistas	debe	considerar:
• Evaluación del plan de seguridad y salud de la obra
• Índice frecuencia anual 
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El	puntaje	que	se	 le	asigne	al	 rubro	de	Seguridad	y	Salud	durante	 la	Construcción,	
debe	desglosarse,	para	efectos	de	calificación,	de	la	siguiente	manera:
Seguridad y Salud durante la construcción (100%)




asumirá las funciones de Jefe de Prevención de Riesgos de la obra y tendrá a su 
cargo la implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud.
Puntuación parcial:
(10%) Costo de implementación del Plan incluido en el presupuesto de obra. Se 
verificará	que	el	presupuesto	contenga	la	partida	de	seguridad	y	salud.
(10%) Análisis	 de	 riesgos	 de	 la	 obra	 con	 la	 identificación	 de	 actividades	 críticas	 y	
procedimientos	de	trabajo	para	todas	las	actividades	críticas,	que	incluyan	las	
medidas preventivas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 
durante el desempeño de sus labores.
(10%) Programa	 de	 capacitación	 y	 sensibilización.	 Se	 verificará	 que	 el	 programa	
incluya	 la	charla	de	 inducción	(mínimo	60’),	charla	que	se	da	por	única	vez	al	
personal	que	 ingresa	a	 la	obra,	Charlas	semanales	 (mínimo	30’)	y	charlas	de	
inicio	de	jornada	(10’).
(10%) Programa	de	 inspecciones	y	auditorias.	Se	verificará	que	el	programa	 incluya	
por	lo	menos	una	inspección	semanal	a	cargo	del	jefe	de	obra,	dos	inspecciones	
semanales	 a	 cargo	 del	 maestro	 de	 obra,	 inspecciones	 diarias	 a	 cargo	 de	
supervisores o  capataces y una auditoria mensual a cargo de un representante 
de	la	oficina	principal	del	Contratista	o	un	auditor	externo.
B. Índice de Frecuencia Anual (30%)
 El	contratista	presentará	el	índice	de	frecuencia	anual	de	los	últimos	tres	años.




13. EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
El EPI debe utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
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En	tal	sentido:
• Debe responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
•	 Debe	tener	en	cuenta	las	condiciones	anatómicas,	fisiológicas	y	el	estado	de	salud	
del trabajador.
• Debe adecuarse al portador tras los ajustes necesarios.
•	 En	caso	de	riesgos	múltiples	que	exijan	la	utilización	simultánea	de	varios	equipos	
de	 protección	 individual,	 estos	 deben	 ser	 compatibles	 entre	 sí	 y	 mantener	 su	
eficacia	en	relación	con	el	riesgo	o	riesgos	correspondientes.
El EPI debe cumplir con las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI o a falta de 
éstas,	con	normas	técnicas	internacionalmente	aceptadas.	El	EPI	debe	estar	certificado	
por un organismo acreditado.
La	 utilización,	 el	 almacenamiento,	 el	 mantenimiento,	 la	 limpieza,	 la	 desinfección	
y	 cuando	 proceda,	 el	 reemplazo	 de	 los	 componentes	 deteriorados	 del	 EPI,	 debe	





asegurar que se encuentre en buenas condiciones. El trabajador debe darles el uso 
correcto	y	mantenerlo	en	buen	estado.	Si	por	efecto	del	trabajo	se	deteriorara,	debe	
solicitar el reemplazo del EPI dañado.
El	 trabajador	a	quién	se	 le	asigne	un	EPI	 inadecuado,	en	mal	estado	o	carezca	de	
éste,	debe	informar	a	su	inmediato	superior,	quien	es	el	responsable	de	gestionar	la	
provisión o reemplazo. 
El	 EPI	 básico,	 de	 uso	 obligatorio	 mientras	 el	 trabajador	 permanece	 en	 obra	 se	
compone	de:	uniforme	de	trabajo,	botines	de	cuero	con	puntera	de	acero,	casco,	gafas	
de seguridad y guantes. Ver Anexo D. 
13.1 Ropa de trabajo
Será adecuada a las labores y a la estación. En zonas lluviosas se proporcionará al 
trabajador cobertor impermeable.
Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulación de 
vehículos	u	operación	de	equipos	 y	maquinarias,	 se	hace	 imprescindible	 el	 empleo	
de	colores,	materiales	y	demás	elementos	que	resalten	 la	presencia	de	personal	de	
trabajo	o	de	personal	exterior	en	la	misma	calzada	o	en	las	proximidades	de	ésta	aún	
existiendo una protección colectiva. El objetivo de este tipo de ropa de trabajo es el de 
señalizar	visualmente	la	presencia	del	usuario,	bien	durante	el	día	o	bien	bajo	la	luz	de	



































Reglamento Nacional de Edificaciones
Características	fundamentales:
•	 Chaleco	con	cintas	de	material	reflectivo.
• Camisa de mangas largas.




• El equipo será sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las 
características	visibles	mínimas,	por	desgaste,	suciedad,	etc.
• Se proporcionarán dos juegos de uniforme de trabajo.




•	 Casco	 de	 Clase	 A	 (General):	 Trabajos	 industriales	 en	 general.	 Protección	 de	
tensión	eléctrica	hasta	2200	V.,	C.A.	60	HZ.
















Los materiales usados en el casquete deben ser de lenta combustión y resistentes a 
la humedad.
Los materiales utilizados que estén en contacto con la cabeza del trabajador no deben 
llegar	 a	 producir	 algún	 tipo	 de	 daño.	Asimismo,	 el	 diseño	 debe	 ser	 tal	 que	 ningún	
componente	interno,	presente	alguna	condición	como	protuberancias,	aristas	o	vértices	
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Los	materiales	empleados	en	la	fabricación	así	como	los	componentes	de	los	cascos,	
no	 deben	 ser	 conductivos,	 por	 lo	 que	 no	 se	 permite	 ningún	 elemento	 o	 accesorio	
metálico en ellos.
Para trabajos en altura y en lugares donde la caída del casco represente un riesgo 
grave deberá usarse barbiquejo.
13.3 Calzado de seguridad
Botines	de	cuero	de	suela	antideslizable,	con	puntera	de	acero	contra	riesgos	mecánicos,	
botas de jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajos en presencia de agua o 
soluciones	químicas,	botines	dieléctricos	sin	puntera	de	acero	o	con	puntera	reforzada	
(polímero	100%	puro)	cuando	se	 realicen	 trabajos	con	elementos	energizados	o	en	
ambientes donde exista riesgo eléctrico.
13.4 Protectores de oídos



















• Gafas de seguridad.	Éstas	deben	tener	guardas	laterales,	superiores	e	inferiores,	
de manera que protejan contra impactos de baja energía y temperaturas extremas. 
En	caso	de	usar	anteojos	de	medida,	las	gafas	de	protección	deben	ser	adecuadas	
para colocarse sobre los lentes en forma segura y cómoda.
• Monogafas o gafas panorámicas. De diferentes tipos y materiales. Estas se 
ajustan completamente a la cara y proveen protección contra salpicaduras en 
la	 manipulación	 de	 químicos	 o	 ante	 la	 presencia	 de	 gases	 y	 vapores;	 además,	
protegen contra impactos de baja y mediana energía y temperaturas extremas. Para 
trabajos	con	oxicorte	se	utilizaran	lentes	para	tal	fin.
• Careta (antiparra).	Es	una	pantalla	transparente	sostenida	por	un	arnés	de	cabeza,	




• Pantallas de soldadura.	Soporte	 físico	en	el	que	han	de	 ir	encajados	 los	filtros	
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del proceso de la soldadura eléctrica.
• Filtros para pantallas de soldadura. Filtros de cristal blindado caracterizado por un 
determinado tono que sirven para proteger la vista de la radiación U.V. producidas 
por el arco eléctrico y de la radiación infrarroja producida por el oxicorte por la fusión 
de metales.
La elección del tono del cristal dependerá en este caso de la cantidad de acetileno que 
se utilice durante el proceso de soldadura. 
CAUDAL DE ACETILENO EN 
LITROS/HORA N° DE CRISTAL
INFERIOR A 40
DE 40 A 50
DE 50 A 70









• Procesos de soldadura mediante arco eléctrico. 	En	la	soldadura	eléctrica,	el	tono	
del	cristal	dependerá	de	la	intensidad	de	la	corriente	con	la	que	se	esté	trabajando,	y	
del tipo de soldadura y electrodo que se vaya a utilizar. La tabla siguiente sirve para 
orientar en la elección del cristal.
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DIAMETRO DEL ORIFICIO DE






• Aspectos generales. Se deberá usar protección respiratoria cuando exista 
presencia	de	partículas	de	polvo,	gases,	vapores	irritantes	o	tóxicos.	
	 No	se	permite	el	uso	de	respiradores	en	espacios	confinados	por	posible	deficiencia	
de oxígeno o atmósfera contaminada. Se debe utilizar línea de aire o equipos de 
respiración autocontenida.
• Protección frente al polvo. Se emplearán mascarillas antipolvo en los lugares de 
trabajo	 donde	 la	 atmósfera	 esté	 cargada	 de	 polvo.	 Constará	 de	 una	mascarilla,	
equipada	con	un	dispositivo	filtrante	que	retenga	las	partículas	de	polvo.
	 La	utilización	de	la	misma	mascarilla	estará	limitada	a	la	vida	útil	de	ésta,	hasta	la	
colmatación de los poros que la integran. Se repondrá  la mascarilla cuando el ritmo 
normal de respiración sea imposible de mantener.
• Protección frente a humos, vapores y gases. Se emplearán respiradores 
equipados	con	filtros	antigás	o	antivapores	que	retengan	o	neutralicen	las	sustancias	
nocivas presentes en el aire del ambiente de trabajo.
Se	seguirán	exactamente	las	indicaciones	del	fabricante	en	los	que	se	refiere	al	empleo,	
mantenimiento	y	vida	útil	de	la	mascarilla.
13.7 Arnés de seguridad
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y doble línea de enganche con 
mosquetón	de	doble	seguro,	para	trabajos	en	altura,	permite	frenar	la	caída,	absorber	
la energía cinética y limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La	longitud	de	la	cuerda	de	seguridad	(cola	de	arnés)	no	deberá	ser	superior	a	1,80	m,	
deberá tener en cada uno de sus extremos un mosquetón de anclaje de doble seguro 
y	un	amortiguador	de	 impacto	de	1,06	m	 (3.5	pies)	en	su	máximo	alargamiento.	La	
cuerda de seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los	puntos	de	anclaje,	deberán	soportar	al	menos	una	carga	de	2	265	Kg	(5	000	lb.)	
por trabajador. 
13.8 Guantes de seguridad
Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a la naturaleza del trabajo además de 
confortables,	de	buen	material	y	forma,	y	eficaces.













































no sean materiales con grandes asperezas.
O la combinación de cualquiera de estos.
13.9 Equipos de protección para trabajos en caliente
Para	 trabajos	 en	 caliente	 (soldadura,	 oxicorte,	 esmerilado	 y	 fuego	 abierto)	 deberá	
utilizarse:
•	 Guantes	de	cuero	cromo,	 tipo	mosquetero	con	costura	 interna,	para	proteger	 las	
manos y muñecas.
•	 Chaqueta,	coleto	o	delantal	de	cuero	con	mangas,	para	protegerse	de	salpicaduras	
y exposición a rayos ultravioletas del arco.
•	 Polainas	y	casaca	de	cuero,	cuando	es	necesario	hacer	soldadura	en	posiciones	
verticales	y	sobre	cabeza,	deben	usarse	estos	accesorios,	para	evitar	las	severas	
quemaduras que puedan ocasionar las salpicaduras del metal fundido.
•	 Gorro,protege	 el	 cabello	 y	 el	 cuero	 cabelludo,	 especialmente	 cuando	 se	 hace	
soldadura en posiciones.
• Respirador contra humos de la soldadura u oxicorte.
14. PROTECCIONES COLECTIVAS
Todo	proyecto	de	construcción	debe	considerar	el	diseño,	instalación	y	mantenimiento	
de protecciones colectivas que garanticen la integridad física y salud de trabajadores y 
de	terceros,	durante	el	proceso	de	ejecución	de	obra.
El diseño de las protecciones colectivas debe cumplir con requisitos de resistencia y 
funcionalidad y estar sustentado con memoria de cálculo y planos de instalación que 
se anexarán a los planos de estructuras del proyecto de construcción. El diseño de 
protecciones colectivas debe esta refrendado por un ingeniero civil colegiado.
Las	 protecciones	 colectivas	 deben	 consistir,	 sin	 llegar	 a	 limitarse,	 en:	 Señalización,	
redes	de	seguridad,	barandas	perimetrales,	tapas	y	sistemas	de	línea	de	vida	horizontal	
y vertical.
Cuando	se	 realicen	 trabajos	simultáneos	en	diferente	nivel,	deben	 instalarse	mallas	
que	protejan	a	los	trabajadores	del	nivel	inferior,	de	la	caída	de	objetos.
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15. ORDEN Y LIMPIEZA
Las	áreas	de	trabajo,	vías	de	circulación,	vías	de	evacuación	y	zonas	seguras	deben	
estar limpias y libres de obstáculos.
Los clavos de las maderas de desencofrado o desembalaje deben ser removidos en 
el lugar de trabajo.
Las maderas sin clavos deberán ser ubicadas en áreas debidamente restringidas y 
señalizadas.
Los	pisos	de	 las	 áreas	de	 trabajo,	 vías	 de	 circulación,	 vías	 de	evacuación	 y	 zonas	
seguras	deberán	estar	 libres	de	sustancias	 tales	como	grasas,	aceites	u	otros,	que	
puedan causar accidentes por deslizamiento.
Los	cables,	conductores	eléctricos,	mangueras	del	equipo	de	oxicorte	y	similares	se	
deben	tender	evitando	que	crucen	por	áreas	de	tránsito	de	vehículos	o	personas,	a	fin	
de evitar daños a estos implementos y/o caídas de personas.





Los comedores deben mantenerse limpios y en condiciones higiénicas.  Los restos de 
comida	y	desperdicios	orgánicos	deben	ser	colocados	en	cilindros	con	tapa,	destinados	
para	tal	fin.
Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento. Si se tienen 
pozos sépticos o de percolación se les dará mantenimiento periódico.
16. GESTION DE RESIDUOS
Los residuos derivados de las actividades de construcción deben ser manejados 
convenientemente	hasta	su	disposición	final	por	una	Empresa	Prestadora	de	Servicios	
de	 Residuos	 Sólidos	 con	 autorización	 vigente	 en	 DIGESA.	 Para	 tal	 efecto,	 deben	
ser colocados temporalmente en áreas acordonadas y señalizadas o en recipientes 
adecuados debidamente rotulados. 
Los	 vehículos	 que	 efectúen	 la	 eliminación	 de	 los	 desechos	 deberán	 contar	 con	
autorización de la Municipalidad respectiva de acuerdo al “Reglamento para la gestión 
de residuos sólidos de la construcción y demolición”.
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Residuos No Peligrosos.
Se	clasificarán	en	función	al	tratamiento	que	se	haya	decidido	dar	a	cada	residuo:
•	 REUTILIZAR	 algunos	 residuos	 que	 no	 requieran	 de	 un	 tratamiento	 previo	 para	
incorporarlos	al	ciclo	productivo;	por	ejemplo:	Residuos	de	demolición	para	concreto	
ciclópeo de baja resistencia.
•	 RECUPERAR	componentes	de	algún	residuo	que	sin	requerir	 tratamiento	previo,	
sirvan	 para	 producir	 nuevos	 elementos;	 por	 ejemplo:	Madera	 de	 embalaje	 como	
elementos de encofrado de baja resistencia.
•	 RECICLAR	 algunos	 residuos,	 que	 puedan	 ser	 empleados	 como	 materia	 prima	
de	un	nuevo	producto,	luego	de	un	tratamiento	adecuado;	por	ejemplo:	El	uso	de	
carpeta	asfáltica	deteriorada	como	agregado	de	mezcla	asfáltica	nueva	(granulado	
de asfalto) luego de un proceso de chancado y zarandeo.
Residuos Peligrosos. Se	almacenarán	temporalmente	en	áreas	aisladas,	debidamente	
señalizadas,	hasta	ser	entregados	a	empresas	especializadas	para	su	disposición	final.
Adicionalmente,	 se	 cumplirá	 lo	 establecido	 por	 la	 Norma	 Técnica	 Peruana:	 NTP	
400.050 “Manejo de Residuos de la Actividad de la Construcción” y por la Ley General 
de	Residuos	Sólidos	y	su	Reglamento,	ambas	vigentes.	
17. HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTATILES







cuñas o chavetas metálicas adecuadamente colocadas y que brinden la seguridad que 
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Los equipos portátiles eléctricos deben poseer cables de doble aislamiento de una 
sola	 pieza	 ultraflexibles,	 sin	 empalmes,	 cortes	 ni	 rajaduras.	Además	 deberán	 tener	
interruptores en buen estado. La dimensión original del cable no debe ser alterada.
Los	discos	para	esmerilado,	corte,	pulido	o	desbaste	no	deben	presentar	rajaduras	o	
roturas	en	su	superficie.
Las herramientas manuales y equipos portátiles deben estar exentos de grasas o 
aceites antes de su uso o almacenaje y contar con las guardas protectoras en caso se 
usen	discos	de	esmerilado,	corte	o	pulido.
Se	 implementará	 la	 identificación	 por	 código	 de	 colores	 a	 fin	 de	 garantizar	 la	
verificación	 periódica	 del	 estado	 de	 las	 herramientas	manuales	 y	 equipos	 portátiles	









durante	 su	 operación	 o	 uso,	 el	 espacio	 será	 confinado	 mediante	 pantallas	 de	
protección de material no combustible para mantener a los trabajadores que no 
estén	 involucrados	 en	 la	 tarea,	 alejados	 del	 radio	 de	 proyección	 de	 chispas	 y	
esquirlas. El trabajador que la utilice así como el ayudante deben tener protección 
para trabajos en caliente.
Asimismo,	debe	mantenerse	un	extintor	de	polvo	químico	ABC,	que	cumpla	con:	NTP	
350.043-1	 “Extintores	 portátiles:	 Selección,	 distribución,	 inspección,	 mantenimiento,	
recarga,	y	prueba	hidrostática”.NTP	350.026	“Extintores	portátiles	manuales	de	polvo	
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Cuando	se	realicen	trabajos	en	lugares	energizados	hasta	1000	voltios,	se	debe	usar	
herramientas	con	aislamiento	completo.	Para	voltajes	mayores,	se	debe	cortar	la	fuente	
de energía haciendo uso del sistema de Bloqueo - Señalización.
Las herramientas manuales y equipos portátiles no deben dejarse abandonados en el 
suelo	o	en	bancos	de	trabajo	cuando	su	uso	ya	no	sea	necesario,	deben	guardarse	
bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad. Cada herramienta manual 
o equipo portátil debe tener su propio lugar de almacenamiento. Los equipos portátiles 
accionados por energía eléctrica deben desconectarse de la fuente de energía cuando 
ya no estén en uso.




e inferior para el disco y resguardo de la faja de transmisión.
Los	 tecles,	 tirfor,	winches	 y	 cualquier	 otro	equipo	de	 izaje,	 deben	 tener	grabada	en	
su	 estructura	 (alto	 o	 bajorrelieve),	 la	 capacidad	 nominal	 de	 carga.	Adicionalmente,	
contarán	con	pestillos	o	lengüetas	de	seguridad	en	todos	los	ganchos.
Los	 cables,	 cadenas	 y	 cuerdas	 deben	 mantenerse	 libres	 de	 nudos,	 dobladuras	 y	
ensortijados. Todo cable con dobladuras y ensortijados debe ser reemplazado. Un 
cable	de	acero	o	soga	de	nylon	será	descartado	cuando	tenga	rotas	más	de	cinco	(05)	
hebras	del	total	o	más	de	tres	(03)	hebras	de	un	mismo	torón.
18. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
Se	 considerará	 “Espacio	 Confinado”	 a	 tanques,	 cisternas,	 cámaras,	 recipientes,	
excavaciones profundas y en general a cualquier recinto cerrado que tiene entrada y 
salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado 
por	seres	humanos.		Los	trabajos	en	espacios	confinados	pueden	presentar	riesgos	de	
consideración,	a	saber:
• Atmósferas con falta de oxígeno.
•	 Atmósferas	 con	 polvos,	 vapores	 o	 gases	 peligrosos	 (tóxicos,	 combustibles,	
inflamables	o	explosivos).
• Peligros mecánicos originados por partes móviles.
•	 Descarga	de	fluidos	o	radioactividad.
• Peligros eléctricos originados por cables energizados.
 
















































Nota:	 Para	 la	 evaluación	 de	 atmósferas	 se	 usará	 oxímetro,	 medidor	 de	 gases	 y	
explosímetro,	según	el	caso.
Antes	de	ingresar	a	un	espacio	confinado	se	debe	cumplir	escrupulosamente	con	los	
requerimientos estipulados en el Permiso de Trabajo correspondiente. Se debe instruir 






confinado,	 debe	 realizarse	 con	 los	 cilindros/máquina	 de	 soldar	 ubicados	 fuera	 del	
recinto cerrado.
 
Se	 debe	 contar	 en	 todo	 momento	 con	 un	 trabajador	 fuera	 del	 espacio	 confinado	
para	 apoyar	 cualquier	 emergencia.	 	 Si	 existe	 el	 riesgo	 de	 atmósfera	 peligrosa,	 los	
trabajadores	dentro	del	espacio	confinado	deben	usar	arnés	de	seguridad	enganchado	
a	una	cuerda	de	rescate	que	conecte	con	el	exterior.		Así	mismo,	se	debe	contar	con	
un equipo de respiración autónoma para usarse en caso sea necesario el rescate de 
algún	trabajador.
Entre	los	espacios	confinados	más	frecuentes	tenemos:
• Cisternas y pozos • Arquetas subterráneas
•	 Alcantarillas	 •	 Túneles
• Sótanos y desvanes • Conductos aire acondicionado
• Cubas y depósitos • Galerías de servicios
• Reactores químicos • Fosos
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• Inspección 
• Rescate.
19. ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES
19.1 Consideraciones previas a las actividades de trabajo.
De la zona de almacenaje.
• La zona de almacenaje tendrá la menor cantidad de elementos contaminantes que 
hagan variar las propiedades de los materiales apilados.
• Los productos contaminantes estarán almacenados sobre bandejas de HDPE.
•	 Las	áreas	de	carga	y	descarga	deben	estar	claramente	definidas.	Se	demarcarán	









• Prohibido escalar los anaqueles.
• Los cuartos con controles eléctricos no se usan nunca como depósitos o almacenes.
• El almacenamiento debe ser limpio y ordenado. Debe permitir fácil acceso al 
personal y los equipos.
• Se emplean escaleras para alcanzar los niveles de los anaqueles que tengan más 
de 1.80 m. de altura.
•	 Los	materiales	deben	ser	apilados	en	áreas	niveladas	(horizontales)	y	estables	(que	
no se hundan).
• La altura total de la ruma no debe exceder tres veces la dimensión más pequeña de 
la	base.	En	ningún	caso	tendrá	una	altura	superior	a	2.40	metros.	
• El máximo peso de la ruma depende de la capacidad que tenga el item más bajo 
para soportar el peso de la columna.
•	 A	menos	que	se	utilicen	soportes	especiales,	las	filas	deben	acomodarse	de	modo	
que los contenedores se ajusten entre sí. Se debe poner especial énfasis en las 
esquinas.
• Las pilas adyacentes no deben soportarse entre sí.
•	 Se	debe	dejar	espacio	suficiente	entre	filas	como	para	que	pase	cómodamente	una	




estabilidad de la pila.
• Las parihuelas usadas para apilar deben estar en buena condición. Los encargados 
del apilamiento serán responsables de asegurar su buena condición.
•	 Las	pilas	cuya	altura	sea	mayor	que	tres	veces	el	lado	menor	de	la	base,	deberán	
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• Las pilas de ladrillos deberán estibarse en forma cruzada uno con otro y su altura no 
podrá	exceder	de	2,40	mts.
De los materiales.
• Los cilindros de gas comprimido deben almacenarse en posición vertical con las 
válvulas protegidas por sus capuchas o tapas. No se aceptará el ingreso a la obra 
de cilindros sin tapa. Los cilindros estarán asegurados por una cadena que pasará 
entre la mitad y tres cuartas partes de su lado superior.
•	 Los	 cilindros	 de	 oxígeno	 y	 acetileno	 (o	 cualquier	 oxidante	 y	 combustible)	 se	
almacenarán	a	una	distancia	de	8	m.	entre	sí.	Dentro	de	cada	clase	de	producto,	los	
cilindros llenos estarán separados de los vacíos. Tantos cilindros llenos como vacíos 
deberán encontrarse asegurados.
• Deberán mantenerse almacenes independientes de acuerdo a la naturaleza de los 
materiales	(comunes,	peligrosos,	hidrocarburos	y	sus	derivados).
• Los artículos más pesados se almacenan en la parte más baja del anaquel.
•	 Los	productos	químicos	(incluyendo	ácidos	y	bases)	se	almacenan	de	forma	que	
se evite el contacto accidental entre sustancias cuya mezcla genere reacciones 
químicas violentas o que libere humos o gases peligrosos.
•	 Todos	los	productos	químicos	incluyendo	hidrocarburos	y	sus	derivados,	deberán	
contar	con	una	ficha	de	seguridad	del	material	(MSDS).
• Cada producto se almacenará con su respectiva bandeja de contención.
•	 Los	 artículos	 deben	 almacenarse	 lo	 suficientemente	 lejos	 de	 los	 cercos	 para	
protegerlos cuando se manipulan materiales.
• El almacenaje de materiales líquidos en tanques y el de sustancias peligrosas debe 
ser previamente aprobado por el prevencionista de la obra.
•	 No	se	apila	material	de	manera	que	obstruya	el	equipo	contra	incendios,	las	duchas,	
lavaojos,	la	iluminación,	los	paneles	eléctricos	o	la	ventilación.





•	 Los	 materiales	 apilados	 y	 almacenados	 deben	 estar	 claramente	 identificados	 y	
etiquetados en forma adecuada. Las etiquetas incluirán precauciones contra el 
peligro,	si	existe	la	necesidad.
De la capacitación.
• El personal involucrado es capacitado en las acciones preventivas a tomar con 
respecto a la seguridad en la actividad de almacenamiento.
•	 El	 prevencionista	 tendrá	 una	 calificación	 sobre	 la	 base	 de	 su	 experiencia	 de	
ejecución de la actividad de almacenamiento.
• Para el caso de servicios contratados estos se regirán por el presente procedimiento.
• El personal de almacenes y  todo el personal de obra en general deberá recibir 
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19.2 Consideraciones adicionales.
Apilamientos no autorizados.
El	 prevencionista	 debe	 determinar	 los	 lugares	 de	 apilamiento,	 quedando	 prohibido	
hacerlo	entre	otros:
Almacenamiento de material inflamable y/o combustibles.




o trasladados de un contenedor a otro en las proximidades de trabajos con llama 
abierta o cualquier otra fuente de ignición.
• Que tenga ventilación adecuada para prevenir acumulación de vapores o gases en 
el área de almacenamiento.
•	 No	se	debe	almacenar	inflamables	y/o	combustible	a	menos	de	7	m	de	cualquier	
estructura habitada y a menos de 15 m de fuentes de ignición.
20. PROTECCION EN TRABAJOS CON RIESGO DE CAIDA
TRABAJOS EN ALTURA
En	general,	 se	 debe	 evitar	 la	 permanencia	 y	 circulación	 de	 personas	 y/o	 vehículos	
debajo	del	área	sobre	la	cual	se	efectúan	trabajos	en	altura,	debiendo	acordonarse	con	
cintas	de	peligro	color	rojo	y	señalizarse	con	letreros	de	prohibición	de	ingreso:“CAIDA 
DE OBJETOS - NO PASAR”





del personal a través de andamios y escaleras debe realizarse con las manos libres 
(ver	estándar	de	uso	de	escaleras).
20.1 Sistema de detención de caídas
Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detención 
de caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y de una línea de enganche con 
amortiguador	de	impacto	con	dos	mosquetones	de	doble	seguro	(como	mínimo),	en	los	
siguientes	casos:
• Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.80 m.
• Bajo las escaleras.
• Frente y al costado de las puertas.
• En los pasillos peatonales.
•	 Superficies	inestables.
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•	 A	 menos	 de	 1.80	 m.	 del	 borde	 de	 techos,	 losas,	 aberturas	 y	 excavaciones	 sin	
barandas de protección perimetral.
•	 En	 lugares	donde,	 independientemente	de	 la	altura,	exista	riesgo	de	caída	sobre	









o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada 
por	una	persona	competente	y	certificada	por	entidad	acreditada.
La altura del punto de enganche debe ser calculado tomando en cuenta que la distancia 
máxima	de	caída	libre	es	de	1.80	m.,	considerando	para	el	cálculo	de	dicha	distancia,	
la elongación de la línea de vida horizontal y la presencia de obstáculos existentes 
adyacentes a la zona de trabajo.
En	 trabajos	 con	 alto	 riesgo	 de	 caída,	 deben	 instalarse	 sistemas	 de	 “arresto”	 que	
garanticen el enganche permanente del personal durante el desarrollo de las 
operaciones.
En	 trabajos	 de	 montaje,	 mantenimiento	 y	 reparación	 de	 estructuras,	 la	 línea	 de	
enganche debe estar acoplada a un sistema retráctil. El ascenso y descenso a través 
de	la	estructura	durante	la	instalación	del	sistema	de	detención	de	caídas,	se	hará	con	
doble línea de enganche con amortiguador de impacto.
Para	ascenso	o	descenso	de	grúas	torre	con	escaleras	verticales	continuas,	se	usará	
un sistema de “arresto” compuesto de una línea de vida vertical y freno de soga.
El equipo personal de detención de caídas compuesto de arnés y línea de enganche 
y	los	sistemas	de	línea	de	vida	horizontales	y	verticales	instalados	en	obra,	deben	ser	
verificados	periódicamente	por	una	persona	competente	quién	mantendrá	un	registro	
de	 las	 inspecciones	 realizadas	hasta	el	 final	de	 la	obra.	La	periodicidad	de	 revisión	
se establecerá a través de un programa de inspeccione planteado en función de la 
frecuencia y condiciones de uso de los equipos.
En	 caso	 se	 observen	 cortes,	 abrasiones,	 quemaduras	 o	 cualquier	 tipo	 de	 daño	 o	
deterioro,	el	equipo	personal	y	sistema	complementarios	deben	ser	 inmediatamente	
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secos,	alejados	de	objetos	punzo-cortantes,	aceites	y	grasas.	Los	arneses	y	líneas	de	
enganche se guardarán colgados en ganchos adecuados. Ver Anexo F.
21. USO DE ANDAMIOS
21.1 Trabajos sobre andamios
Sólo	 se	 permitirá	 fijar	 la	 línea	 de	 enganche	a	 la	 estructura	 del	 andamio	 cuando	no	
exista	otra	alternativa,	en	cuyo	caso	debe	garantizarse	la	estabilidad	del	andamio	con	
anclajes	laterales	de	resistencia	comprobada	(arriostres),	para	evitar	su	desplazamiento	
o	volteo,	en	caso	deba	soportar	 la	caída	del	 trabajador.	La	 línea	de	enganche	debe	
conectarse	al	andamio,	a	través	de	una	eslinga	de	nylon	o	carabinero	(componentes	
certificados),	colocado	en	alguno	de	 los	elementos	horizontales	del	andamio	que	se	
encuentre sobre la cabeza del trabajador. Nunca debe conectarse directamente la línea 
de	enganche,	a	ningún	elemento	del	andamio.
En	 andamios	 colgantes,	 la	 línea	 de	 enganche	 deberá	 estar	 permanentemente	
conectada,	a	través	de	un	freno	de	soga,	a	una	línea	de	vida	vertical	(cuerda	de	nylon	
de 5/8”) anclada a una estructura sólida y estable independiente del andamio. En este 
caso,	siempre	debe	contarse	con	una	 línea	de	vida	vertical	 independiente	por	cada	
trabajador.
21.2 Consideraciones antes de las actividades de trabajo.
El andamio se organizará en forma adecuada para que quede asegurada su estabilidad 
y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones	de	seguridad,	siendo	estas	últimas	extensivas	a	los	restantes	trabajadores	
de la obra.
Los	 caballetes	 estarán	 firmemente	 asentados	 para	 evitar	 todo	 corrimiento.	 Se	
desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su 
resistencia.
El	 piso	 del	 andamio	estará	 constituido	preferentemente	 por	 tablones	de	7,5	 cm.	 de	
espesor.
La	separación	entre	dos	caballetes	consecutivos	se	fijará	teniendo	en	cuenta	las	cargas	
previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo.
De	manera	general,	esta	distancia	no	deberá	ser	mayor	de	1	m.	para	tablones	de	40	
mm.	de	espesor,	de	1,50	m.	para	tablones	de	espesor	comprendido	entre	40	y	50	mm.	




intermedio	 entre	 ambos,	 sobresaliendo	 por	 lo	 tanto	 los	 tablones	 20	 cm.	 a	 ambos	
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Las	consideraciones	a	tenerse	en	cuenta	serán:
• Para proceder a la construcción de un andamio o plataforma de trabajo se debe 
transportar	 los	 elementos	 de	 construcción,	 crucetas,	 diagonales,	 barandas,	
escaleras,	marcos,	pernos	tablones,	plataformas,	garruchas,	 tacos	y	señalización	









incluyendo el peso del mismo andamio.
• Para la nivelación de los andamios se colocaran tornillos de ajuste solamente entre 
la base y la sección de la estructura vertical. Se prohíbe el uso de tornillos de ajuste 
de más de 30 cm. de largo
•	 Cualquier	elemento	de	un	andamio	o	plataforma	de	trabajo	(como	soportes,	cuerpo,	
diagonales,	 escaleras,	 soportes	 de	 pata,	 garruchas)	 que	 haya	 sido	 dañado	 por	
cualquier	razón,	debe	ser	inmediatamente	reemplazado.
• Todas las garruchas usadas en andamios deben tener recubrimiento de goma y un 
sistema de frenos para mantener el andamio en posición y ser capaces de soportar 
4 veces el peso de la carga máxima a utilizar. Las garruchas deben permanecer 
frenadas	 desde	 la	 construcción	 del	 andamio,	 solo	 se	 desactivara	 el	 freno	 al	
momento del traslado del andamio. Todas las garruchas de los andamios usarán 
adicionalmente tacos o cuñas de madera o metal que aseguren su inmovilización.
•	 La	superficie	de	trabajo	será	de	paneles	metálicos	o	de	tablones	de	madera	tornillo,	




El ancho de los tablones será de 25 o 30 cm y su espesor de 5 cm. No se admiten 
tablas de menor espesor colocadas una sobre otra por ser su resistencia la que 
corresponde a una sola tabla.
•	 La	máxima	 longitud	 permitida	 para	 un	 tablón	 será	 determinada	 según	 la	 tabla	 a	
continuación:
• Todos los tablones del andamio o plataforma serán colocados juntos. Los tablones 
tendrán topes o ganchos seguros en ambos extremos para prevenir desplazamientos 
longitudinales	 y	 movimientos	 o	 desplazamiento	 lateral,	 además,	 deberán	 estar	
firmemente	amarrados.	Cada	tablón	sobrepasará	su	apoyo	entre	15	y	30	cm.

















































• Las plataformas de los andamios tendrán pasamanos a una altura de 1.05 m. 
firmemente	sujetos;	barandas	intermedias	a	una	altura	de	54	cm.,	rodapiés	y	deben	
estar completamente cubiertas con tablones.
•	 Todo	 soporte	 de	 baranda,	 pasamanos	 y	 baranda	 intermedia	 tendrá	 la	




alambre o elementos similares.
• Los rodapiés se ubicaran sobre las plataformas que se encuentren sobre 1.80 m y 
se	instalarán	al	100%	de	los	lados	de	la	misma.	El	ancho	no	será	menor	de	10	cm.	
y su espesor de no menos de 2.5 cm. La sujeción será segura y capaz de soportar 
presiones producidas por las herramientas y materiales que se ubiquen dentro en la 
plataforma.
•	 Los	 andamios	 deben	 ser	 amarrados	 a	 estructuras	 estables,	 o	 estabilizados	 con	
soportes	(arriostres),	cuando	tengan	una	altura	mayor	de	tres	(3)	veces	la	dimensión	
más	 corta	 de	 su	base.	Por	 regla	 general,	 un	andamio	mayor	 de	2	 cuerpos	 será	
asegurado	en	el	2do,	4to,	6to	cuerpo,	etc.,	en	ambos	lados.
• Los andamios también tendrán que estar arriostrados horizontalmente cada 9 m. a 
estructuras	estables,	en	estos	casos	los	andamios	deberán	ser	aprobados	por		el	
prevencionista de riesgos. El montaje de un andamio que sobrepase los 3 cuerpos 
de	altura,	debe	ser	aprobado	por	el	prevencionista	de	riesgos.
• Se prohíbe el uso de andamios expuestos a vientos fuertes.
• Los trabajadores usarán EPI contra caídas en el armado y desarmado de andamios.
• Se prohíbe usar los componentes de diferentes fabricantes en un mismo andamio.
• Cualquier otra disposición no contenida en el presente capítulo se regirá por 
lo	 establecido	 en	 la	 NTP	 400.033	 Andamios.	 Definiciones	 y	 clasificación	 y	
sus	 modificaciones	 así	 como	 en	 la	 NTP	 400.034	 Andamios.	 Requisitos	 y	 sus	
modificaciones.
21.3 Capacitación.
Antes de que a cualquier persona se le asigne tareas o trabajos asociados con la 
construcción,	uso,	inspección	o	desarme	de	andamios	o	plataformas	de	trabajo,	dicha	
persona	deberá	ser	capacitada	en	Trabajos	en	Altura	para	que	obtenga	la	comprensión,	
conocimiento y habilidad para realizar tales tareas o trabajo de una manera segura. 
21.4 Consideraciones durante el trabajo.
•	 Al	 trabajar	 en	 un	 	 andamio	 situado	 cerca	 de	 	 líneas	 o	 equipos	 eléctricos,	 los	
trabajadores deben asegurar que ninguna parte del andamio o de sus cuerpos 
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andamio. Se prohíbe a los trabajadores permanecer en los andamios mientras 
estos son movidos.
• Cuando se use andamios con dos cuerpos juntos o de estructuras circulares 
(estanques)	él	traslape	entre	tablones	no	será	menos	de	30cm.
• El uso de arnés de seguridad amarrado a una línea de vida o estructura resistente 




• Todo andamio o plataforma de trabajo que se encuentre en la obra deberá contar 
con	la	tarjeta	de	identificación	según	muestra	(ROJO,	AMARILLO	ó	VERDE).	Ver	
Anexo C.




de la disposición de la obra o de la tarea no cumplen con todos los requisitos de 
seguridad,	en	los	cuales	el	trabajador	deberá	estar	enganchado	a	una	línea	de	vida	
o estructura en forma permanente durante la etapa de trabajo.
•	 El	uso	de	la	TARJETA	VERDE,	corresponde	a	andamios	estructurales	que		cuenten	
con	 plataformas	 completas	 y	 barandas	 perimetrales	 estándar	 de	 doble	 nivel,	
accesos	seguros	y	se	encuentran	arriostrados,	sobre	ellos,	el	personal	según	las	
circunstancias,	podrá	encontrase	sin	enganchar	su	arnés	de	seguridad.
• Es responsabilidad del capataz de cada cuadrilla el inspeccionar diariamente el 
andamio o plataforma de trabajo sobre el que trabajará el personal que tenga a su 
cargo antes de usarlo e instalar y/o conservar la tarjeta de control apropiada.
• En caso de que existan dudas acerca de si el andamio construido cumple con este 
procedimiento el trabajador consultara con el prevencionista de riesgos antes de 
usarlo.
• El prevencionista de riesgos deberá asegurarse que el Check List para cada andamio 
ha	sido	confeccionado	y	firmado,	y	que	se	encuentra	junto	con	la	correspondiente	
tarjeta.
21.5 Consideraciones para terminar el trabajo.
• Al término de la utilización del andamio o plataforma de trabajo se procederá a la 
respectiva	verificación	y	colocación	de	su	tarjeta	según	sea	la	condición	en	la	cual	
se deje el andamio.
•	 En	caso	del	desarme	del	andamio	los	elementos	como:	madera	crucetas,	marcos,	
serán	llevados	al	lugar	de	almacenaje	y	apilados	separadamente;
• La movilización de elementos mayores de 3 m de longitud será efectuado por 2 
personas,	una	en	cada	extremo.
• El transporte vehicular de los elementos del andamio debe regirse por lo establecido 








































periódicamente revisados por personal competente y mantenidos en forma segura. 
•	 Los	andamios	o	plataformas	de	trabajo:	elevados,	dañados	o	débiles	de	cualquier	
manera,	deberán	ser	retirados	o	reparados	inmediatamente.	
• Al personal no se le debe permitir trabajar sobre andamios debilitados o plataformas 
dañadas.
• Los andamios deberán ser inspeccionados diariamente por el personal responsable 
y los mismos trabajadores.
21.7 Andamios Suspendidos (Colgantes).
•	 Todas	las	partes	y	componentes	de	los	sistemas	de	andamios	suspendidos,	deberán	
ser diseñados y construidos con un factor de seguridad mínimo de 4. Los cables 
empleados para soportar el andamio deberán ser capaces de soportar no menos de 
3	000	Kg.
• Los andamios suspendidos deben ser soportados por cables con un factor de 
seguridad mínimo de 4 y asegurados a los postes de anclaje.
•	 Los	 cables	 de	 suspensión	 deben	 tener	 los	 extremos	 fijos	 dotados	 de	 casquetes	
asegurados por uniones u otro medio equivalente y unidos por grilletes.
• Los cables no deben ser tejidos.
• Los cables de suspensión deberán estar unidos a las líneas verticales de los 
soportes,	y	la	sujeción	deberá	ser	directamente	sobre	los	tambores	de	los	winches.
•	 Todos	los	andamios	colgantes	deben	estar	provistos	con	winches	que	pueden	ser	
operados desde la plataforma. Un letrero deberá indicar la carga que ellos soportan 
en kilogramos.
• Las vigas de soporte deben estar en un plano vertical perpendicular a la fachada 
que mantiene el correspondiente soporte de la plataforma.
•	 Todos	los	andamios	suspendidos	deben	ser	equipados,	ya	sea	con	sistema	manual	
o con sistema eléctrico de elevación. La maquinaria deberá ser de transmisión 
tipo	 gusano	 o	 manual/eléctrica	 con	 bloqueo	 del	 winche	 diseñada	 para	 detener	
independientemente el freno manual y no moverse cuando la energía esté 
desconectada.  
•	 Los	 andamios	 suspendidos	 deben	 estar	 sujetos	 con	 vientos,	 a	 fin	 de	 evitar	 el	
balanceo.
•	 La	 plataforma	 (piso	 de	 andamios	 colgantes)	 debe	 ser	 fabricada	 de	 la	 siguiente	
manera:
 Las dimensiones de los tablones de los andamios deberán ser de 5 cm. de espesor 
y 25 a 30 cm de ancho.
	 El	ancho	total	deberá	cubrir	al	100%	del	andamio.
• Dos tablones no deben unirse entre sí. Los tablones de la plataforma deben 
asegurarse juntos por su parte  inferior con topes. Los topes deben instalarse a 
intervalos de no menos de 1 m. y a 15 cm. de cada extremo del tablón.
•	 La	luz	entre	los	soportes	de	la	plataforma,	no	será	superior	a	1,8	m.	y	los	tablones	
no deben extenderse más de 30 cm. pasando los extremos de los soportes. La 
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• Los andamios colgantes no serán usados simultáneamente por más de tres 
trabajadores con herramientas livianas.
22. MANEJO Y MOVIMIENTO DE CARGAS 
22.1 Consideraciones antes de las actividades de trabajo.
• Antes que a cualquier persona se le asignen tareas o trabajos asociados con la 




capacitación adicional. Ver Anexo H.
•	 Solamente	el	personal	entrenado	y	autorizado	podrá	operar	las	grúas	así	como	todo	
equipo de elevación y transporte. 
• Los equipos de elevación y transporte deberán ser montados y operados de acuerdo 
a lo establecido por el fabricante y por el manual de operaciones correspondientes 
al equipo.
• El ascenso de personas sólo se realizará en equipos de elevación habilitados 
especialmente	para	tal	fin.
•	 El	 	 prevencionista	 inspeccionará	 visualmente	 el	 área	 de	 trabajo	 para	 identificar	
peligros	 potenciales	 antes	 de	 mover	 la	 grúa,	 los	 que	 serán	 informados	 a	 los	
operadores,	para	prevenir	los	riesgos	que	puedan	suponer.




•	 Se	 deberá	 suministrar	 todo	 equipo	 de	 protección	 personal	 requerido,	 así	 como	
prever	los	elementos	para	su	correcta	utilización	(cinturones	de	seguridad	y	puntos	
de enganche efectivos).
•	 Los	 equipos	 de	 izar	 que	 se	 construyan	 o	 importen,	 tendrán	 indicadas	 en	 lugar	
visible las recomendaciones de velocidad y operación de las cargas máximas y las 
condiciones	especiales	de	instalación	tales	como	contrapesos	y	fijación.
• El área de maniobra deberá encontrarse restringida y señalizada.
• Los Supervisores de este trabajo se asegurarán que no haya personas dentro del 
área	de	influencia	de	la	grúa	antes	de	mover	la	carga.
•	 Los	operadores	de	las	grúas	solo	obedecerán	las	órdenes	de	un	determinado	rigger.	
En caso de emergencia la señal de parada puede ser dada por cualquiera y deberá 
ser obedecida inmediatamente. 
• Una duda en la interpretación de la señal debe ser tomada como una señal de 
parada.
•	 El	operador	de	una	grúa	no	debe	mover	una	carga	a	menos	que	la	señal	haya	sido	
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la estabilidad del sistema de izar con un margen de seguridad.
•	 El	operador	debe	verificar	que	el	gancho	de	la	grúa	esté	directamente	encima	de	la	
carga antes de levantarla.
•	 Las	tareas	de	armado	y	desarmado	de	las	estructuras	de	los	equipos	de	izar,	serán	
realizadas por personal entrenado y autorizado.
•	 Las	grúas	deberán	contar	con	un	extintor	contra	incendios	PQS	ABC	de	9Kg.	como	
mínimo. El extintor estará instalado en un lugar de fácil acceso.
•	 El	color	del	chaleco	reflectivo	del	rigger	deberá	distinguirse	de	los	chalecos	del	resto	
de	 trabajadores	 para	 ser	 fácilmente	 identificado	 por	 el	 operador	 de	 la	 grúa.	 Ver	
detalles del chaleco en Anexo G.
Estrobos y eslingas
•	 Los	estrobos,	cadenas,	cables	y	demás	equipos	de	izaje	deben	ser	cuidadosamente	
revisados antes de usarlos. Aquellos que se encuentren en malas condiciones 
deben ser retirados del proyecto en forma inmediata.
•	 La	fijación	del	estrobo	debe	hacerse	en	los	puntos	establecidos;	si	no	los	hay,	se	
eslingará	por	el	centro	de	gravedad,	o	por	los	puntos	extremos	más	distantes.
• Ubicar el ojal superior en el centro del gancho.
•	 Verificar	el	cierre	del	mosquetón	de	seguridad.
•	 Al	usar	grilletes,	roscarlos	hasta	el	fondo.
• Los estrobos no deberán estar en contacto con elementos que los deterioren.
• La carga de trabajo para los estrobos será como máximo la quinta parte de su carga 
de rotura.
Ganchos
• Los ganchos serán de material adecuado y estarán provistos de pestillo u otros 
dispositivos de seguridad para evitar que la carga pueda soltarse.
• Las poleas de los ganchos deberán contar con limitadores de izaje operativos.
• Los ganchos deberán elegirse en función de los esfuerzos a que estarán sometidos.
• Las partes de los ganchos que puedan entrar en contacto con las eslingas no deben 
tener aristas vivas.
22.2 Consideraciones durante las actividades de trabajo.
• Solamente aquellas personas entrenadas y autorizadas podrán dar señales a los 
operadores	de	grúas.
•	 El	operador	de	máquinas	no	laborará	si	está	cansado,	enfermo	o	con	sueño.
• Se deberá prestar especial atención en caso de que existan cables eléctricos en 
el	área	de	maniobra.	En	caso	positivo,	esta	condición	deberá	ser	evaluada	por	el	
prevencionista.
• Todo el equipo accionado con sistemas eléctricos deberá contar con conexión a 
tierra.
•	 La	capacidad	máxima	autorizada	de	izaje	de	las	grúas	para	un	radio	dado	será	del	
80%.	Para	 distancias	 y	 pesos	 no	 indicados	 deberá	 interpolarse	 los	 valores	 para	
hallar los resultados.
• Las operaciones de izar se suspenderán cuando se presenten vientos superiores a 
80	Km/h.






































capaz de sostenerla con su carga en esta etapa.
•	 El	 área	 que	determina	 el	 radio	 de	 giro	 posterior	 de	 la	 cabina	 de	 la	 grúa	 deberá	
limitarse para evitar la exposición del personal a riesgos de accidentes.
•	 Al	circular	 la	grúa,	 lo	hará	con	 la	pluma	baja,	siempre	que	 las	circunstancias	del	
terreno lo permitan.
22.3 Consideraciones para terminar el trabajo.
•	 El	rigger	se	encarga	de	verificar	que	la	carga	de	la	grúa	sea	retirada	lo	más	pronto	
posible para su utilización posterior y que las eslingas de izaje hayan sido removidas.
•	 Concluida	la	maniobra	la	grúa	se	retira	del	área	de	trabajo	con	una	liebre.
• Cuando después de izada la carga se observe que no está correctamente 
asegurada,	el	maquinista	hará	sonar	la	señal	de	alarma	y	descenderá	la	carga	para	
su arreglo.
• Todos los elementos de restricción y señalización son removidos del área de trabajo 
dejando ésta en buenas condiciones de orden y limpieza.
•	 La	 permanencia	 de	 la	 grúa	 en	 el	 área	 de	 trabajo	 deberá	 ser	 coordinada	 con	
anticipación con la administración de la obra.
• Dejar la pluma baja al terminar la tarea.
•	 Al	 dejar	 la	máquina,	 el	 operador	bloqueará	 los	 controles	 y	desconectará	 la	 llave	
principal.
• No se dejarán los aparatos de izar con carga suspendida.
23. EXCAVACIONES
23.1 Requisitos generales
• Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la 
obra	con	experiencia,	que	garantice	que	se	ha	tomado	las	medidas	de	seguridad	
indicadas.
•	 Antes	 de	 empezar	 la	 excavación	 el	 perímetro	 de	 la	 superficie	 se	 limpiará	 de	
materiales sueltos. Se eliminarán todos los objetos que puedan  desplomarse y que 
constituyen	peligro	para	los	trabajadores,	tales	como:	árboles,	rocas,	rellenos,	etc.
•	 Si	 se	 encontrara	 una	 tubería,	 línea	 de	 servicios	 públicos	 u	 otra	 instalación	
durante	la	excavación,	se	suspenderá	inmediatamente	el	trabajo	y	se	informará	al	
prevencionista sobre el incidente. Se suspenderá todo tipo de trabajo. 
•	 Se	 prohíbe	 la	 excavación	mecánica	 cerca	 de	 líneas	 eléctricas,	 tuberías,	 y	 otros	
sistemas a menos que se les hubiera desconectado la energía y cerrado el acceso 
a las mismas. 
•	 Se	deberá	prevenir	los	peligros	de	caída	de	materiales	u	objetos,	o	de	irrupción	de	
agua	en	 la	excavación;	o	en	zonas	que	modifiquen	el	grado	de	humedad	de	 los	
taludes de la excavación.
•	 No	se	permitirá,	por	ningún	motivo,	 la	presencia	de	personal	en	una	excavación	
durante	la	realización	de	operaciones	con	equipo	mecánico,	durante	la	operación	
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del	material	de	relleno,	trabajará	a	una	distancia	no	menor	de	20	m	de	la	zona	que	
se esté nivelando o compactando.
• Las tareas para efectuar taludes y apuntalar se harán cumpliendo con el siguiente 
procedimiento:	
En	excavaciones	donde	el	personal	 trabaje	a	1,20	metros	o	más	de	profundidad,	
se deberá proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente. 
Se	deberá	proporcionar	una	escalera	adicional	por	cada	tramo	de	(7,60	metros)	en	
zanjas	 y	 excavaciones.	Dichas	 escaleras	 deberán	 sobresalir	 por	 lo	menos	 (1,00	
metro)	sobre	la	superficie	del	terreno	y	deberán	sujetarse	para	evitar	movimientos.	
Cuando hubiera personal trabajando en excavaciones circulares o rectangulares 
definidas	 como	 Espacios	 Confinados	 (ver	 6.21),	 se	 le	 deberá	 proporcionar	 un	





• Se le suministrará un arnés de seguridad y una línea de vida controlada por el 
asistente	en	la	superficie.	
•	 Antes	de	entrar	a	una	excavación	se	verificará	que	se	pueda	renovar	la	atmósfera	
dentro de la misma. 
• El personal que trabaje en excavaciones deberá usar el equipo de protección 
personal mínimo y en casos especiales de acuerdo a los riesgos evaluados por el 
prevencionista. Se ha ampliado el párrafo del reglamento vigente.
•	 Durante	 las	 interrupciones	 del	 trabajo	 de	 excavación,	 el	 operador	 del	 equipo	 de	
excavación hará una inspección visual en torno al equipo para detectar la existencia 
de condiciones  de riesgo. 
• Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso deberán cubrirse con 
planchas	de	metal	de	resistencia	apropiada	u	otro	medio	equivalente,	a	menos	que	
la excavación sea de tal magnitud que represente un peligro para los vehículos y 
equipos. En tales casos se deberá poner barreras en el camino.
•	 Las	 vías	 públicas	 de	 circulación	 deben	 estar	 libres	 de	material	 excavado	 u	 otro	
objeto que constituye un obstáculo. 
•	 En	 los	casos	en	que	 las	zanjas	se	realicen	en	 terrenos	 	estables,	se	evitara	que	
el material producto de la excavación se acumule a menos de 2 m del borde de la 
zanja.
• La determinación y diseño de un sistema de soporte de la tierra se basará en un 
análisis	detallado	de	los	siguientes	factores:	profundidad	del	corte,	cambios	previstos	
del	 suelo	 debidos	 al	 aire,	 sol,	 agua,	 y	 movimiento	 del	 terreno	 por	 vibraciones	
originadas	por	vehículos	o	voladuras,	y	empuje	de	tierras.	
23.2 Instalación de barreras
•	 Se	 deben	 instalar	 los	 entibamientos,	 apuntalamientos	 o	 tablaestacadados	 para	
evitar	 riesgos	 en	 la	 zona	 de	 trabajo	 y	 en	 zonas	 colindantes	 (edificaciones,	 vías	
públicas,	etc.)	de	acuerdo	al	análisis	de	trabajo	(estudio	de	suelos).	Ver	Anexo	I.	
•	 Las	excavaciones	y	zanjas	deberán	ser	apropiadamente	identificadas	con	señales,	
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• Las barreras de advertencia y protección deberán instalarse a no menos de 1.8 m. 
del borde de la excavación o zanja. 
•	 Si	 la	 excavación	 se	 realiza	 en	 la	 vía	 pública,	 la	 señalización	 será	 hecha	 con	
elementos	de	clara	visibilidad	durante	el	día,	y	con	luces	rojas	en	la	noche,	de	modo	
que se advierta su presencia. 
• Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones o compresión causadas por 
vehículos,	equipos	o	de	otro	origen,	las	barreras	de	protección	deberán	instalarse	a	
no menos de tres metros del borde de la excavación. 
•	 Si	la	excavación	tuviera	más	de	tres	metros	de	profundidad,	esa	distancia	desde	el	
borde se aumentará en un metro por cada dos metros de profundidad adicional. 
•	 Si	 la	 excavación	 se	 realiza	 en	 zona	 adyacente	 a	 una	 edificación	 existente,	 se	
preverá	que	la	cimentación	del	edificio	existente	esté	suficientemente	garantizada.
•	 El	 constructor	 o	 contratista	 de	 la	 obra,	 bajo	 su	 responsabilidad,	 propondrá,	 si	 lo	
considera	 necesario,	 modificaciones	 al	 proceso	 constructivo	 siempre	 y	 cuando	




 Sistema de bombeo y líneas de evacuación de agua para mantener en condiciones 
de trabajo las zonas excavadas. Las operaciones de bombeo se realizarán teniendo 
en cuenta las características del terreno establecidas en el estudio de mecánica de 
suelos,	de	 tal	modo	que	se	garantice	 la	estabilidad	de	 las	posibles	edificaciones	
vecinas a la zona de trabajo. En función de este estudio se elegirán los equipos de 
bombeo adecuados.
	 Sistema	de	tablestacado	o	caissons,	a	usarse	durante	la	excavación.
	 En	 el	 caso	 del	 empleo	 de	 tablestacado	 o	 ataguías,	 el	 apuntalamiento	 y/o	
sostenimiento de los elementos estructurales se realizará paralelamente con 
la excavación y siguiendo las pautas dadas en el diseño estructural. El personal 
encargado	de	esta	operación,	contará	con	los	equipos	de	protección	adecuados	a	




seguridad que permita levantarlo en caso de emergencia.
24. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Se revisará en forma periódica las instalaciones dirigidas a prever y controlar posibles 
incendios en la construcción.
El personal de seguridad tomará las medidas indicadas en la Norma NTP 350.043 
Extintores	 portátiles.	 Selección,	 distribución,	 inspección,	 mantenimiento,	 recarga	 y	
prueba hidrostática. Extintores de prueba halogenada. Parte 1 y Parte 2.
El personal deberá recibir dentro de la charla de seguridad la instrucción adecuada para 
la prevención y extinción de los incendios consultando la NTP 833.026-1 Extintores 
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Los equipos de extinción se revisarán e inspeccionarán en forma periódica y estarán 
debidamente	 identificados	 y	 señalizados	 para	 su	 empleo	 a	 cualquier	 hora	 del	 día,	
consultando	la	NTP	833.034	Extintores	portátiles.	Verificación.
Todo	 vehículo	 de	 transporte	 del	 personal	 con	 maquinaria	 de	 movimiento	 de	 tierra,	
deberá contar con extintores para combate de incendios de acuerdo a la NTP 833.032 
Extintores portátiles para vehículos automotores.
Adyacente	a	los	extintores	figurará	el	número	telefónico	de	la	Central	de	Bomberos.
El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos.
El aviso de no fumar se colocará en lugares visibles de la obra.
25. TRABAJOS DE DEMOLICION
25.1 Consideraciones previas al trabajo.







evacuación de desechos y residuos.
	 Los	trabajos	son	planeados	y	ejecutados	únicamente	por	personal	competente.
25.2 Evaluación del área donde se va a desarrollar el trabajo.
Se	debe:
• Obtener información sobre las estructuras y los planos de construcción.
•	 Obtener	 información	 sobre	 la	 utilización	 previa	 del	 edificio	 o	 la	 estructura	 con	 el	
objeto de determinar si hay riesgo de contaminación proveniente de la presencia de 
productos	químicos,	inflamables,	agentes	biológicos		y	de	otra	índole.	Si	fuera	así	
deberán eliminarse estos agentes previo a la demolición.
• Realizar un primer estudio para determinar cualquier problema de carácter 
estructural. En ese estudio se debe examinar el tipo de suelo sobre el que se levanta 
la	estructura,	el	estado	de	las	vigas	y	el	entramado	del	tejado,	el	tipo	de	armazón	o	
armadura utilizado y la disposición de las paredes y muros.
•	 Localizar	edificios	de	hospitales,	centrales	telefónicas	y	empresas	industriales	que	
tengan	 equipos	 sensibles	 a	 las	 vibraciones	 y	 al	 polvo,	 así	 como	 todas	 aquellas	
instalaciones que son sensibles al ruido.
•	 Después	 de	 realizar	 el	 estudio	 y	 tener	 en	 cuenta	 todos	 los	 factores	 pertinentes,	
se	 determina	 y	 documenta	 en	 un	 informe	 el	 método	 de	 demolición	 aplicable,	
identificando	los	problemas	planteados	y	proponiendo	soluciones	adecuadas.
•	 Antes	de	proceder	a	la	demolición	de	un	edificio	se	comprueba	que	esté	vacío.
• Antes de iniciarse los trabajos de demolición se debe interrumpir el suministro 
de	electricidad,	agua,	gas	y	vapor,	y	en	caso	necesario,	obstruirse	 los	conductos	
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técnica o el área de ingeniería.
•	 Segundo:	Instalación	provisional	de	barandas,	barandas	intermedias,	rodapies,	
parrillas,	 tablones,	 redes	 de	 seguridad,	 y	 accesos	 de	 tránsito	 seguro	 desde	
áreas de trabajo protegidas hacia áreas de trabajo desprotegidas.
•	 Tercero:	El	 proyecto	 debe	mantener	 un	 plano	de	 identificación	 del	 progreso	
diario	 de	 la	 demolición	 en	 elementos.	 Sobre	 los	 planos,	 el	 Supervisor	 del	
Contrato debe marcar las áreas de riesgo y los bloqueos respectivos para cada 




despejado y libre de circulación de vehículos ajenos al trabajo.





• El diseño de la operación de perforación y voladura estará a cargo de un 
especialista responsable.
•	 Las	 voladuras	 se	 realizarán	 al	 final	 de	 la	 jornada	 y	 serán	 debidamente	
señalizadas. 
•	 En	 toda	obra	de	excavación	que	 requiera	del	 uso	de	explosivos,	 se	deberá	
contar	con	un	polvorín	que	cumpla	con	todas	las	exigencias	de	la	entidad	oficial	
correspondiente	(DICSCAMEC).
25.2.4 Necesidades de capacitación y competencia.
• El personal que trabaje en estas áreas tiene que estar capacitado en temas 
de	 procedimientos	 de	 demolición,	 utilización	 de	 máquinas	 para	 demolición,	
protección	contra	caídas,	anclajes,	señalización,	seguridad	en	el	trabajo,	etc.	
25.3 Consideraciones durante el trabajo.
25.3.1 Consideraciones generales.
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durante	 los	 trabajos	 de	 demolición,	 se	 protegerán	 de	manera	 adecuada	 los	
conductos	respectivos,	contra	todo	daño.
•	 En	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 se	 colocará	 la	 señalización	 correspondiente	
alrededor de la zona peligrosa en torno a la construcción. 
•	 Para	proteger	al	público	se	levantará	una	cerca	de	2.40	metros	de	alto	en	torno	
al área de demolición y las puertas de acceso a la obra estarán cerradas fuera 
de las horas de trabajo. 
•	 Las	operaciones	de	demolición	serán	efectuadas	únicamente	por	trabajadores	
calificados.
• Los elementos de la construcción contaminados deberán ser dispuestos de 
acuerdo	 a	 la	 Ley	General	 de	Residuos	 Sólidos;	 el	 personal	 que	 intervenga	
contará con ropa de protección y equipos de respiración adecuados.
•	 Se	 adoptarán	 precauciones	 especiales	 para	 impedir	 deflagraciones	 y	
explosiones en las obras destinadas a demolición en que se hayan depositado 
o	almacenado	materiales	inflamables.
• Las instalaciones que vayan a demolerse se aislarán de las que puedan 
contener	 materiales	 inflamables.	 Los	 residuos	 de	 material	 inflamable	 que	
queden	 en	 las	 instalaciones	 se	 neutralizarán	 	 limpiándolos,	 purificándolos	 o	
inyectándoles	un	gas	inerte,	según	convenga.
• Se procurará no derribar ninguna parte de la construcción que asegure  la 
estabilidad de otras.




modo las partes más expuestas de la construcción.
• No se dejará ninguna construcción en curso de demolición en un estado tal que 
pueda desplomarse a causa de  viento o de las vibraciones.
•	 Cuando	sea	necesario	con	el	objeto	de	impedir	la	formación	de	polvo,	se	regará	
con agua a intervalos convenientes las construcciones en curso de demolición.
• No se procederá a la demolición de pilares o muros de los cimientos que 
sustenten una construcción contigua o un terraplén sin antes haberlos 
apuntalado,	 entibado	o	 afianzado	 (con	 tablas	 y	 estacas,	 encofrados	 u	 otros	
medios en el caso de los terraplenes).
• Cuando en los trabajos de demolición se utilicen máquinas como las palas 
mecánicas	 o	 tractores	 aplanadores	 o	 excavadoras,	 se	 tendrá	 en	 cuenta	
la índole y dimensiones de la construcción y la potencia de las máquinas 
empleadas.
•	 Toda	vez	que	se	utilice	un	aparejo	provisto	de	cucharas	vivalvas	articuladas,	se	
preverá una zona de seguridad de 8 metros de ancho a partir de la trayectoria 
de la cuchara.
•	 En	 caso	 necesario,	 durante	 los	 trabajos	 de	 demolición	 de	 edificios	 u	 otras	
estructuras se instalarán plataformas adecuadas que sirvan de protección 
contra la caída de materiales a lo largo de los muros exteriores. Esas 
plataformas tienen que soportar una carga dinámica de 600 kilos por metro 






































•	 A	 fin	 de	 impedir	 que	 se	 desplomen	 los	 muros	 no	 sustentados,	 éstos	 se	
protegerán por medio de un apuntalamiento u otro elemento adecuado.
25.3.3	 Demolición	de	pisos:
• Se preverá plataformas de trabajo o pasarelas para los trabajadores ocupados 
en la demolición de pisos.
•	 Se	colocarán	vallas	o	algún	resguardo	adecuado	en	las	aberturas	por	donde	
podría caer o se precipitaría material.
• No se debilitará los puntos de apoyo de las vigas que sostienen los pisos 
mientras no se hayan terminado los trabajos que deban efectuarse encima de 
dichas vigas.
25.3.4	 Demolición	de	armaduras	metálicas	o	de	hormigón	armado:
• Cuando se proceda a desarmar o cortar una armadura metálica o un armazón 
de	hormigón	armado,	se	tomarán	todas	las	precauciones	posibles	para	prevenir	
los	riesgos	de	torsión,	rebote	o	desplome	repentinos.
• Las construcciones metálicas se desmontarán piso por piso.
• Los elementos desmontados de las armaduras metálicas descenderán por 
medios apropiados sin dejarlos caer desde lo alto.
25.3.5	 Demolición	de	chimeneas	de	gran	altura:
•	 La	utilización	y	eliminación	de	materiales	y	artículos	que	contienen	asbesto,	
como	 los	 revestimientos	 de	 cemento	 de	 asbesto,	 o	 los	 materiales	 de	
aislamiento	hechos	de	asbesto,	plantean	problemas	especiales	para	la	salud,	
pues esas operaciones obligan a menudo a desmantelar o demoler grandes 
cantidades	de	materiales	contaminantes.	En	consecuencia,	 tales	 trabajos	se	




25.4 Consideraciones para terminar el trabajo.
• La eliminación de los materiales provenientes de los niveles altos de la estructura 
demolida,	se	ejecutará	a	través	de	canaletas	cerradas	que	descarguen	directamente	
sobre	 los	 camiones	 usados	 en	 la	 eliminación,	 o	 en	 recipientes	 especiales	 de	
almacenaje.
• Al terminar trabajos de demolición el Responsable de la Obra ordenará la limpieza 
general	del	área,	se	reacomodará	la	señalización,	verificándose		que	la	zona	esté	
libre de peligros.
• El Responsable de la Obra a cargo de los trabajos coordinará con el Prevencionista 
en caso tuviera alguna duda sobre la seguridad del área.
25.5 Consideraciones en caso de emergencia.
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27. ANEXO B (NORMATIVO). FORMAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS EN 
CASO DE ACCIDENTES
B.1 EQUIPAMIENTO BASICO PARA UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.
El Botiquín deberá implementarse de acuerdo a la magnitud y tipo de obra así como 
a la posibilidad de auxilio externo tomando en consideración su cercanía a centros de 
asistencia médica hospitalaria. Como mínimo un Botiquín de primeros auxilios debe 
contener:
02	Paquetes	de	guantes	quirúrgicos
01 Frasco de yodopovidoma 120 ml solución antiséptico
01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml
01 Frasco de alcohol mediano 250 ml
05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm

















tipo residencial y no residencial
Construcción,	reforma	y	reparación	de	edificios	residenciales
Otras actividades de la construcción de vivienda nueva para uso 
















26. ANEXO A (NORMATIVO). CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL 
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01	Rollo	de	esparadrapo	5	cm	X	4,5	m
02 Rollos de venda elástica de 3 plg. X 5 yardas
02 Rollos de venda elástica de 4 plg. X 5 yardas





02 Frascos de colirio de 10 ml




B.2 EQUIPAMIENTO BASICO PARA VEHICULO AMBULANCIA
Como	mínimo	un	Vehículo	Ambulancia	debe	contener:
• Vehículo diseñado especialmente 
para transporte rápido de persona 
cuyo estado de salud  requiera 
atención médica inmediata. 
• Camilla empotrable con sistema de 
seguridad contra movimientos.
• Armario con gaveteros.
•	 Ideal:	monitor	con	desfibrilador
• Sondas de aspiración.
• Balón de oxigeno.
• Mascaras de oxigenoterapia.
• Cánula binasal.
• Collarín cervical.
• Cubeta de esterilización.
• Férulas neumáticas de inmovilización.
• Respirador tipo ambu.
• Tensiómetro y estetoscopio.
• Aspirador.
• Chaleco de extricacion.
• Equipos de venoclisis.
• Jeringas de diferentes capacidades.
• Férulas de inmovilización
• Vendas de tela.
• Vendas elásticas.
• Algodón.
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ANDAMIO
OPERATIVO
“LOGO DE LA EMPRESA”
Nombre Sup.      Firma       Fecha
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
ESTE ANDAMIO SE 
HA CONSTRUIDO 
CUMPLIENDO CON LAS 
NORMAS Y ES SEGURO 





“LOGO DE LA EMPRESA”
Nombre Sup.      Firma       Fecha
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........




“LOGO DE LA EMPRESA”
Nombre Sup.      Firma       Fecha
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
.................   ...........   ..........
LOS TRABAJADORES 
QUE LABOREN SOBRE 




USAR ARNES DE 
SEGURIDAD
NO USE ESTE 
ANDAMIO
NO SE ACERQUE
ESTE ANDAMIO SE 
ESTA ARMANDO, 
DESARMANDO O ES 
DEFECTUOSO
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29. ANEXO D (INFORMATIVO). EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
 
ANEXO D.1 TABLA DE SELECCION DE RESPIRADORES-OSHA.
NOTA:	Para	el	propósito	de	esta	parte,	“peligro	inmediato	para	la	vida	y	la	salud”	es	
definido	 como	 una	 condición	 o	 peligro	 inmediato	 de	 severa	 exposición	 a	 cualquier	
contaminante	tal	como	materiales	radioactivos,	los	que	probablemente	tienen	un	efecto	
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ANEXO D.4 ALGUNOS TIPOS DE NEUMOCONIOSIS, SEGUN LA NATURALEZA 
DEL POLVO Y LA REACCION PULMONAR.
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ANEXO D.6 ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO.
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30. ANEXO E (INFORMATIVO). CODIGO DE COLORES PARA VERIFICAR 
ESTADO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTATILES.
31. ANEXO F (INFORMATIVO). PROTECCION DE TRABAJOS CON RIESGO DE CAIDA
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ANEXO F.2 ESTANDARES ADICIONALES
32. ANEXO G (INFORMATIVO). CHALECO CON CINTAS DE MATERIAL REFLECTIVO
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34. ANEXO I (INFORMATIVO). EXCAVACIONES
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ANEXO I.2 MODELOS DE ENTIBADOS.
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35. ANEXO J (INFORMATIVO). MODELOS DE FORMATOS (CONTENIDO MINIMO)




































Reglamento Nacional de Edificaciones


































Reglamento Nacional de Edificaciones
- 109 -



































Reglamento Nacional de Edificaciones


































Reglamento Nacional de Edificaciones
- 111 -



































Reglamento Nacional de Edificaciones


































Reglamento Nacional de Edificaciones
- 113 -
ANEXO J.7 REPORTE DIARIO DE SEGURIDAD EN ZANJAS.
NOMBRE DEL PROYECTO
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Artículo 1.- Las normas técnicas contenidas en el presente Título se aplicarán a los 
procesos	de	habilitación	de	tierras	para	fines	urbanos,	en	concordancia	a	las	normas	
de	Desarrollo	Urbano	de	cada	localidad,	emitidas	en	cumplimiento	del	Reglamento	de	
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Aun	cuando	un	terreno	rústico	cuente	con	vías	de	acceso	o	infraestructura	de	servicios,	
deberá	 seguir	 el	 proceso	de	habilitación	urbana,	 a	menos	que	haya	 sido	declarado	
habilitado	de	oficio.
Artículo 2.- Las normas técnicas desarrolladas en el presente Título regulan los 
aspectos	concernientes	a	la	habilitación	de	terrenos,	de	acuerdo	a	lo	siguiente:
a) La descripción y características de los componentes físicos que integran la 
habilitación	 de	 un	 terreno	 rústico,	 a	 fin	 de	 que	 se	 encuentre	 apto	 para	 ejecutar	
edificaciones,	según	lo	dispuesto	en	el	Plan	Urbano	de	la	localidad;
b) Las condiciones técnicas de diseño y de construcción que se requieren para proveer 
de	acceso,	de	espacios	públicos	y	de	infraestructura	de	servicios	a	un	terreno	por	
habilitar;






f) Las condiciones especiales que requieren las habilitaciones sobre terrenos ubicados 
en	zonas	de	riberas	y	laderas	y	en	zonas	de	reurbanización;
g) El	planeamiento	integral;























l) La nomenclatura general.
























b) De protección ecológica
c) De riesgo para la salud e integridad física de los pobladores
d) Reserva	nacional;





























Artículo 6.- Las independizaciones o parcelaciones podrán efectuarse simultáneamente 
con la ejecución de los proyectos de habilitación urbana para una o varias de las 
parcelas independizadas.
Articulo 7.- Los	predios	sobre	los	que	se	emitan	resoluciones,	mediante	las	cuales	se	
autorice	 su	 Independización	 o	 parcelación,	 deberán	 encontrarse	 dentro	 de	 áreas	
urbanas	o	de	expansión	urbana,	y	contar	con	un	planeamiento	integral.
En caso el predio se encuentre solo parcialmente dentro de los límites del área de 
expansión,	la	independización	se	aprobará	solo	sobre	esta	parte.
No se autorizarán independizaciones de predios fuera del área de expansión urbana.








































COMPONENTES  DE  DISEÑO URBANO
CAPITULO I
GENERALIDADES





lotes que deben ser aportados reglamentariamente.
Artículo 2.- Las	habilitaciones	urbanas	deberán	intercomunicarse	con	el	núcleo	urbano	
del	 que	 forman	 parte,	 a	 través	 de	 una	 vía	 pública	 formalmente	 recepcionada	 o	 de	
hecho.
Cuando se trate de habilitaciones urbanas que se hayan desarrollado colindantes 
a	 áreas	 consolidadas	 que	 no	 estén	 formalmente	 habilitadas,	 deberá	 formularse	 un	







Artículo 4.- Excepcionalmente	 los	 proyectistas	 de	 la	 habilitación	 urbana,	 podrán	
proponer soluciones alternativas y/o innovadoras siempre que satisfagan los criterios 
establecidos en la presente Norma.
CAPITULO II
DISEÑO DE VIAS





secciones de  las vías varían de acuerdo a su función.






























Artículo 7.- Las características de las secciones de vías que conforman del sistema vial 








de	manera	perpendicular	u	oblicua	a	 la	 línea	de	vereda,	 los	que	únicamente	podrán	
darse	en	Vías	Locales	producto	del	diseño	de	la	Habilitación	Urbana,	el	diseño	de	las	
vías conformantes del Plan Vial de la localidad se sujetará a lo que éste disponga.
Los estacionamientos ubicados sobre las vías conforman parte o la totalidad de los 
estacionamientos	 para	 los	 visitantes	 de	 la	 edificación,	 sea	 cual	 fuere	 su	 finalidad;	
asimismo,	para	el	caso	de	vivienda	y	comercio	local	conforman	parte	o	la	totalidad	de	la	
dotación de estacionamientos de conformidad con los requerimientos para cada caso.
En	 los	 casos	de	habilitaciones	en	 laderas,	 las	aceras	pueden	ser	de	0.60m.	en	 los	
frentes	que	no	habiliten	 lotes,	siempre	y	cuando,	no	constituya	 la	única	acera	sobre	
dicha	vía,	en	cuyo	caso	deberá	ser	obligatoriamente	de	0.90m
Artículo 9.- Las Vías Locales Principales de todas las habilitaciones Urbanas tendrán 
como	mínimo,	 veredas	 y	 estacionamientos	 en	 cada	 frente	 que	 habilite	 lotes	 y	 dos	
módulos de calzada.





































urbanas que se ejecuten dentro de los alcances de Programas de promoción del 




Artículo 12.- En las habilitaciones residenciales donde se propongan lotes con frente 
a pasajes peatonales deberán proveerse áreas para el estacionamiento de vehículos a 











vía,	entre	dos	 intersecciones	de	vías	de	 tránsito	vehicular	será	de	40m;	 la	distancia	
máxima	será	de	300m.,	ambas	medidas	en	los	extremos	de	la	manzana.
Artículo 16.- Los	 pasajes	 peatonales	 deberán	 permitir	 únicamente	 el	 acceso	 de	
vehículos de emergencia.
Los	pasajes	peatonales	tendrán	una	sección	igual	a	1/20	(un	veinteavo)	de	su	longitud,	
con un mínimo de 4.00m.
Artículo 17.- En casos que la topografía del terreno o la complejidad del sistema 
vial	 lo	 exigieran,	 se	 colocarán	 puentes	 peatonales,	muros	 de	 contención,	muros	 de	
aislamiento,	parapetos,	barandas	y	otros	elementos	que	fueran	necesarios	para	la	libre	
circulación vehicular y la seguridad de las personas.
Artículo 18.- Las	veredas	deberán	diferenciarse	con	relación	a	la	berma	o	a	la	calzada,	
mediante un cambio de nivel o elementos que diferencien la zona para vehículos de la 
circulación	de	personas,	de	manera	que	se	garantice	la	seguridad	de	estas.	El	cambio	de	
nivel recomendable es de 0.15m. a 0.20m. por encima del nivel de la berma o calzada. 
Tendrán un acabado antideslizante. La berma podrá resolverse en un plano inclinado 
entre el nivel de la calzada y el nivel de la vereda.








































una altura no menor de 0.80m. Las barandas llevarán un elemento corrido horizontal 
de	protección	a	0.15m	sobre	el	nivel	del	piso,	o	un	sardinel	de	la	misma	dimensión.
Artículo 19.- Las bermas de estacionamiento sin pavimento o con un pavimento 
diferente al de la calzada deberán tener sardineles enterrados al borde de la calzada.




Artículo 21.- La unión de las calzadas entre dos calles locales secundarias tendrá un 
radio de curvatura mínimo de 3m. medido al borde del carril más cercano a la vereda.
Artículo 22.- La unión de las calzadas entre dos calles locales principales tendrá un 
radio de curvatura mínimo de 5m. medido al borde del carril más cercano a la vereda.






las	 paradas	de	 transporte	 público	 o	 embarque	de	pasajeros,	 hasta	 el	 ingreso	a	 los	
locales	y	establecimientos	de	uso	público,	salvo	que	 las	características	 físicas	de	 la	
















































APORTES DE HABILITACION URBANA




El área del aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida la cesión para 
vías	expresas,	arteriales	y	colectoras,	así	como	 las	reservas	para	obras	de	carácter	
regional o provincial
Los	aportes	para	 cada	entidad	 se	ubicaran	de	manera	 concentrada,	 siendo	el	 área	
mínima	la	siguiente:
Para	Recreación	Pública	 800	mt2
Ministerio de Educación Lote normativo
Otros	fines	 Lote	normativo
Parques zonales Lote normativo
Cuando	el	cálculo	de	área	de	aporte	sea	menor	al	área	mínima	requerida,	podrá	ser	
redimido en dinero.
En todos los casos en que las áreas de aporte resultaran menores a los mínimos 
establecidos,	 el	 monto	 de	 la	 redención	 en	 dinero	 se	 calculará	 al	 valor	 de	 tasación	
arancelaria del metro cuadrado del terreno urbano.




































cálculo del área no se incluirán las veredas que forman parte de la sección transversal 
de la vía.
Artículo 30.- Cuando el área por habilitar sea mayor a 10 hectáreas se considerará 
un	área	concentrada	con	una	superficie	no	menor	al	30%	del	área	total	del	aporte	total	
requerido	para	recreación	pública.
Artículo 31.- No	 se	 considerará	 para	 el	 cálculo	 del	 área	 de	 aportes,	 las	 áreas	
comprendidas dentro de los lados de ángulos menores de 45 grados hasta una línea 
perpendicular	 a	 la	 bisectriz	 ubicada	 a	 25m	 del	 vértice	 del	 ángulo,	 ni	 las	 áreas	 de	
servidumbre bajo líneas de alta tensión.
Artículo 32.- Cuando los separadores centrales de vías principales tengan un ancho 
mayor	a	25m,		podrán	ser	computados	como	áreas	de	recreación	pública.






Las	 áreas	 de	 recreación	 pública	 tendrán	 jardines,	 veredas	 interiores,	 iluminación,	
instalaciones para riego y mobiliario urbano. Se podrá proponer zonas de recreación 
activa	hasta	alcanzar	el	30%	de	la	superficie	del	área	de		recreación	aportada.
Articulo 35.- Los aportes se indican en los capítulos correspondientes a cada tipo 
de habilitación urbana. Las Municipalidades Provinciales podrán establecer el régimen 
de	aportes	de	su	 jurisdicción,	ajustado	a	 las	condiciones	específicas	 locales	y	a	 los	
objetivos	establecidos	en	su	Plan	de	Desarrollo	Urbano,	tomando	como	referencia	lo	
indicado en la presente norma.
Artículo 36.- Los	 aportes	 para	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 y	 Otros	 Fines,	 podrán	
permutarse	 por	 edificaciones	 ubicadas	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 la	 habilitación,	 que	



































Artículo 37.- En los casos que el área por habilitar se desarrolle en etapas o esta no 
colinde	con	zonas	habilitadas	o	se	plantee	la	parcelación	del	predio	rústico,	se	deberá	
elaborar un “Planeamiento Integral” que comprenda la red de vías y los usos de la 





Artículo 38.- Para el planeamiento integral de predios que no colinden con áreas 
habilitadas	 o	 con	 proyecto	 de	 habilitación	 urbana	 aprobado,	 el	 planeamiento	
comprenderá la integración al sector urbano más próximo.
Artículo 39.- El Planeamiento Integral aprobado tendrá una vigencia de 10 años. 





Artículo 41.- En los casos en que el Plan de Desarrollo Urbano haya sido desarrollado 
hasta	el	nivel	de	unidades	de	barrio,	no	será	exigible	la	presentación	del	Planeamiento	
Integral.
Artículo 42.- El Planeamiento Integral podrá establecer servidumbres de paso a través 
de	propiedad	de	terceros	para	permitir	la	provisión	de	servicios	públicos	de	saneamiento	




MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION
Artículo 43.- El	 mobiliario	 urbano	 que	 corresponde	 proveer	 al	 habilitador,	 está	
compuesto	por:	luminarias,	basureros,	bancas,	hidrantes	contra	incendios,	y	elementos	
de señalización.






























Opcionalmente,	 el	 mobiliario	 urbano	 que	 puede	 ser	 instalado	 en	 las	 vías	 públicas,	
previa	autorización	de	la	municipalidad	es	el	siguiente:	casetas	de	vigilantes,	puestos	
comerciales,	papeleras,	cabinas	telefónicas,	paraderos,	servicios	higiénicos,	jardineras,	
letreros	 con	 nombres	 de	 calles,	 placas	 informativas,	 carteleras,	 mapas	 urbanos,	
bancas,	juegos	infantiles,	semáforos	vehiculares	y	peatonales.	Deberá	consultarse	el	
Manual	 de	Dispositivos	 de	Control	 de	Tránsito	Automotor	 para	Calles	 y	Carreteras,	
aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El	 mobiliario	 urbano	 al	 que	 deba	 de	 aproximarse	 una	 persona	 en	 silla	 de	 ruedas,	
deberá	 tener	un	espacio	 libre	de	obstáculos,	con	una	altura	mínima	de	0.75m.	y	un	
ancho mínimo de 0.80m. La altura máxima de los tableros será de 0.80m.
Artículo 44.- En	cada	batería	de	más	de	tres	teléfonos	públicos,	por	lo	menos	uno	de	
ellos	deberá	ser	accesible	a	personas	con	discapacidad	y	estar	claramente	señalizado,	
donde el elemento más alto manipulable deberá estar a una altura máxima de 1.30m.
Artículo 45.- Los soportes verticales de señales y semáforos deberán tener una sección 
circular y deberán colocarse al borde exterior de la vereda.
Artículo 46.- Cuando	se	instalen	semáforos	sonoros,	éstos	deberán	emitir	una	señal	
indicadora del tiempo disponible para el paso de peatones.
Artículo 47.- En aquellos casos en que por restricciones propias de la topografía o 
complejidad	vial	se	requiera	la	instalación	de	puentes,	escaleras	u	otros	elementos	que	
impidan	el	 libre	 tránsito	de	personas	con	discapacidad,	deberá	señalizarse	 las	rutas	
accesibles,	de	acuerdo	a	lo	siguiente:
a) Los avisos contendrán las señales de acceso y sus respectivas leyendas debajo 
de los mismos.
b) Los caracteres de las leyendas serán de tipo Helvético. Tendrán un tamaño 
adecuado	a	 la	distancia	desde	 la	cual	serán	 leídos,	con	un	alto	o	bajo	relieve	
mínimo de 0.8mm. Las leyendas irán también en escritura Braille.
c) Las señales de acceso y sus leyendas serán blancas sobre fondo azul oscuro.
d) Las	señales	de	acceso,	en	los	avisos	adosados	a	paredes	o	mobiliario	urbano,	
serán de 15cm. x 15cm. como mínimo. Estos avisos se instalarán a una altura de 
1.40m. medida a su borde superior.
e) Los	avisos	soportados	por	postes	o	colgados	tendrán,	como	mínimo,	40cm.	de	
ancho y 60cm. de altura.
f) Las señales de acceso ubicadas al centro de los espacios de estacionamiento 
vehicular	accesibles,	serán	de	1.60m	x	1.60m.
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OBRAS DE CARACTER REGIONAL O PROVINCIAL
Artículo 48.- En	el	caso	que	dentro	del	área	por	habilitar,	el	Plan	de	Desarrollo	Urbano	








las obras correspondientes a la parte de vía destinada al servicio de la habilitación de 
su	propiedad,	dejando	reservadas	las	áreas	para	la	ejecución	de	las	vías	principales	o	
de	tránsito	rápido	(calzadas,	separador	central,	alumbrado	y	otras),	las	que	constituyen	
obras viales de carácter regional o provincial.
La entidad ejecutora de las obras viales o de equipamiento urbano deberá abonar 
el	 justiprecio	 del	 valor	 del	 terreno	 reservado,	 según	 lo	 determinado	 por	 el	 Consejo	
Nacional	de	Tasaciones,	previamente	a	su	ejecución.
Artículo 50.- En	 todos	 los	casos,	 las	áreas	de	 las	 reservas	para	obras	de	carácter	








Artículo 52.- Deberá establecerse una nomenclatura provisional para las vías 
públicas	y	áreas	de	recreación,	mediante	letras	o	números	o	empleando	los	nombres	
preexistentes para las vías con las que se empalman.
Artículo 53.- La nomenclatura será propuesta por el propietario que solicita la 
habilitación	a	 la	Municipalidad	 correspondiente.	Una	 vez	aceptada,	 la	 nomenclatura	
de	las	vías,	junto	con	el	nombre	de	la	manzana,	se	consignará	en	letras	negras	sobre	
hitos de concreto pintados en blanco que serán colocados en todas las esquinas de las 
manzanas por el responsable de la habilitación.































COMPONENTES Y CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS
Artículo 54.- Los proyectos elaborados por los profesionales responsables deberán 
cumplir	con	requisitos	de	información	suficiente	para:
a) Comprender los alcances y características del proyecto por parte de los órganos de 
aprobación;
b) Permitir las coordinaciones con las empresas prestadoras de los servicios de 
energía	y	agua	potable,	alcantarillado	y	gas.
c) Lograr que el constructor cuente con todos los elementos que le permitan estimar 




b) Proyecto	de	Diseño	Urbano,	consistente	en	el	 trazado	y	 lotización,	 referente	a	 la	
concepción	general,	localización,	dimensiones,	y	finalidad	de	la	habilitación	urbana;






f) Redes	 Sanitarias,	 referente	 a	 las	 obras	 y	 equipamiento	 necesario	 para	 el	
aprovisionamiento	 domiciliario	 de	 agua	 para	 consumo	 humano,	 evacuación	 y	
tratamiento	de	aguas	servidas,	aguas	residuales	y	pluviales	y	riego;
g) Redes	 de	 gas,	 referente	 a	 las	 obras	 y	 equipamiento	 necesario	 para	 el	
aprovisionamiento	domiciliario	de	gas	natural;
h) Redes de comunicaciones referente a las obras y equipamiento necesario para los 




















































f) Procedimiento de ejecución.
Artículo 59.- El proyecto de instalaciones de gas para habilitaciones urbanas debe 
contener	la	siguiente	información:
a) Plano de redes
b) Planos de detalles constructivos
c) Especificaciones	técnicas	de	los	materiales
d) Procedimiento de ejecución







f) Procedimiento de ejecución.












a) Habilitaciones para uso de vivienda o Urbanizaciones
b) Habilitaciones para uso de Vivienda Taller
c) Habilitaciones para uso de Vivienda Tipo Club









b) Para Ministerio de Educación y
c) Para Otros Fines
d) Para	Parques	Zonales
Artículo 5.- Los aportes de Habilitación Urbana constituyen un porcentaje del Área 
bruta	descontando	las	áreas	de	cesión	para	vías	expresas,	arteriales,	y	las	áreas	de	
reserva	para	proyectos	de	carácter	provincial	o	regional,	y	se	fijan	de	acuerdo	al	tipo	de	
































UNIFAM  / MULTIFAM
UNIFAM / MULTIFAM
MULTIFAMILIAR



















































Artículo 6.- Se denominan Habilitaciones para uso de Vivienda o Urbanizaciones a 
aquellas	Habilitaciones	Residenciales	conformadas	por	lotes	para	fines	de	edificación	
para	 viviendas	 unifamiliares	 y/o	multifamiliares,	 así	 como	 de	 sus	 servicios	 públicos	
complementarios y el comercio local.
Artículo 7.- Las	 Urbanizaciones	 pueden	 ser	 de	 diferentes	 tipos,	 los	 cuáles	 se	
establecen	en	función	a	tres	factores	concurrentes:
a) Densidad	máxima	permisible;
b) Calidad mínima de obras y
c) Modalidad de ejecución.
Artículo 8.- La	densidad	máxima	permisible	se	establece	en	 la	Zonificación	y	como	
consecuencia de ella se establecen el área mínima y el frente mínimo de los Lotes a 
habilitar,	de	conformidad	con	el	Plan	de	Desarrollo	Urbano.
Artículo 9.- En	 función	 de	 la	 densidad,	 las	 Habilitaciones	 para	 uso	 de	 Vivienda	 o	
Urbanizaciones	se	agrupan	en	seis	tipos,	de	acuerdo	al	siguiente	cuadro:
1 Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Baja Densidad a ser ejecutados en 
Zonas	Residenciales	de	Baja	Densidad	(R1).
2 Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Baja Densidad a ser ejecutados en 
Zonas	Residenciales	de	Baja	Densidad	(R2).
3 Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Media a ser ejecutados en 
Zonas	Residenciales	de	Densidad	Media	(R3).
4 Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Media a ser ejecutados en 
Zonas	Residenciales	de	Densidad	Media	(R4).
5 (*)	 Corresponden	 a	 Habilitaciones	 Urbanas	 con	 construcción	 simultánea,	
pertenecientes a programas de promoción del acceso a la propiedad privada de 
la	 vivienda.	 No	 tendrán	 limitación	 en	 el	 número,	 dimensiones	 o	 área	mínima	
de	los	lotes	resultantes;	y	se	podrán	realizar	en	áreas	calificadas	como	Zonas	




























de	 Densidad	 Media	 (R3	 y	 R4)	 y	 Densidad	Alta	 (R5,	 R6,	 y	 R8)	 o	 en	 Zonas	
compatibles con estas densidades. Los proyectos de habilitación urbana de este 
tipo,	se	calificarán	y	autorizarán	como	habilitaciones	urbanas	con	construcción	
simultánea de viviendas. Para la aprobación de este tipo de proyectos de 
habilitación urbana deberá incluirse los anteproyectos arquitectónicos de las 
viviendas	a	ser	ejecutadas,	los	que	se	aprobaran	simultáneamente.
6 Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Alta a ser ejecutados en 
Zonas	Residenciales	de	Alta	Densidad	(R5,	R6	y	R8).
En	función	de	las	características	propias	de	su	contexto	urbano,	las	Municipalidades	
provinciales respectivas podrán establecer las dimensiones de los lotes normativos 
mínimos,	 de	 acuerdo	 con	 su	 Plan	 de	 Desarrollo	 Urbano,	 tomando	 como	 base	 lo	
indicado en el cuadro del presente artículo.
Artículo 10.- De	 acuerdo	 a	 su	 tipo,	 las	 Habilitaciones	 para	 uso	 de	 Vivienda	 o	
Urbanizaciones	deberán	cumplir	con	los	aportes	de	habilitación	urbana,	de	acuerdo	al	
siguiente	cuadro:
Las Municipalidades provinciales podrán adecuar la distribución de los aportes del 
presente cuadro en función de las demandas establecidas en su Plan de Desarrollo 
Urbano,	manteniendo	el	porcentaje	 total	correspondiente	a	cada	 tipo	de	habilitación	
urbana.













































































































































simultáneamente la denominación del tipo de habilitación correspondiente a cada uno de 
los	dos	factores	anteriormente	enunciados	(densidad	y	calidad	mínima	de	las	obras).
Artículo 13.- La calidad mínima de obras en las Habilitaciones para uso de Vivienda o 
Urbanizaciones	para	fines	multifamiliares	será	la	tipo	B.
Artículo 14.- De acuerdo a la modalidad de ejecución las Habilitaciones para uso de 
Vivienda	o	Urbanizaciones	podrán	ser:
a) Habilitaciones Convencionales o simplemente Urbanizaciones.
b) Urbanizaciones con venta garantizada
c) Urbanizaciones Progresivas.




Artículo 16.- Las Habilitaciones para uso de Vivienda o Urbanizaciones con venta 
garantizada son aquellas en las que la venta de lotes se realiza de manera simultánea 
a la ejecución de obras de habilitación urbana.
Este tipo de autorizaciones podrán ser otorgadas en aquellas habilitaciones que 
soliciten la ejecución de obras de habilitación urbana con construcción simultánea.
Las solicitudes de ejecución de Habilitaciones residenciales o Urbanizaciones con 
Construcción	Simultánea	para	venta	de	unidades	de	vivienda,	se	obligan	a	especificar	
en los contratos de compraventa la calidad de las obras a ser ejecutadas y el plazo de 
ejecución,	consignados	en	la	Resolución	de	Aprobación	del	Proyecto.








Las	habilitaciones	o	Urbanizaciones	Tipo	5	 y	6,	 establecidas	en	el	Artículo	9°	de	 la	
presente	norma,	no	pueden	ser	declaradas	como	Urbanizaciones	Progresivas.




























Artículo 18.- Las Habilitaciones para uso de vivienda o Urbanizaciones con 
Construcción	Simultánea	son	aquellas	en	las	que	la	edificación	de	viviendas	se	realiza	
de manera simultánea a la ejecución de obras de habilitación urbana.
Las	Habilitaciones	Urbanas	Tipo	5,	se	declararán	necesariamente	como	Urbanizaciones	
con	 Construcción	 Simultánea,	 donde	 se	 podrá	 realizar	 la	 recepción	 de	 obras	 de	
habilitación	urbana,	quedando	pendientes	las	obras	de	edificación	a	ser	ejecutadas	por	
el mismo habilitador o por un tercero.
CAPITULO III





Artículo 20.- Las Habilitaciones para uso de Vivienda Taller contarán con las mismas 
características de diseño que las Habilitaciones para uso de vivienda o Urbanizaciones 
Tipo 3 y la calidad mínima de obras será la Tipo C.
Artículo 21.- Las Habilitaciones para uso de Vivienda Taller podrán declararse 
Progresivas,	 cuando	 formen	parte	 de	Programas	 de	Saneamiento	Físico	 Legal	 que	
ejecuten	 los	 	Gobiernos	Locales,	 	es	decir,	 	diferirse	 la	 	ejecución	 	de	 las	 	calzadas	
y/o	aceras,	y	cumpliendo	con	la	ejecución	de	las	obras	mínimas,	podrá	efectuarse	la	
recepción de obras.
Artículo 22.- Las Habilitaciones para uso Vivienda Taller podrán ser autorizadas con 
Construcción	Simultánea.	Las	obras	de	edificación	deberán	ser	realizadas	de	manera	
simultánea a la ejecución de las obras de habilitación urbana.
Las solicitudes de ejecución de Habilitaciones para uso de Vivienda Taller con 
































HABILITACIONES PARA USO DE VIVIENDA TIPO CLUB,
TEMPORAL O VACACIONAL
Artículo 23.- Son Habilitaciones Residenciales conformadas por una o más viviendas 
agrupadas	 en	 condominio	 con	 áreas	 recreativas	 y	 sociales	 de	 uso	 común.	 Estas	
habilitaciones	 urbanas	 se	 ubican	 en	 Zonas	 Residenciales	 de	 Baja	 Densidad	 (R1),	
Zonas	de	Habilitación	Recreacional,	o	áreas	de	playa	o	campestres.







Tipo	 Club,	 temporal	 o	 vacacional,	 deberá	 presentarse	 el	 anteproyecto	 de	 conjunto,	
donde	se	determinará	las	áreas	a	ser	ocupadas	por	las	viviendas,	las	áreas	recreativas	
y	sociales	de	uso	común	y	las	alturas	máximas	de	las	edificaciones,	los	que	constituirán	
los	 Parámetros	 urbanísticos	 y	 edificatorios	 de	 las	 unidades	 inmobiliarias	 que	
conforman la habilitación. Esta información deberá estar consignada en la Resolución 
de	aprobación	de	la	habilitación,	la	Resolución	de	recepción	de	obras	y	las	minutas	de	
compra-venta de las unidades inmobiliarias en que se independice.
Artículo 28.-	El	Área	Libre	de	Uso	Común	destinada	a	áreas	de	recreación,	jardines,	
vías	 vehiculares	 interiores	 y	 estacionamientos	 será	 como	mínimo	del	 60%	del	 área	
bruta.
Artículo 29.-	Las	Habilitaciones	para	uso	de	Vivienda	Tipo	Club,	temporal	o	vacacional,	
constituirán	 Habilitaciones	 con	 Construcción	 Simultánea,	 sin	 embargo,	 se	 podrá	
realizar	la	recepción	de	obras	de	habilitación	urbana,	quedando	pendientes	las	obras	
de	edificación	a	ser	ejecutadas	por	el	mismo	habilitador	o	por	un	tercero.	Los	contratos	de	
compraventa de las áreas destinadas a las viviendas estipularán expresamente el tipo 
de	viviendas	a	edificarse	en	ellas.
Artículo 30.- En estas Habilitaciones se podrá independizar las áreas destinadas a 
las	viviendas	como	área	de	propiedad	exclusiva,	estableciéndose	condominio	sobre	
las	áreas	recreativas	y	sociales	de	uso	común,	así	como	el	Área	Libre	de	uso	Común.
Artículo 31.- En	estas	Habilitaciones	no	se	exigirá	aportes	para	 recreación	pública,	
debiendo	cumplir	con	el	aporte	de	1%	para	Ministerio	de	Educación	y	1%	para	Otros	
Fines.
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HABILITACIONES PARA USO COMERCIAL
CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo.1.- Son	 Habilitaciones	 para	 uso	 Comercial,	 aquellas	 destinadas	
predominantemente	 a	 la	 edificación	 de	 locales	 donde	 se	 comercializan	 bienes	 y/o	
servicios	 y	 que	 se	 realizan	 sobre	 terrenos	 calificados	 con	 una	 Zonificación	 afín	 o	
compatible.
Artículo 2.- Las	Habilitaciones	para	uso	Comercial	se	clasifican	en:
a) Habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo
b) Habilitaciones	para	uso	de	Comercio	y	otros	usos.	(Uso	Mixto)
Artículo 3.- Las	Habilitaciones	para	uso	de	Comercial,	de	acuerdo	a	su	tipo,	podrán	
llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en sectores de Expansión Urbana o que 
constituyan	 islas	 rústicas,	 con	 sujeción	a	 los	parámetros	establecidos	en	el	Cuadro	
Resumen	de	Zonificación	y	las	disposiciones	del	Plan	de	Desarrollo	Urbano.
CAPITULO II
HABILITACIONES PARA USO DE COMERCIO EXCLUSIVO
Artículo 4.- Son	Habilitaciones	para	uso	de	Comercio	exclusivo,	aquellas	conformadas	
por	lotes	para	fines	de	edificación	de	locales	comerciales.
Artículo 5.- Las habilitaciones para Comercio Exclusivo no están obligadas a entregar 
Aportes	 de	 Habilitación	 Urbana,	 puesto	 que	 por	 sus	 características	 constituyen	 un	
equipamiento urbano de la ciudad.
Excepcionalmente y siempre que el Plan de Desarrollo Urbano de la jurisdicción 
lo	 determine,	 podrán	 establecerse	 Aportes	 para	 Parques	 y	 Servicios	 Públicos	
Complementarios.
En	 este	 último	 caso,	 cuando	 se	 trate	 de	 habilitaciones	 de	 lote	 único	 destinadas	 a	
Centros	 Comerciales	 definidas	 en	 la	 norma	A.070,	 dichos	 aportes	 podrán	 ubicarse	
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Artículo 6.- Las habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo pueden ser de dos 
tipos:
Artículo 7.- Las habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo Tipo 1 constituyen 
habilitaciones convencionales que generalmente colindan y proporcionan servicios a 
los sectores residenciales de la ciudad.
Artículo 8.- Las habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo Tipo 2 constituyen 
habilitaciones	 que	 tienen	 gran	 impacto	 en	 el	 desarrollo	 urbano	 de	 la	 ciudad,	 por	 lo	
que	 debe	 efectuarse	 estudios	 de	 impacto	 ambiental	 y/o	 vial,	 que	 determinen	 las	
características que debe tener las vías circundantes.
Artículo 9.- De acuerdo a las características de las obras existen 4 tipos diferentes de 
habilitación,	de	acuerdo	a	lo	consignado	en	el	siguiente	cuadro:
Artículo 10.- Las	habilitaciones	para	uso	de	Comercio	Exclusivo	Tipo	1,	de	acuerdo	
a las características urbanas de la localidad en que se ubican podrán ser del tipo D al 
A,	y	serán	compatibles	con	los	sectores	colindantes,	en	caso	de	centros	comerciales	
definidos	en	la	Norma	A.070	la	ejecución	de	obras	deberá	ser	Tipo	A	o	B.
Artículo 11.- Las habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo Tipo 2 de acuerdo a 
las	características	urbanas	de	la	localidad	en	que	se	ubican	deberán	ser	del	tipo	B	o	A,	
debiendo	ser	compatibles	con	los	sectores	colindantes,	y	respondan	a	la	intensidad	de	
uso de las calzadas conforme a las conclusiones y recomendaciones de los estudios de 
impacto ambiental y/o vial.



























HABILITACIONES PARA USO COMERCIAL Y OTROS USOS - USO MIXTO
Artículo 12.- Son Habilitaciones para uso Comercial aquellas conformadas por lotes 
para	fines	de	edificación	de	locales	comerciales	y	de	usos	compatibles	como	vivienda,	
vivienda-taller	 o	 industria,	 con	 sujeción	a	 los	parámetros	establecidos	en	el	Cuadro	
Resumen	de	Zonificación	y	las	disposiciones	del	Plan	de	Desarrollo	Urbano.
Artículo 13.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto pueden 
ser	de	cuatro	tipos:
Artículo 14.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto Tipo 3 
constituyen habilitaciones convencionales que generalmente colindan y proporcionan 
servicios	a	los	sectores	residenciales	de	la	ciudad,	además	de	albergar	viviendas.
Artículo 15.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto Tipo 4 
constituyen	habilitaciones	que	tienen	gran	impacto	en	el	desarrollo	urbano	de	la	ciudad,	
donde	se	mezcla	los	usos	comerciales	con	la	actividad	residencial	de	alta	densidad,	por	
lo que debe efectuarse estudios de impacto ambiental y/o vial.
Artículo 16.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto Tipo 5 
constituyen habilitaciones convencionales que generalmente colindan y proporcionan 
servicios	a	los	sectores	residenciales	de	la	ciudad,	además	de	albergar	industria	de	tipo	
elemental y complementaria.
Artículo 17.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto Tipo 6 
constituyen	habilitaciones	que	tienen	gran	impacto	en	el	desarrollo	urbano	de	la	ciudad,	
donde se mezcla los usos comerciales con la actividad industrial de tipo elemental y 
complementaria por lo que debe efectuarse estudios de impacto ambiental y/o vial.
Artículo 18.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto Tipo 3 
y	5,	de	acuerdo	a	las	características	urbanas	de	la	localidad	en	que	se	ubican	podrán	
ser del tipo D al A.
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Artículo 19.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto Tipo 4 y 
6,	de	acuerdo	a	las	características	urbanas	de	la	localidad	en	que	se	ubican	podrán	ser	
del	tipo	B	al	A,	debiendo	ser	compatible	con	los	sectores	colindantes	y	la	intensidad	de	
uso de vías que concluya el estudio de impacto ambiental y/o vial.





Cuando	 se	 trate	 de	 habilitaciones	 de	 lote	 único	 destinadas	 a	 Centros	 Comerciales	
definidas	en	la	norma	A.070	con	otros	usos-uso	mixto,	dichos	aportes	podrán	ubicarse	
como parte del Plan Integral del proyecto o podrán redimirse en dinero.
Artículo 21.- Los	aportes	de	Habilitación	Urbana	en	los	tipos	3	y	4,	se	harán	en	función	
de	la	densidad	residencial.	Los	aportes	de	habilitación	Urbana	en	los	tipos	5	y	6,	se	
harán de acuerdo a lo establecido para las habilitaciones para comercio exclusivo.
Reglamento Nacional de Edificaciones
- 143 -
NORMA TH.030
HABILITACIONES PARA USO INDUSTRIAL
CAPITULO I
GENERALIDADES






b) Calidad mínima de obras.
c) Modalidad de ejecución.
Artículo 3.- Los	 usos	 permisibles	 corresponden	 la	 Zonificación	 Urbana	 y	 en	
consecuencia	de	ella	se	establece	las	dimensiones	mínimas	de	los	Lotes	a	habilitar,	de	
conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano.
Artículo 4.- En	función	de	los	usos	permisibles,	las	Habilitaciones	para	uso	Industrial	
pueden	ser	de	cuatro	tipos,	de	acuerdo	al	siguiente	cuadro:




urbana de uso mixto deberán cumplir con los aportes correspondientes a este tipo 
de Habilitación Industrial





















































Estas	 habilitaciones	 admiten	 hasta	 20%	 de	 lotes	 con	 las	 características	 y	 uso	
correspondientes al Tipo 1
3. Son proyectos de Habilitación Urbana que corresponden a una actividad industrial 
que	conforman	concentraciones	con	utilización	de	gran	volumen		de	materia	prima,	
orientadas	 hacia	 la	 infraestructura	 vial	 regional,	 producción	 a	 gran	 escala,	 a	 ser	
ejecutadas	en	Zonas	Industriales	I3.
	 Estas	 habilitaciones	 admiten	 hasta	 20%	 de	 lotes	 con	 las	 características	 y	
uso	 correspondientes	 al	 Tipo	 2	 y	 10%	 de	 lotes	 con	 las	 características	 y	 uso	








Artículo 7.- La calidad mínima de las obras propuesta podrá ser mejorada al momento 
de	la	ejecución	de	la	habilitación	urbana,	a	criterio	del	responsable	de	ellas.
Artículo 8.- La calidad mínima de obras en las Habilitaciones Tipo 3 y 4 será la tipo C 
o superior.


























Artículo 9.- De acuerdo a la modalidad de ejecución las Habilitaciones podrán ser 
calificadas	como:
a) Habilitaciones para uso Industrial Convencional.
b) Habilitaciones Industriales con Construcción Simultánea.
Artículo 10.- Las	 Habilitaciones	 para	 uso	 Industrial	 con	 Construcción	 Simultánea,	
son	 aquellas	 en	 las	 que	 la	 edificación	 de	 locales	 industriales	 se	 realiza	 de	manera	
simultánea a la ejecución de obras de habilitación urbana.
Artículo 11.- Las Habilitaciones para uso Industrial podrán proponer soluciones 
individuales	para	los	servicios	de	agua	para	uso	industrial,	agua	potable,	alcantarillado	
y	 energía	 eléctrica,	 las	 que	 deberán	 contar	 con	 opinión	 favorable	 de	 las	 empresas	
prestadoras de servicio.
Artículo 12.- Las Habilitaciones para uso Industrial deberán contar con los estudios de 
impacto	ambiental	que	permitan	 identificar	 los	 impactos	y	medidas	de	mitigación	de	
contaminación	atmosférica,	sonora,	manejo	de	residuos	sólidos	y	el	impacto	vial	que	
determinarán el diseño de la habilitación.
Artículo 13.- La dimensión máxima de un frente de manzana será de 400 m. Con 
excepción de las habilitaciones tipo 4.
El ancho mínimo de las Vías Locales Secundarias será de 16.80 m.
Artículo 14.- Las Habilitaciones Industriales de nivel I-2 deberán estar aisladas de 
las zonas residenciales circundantes mediante una Vía Local Secundaria. Las 
Habilitaciones	Industriales	TIPO	3,	deberán	estar	aisladas	de	los	sectores	no	vinculados	
a	 la	actividad	 industrial,	por	 lo	menos	mediante	una	Vía	Local	que	 incluirá	un	 jardín	
separador de 30.00 ml. de sección mínima.
Las	 Habilitaciones	 Industriales	 TIPO	 4	 deberán	 cumplir	 con	 las	 especificaciones	
que	 determinen	 los	 Estudios	 de	 Impacto	Ambiental,	 de	 circulación	 y	 de	 seguridad	
correspondientes.
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HABILITACIONES PARA USOS ESPECIALES
CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo 1.- Constituyen Habilitaciones para Usos Especiales aquellos procesos 
de	 habilitación	 urbana	 que	 están	 destinados	 a	 la	 edificación	 de	 locales	 educativos,	
religiosos,	de	salud,	institucionales,	deportivos,	recreacionales	y	campos	feriales.
Artículo 2.- Las	Habilitaciones	para	Usos	Especiales,	de	acuerdo	a	su	finalidad,	podrán	
llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en sectores de Expansión Urbana o que 
constituyan	 islas	 rústicas,	 con	 sujeción	a	 los	parámetros	establecidos	en	el	Cuadro	
Resumen	de	Zonificación	y	las	disposiciones	del	Plan	de	Desarrollo	Urbano.
CAPITULO II
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Artículo 3.- Las habilitaciones para Usos Especiales no están obligadas a entregar 
Aportes	de	Habilitación	Urbana,	puesto	que	por	sus	características	constituyen	parte	
del equipamiento urbano de la ciudad.
Artículo 4.- Las habilitaciones para Usos Especiales que colindan y proporcionan 
servicios a los sectores residenciales de la ciudad constituyen habilitaciones 
convencionales.



































Artículo 8.- Las habilitaciones para Usos Especiales destinadas a escenarios 
deportivos,	 locales	 recreativos	 de	 gran	 afluencia	 de	 público	 o	 campos	 feriales	 de	
acuerdo a las características urbanas de la localidad en que se ubican podrán ser del 
tipo	C	al	A,	compatible	con	los	sectores	colindantes	y	la	intensidad	de	uso	de	vías	que	
concluya el estudio de impacto ambiental y/o vial.
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HABILITACIONES EN RIBERAS Y LADERAS
CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo 1.- Son Habilitaciones en Riberas aquellas que se realizan en terrenos 
colindantes	a	las	franjas	reservadas	de	los	ríos,	playas	o	lagos,	las	cuáles	se	regirán	
por las normas técnicas correspondientes a la naturaleza de la habilitación urbana a 
realizarse,	las	disposiciones	contenidas	en	la	presente	norma	técnica	y	a	las	normas	
emitidas por los organismos competentes.
Artículo 2.- Son Habilitaciones en Laderas aquellas que se realizan en terrenos 
con	 pendientes	mayores	a	20%	de	pendiente,	 las	cuáles	se	 regirán	por	 las	normas	
técnicas correspondientes a la naturaleza de la habilitación urbana a realizarse y las 






no mayor de 300 metros entre ellos.




Podrán desarrollarse soluciones locales de abastecimiento de agua para consumo 
humano,	mediante	la	captación	de	aguas	subterráneas.	Si	no	existiera	una	red	pública	




























En los casos de habilitaciones en riberas que constituyan vivienda temporal o vacacional 
en zonas de playa podrá otorgarse solución temporal de abastecimiento de agua para 










a huaicos o deslizamientos.
Artículo 9.- Las distancias entre vías de tránsito vehicular en las habilitaciones en 
laderas,	corresponderán	al	planeamiento	de	la	habilitación	urbana,	debiendo	tener	vías	
de	acceso	públicos,	a	una	distancia	no	mayor	de	300	metros	entre	ellos.






Artículo 12.- Las vías locales contarán con vereda y berma de estacionamiento en los 
lados que constituyan frente de lote. Los tramos de vías que no habiliten lotes estarán 
provistos de vereda a un lado y berma de estacionamiento en el otro.
- 150 -
























Artículo 1.- La Reurbanización constituye el proceso de recomposición de la trama 
urbana	 existente	mediante	 la	 reubicación	 o	 redimensionamiento	 de	 las	 vías,	 y	 que	
puede	incluir	la	acumulación	y	nueva	subdivisión	de	lotes,	la	demolición	de	edificaciones	
y cambios en la infraestructura de servicios.
Los	casos	de	acumulación	y/o	subdivisión	de	lotes,	que	no	incluyan	la	reubicación	o	
redimensionamiento	de	vías,	no	constituyen	procesos	de	reurbanización.
Artículo 2.- Los proyectos de renovación urbana que se originen en la reubicación de 
áreas de equipamiento urbano y que por sus dimensiones constituyan un proceso de 
recomposición de la trama urbana existente mediante la ubicación o redimensionamiento 
de las vías se sujetarán a lo establecido en la presente Norma.








integración inmobiliaria de los predios comprendidos en el proceso de Reurbanización 
simultáneamente	a	la	aprobación	del	Plan	Específico.
Artículo 5.- El proceso de Reurbanización puede incluir el reordenamiento de Áreas 
de	Recreación	Pública,	siempre	que	no	se	reduzca	su	superficie,	ni	la	calidad	de	obras	
existentes.
Artículo 6.- Los procesos de Reurbanización están sujetos a los trámites 
correspondientes	 a	 una	Habilitación	Urbana,	 bajo	 los	 parámetros	 que	establezca	el	
Plan	Específico,	así	como	autorizaciones	de	demolición	y	edificación.
Artículo 7.- Los procesos de Reurbanización se sujetan a lo establecido para las 
Habilitaciones Urbanas con Construcción Simultanea y no estarán sujetos a aportes de 
Habilitación	Urbana,	adicionales	a	los	preexistentes.
Sólo los casos de Procesos de Reurbanización que se originen en la reubicación de 
áreas de equipamiento urbano estarán sujetos a Aportes de Habilitación Urbana.

























pendientes	 las	 obras	 de	 edificación	 a	 ser	 ejecutadas	 por	 el	 mismo	 promotor	 de	 la	




GE.010 ALCANCES Y CONTENIDO .………………….................
GE.020 COMPONENTES Y CARACTERISTICAS DE LOS 
PROYECTOS………………………………………........…..............
GE.030 CALIDAD DE LA CONSTRUCCION……………......……



































Artículo 1.- Las normas técnicas contenidas en el presente Título son aplicables en el 
diseño	y	ejecución	de	las	edificaciones	a	nivel	nacional.	Adicionalmente	las	edificaciones	
deben cumplir con lo establecido en el Plan Urbano aprobado de cada distrito.
Artículo 2.- Las normas técnicas establecidas en el presente Título contienen los 
elementos	para	el	diseño	y	la	ejecución	de	las	edificaciones,	garantizando	el	desarrollo	
de	las	actividades	de	las	personas.	Estas	normas	comprenden	lo	siguiente:
a) Las	 condiciones	 generales	 de	 diseño	 que	 deben	 cumplir	 las	 edificaciones	 para	
proveer de  espacios adecuados al uso al que se destinen.
b) Las	condiciones	específicas	aplicables	a	 las	diferentes	 tipologías	arquitectónicas	
destinadas	para	fines	residenciales,	comerciales,	industriales	y	de	otros	usos.












































- Instalaciones de alto riesgo.
Artículo 4.-Las	 edificaciones	 podrán	 ejecutarse	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional,	 con	
excepción	de	las	siguientes	zonas:
a) Arqueológicas,	 históricas	 o	 de	 patrimonio	 cultural	 declaradas	 intangibles	 por	 el	
Instituto Nacional de Cultura.
b) De	alto	riesgo	de	desastres	naturales	calificadas	en	el	Plan	de	Desarrollo	Urbano.





edificaciones,	 con	 la	 condición	 que	 se	 libere	 el	 terreno	 de	 toda	 obra	 cuando	 así	 lo	
requiera en organismo ejecutor de la obra.
Esta	 situación	 deberá	 ser	 aceptada	mediante	 declaración	 jurada	 por	 el	 propietario,	
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NORMA GE. 020
COMPONENTES Y CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS
Artículo 1.- Los proyectos elaborados por los profesionales responsables deberán 
cumplir	con	requisitos	de	información	suficiente	para:
a) Permitir al propietario reconocer que la información contenida en los planos y 
especificaciones	corresponde	a	sus	necesidades;
b) Comprender los alcances y características del proyecto por parte de las comisiones 
técnicas	calificadoras	de	proyectos	o	de	quién	haga	sus	veces;	y
c) Lograr que el constructor cuente con todos los elementos que le permitan estimar el 
costo	de	la	edificación	y	posteriormente	ejecutarla	sin	contratiempos.
Artículo 2.- Los proyectos deben ser ejecutados por profesionales con Título a Nombre 
de	 la	 Nación,	 inscritos	 en	 el	 Colegio	 Profesional	 respectivo	 y	 con	 Certificado	 de	
Habilitación	vigente,	de	acuerdo	a	su	especialidad.	
Artículo 3.-	 Los	 proyectos	 de	 edificación	 se	 dividen	 por	 especialidades	 según	 los	
aspectos	a	que	se	refieren,	y	pueden	ser	de:
a) Arquitectura,	referente	a	la	concepción	general,	ocupación	del	terreno	y	la	relación	
con	 el	 entorno,	 distribución	 de	 ambientes,	 dimensiones,	 relaciones	 espaciales,	
volumetría,	uso	de	materiales,	sistemas	constructivos	y	calidad;








f) Instalaciones	 mecánicas,	 referente	 a	 las	 dimensiones	 y	 características	 de	 los	
servicios	de	vapor,	aire	comprimido,	equipos	de	movimiento	de	carga	y	personas;	y
g) Instalaciones	de	comunicaciones,	referente	a	las	dimensiones	y	características	de	
los servicios de transmisión de voz y datos.
h) Instalaciones	de	gas,	referente	a	las	dimensiones	y	características	de	los	servicios	
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a) Plano	 de	 ubicación,	 que	 indica	 la	 posición	 del	 terreno	 respecto	 de	 las	 calles	
adyacentes,	 dimensiones,	 uso	 de	 los	 inmuebles	 colindantes	 y	 cuadro	 de	 áreas,	
incluyendo	un	plano	de	localización,	con	las	vías	y	lugares	importantes	de	la	zona	
donde	se	ubica	el	terreno;
b) Planos de distribución por niveles.
c) Planos de elevaciones
d) Planos de cortes por los elementos de circulación vertical











Artículo 8.- El plano de localización y ubicación deberá contener la siguiente 
información:


























f) Amoblamiento,	 cuando	 se	 trate	 de	 dimensiones	 mínimas	 o	 sea	 necesario	 para	
entender	el	uso;	y
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e) Especificaciones	técnicas	de	los	materiales;	y	
f) Procedimiento	de	ejecución,	de	ser	necesario.	




















b) Plano de sistema de distribución 
c) Plano	 de	 salidas	 de	 comunicaciones	 telefónicas,	 cable,	 internet,	 sistemas	 de	
alarma,	 detectores	 de	 humo,	 sensores	 de	 movimiento,	 sistemas	 inteligentes,	
circuitos	cerrados	de	TV,	sistemas	de	control	de	accesos,	sistemas	de	seguridad,	
redes	 de	 enlace	 entre	 computadoras,	 sistema	 de	 llamadas	 y	música	 ambiental,	
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NORMA GE.030
CALIDAD DE LA CONSTRUCCION
Artículo 1.-	El	concepto	de	calidad	de	la	construcción	identifica	las	características	de	
diseño y de ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para 
cada	una	de	las	etapas	del	proyecto	de	construcción	y	para	su	vida	útil,	así	como	los	
puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras. 
El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento 
de	 las	 normas	 de	 calidad	 establecidas	 para	 la	 construcción,	 así	 como	 las	 listas	 de	
verificación,	controles,	ensayos	y	pruebas,	que	deben	realizarse	de	manera	paralela	y	
simultánea a los procesos constructivos.  
Artículo 2.-La	presente	norma	tiene	como	objetivo:
a) Orientar la aplicación de la gestión de calidad en todas las etapas de ejecución de 
una	construcción,	desde	la	elaboración	del	proyecto	hasta	la	entrega	al	usuario.	
b) Proteger	los	intereses	de	los	constructores,	clientes	y	usuarios	de	las	construcciones,	
mediante el cumplimiento de requisitos de calidad establecidos en la documentación 
de los proyectos.
Artículo 3.- Los derechos y obligaciones de las personas que intervienen en el proceso 
de ejecución de una construcción se encuentran establecidos en la norma G.030 
Derechos y responsabilidades.
Artículo 4.-	Los	proyectos	implican	la	ejecución	de	una	diversidad	de	procesos,	y	cada	
uno de ellos está constituido por una secuencia de actividades que tiene como resultado 
un producto intermedio. El conjunto de estos productos intermedios dan como resultado 
el	producto	final	de	la	construcción.
Las	 especificaciones	 que	 se	 establezcan	 para	 los	 proyectos	 deben	 incluir	 una	




a) La construcción se ejecutará bajo la responsabilidad de un profesional colegiado.
b) El	Proyecto	desarrollado	mediante	proyectos	parciales,	mantendrá	entre	todos	ellos	
la	suficiente	coordinación	y	compatibilidad,	para	evitar	que	se	produzca	duplicidad	
en la documentación o se generen incompatibilidades durante la ejecución de los 
procesos de construcción. 
c) Los diseños estructurales que forman parte del proyecto debe considerar las 
memorias de cálculo.
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e) La documentación al término de la construcción deberá dejar constancia de las 
decisiones,	pruebas,	controles,	criterios	de	aceptación,	aplicados	a	las	etapas	de	la	
construcción.
f) En la documentación del diseño del proyecto se establecerá los procedimientos y 





el alcance de cada una y deberá comprender los estudios necesarios que aseguren la 
inversión,	bajo	los	siguientes	requerimientos	técnicos:
a) Las soluciones arquitectónica y de ingeniería deberán dar como resultado un 
proyecto,	que	represente	el	equilibrio	eficiente	entre	el	nivel	de	calidad	determinado	
en el diseño y el monto de inversión resultante del proyecto
b) Deberá adecuarse a las necesidades del cliente.
c) El	diseño	del	proyecto	deberá	asegurar	el	cumplimiento	de	la	vida	útil	estimada	para	
la construcción.
d) Los	 rubros	 de	 costos	 relativos	 a	 la	 calidad,	 deberán	 estar	 definidos	 de	manera	
explícita.
Artículo 7.- Los Estudios Básicos comprenden los procesos que se ejecutan para 
demostrar	la	viabilidad:	del	proyecto.		Son	los	que	determinan	el	inicio	del	proyecto,	y	su	
objetivo	principal	es	demostrar	que	 la	 idea	conceptual	sobre	 la	necesidad	del	cliente,	
puede ser motivo de desarrollo en los niveles posteriores.  Los proyectos deberán contar 
con estudios básicos con el alcance y nivel de profundidad requerido para el proyecto.
Artículo 8.- El diseño del Proyecto es la etapa que comprende el desarrollo 
arquitectónico	 y	 de	 ingeniería	 del	 proyecto	 y	 define	 los	 requisitos	 técnicos	 que	
satisfagan al cliente  y al usuario del producto de la construcción.
La	 información	 resultante	 de	 ésta	 etapa,	 comprenderá	 todo	 aquello	 que	 permita	
ejecutar	la	obra	bajo	requerimientos	para	la	calidad	definida.
Los	documentos	que	forman	parte	del	expediente	técnico	del	proyecto,	formarán	parte	
del contrato entre el cliente y el responsable de la construcción.
Artículo 9.- El constructor ejecutará los procesos constructivos comprendidos en la 
obra,	bajo	indicadores	de	resultados	de	calidad,	para	demostrar	el	cumplimiento	de	su	
compromiso	 contractual,	 para	 ello	 el	 contratista	 tendrá	 que	 entregar	 al	 cliente	 las	
evidencias	 de	 cumplimiento	 de	 los	 códigos,	 reglamentos	 y	 normas,	 así	 como	 las	
pruebas,	ensayos,	análisis	e	investigaciones	de	campo	previstas	en	el	proyecto.	



















deben	orientarse	a	 criterios	preventivos,	 ya	que	 tiene	 como	premisas	de	 trabajo,	 el	
lograr	que	se	cumpla	con	las	condiciones	de	alcances,	plazo,	calidad	y	costo.
Artículo 11.- El proceso de recepción tiene por objeto demostrar que el producto de la 
construcción ha cumplido con los requisitos de calidad establecidos en el proyecto.  




y	 legal,	 con	 el	 fin	 de	 permitir	 la	 inscripción	 de	 la	 construcción	 en	 el	 Registro	 de	 la	
propiedad respectivo.
Artículo  13.- El responsable de la construcción elegirá como referencia la aplicación 
de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001-2000 ó NTP ISO 9004-2000 o bien la 
demostración que cuenta con un sistema adecuado sobre gestión de calidad.
Artículo 14.-	 Todo	 proyecto	 requiere	 de	 una	 organización	 específica	 con	 nombres,	
funciones	y	responsabilidades	definidas.	El	constructor	deberá	definir	su	organización	
y designar las personas que se harán cargo de cada tarea.








El	 plan	 comprende	 los	 procedimientos	 escritos,	 registros	 u	 otrosdocumentos	 que	
permitan	prever	las	acciones,	y	de	ésta	forma	evitar	la	generación	de	costos	para	los	
responsables.
Artículo 16.- El proceso de selección del Constructor deberá basarse en criterios 
técnicos	y	de	calidad,	siendo	estos	últimos	los	siguientes:
a) Referencias de obras ejecutadas bajo exigencias de la aplicación de una gestión de 
calidad o de aseguramiento de la calidad y que la entrega de las obras hayan sido 
a	satisfacción	del	cliente.	Deben	tener	respaldo	en	los	certificados	extendidos	por	el	
cliente.
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el constructor ha previsto aplicar durante el proceso de construcción. 
c) Documentos	que	serán	entregados	al	término	de	la	obra,	y	las	garantías	sobre	la	
construcción y sus componentes. 
d) Explicación de la capacidad de gestión empresarial sobre la base de las evidencias 
objetivas	que	demuestren	resultados	financieros	y	económicos.
e) Entrega de la relación de profesionales que se harán cargo de la ejecución de la 
obra.
f) Tener una organización con capacidad de gestión para alcanzar los resultados 
propuestos.
g) Propuesta para mejorar la calidad del producto de la construcción
h) Demostración de su compromiso de aplicar la política de calidad aprobada por el 
máximo	ejecutivo	de	la	empresa,	y	demostración	objetiva	de	los	resultados	de	dicha	
política hacia sus clientes anteriores.











































ejecutadas con arreglo al Reglamento Interno.
Artículo 4.-	 Las	 obras	 de	 edificación	 deberán	 efectuarse	 en	 estricto	 respeto	 a	 las	
normas relativas a la protección del medio ambiente y en cumplimiento de los horarios 
para trabajos de construcción civil establecidos por las municipalidades.
En	caso	de	edificaciones	cuyos	proyectos	originales	hayan	contado	con	estudios	de	
impacto	 ambiental,	 las	 recomendaciones	 técnicas	 contenidas	 en	 él	 deben	 ser	
consideradas obligatoriamente para la ejecución de cualquier obra posterior.
Artículo 5.-	Las	edificaciones	declaradas	en	estado	ruinoso	no	pueden	ser	habitadas	
ni	 empleadas	 para	 ningún	 uso.	 Los	 propietarios	 de	 edificaciones	 en	 este	 estado	
deberán efectuar trabajos de remodelación y consolidación de la estructura o de 
demolición,	para	lo	cual	deberán	obtener	las	licencias	respectivas.
Cuando	se	trate	de	bienes	culturales	inmuebles,	se	deberá	solicitar	las	recomendaciones	
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CAPITULO II








En	 el	 caso	 de	 edificaciones	 no	 residenciales,	 se	 deberá	 contar	 con	 ambientes	
adecuados para el almacenamiento de los residuos que su uso genere y con un sistema 
que	garantice	una	adecuada	disposición	final,	con	arreglo	a	las	normas	de	salud	sobre	
la materia. 
Artículo 8.- Los equipos o maquinarias que deban instalarse y que sean necesarias 
para	el	funcionamiento	de	la	edificación	y	que	produzcan	vibraciones,	deberán	estar	
aislados	 de	 la	 estructura	 de	 la	 edificación,	 de	manera	 que	 no	 se	 trasmitan	 a	 ésta.	












MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES
Artículo 11.-	 Los	 ocupantes	 de	 las	 edificaciones	 tienen	 el	 deber	 de	 mantener	 en	
buenas	condiciones	su	estructura,	instalaciones,	servicios,	aspecto	interno	y	externo,	
debiendo evitar su deterioro y la reducción de las condiciones de seguridad que 
pudieran generar peligro para las personas  y sus bienes. 
Artículo 12.- Los desperfectos que se originen por el deterioro o mal uso de las 
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Artículo 13.-	Los	propietarios	u	ocupantes	de	edificaciones	que	cuenten	con	áreas	de	
uso	 común	 están	 obligados	 a	 su	mantenimiento,	 cumpliendo	 con	 lo	 normado	 en	 el	
respectivo Reglamento Interno.
Artículo 14.- Los	 bienes	 de	 propiedad	 común	 destinados	 al	 funcionamiento	 de	 la	
edificación	deben	ser	conservados	apropiadamente,	para	lo	cual	deberán	contar	con	el	
servicio técnico preventivo y correctivo a cargo de personas o empresas con experiencia 
suficiente	para	asegurar	su	adecuado	funcionamiento.	
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NORMA A.010
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
CAPITULO I
CARACTERISTICAS DE DISEÑO
Artículo 1.- La presente Norma establece los criterios y requisitos mínimos de diseño 
arquitectónico	que	deberán	cumplir	 las	edificaciones	con	la	finalidad	de	garantizar	lo	
estipulado en el Artículo 5º de la Norma G.010 del TITULO I del presente Reglamento.
Artículo 2.-	Excepcionalmente,	los	proyectistas,	podrán	proponer	soluciones	alternativas	
y/o innovadoras que satisfagan los criterios establecidos en el artículo tercero de la 
presente	Norma,	para	lo	cual	la	alternativa	propuesta	debe	ser	suficiente	para	alcanzar	
los objetivos de forma equivalente o superior a lo establecido en el presente Reglamento.
En	este	caso	el	proyectista	podrá	 fundamentar	si	así	 lo	desea,	su	propuesta	mediante	
normativa NFPA 101 u otras normas equivalentes reconocidas por la Autoridad Competente. 
Cabe	señalar	que	no	es	requisito	el	cumplimiento	de	esta	Normatividad	NFPA	101,	solo	
será usado para fundamentar una alternativa de solución.
Artículo 3.-	Las	obras	de	edificación	deberán	tener	calidad	arquitectónica,	 la	misma	






circulaciones y condiciones de uso.


































c) Usos del suelo permitidos.
d) Coeficiente	de	edificación.




i) Densidad neta expresada en habitantes por hectárea o en área mínima de las 
unidades	que	conformarán	la	edificación.
j) Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos.
k) Áreas de riesgo o de protección que pudieran afectarlo.
l) Calificación	de	bien	cultural	inmueble,	de	ser	el	caso.
m) Condiciones particulares.




que establece el presente Reglamento.
Artículo 6.-	 Los	 proyectos	 con	 edificaciones	 de	 uso	mixto	 deberán	 cumplir	 con	 las	
normas	 correspondientes	 a	 cada	 uno	 de	 los	 usos	 propuestos,	 sin	 embargo	 las	








se encuentren expresamente indicadas en este Reglamento o en reglamentos sectoriales.
CAPITULO II
























































b) Laterales: Cuando la distancia se establece con relación a uno o a ambos linderos 
laterales colindantes con otros predios.
c) Posteriores:	Cuando	la	distancia	se	establece	con	relación	al	lindero	posterior.




estacionamientos vehiculares ubicados en sótanos.
Para	 el	 caso	 de	 los	 sistemas	 de	 administración	 de	 humos	 (extracción)	 para	 uso	
exclusivo	 de	 emergencias	 por	 incendio	 en	 sótanos,	 estos	 podrán	 ser	 descargados	
también	a	nivel	de	piso	de	los	retiros,	utilizando	descargas	por	rejillas	de	ventilación	y/o	
sistemas de ventilación mecánico con dispositivos de descarga a nivel de piso. 
Específicamente	 para	 retiros	 frontales,	 también	 pueden	 utilizarse	 dispositivos	
mecánicos	 de	 ventilación,	 siempre	 y	 cuando	 no	 alteren	 el	 nivel	 del	 piso	 del	 retiro,	
cuando no se encuentran operando.
Para	el	caso	de	edificaciones	en	las	que	sus	muros	colindantes,	así	como	también	los	
patios	que	den	a	propiedad	de	terceros,	deberán	contar	con	acabado	exterior	(tarrajeado,	
pañeteado y/o escarchado sin exigencia de pintura) a partir del segundo nivel.
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a) La	construcción	de	gradas	para	subir	o	bajar	como	máximo	1,50	m	del	nivel	de	vereda.
b) La construcción de cisternas para agua y sus respectivos cuartos de bombas.
c) La construcción de casetas de guardianía y su respectivo baño.
d) Estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar.
e) Estacionamientos	en	semisótano,	cuyo	nivel	superior	del	techo	no	sobrepase	1.50	
m por encima del nivel de la vereda frente al lote.
f) Cercos delanteros opacos.
g) Muretes para medidores de energía eléctrica
h) Reguladores y medidores de gas natural y GLP.
i) Almacenamiento enterrado de GLP y líquidos combustibles
j) Dispositivos	de	descarga	(tomas	de	piso)	y	retorno	(GLP.	líquidos	combustibles)
k) Techos de protección para el acceso de personas.
l) Escaleras	 abiertas	 a	 pisos	 superiores	 independientes,	 cuando	 estos	 constituyan	
ampliaciones	de	la	edificación	original.
m) Piscinas
n) Sub-estaciones eléctricas y ventilación de las mismas
o) Instalaciones de equipos y accesorios contra incendio.
p) Descargas a nivel de piso de los sistemas de ventilación de humos en caso de 
incendio.




La colocación de cercos opacos no varía la dimensión de los retiros exigibles. 
b) La altura dependerá del entorno. 
c) Deberán	tener	un	acabado	concordante	con	la	edificación	que	cercan.	
d) Se podrán instalar conexiones para uso de bomberos.
e) Se podrán instalar cajas para las recepciones de “carga y retorno “ de GLP
f) Se podrán instalar conexiones para descarga de hidrocarburos y también de agua.
g) Se podrán instalar cajas para medidores de energía.
h) Cuando se instalen dispositivos de seguridad que puedan poner en riesgo a las 
personas,	estos	deberán	estar	debidamente	señalizados.
Artículo 13.-	En	las	esquinas	formadas	por	la	intersección	de	dos	vías	vehiculares,	con	
el	 fin	 de	 evitar	 accidentes	 de	 tránsito,	 cuando	 no	 exista	 retiro	 o	 se	 utilicen	 cercos	
opacos,	existirá	un	retiro	en	el	primer	piso,	en	diagonal	(ochavo)	que	deberá	tener	una	
longitud	mínima	de	3,00	m,	medida	sobre	 la	perpendicular	de	 la	bisectriz	del	ángulo	
formado por las líneas de propiedad correspondientes a las vías que forman la esquina. 
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b) Se	puede	edificar	voladizos	sobre	el	retiro	frontal	hasta	0,50	m,	a	partir	de	2,30	m	de	
altura.	Voladizos	mayores,	 exigen	 el	 aumento	 del	 retiro	 de	 la	 edificación	 en	 una	
longitud equivalente.
c) No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores mínimos 
reglamentarios,	ni	sobre	retiros	frontales	cuya	finalidad	sea	el	ensanche	de	vía.
Artículo 15.- El	agua	de	 lluvias	proveniente	de	cubiertas,	azoteas,	 terrazas	y	patios	






Artículo 16.- Toda	 edificación	 debe	 guardar	 una	 distancia	 con	 respecto	 a	 las	
edificaciones	 vecinas,	 por	 razones	 de	 seguridad	 sísmica,	 contra	 incendios	 o	 por	
condiciones de iluminación y ventilación naturales de los ambientes que la conforman.
Artículo 17.-	La	separación	de	edificaciones	entre	propiedades	(límite	de	propiedad)	
así	 como	 la	 separación	 entre	 edificaciones	 dentro	 de	 un	 mismo	 predio	 (lote)	 son	





Artículo 18.-	 En	 los	 conjuntos	 residenciales	 conformados	 por	 varios	 edificios	
multifamiliares,	 la	 separación	 entre	 ellos,	 por	 razones	 de	 privacidad	 e	 iluminación	
natural,	se	determinará	en	función	al	uso	de	los	ambientes	que	se	encuentran	frente	a	
frente,	según	lo	siguiente:





b) Para	 edificaciones	 con	 vanos	 de	 ambientes	 de	 cocinas	 y	 patios	 techados,	 la	
distancia	de	separación	deberá	ser	mayor	a	un	cuarto	de	la	altura	de	la	edificación	
más	alta,	con	una	distancia	mínima	de	4,00	m.




























y el muro opuesto que conforma el pozo no debe ser menor a un tercio de la altura 
del	paramento	más	bajo	del	pozo,	medido	a	partir	de	1,00	m	sobre	el	piso	más	bajo.








En	 edificaciones	 de	 15	 metros	 de	 altura	 o	 más,	 cuando	 la	 dimensión	 del	 pozo	
perpendicular	a	los	vanos	a	los	que	sirve,	es	menor	hasta	en	20%	al	mínimo	establecido	
en	los	incisos	b)	y	c)	anteriores,	la	dimensión	mínima	perpendicular	del	pozo	deberá	
aumentar en un porcentaje proporcional.
Artículo 20.- Los pozos de luz pueden estar techados con una cubierta transparente y 
dejando	un	área	abierta	para	ventilación,	a	los	lados,	superior	al	50%	del	área	del	pozo.	
Esta cubierta no reduce el área libre.
CAPITULO IV
DIMENSIONES MINIMAS DE LOS AMBIENTES
Artículo 21.-	Las	dimensiones,	área	y	volumen,	de	los	ambientes	de	las	edificaciones	
deben	ser	las	necesarias	para:
a) Realizar las funciones para las que son destinados.
b)	 Albergar	al	número	de	personas	propuesto	para	realizar	dichas	funciones.
c) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación natural 
o	artificial.
d) Permitir la circulación de las personas así como su evacuación en casos de 
emergencia.






































podrán	 tener	 una	 altura	 mínima	 de	 2,10	 m,	 siempre	 que	 permitan	 el	 ingreso	 y	
permanencia	 de	 personas	 de	 pie	 (parados)	 para	 la	 instalación,	 reparación	 o	
mantenimiento.
Artículo 24.-	Las	vigas	y	dinteles,	deberán	estar	a	una	altura	mínima	de	2,10	m	sobre	
el piso terminado. 
CAPITULO V
ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACION






formen parte de una vía de evacuación carecerán de obstáculos en el ancho 
requerido,	 salvo	 que	 se	 trate	 de	 elementos	 de	 seguridad	 o	 cajas	 de	 paso	 de	
instalaciones	ubicadas	en	las	paredes,	siempre	que	no	reduzcan	en	más	de	0,15	m	
el ancho requerido. El cálculo de los medios de evacuación se establece en la 
Norma A.130.

























































Oficinas con dos o más rutas alternas de 
evacuación	hasta	la	escalera	(Ver	gráficos	2	y	3)
Salud - hospitales













Kcal/m2)	 y	 menor	 de	 70	 Kg.	 de	 madera	 equivalente	 (340,000	 Kcal/m2). Los 
contenidos	de	riesgo	moderado	(ordinario)	se	deberán	clasificar	como	aquéllos	
que tienen posibilidad de arder con moderada rapidez o de generar un volumen 
de humo considerable.
iii.	 Riesgo	 alto	 mayor	 a	 70	 Kg	 de	 madera/m2	 equivalente	 (340,000	 Kcal/m2) Los 
contenidos	de	riesgo	alto	se	deberán	clasificar	como	aquéllos	que	tienen	posibilidad	



















Reglamento Nacional de Edificaciones
- 179 -
GRAFICO 2:
DISTANCIA DE EVACUACION - OFICINAS CON UN SOLO ACCESO AL HALL Y 
DOS ESCALERAS DE EVACUACION
GRAFICO 3:
DISTANCIA DE EVACUACION - OFICINAS CON DOS ACCESOS AL HALL Y DOS 
ESCALERAS DE EVACUACION
DISTANCIA	TOTAL:	(A+B)
90 m CON ROCIADORES
60 m SIN ROCIADORES
(*)	NOTAS:
i) Para	el	caso	de	oficinas	donde	la	distancia	de	recorrido	interno	más	desfavorable	
supere lo indicado se deberá considerar una ruta alterna.
ii) Las	distancias	de	evacuación	se	miden	de	la	siguiente	manera:
a)	 En	 plantas	 con	 distribución	 de	 mobiliario,	 desde	 el	 punto	 más	 remoto,	 en	
ángulos de 90°.
b)	 En	plantas	con	distribución	de	mobiliario,	desde	el	punto	más	remoto	se	toma	la	
distancia de recorrido por los pasillos de evacuación.
d)	 En	edificaciones	de	uso	residencial	se	podrá	agregar	11	m	adicionales,	medidos	
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Interior de las viviendas
Pasajes que sirven de acceso hasta a dos viviendas




















Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y cuyo objetivo es 
satisfacer	 las	 necesidades	 de	 tránsito	 de	 las	 personas	 entre	 pisos	 de	manera	 fluida	 y	











la	 hubiera.	A	 excepción	 de	 edificios	 residenciales,	 donde	 el	 acceso	 a	 la	 azotea	
podrá ser mediante una escalera del tipo gato y en otros usos donde se cuente con 
varias escaleras al menos una de estas estará obligada a llegar a la azotea.
3.	 Deben	entregar	directamente	a	la	acera,	al	nivel	del	suelo	o	en	vía	pública	amplia	y	
segura	al	exterior,	o	en	su	defecto	a	un	espacio	compartimentado	cortafuego	que	



























o a un nivel inferior al de la salida de evacuación.
5. El vestíbulo previo ventilado deberá contar con un área mínima que permita el 
acceso y maniobra de una camilla de evacuación o un área mínima de 1/3 del área 






de evacuación de las personas y su radio de apertura no deberá invadir el área 
formada por el círculo que tiene como radio el ancho de la escalera.
8.	 Tener	un	ancho	libre	mínimo	del	tramo	de	escalera	de	1,20	m,	este	ancho	podrá	
incluir la proyección de los pasamanos.
9. Tener pasamanos a ambos lados separados de la pared un máximo de 5 cm. El 
ancho del pasamanos no será mayor a 5 cm pasamanos con separaciones de 
anchos mayores requieren aumentar el ancho de la escalera.
10.	Deberán	 ser	 construidas	 de	material	 incombustible,	 en	 cualquiera	 de	 los	 casos	
deberá de mantener la resistencia estructural al fuego que se solicita en el numeral 
15.
11.	 En	 el	 interior	 de	 la	 caja	 de	 escalera	 no	 deberán	 existir	 obstáculos,	 materiales	
combustibles,	ductos	o	aperturas.
12. Los pases desde el interior de la caja hacia el exterior deberán contar con protección 
cortafuego	(sellador)	no	menor	a	la	resistencia	cortafuego	de	la	caja.
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14. Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego de 1 hora 
en	caso	que	tenga	hasta	15	metros	de	altura;	de	2	horas	en	caso	que	tengan	desde	
15	metros	de	altura	hasta	72	metros	de	altura;	y	de	3	horas	en	caso	que	tengan	
desde 72 metros de altura o más.
15.	Contar	con	marcos,	puertas	y	accesorios	corta	fuego	con	una	resistencia	no	menor	
a	75%	de	la	resistencia	de	la	caja	de	escalera	a	la	que	sirven	y	deberán	también	
ser a prueba de humo de acuerdo con la Norma A.130.
16	 El	espacio	bajo	las	escaleras	no	podrá	ser	empleado	para	uso	alguno,	si	es	que	se	
ubica dentro de la caja de escaleras.




debidamente	 señalizado	 al	 interior	 de	 la	 escalera,	 manteniendo	 el	 cerramiento	
cortafuego con material fácilmente frangible desde el interior de la escalera.




Las tipologías de escaleras de evacuación pueden ser:
B.1) CON VESTIBULO PREVIO VENTILADO (para evacuación de humos): Sus 
características	son	las	siguientes:
1. La puerta de acceso al vestíbulo previo ventilado desde el área del piso deberá ser 








4.1 Distancias menores o iguales a 3 m: Se permitirá un vano cerrado con material 
translucido	y	cortafuego	en	cualquiera	de	sus	caras,	el	cual	no	excederá	de	1,50	
























4.2 Para distancias mayores a 3 m: no hay limitación de área para el material 
translúcido	y	tampoco	requerimiento	corta	fuego,	únicamente	corta	humos.
5. La profundidad del vestíbulo previamente ventilado medido entre ejes centrales de 
los	vanos	de	las	puertas	en	el	sentido	de	la	evacuación,	deberá	ser	de	1,80	m	como	
mínimo.	En	caso	que	exista	un	segundo	ingreso	al	vestíbulo	previo	ventilado,	no	se	
requerirá ampliar la profundidad del vestíbulo.
6.	 Únicamente	 para	 edificaciones	 residenciales,	 los	 equipos	 para	 la	 inyección	 y	
extracción	de	aire	deberán	ubicarse	en	cada	nivel	de	la	escalera,	no	es	permitida	la	
instalación	 de	 equipos	 centralizados	 (un	 solo	 ventilador	 o	 extractor	 para	 toda	 la	
escalera).
a) Escaleras de evacuación con vestíbulo previo que ventila directamente al 
exterior
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b) Escaleras de evacuación con vestíbulo previo, que ventila a través de un 
sistema de extracción mecánica.
El	 vestíbulo	 previo,	 podrá	 ventilar	 por	 medio	 de	 un	 sistema	 de	 extracción	
mecánica,	hacia	el	exterior	de	la	edificación,	siempre	y	cuando,	se	establezca	un	
cerramiento contra humos en dicho vestíbulo. El sistema de extracción mecánica 
deberá ser instalado en cada vestíbulo previo del nivel al que entrega. 
Asimismo,	 el	 sistema	de	 extracción	mecánica	 puede	 ventilar	 al	 exterior	 de	 la	
edificación	por	medio	de	un	ducto	de	ventilación	propio,	es	decir,	de	uso	exclusivo	
para dichos extractores. No se aceptarán soluciones en las que el ducto cuente 
con	vanos	provenientes	de	otros	ambientes	de	la	edificación.
Solución A:
El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracción mecánica al 
exterior	de	la	edificación.
Solución B: 
El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracción mecánica al 
exterior	de	la	edificación.	Este	cerramiento	podrá	ser	de	vidrio	hacia	el	exterior	
de	 la	 edificación	 (hacia	 un	 lugar	 abierto)	 siempre	 y	 cuando	 no	 exista	 alguna	
ventana	o	vano	en	3,00	m	mínimos	medidos	desde	el	extremo	del	vidrio	en	forma	
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Solución C: 
El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracción mecánica a un 
ducto de ventilación ubicado al exterior del vestíbulo.
Solución D:
El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracción mecánica a un 
ducto de ventilación ubicado dentro del vestíbulo.
El diseño deberá garantizar que el sistema de extracción mecánica se active de forma 
automática,	cuando	se	genere	un	evento	de	incendio	en	la	edificación,	por	lo	que	deberá	
de	interconectarse	con	el	sistema	de	detección	y	alarma	de	incendios	de	la	edificación.	
El suministro de energía necesario para el funcionamiento de los sistemas de extracción 
mecánica deberá ser protegido contra incendios con una resistencia no menor a 2 horas. 
Los extractores mecánicos deberán ser abastecidos por una fuente secundaria de 
energía. La activación automática del sistema deberá de efectuarla un detector de humo 
ubicado dentro de los 3 m de la puerta de entrada del hall al vestíbulo previo.
El	 diseño,	 cálculo	 y	 dimensionamiento	 del	 sistema	 de	 extracción	 mecánica	 y	 sus	
componentes deberán ser efectuados de acuerdo a los requerimientos establecidos en 
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a) El vestíbulo deberá de contar con por lo menos un cambio de aire por minuto.
b)	 La	extracción	de	aire	en	el	vestíbulo	deberá	ser	el	150%	de	la	inyección	de	aire	al	
vestíbulo.
c)	 Los	 ductos	 de	 inyección	 y	 extracción	 deberán	 ser	 independientes	 entre	 sí,	 y	
únicamente	podrán	ser	usados	con	propósitos	de	ventilación,	ningún	otro	 tipo	de	





f) Cuando las puertas de la escalera se encuentran abiertas no deberán de obstruir las 
rejillas de inyección o extracción.
g)	 Entre	la	parte	superior	del	vano	de	la	puerta	y	el	nivel	del	techo,	deberá	haber	una	
distancia	de	50	cm,	con	el	fin	de	que	el	vestíbulo	se	convierta	en	una	trampa	de	




descargar	al	menos	70,8	m3/min y se mantenga en su interior una presión positiva 
no	menor	a	0,00025	bar	(0,10	pulgadas	de	agua)	con	todas	las	puertas	que	dan	al	
área de vestíbulo cerradas.
B.2) ESCALERAS DE EVACUACION CON VESTIBULO PREVIO NO VENTILADO
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B.3) PRESURIZADAS: Sus	características	son	las	siguientes:
1. Contarán con un sistema mecánico que inyecte aire a presión dentro de la caja de 
la escalera siguiendo los parámetros establecidos en la Norma A.130




al menos 1 m2 en cada piso.
2. El vano abierto al exterior estará a una distancia de 6 m o más de un vano de la 
edificación	a	la	que	sirve.
3. Esta separación deberá tener una resistencia al fuego no menor de 1 hora. La 
separación de 6 m deberá ser medida horizontal y perpendicular al vano. 
4. Esta	 escalera	 es	 solo	 aceptada	 para	 edificaciones	 no	mayores	 a	 30	metros	 de	
altura medidos sobre el nivel de la calle. 
4.1	Excepción	1:	En	edificaciones	existentes,	en	donde	se	requiera	la	incorporación	
de	 una	 escalera	 adicional	 de	 evacuación,	 ésta	 podrá	 ser	 abierta	 hasta	 un	
máximo de 60 metros de altura.
4.2	Excepción	2:	Para	edificaciones	nuevas	la	altura	de	la	escalera	abierta	podrá	
ser ilimitada siempre y cuando se ofrezca un diseño arquitectónico que 
minimice	la	percepción	de	efectos	tales	como	vértigo,	referido	al	impacto	visual	
de la altura sobre los evacuantes.
B.5) CERRADAS: Sus	características	son	las	siguientes:
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 B.6) MIXTAS: 
1. Se	darán	en	edificaciones	que	cuenten	con	estacionamientos	subterráneos.
2. Se	podrá	usar	en	estacionamientos	escaleras	cerradas	(cumpliendo	los	requisitos	





La cantidad de escaleras de evacuación se calcula en función al cumplimiento de los 
siguientes	criterios:
a) Independientemente de la capacidad de carga de las escaleras y la relación con el 
número	de	ocupantes,	en	toda	edificación	se	requiere	como	mínimo	dos	escaleras	
de	evacuación,	con	la	excepción	señalada	en	el	Artículo	28.
b) Ancho	 útil	 requerido	 para	 evacuar,	 medido	 en	 función	 a	 la	 máxima	 carga	 de	
ocupantes	por	piso	o	nivel,	establecido	en	la	Norma	A.130	Artículo	22.
c) Distancia	de	recorrido	del	evacuante.	(ver	Artículo	25	inciso	C).
d) Concepto de ruta alterna de escape.
e) Según	requerimientos	específicos	que	establezca	el	presente	Reglamento:	RNE	




entre puertas de escape equivalente a 1/3 de la diagonal mayor de la planta del 
edificio	al	que	sirven.
g) En	 caso	 la	 edificación	 no	 cuente	 con	 un	 sistema	 de	 rociadores,	 las	 escaleras	
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Las	formas	para	establecer	la	distancia	de	separación	entre	escaleras	son	las	siguientes:
1. La distancia entre los ejes de los vanos de las puertas.
2. Por	distancia	de	viaje	del	evacuante,	siempre	y	cuando	el	recorrido	no	se	de	forma	
sinuosa y se considere un cerramiento 1 hora corta fuego en los muros y corta humo 
en las puertas de acceso.
3. Para	usos	de	oficinas	con	plantas	mayores	a	650	m2	y	más	de	21	metros	de	altura,	




a) La	 distancia	máxima	 de	 recorrido,	 desde	 el	 punto	más	 alejado	 de	 la	 edificación	
hasta la puerta de ingreso al hall en donde se encuentran las escaleras de 




c) La planta completa deberá de contar con un sistema de rociadores automáticos de 
acuerdo a la Norma A.130 artículo 162.
3.2 OPCION 2:
a) La	oficina	cuenta	con	2	escaleras	de	evacuación,	y	la	distancia	máxima	de	recorrido,	
desde	el	punto	más	alejado	de	 la	edificación	hasta	 la	puerta	de	 las	escaleras	de	
evacuación sea de 90 m.
b) Una	de	las	salidas	deberá	de	ubicarse	al	interior	de	la	oficina	y	contar	con	cerramiento	
2 horas cortafuego.
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CERRAMIENTO CORTAFUEGO
d) La planta deberá de contar con un sistema de rociadores automáticos de acuerdo a 
la Norma A.130 artículo 162. 
3.3 OPCION 3:
a) Las	 oficinas	 que	 por	 distancia	 de	 recorrido	 requieran	 dos	 o	más	 salidas	 al	 hall,	
deberán contar con salidas separadas por 1/3 o ½ de la diagonal más desfavorable 
de	la	oficina	(no	de	la	planta	del	edificio)	según	la	protección	requerida.
b) Las	oficinas	con	una sola salida podrán tener una distancia máxima de recorrido de 
30 m hacia el hall donde se encuentran las escaleras de evacuación.
c) Las escaleras deberán estar ubicadas de forma opuesta para dotar de la ruta alterna 
al evacuante
d) Las escaleras ubicadas en el hall deberán de contar con cerramiento 2 horas cortafuego 
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h) Para	 edificaciones	 de	 uso	 residencial,	 cuando	 sea	 requerido	 dos	 escaleras	 de	
evacuación,	se	podrá	prescindir	del	distanciamiento	entre	las	salidas	de	evacuación,	
siempre	y	cuando	se	cumplan	con	todos	los	siguientes	requisitos:
1. El hall deberá ser un espacio de forma regular.
2. Las puertas de los departamentos deberán entregar directamente al hall. La 
puerta debe abrir hacia el interior de la vivienda.
3. Las escaleras deberán estar ubicadas de forma opuesta para dotar de la ruta 
alterna al evacuante
4. La distancia de viaje del evacuante dentro de la vivienda no se incluye dentro del 
cálculo	del	recorrido	común.
5. Las puertas de los departamentos deberán contar con un brazo cierrapuertas 
automático y una resistencia al fuego de 20 minutos mínimo.
Artículo 28.-	Sin	importar	su	uso,	toda	edificación	deberá	contar	por	lo	menos	con	2	
escaleras	de	evacuación,	a	excepción	de	los	siguientes	casos:
a) En edificaciones residenciales,	por	cada	edificación:
1. De	hasta	15	metros	de	altura,	medidos	desde	el	nivel	más	bajo	del	acceso	del	camión	
de	 bomberos,	 podrán	 contar	 con	 una	 sola	 escalera,	 la	 que	 podrá	 ser	 integrada	 y	
deberá	cumplir	con	las	características	del	Artículo	26	incisos	b)	1,	2,	7,	8	y	20.
2. De más de 15 metros de altura se requieren como mínimo dos escaleras de 
evacuación,	salvo	que	se	cumplan	todos	los	siguientes	requisitos	para	que	se	pueda	
contar	con	una	sola	escalera	de	evacuación:
2.1. No mayor de 60 metros de altura medidos desde el nivel más bajo del acceso 




2.3. Cuente,	 cada	 uno	 de	 los	 departamentos,	 con	 detección	 de	 humos,	 por	 lo	
menos en el hall que une los dormitorios y alarma de incendios en el interior del 
departamento,	ambos	conectados	a	un	sistema	centralizado.
b) En edificaciones de oficinas, se requieren como mínimo dos escaleras de 
evacuación,	salvo	que	se	cumplan	todos	los	siguientes	requisitos	para	que	se	pueda	
contar	con	una	sola	escalera	de	evacuación:






3. Para	 el	 caso	 de	 escaleras	 de	 evacuación,	 ésta	 cumpla	 con	 cualquiera	 de	 las	
alternativas planteadas en la presente Norma y entregue directamente al exterior de 
la	edificación	o	a	un	hall	del	primer	piso	compartimentado	cortafuego	y	la	distancia	
de	recorrido	desde	la	puerta	de	la	escalera	de	evacuación	hasta	la	puerta	del	edificio	
no supere los 10 m.
4. La	distancia	máxima	de	recorrido,	desde	el	punto	más	alejado	de	la	planta	hasta	la	
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5. La	planta	completa	(piso)	tenga	un	área	máxima	de	650	m2.
6. La	carga	máxima	de	evacuantes	por	planta	(piso)	sea	menor	a	100	personas.
7. Toda	 la	 edificación	 cuente	 con	 un	 sistema	 de	 detección	 de	 humos	 y	 alarma	 de	
incendios centralizado de acuerdo a la Norma A.130.
c) En edificaciones de hospedaje, se requieren como mínimo dos escaleras de 
evacuación,	salvo	que	cumplan	todos	los	siguientes	requisitos	para	que	se	pueda	
contar	con	una	sola	escalera	de	evacuación:
1. No mayor de 12 metros de altura medidos desde el nivel más bajo del acceso del 
camión de bomberos.
2. Existen no más de 12 habitaciones por piso.
3. La	edificación	se	encuentra	protegida	con	rociadores.
4. La escalera de evacuación no sirve a más de la mitad del nivel del piso inferior al 
nivel de descarga. 
5. La distancia de recorrido desde la puerta de la habitación hasta la salida es menor 
de 10.7m.
6. La	escalera	se	encuentra	compartimentada	o	separada	del	 resto	del	edificio	con	
muros de resistencia al fuego de mínimo 1hr.
7. En	 toda	 apertura	 del	 cerramiento	 que	 separa	 la	 escalera	 del	 edificio	 deberán	
ubicarse puertas con dispositivos de cierre automático y con resistencia al fuego 
para muros de 1hr.
8. Todos los corredores de acceso a la salida deben contar con una resistencia al 
fuego de mínima 1hr.
9. La separación tanto vertical como horizontal entre las habitaciones deberán tener 
una resistencia al fuego mínima de 30min.
d) En edificaciones de comercio, se requieren como mínimo dos escaleras de 
evacuación,	salvo	que	se	cumplan	todos	los	siguientes	requisitos	para	que	se	pueda	
contar	con	una	sola	escalera	de	evacuación:






3. Para	 el	 caso	 de	 escaleras	 de	 evacuación,	 ésta	 cumpla	 con	 cualquiera	 de	 las	
alternativas planteadas en la presente Norma y entregue directamente al exterior de 
la	edificación,	con	una	distancia	máxima	de	recorrido,	desde	el	punto	más	alejado	de	
la planta hasta la puerta de ingreso a la escalera de evacuación no sea mayor a 30 m.
4. La planta completa tenga un área máxima de 300 m2. 
5. Toda	 la	 edificación	 cuente	 con	 un	 sistema	 de	 detección	 de	 humos	 y	 alarma	 de	
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e) En edificaciones mayores a 175 m de altura (sin importar el uso), medidos 
desde	el	nivel	más	bajo	del	acceso	del	camión	de	bomberos,	deberán	contar	mínimo	
con 3 escaleras de evacuación.
f) En cualquier uso, para	áreas	o	cuartos	al	 interior	de	edificaciones,	sobre	o	bajo	
nivel	de	piso,	en	donde	operen	motores	tales	como	grupo	electrógeno	y/o	bombas	
contra	incendios,	con	un	volumen	total	de	almacenamiento	de	combustible	(diésel)	
no	mayor	a	3,785	 litros	 (1,000	galones),	que	se	encuentre	abasteciendo	al	o	 los	
motores,	no	será	aplicable	la	legislación	nacional	de	hidrocarburos,	se	requiere	de	
1	sola	escalera	de	acceso	al	área,	con	ancho	no	menor	a	0,90	m;	cuando	el	aforo	y	
la distancia de viaje del evacuante lo permitan.
Artículo 29.-	Las	escaleras	en	general,	integradas	o	de	evacuación,	están	conformadas	
por	tramos,	descansos	y	barandas.	Los	tramos	están	formados	por	gradas.	Las	gradas	
están conformadas por pasos y contrapasos. 
Las	condiciones	que	deberán	cumplir	las	escaleras	son	las	siguientes:
a) Las escaleras contarán con un máximo de diecisiete pasos entre descansos.
b)	 La	 dimensión	 de	 los	 descansos	 deberá	 tener	 un	mínimo	 de	 0,90	m	 de	 longitud	
para	escaleras	lineales;	para	otro	tipo	de	escaleras	se	considerará	que	el	ancho	del	







d) El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de cerramiento 
que	 la	conforman,	o	sus	 límites	en	caso	de	 tener	uno	o	ambos	 lados	abiertos.	La	










b) Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de distribución de los pisos a los 
que sirve. No se permiten paradas en descansos intermedios entre pisos.
c) Todos	los	ascensores,	sin	importar	el	tipo	de	edificación	a	la	que	sirven,	deben	estar	
interconectados	con	el	sistema	de	detección	y	alarma	de	incendios	de	la	edificación,	




para	 uso	 de	 bomberos	 bajo	 la	Norma	ASME	A17.1/CSA	B44,	 que	 permita	 a	 los	



























f) Tecnología a emplear.
El	cálculo	del	número	de	ascensores	es	responsabilidad	del	profesional	responsable	y	







Artículo 33.-	 Todas	 las	 aberturas	 al	 exterior,	 mezanines,	 costados	 abiertos	 de	
escaleras,	 descansos,	 pasajes	 abiertos,	 rampas,	 balcones,	 terrazas,	 y	 ventanas	 de	




de piso interior terminado. En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente 





medida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso.
c) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u 










1) Vivienda	ingreso	principal		 :	 0,90	m
2) Vivienda	habitaciones	 :	 0,80	m
3) Vivienda	baños		 :	 0,70	m
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Artículo 35.- Las puertas de evacuación son aquellas que forman parte de la ruta de 
evacuación. Las puertas de uso general podrán ser usadas como puertas de evacuación 
siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma A.130. Las puertas de 
evacuación	deberán	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:
a)	 La	 sumatoria	del	 ancho	de	 los	 vanos	de	 las	puertas	de	evacuación,	más	 los	de	
uso	 general	 que	 se	 adecuen	 como	 puertas	 de	 evacuación,	 deberán	 permitir	 la	
evacuación	del	local	al	exterior	o	a	una	escalera	o	pasaje	de	evacuación,	según	lo	






d) Deberán abrir en el sentido de la evacuación cuando por esa puerta pasen más de 
50 personas.
e) Cuando se ubiquen puertas a ambos lados de un pasaje de circulación deben abrir 
180	grados	y	no	invadir	más	del	50%	del	ancho	calculado	como	vía	de	evacuación.
f)	 Las	puertas	giratorias	o	corredizas	no	se	consideran	puertas	de	evacuación,	a	excepción	
de aquellas que cuenten con un dispositivo para convertirlas en puertas batientes.
g)	 No	 pueden	 ser	 de	 vidrio	 crudo.	 Pueden	 emplearse	 puertas	 de	 cristal	 templado,	





Artículo 36.-	 Las	 edificaciones	 que	 contengan	 varias	 unidades	 inmobiliarias	
independientes deberán contar con medidores de agua por cada unidad. 
Los medidores deberán estar ubicados en lugares donde sea posible su lectura sin que 




están establecidos en la Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.
Artículo 39.-	 Los	 servicios	 sanitarios	 de	 las	 edificaciones	 deberán	 cumplir	 con	 los	
siguientes	requisitos:
a) La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 50 m.
b) Los materiales de acabado de los ambientes para servicios sanitarios serán 
antideslizantes	en	pisos	e	impermeables	en	paredes,	y	de	superficie	lavable.
c) Todos los ambientes donde se instalen servicios sanitarios deberán contar con 
sumideros,	para	evacuar	el	agua	de	una	posible	inundación.
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f) Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes con servicios sanitarios 
de	uso	público.
g) Las	puertas	de	los	ambientes	con	servicios	sanitarios	de	uso	público	deberán	contar	
con un sistema de cierre automático.
CAPITULO VIII
DUCTOS
Artículo 40.- Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán ventilarse 





deberá incrementarse la sección del ducto en función del diámetro de las montantes.
c)	 Cuando	los	techos	sean	accesibles	para	personas,	 los	ductos	de	0,36	m2	o	más	
deberán contar con un sistema de protección que evite la caída accidental de una 
persona.
d)	 Los	 ductos	 para	 ventilación,	 en	 edificaciones	 de	 más	 de	 15	 metros	 de	 altura,	
deberán contar con un sistema de extracción mecánica en cada ambiente que se 
sirve	del	ducto	o	un	sistema	de	extracción	eólica	en	el	último	nivel.
e)	 Se	 debe	 evitar	 que	 el	 incendio	 se	 propague	 por	 los	 ductos	 de	 ventilación,	 los	
cuales deben diseñarse con soluciones de tipo horizontal o vertical con dispositivos 
internos	que	eviten	el	 ingreso	de	 los	humos	en	pisos	superiores	al	del	 incendio,	
considerando	el	uso	de	trampas	de	humo,	dámpers	o	artefactos	similares	para	el	
control del mismo.
Artículo 41.-	 Las	 edificaciones	 deberán	 contar	 con	 un	 sistema	 de	 recolección	 y	
almacenamiento	de	basura	o	material	residual,	para	lo	cual	deberán	tener	ambientes	
para la disposición de los desperdicios.







b) La boca de recepción de basura deberá estar cubierta con una compuerta metálica 
contra incendio y estar ubicada de manera que no impida el paso de la descarga de 
los pisos superiores. No podrán ubicarse en las cajas de escaleras de evacuación.
c) La boca de recepción de basura deberá ser atendida desde un espacio propio con 
puerta	de	cierre,	al	 cual	 se	accederá	desde	el	 vestíbulo	de	distribución	La	parte	
inferior	de	la	boca	de	recepción	de	basura	deberá	estar	ubicada	a	0,80	m	del	nivel	
de	cada	piso	y	tendrá	un	dimensión	mínima	de	0,40	m	por	0,40	m.
d) El extremo superior del ducto de basura deberá sobresalir por encima del nivel del 
último	techo	y	deberá	estar	protegido	del	 ingreso	de	roedores	y	de	la	 lluvia,	pero	
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e) Los ductos de basura deberán construirse con materiales resistentes al fuego por 1 
hora	como	mínimo,	 las	puertas	que	comuniquen	al	ducto	deberán	contar	con	un	
mecanismo de cierre automático y seguro.
Artículo 43.- Los ambientes para almacenamiento de basura deberán tener como 
mínimo	dimensiones	para	almacenar	lo	siguiente:	




a) Las	 dimensiones	 serán	 las	 necesarias	 para	 colocar	 el	 número	 de	 recipientes	
necesarios para contener la basura que será colectada diariamente y permitir la 
manipulación de los recipientes llenos. Deberá preverse un espacio para la 
colocación de carretillas o herramientas para su manipulación.
b) Las paredes y pisos serán de materiales de fácil limpieza.
c) El	 sistema	 de	 ventilación	 será	 natural	 o	 forzado,	 protegido	 contra	 el	 ingreso	 de	
roedores.
d) La boca de descarga tendrá una compuerta metálica a una altura que permita su 














Artículo 47.-	 Los	 ambientes	 de	 las	 edificaciones	 contarán	 con	 componentes	 que	
aseguren	la	iluminación	natural	y	artificial	necesaria	para	el	uso	por	sus	ocupantes.	
Se permitirá la iluminación natural por medio de teatinas o tragaluces.
Artículo 48.- Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior y sus 
vanos	 tendrán	 un	 área	 suficiente	 como	 para	 garantizar	 un	 nivel	 de	 iluminación	 de	
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Artículo 49.-	 El	 coeficiente	 de	 transmisión	 lumínica	 del	 material	 transparente	 o	
translúcido,	que	sirva	de	cierre	de	los	vanos,	no	será	inferior	a	0,90	m.	En	caso	de	ser	
inferior deberán incrementarse las dimensiones del vano.
Artículo 50.-	 Todos	 los	 ambientes	 contarán,	 además,	 con	 medios	 artificiales	 de	
iluminación en los que las luminarias factibles de ser instaladas deberán proporcionar 
los	niveles	de	iluminación	para	la	función	que	se	desarrolla	en	ellos,	según	lo	establecido	
en la Norma EM.010
CAPITULO X
REQUISITOS DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Artículo 51.- Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la 
entrada	 de	 aire	 desde	 el	 exterior.	 Los	 ambientes	 destinados	 a	 servicios	 sanitarios,	
pasajes	de	circulación,	depósitos,	cuartos	de	control,	ambientes	que	por	razones	de	
seguridad	no	puedan	tener	acceso	a	vanos	al	exterior,	halls,	ambientes	en	sótanos	y	
almacenamiento o donde se realicen actividades en los que ingresen personas de 
manera	 eventual,	 podrán	 tener	 una	 solución	 de	 iluminación	 artificial,	 ventilación	
mecánica a través de ductos exclusivos u otros ambientes.
Artículo 52.- Los elementos de ventilación de los ambientes deberán tener los 
siguientes	requisitos:
a) El	área	de	abertura	del	vano	hacia	el	exterior	no	será	inferior	al	5%	de	la	superficie	
de la habitación que se ventila. 
b) Los	servicios	sanitarios,	almacenes	y	depósitos	pueden	ser	ventilados	por	medios	
mecánicos o mediante ductos de ventilación.
Artículo 53.- Los ambientes que en su condición de funcionamiento normal no tengan 
ventilación	 directa	 hacia	 el	 exterior,	 deberán	 contar	 con	 un	 sistema	 mecánico	 de	
renovación de aire. 
Artículo 54.- Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 
24°C	±	2°C,	medida	en	bulbo	seco	y	una	humedad	relativa	de	50%	±	5%.	Los	sistemas	
tendrán	filtros	mecánicos	para	tener	una	adecuada	limpieza	del	aire.
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Artículo 55.- Los ambientes deberán contar con un grado de aislamiento térmico y 
acústico,	del	exterior,	considerando	la	localización	de	la	edificación,	que	le	permita	el	
uso	óptimo,	de	acuerdo	con	la	función	que	se	desarrollará	en	él.
Artículo 56.-	 Los	 requisitos	 para	 lograr	 un	 suficiente	aislamiento	 térmico,	 en	 zonas	
donde	la	temperatura	descienda	por	debajo	de	los	12°	Celsius,	serán	los	siguientes:	
a) Los paramentos exteriores deberán ejecutarse con materiales aislantes que 
permitan	mantener	 el	 nivel	 de	 confort	 al	 interior	 de	 los	 ambientes,	 bien	 sea	 por	
medios mecánicos o naturales.






















Artículo 60.- Toda	 edificación	 deberá	 proyectarse	 con	 una	 dotación	 mínima	 de	
estacionamientos	dentro	del	 lote	en	que	se	edifica,	de	acuerdo	a	su	uso	y	según	 lo	
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En	edificaciones	de	área	menor	a	500	m2,	donde	el	acceso	a	los	estacionamientos	que	
se	encuentren	en	sótanos,	podrá	realizarse	utilizando	montacargas	(monta	autos).





a	una	distancia	de	 recorrido	peatonal	 cercana	a	 la	edificación	que	origina	el	déficit,	
mediante	la	modalidad	que	establezca	la	Municipalidad	correspondiente,	o	resolverse	
de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano. 
Artículo 63.-	Los	casos	excepcionales	por	déficit	de	estacionamientos	solamente	se	
darán,	cuando	no	es	posible	el	acceso	de	 los	vehículos	 requeridos	al	 inmueble	que	
origina	el	déficit,	por	alguno	de	los	siguientes	motivos:
a)	 Por	estar	el	inmueble	frente	a	una	vía	peatonal,
b)	 Por	 tratarse	 de	 remodelaciones	 de	 inmuebles	 con	 o	 sin	 cambio	 de	 uso,	 que	 no	
permitan colocar la cantidad de estacionamientos requerida.
c)	 Proyectos	o	programas	de	densificación	urbana.
d) Intervenciones en monumentos históricos o inmuebles de valor monumental.
e)	 En	 lotes	de	tamaño	menor	al	 lote	normativo,	que	en	 la	obra	nueva	no	permita	 la	
colocación	de	parqueos	para	lograr	su	máxima	coeficiente	de	construcción.
f)	 Otros,	que	estén	contemplados	en	el	Plan	Urbano.
Artículo 64.- Los estacionamientos que deben considerarse son para automóviles y 
camionetas para el transporte de personas con hasta 7 asientos. 
Para	el	estacionamiento	de	otro	tipo	de	vehículos,	es	requisito	efectuar	los	cálculos	de	
espacios	de	estacionamiento	y	maniobras	según	sus	características.
Artículo 65.-Se considera uso privado a todo aquel estacionamiento que forme parte 
de	un	proyecto	de	vivienda,	servicios,	oficinas	y/o	cualquier	otro	uso	que	demande	una	





ii)	 Dos	estacionamientos	continuos	 	 :Ancho:	2,50	m	cada	uno
iii)	Estacionamientos	individuales	 	 :Ancho:	2,70	m	cada	uno
iv)	En	todos	los	casos	 	 	 :Largo:	5,00	m	y	Altura:	2,10	m
b)	 Los	 elementos	 estructurales	 podrán	 ocupar	 hasta	 el	 5%	 del	 ancho	 del	
estacionamiento,	cuando	este	tenga	las	dimensiones	mínimas.
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d) En caso los espacios de estacionamiento se ubiquen frente a las rutas de ingreso 
o	evacuación	de	las	personas,	esta	área	deberá	declararse	como	Zona	Rígida,	no	
está permitido su uso como estacionamiento y el espacio de separación de la zona 
rígida,	debe	ser	el	mismo	que	el	ancho	útil	calculado	para	la	ruta	de	evacuación.	






f) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m de un 
hidrante	ni	a	3	m	de	una	conexión	de	bomberos	(siamesa	de	inyección).
Artículo 66.- Se	considera	uso	púbico	a	todo	aquel	estacionamiento	que	sea	utilizado	
en	 usos	 de	 Comercio	 (Centro	 comercial,	 supermercado,	 tienda	 por	 departamento,	
conjunto	 de	 tiendas,	 tienda	 de	 mejoramiento	 del	 hogar)	 o	 cualquier	 otra	 categoría	







4)	 En	todos	los	casos	 	 	 :Largo:	5,00	m	y	Altura:	2,10	m
b)	 Los	 elementos	 estructurales	 podrán	 ocupar	 hasta	 el	 5%	 del	 ancho	 del	
estacionamiento,	cuando	este	tenga	las	dimensiones	mínimas.
c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte 
posterior	de	un	espacio	de	estacionamiento	y	la	pared	de	cierre	opuesta,	será	de	6,50	m.
d)	 Los	espacios	de	estacionamiento	no	deben	invadir,	ni	ubicarse	frente	a	las	rutas	de	
ingreso o evacuación de las personas.
e) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m de un ni a 
3	m	de	una	conexión	de	bomberos	(siamesa	de	inyección).
f)	 Deberá	considerarse	en	el	acceso	y	circulación,	el	ancho,	altura	y	radio	de	giro	de	
las unidades del Cuerpo de Bomberos.
Artículo 67.- Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir 
los	siguientes	requisitos:
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4)	 Para	ingreso	a	una	zona	de	estacionamiento	para	menos	de	40	vehículos:	3,00	m.
5) Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos hasta 300 
vehículos:	6	m	o	un	ingreso	y	salida	independientes	de	3	m.	cada	una.
6)	 Para	ingreso	a	una	zona	de	estacionamiento	de	300	vehículos,	a	más:	12	m	o	un	
ingreso doble de 6 m y salida doble de 6.
c) Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el límite 
de	 propiedad	 siempre	 que	 la	 apertura	 de	 la	 puerta	 no	 invada	 la	 vereda,	 de	 lo	
contrario	deberán	estar	ubicadas	a	una	distancia	suficiente	que	permita	la	apertura	
de la puerta sin interferir con el tránsito de personas por la vereda.
d)	 Las	rampas	de	acceso	a	sótanos,	semisótanos	o	pisos	superiores,	deberán	tener	
una	pendiente	no	mayor	a	15%.	Los	cambios	entre	planos	de	diferente	pendiente	
deberán resolverse mediante curvas de transición
e) Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3 m del límite de propiedad. 
En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda. En el caso 
de	estacionamientos	en	semisótano,	 cuyo	nivel	 superior	 del	 techo	no	sobrepase	
1,50	 m	 por	 encima	 del	 nivel	 de	 la	 vereda	 frente	 al	 lote	 la	 rampa	 de	 acceso	 al	
estacionamiento podrá iniciarse en el límite de propiedad.
f)	 Los	accesos	de	vehículos	a	zonas	de	estacionamiento	podrán	estar	ubicados	en	los	retiros,	
siempre que la solución no afecte el tránsito de vehículos por la vía desde la que se accede.
g) El radio de giro de las rampas será de 5 m medidos al eje del carril de circulación 
vehicular.
Artículo 68.- El acceso a estacionamientos con más de 150 vehículos podrá cortar la 
vereda,	para	lo	cual	deberán	contar	con	rampas	a	ambos	lados.	
Las veredas que deban ser cruzadas por los vehículos a zonas de estacionamiento 
individuales o con menos de 150 vehículos mantendrán su nivel en cuyo caso se 
deberá	proveer	de	rampas	para	los	vehículos	en	la	berma,	y	donde	no	exista	berma,	






monóxido de carbono emitido por los vehículos.
Las zonas de estacionamiento con más de 20 vehículos en sótanos a partir del segundo 
sótano,	requieren	de	un	sistema	mecánico	de	extracción	de	monóxido	de	carbono,	a	
menos	 que	 se	 pueda	 demostrar	 una	 eficiente	 ventilación	 natural.	 Los	 sistemas	 de	
extracción	de	monóxido,	podrán	también	ser	utilizados	para	la	extracción	de	humos	de	
incendio	 (sistemas	 de	 administración	 de	 humos)	 y	 en	 este	 caso	 la	 solución	 que	
predomina	en	el	diseño,	es	la	de	administración	de	humos,	y	la	altura	de	las	tomas	de	
extracción de monóxido deberán de ser ubicadas en la parte superior. No aplica lo 
indicado en la Norma EM.030 artículo 5 inciso 2.



























habitacionales y funcionales de manera adecuada.










Artículo 4.- Las viviendas deberán estar ubicadas en las zonas residenciales 
establecidas	en	el	plano	de	Zonificación,	en	zonas	urbanas	con	zonificación	compatible	
o en zonas rurales.
Artículo 5.- Para	el	cálculo	de	la	densidad	habitacional,	el	número	de	habitantes	de	
una	vivienda,	está	en	función	del	número	de	dormitorios,	según	lo	siguiente:
Vivienda   Número de Habitantes
De un dormitorio   2 
De dos dormitorios   3 
De tres dormitorios   5
CAPITULO II
CONDICIONES DE DISEÑO 
Artículo 6.- Las	 viviendas,	 deberán	 cumplir	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 Norma	A-010	
Condiciones	Generales	de	Diseño,	en	lo	que	le	sea	aplicable.
Artículo 7.- Las dimensiones de los ambientes que constituyen la vivienda serán aquellas 
que	 permitan	 la	 circulación	 y	 el	 amoblamiento	 requerido	 para	 la	 función	 propuesta,	
acorde	con	el	número	de	habitantes	de	la	vivienda.	Las	dimensiones	de	los	muebles	se	
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Artículo 8.- El área techada mínima de una vivienda sin capacidad de ampliación 
(departamentos	 en	 edificios	 multifamiliares	 o	 en	 conjuntos	 residenciales	 sujetos	 al	
régimen de propiedad horizontal) será de 40 m2.
El	área	techada	mínima	de	una	vivienda	unifamiliar	en	su	forma	inicial,	con	posibilidad	
de expansión será de 25 m2.  
Estas	áreas	mínimas	no	son	de	aplicación	para	las	viviendas	edificadas	dentro	de	los	
programas de  promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda.
De	acuerdo	a	lo	que	establezca	el	Plan	Urbano,	en	ciertas	zonas	se	podrá	proponer	un	
área	mínima	de	hasta	16	m2.	para	viviendas	unipersonales,	 siempre	que	se	pueda	
garantizar que se mantendrá este uso.
Artículo 9.- Los ambientes de aseo podrán prestar servicio desde cualquier ambiente 
de	la	vivienda.	La	cocina	podrá	prestar	servicio	desde	el	Comedor,	Estar-Comedor	o	
desde una circulación que la integre a él. La lavandería podrá prestar servicio desde la 
cocina	o	desde	una	circulación	común	a	varios	ambientes.
Artículo 10.- Las	escaleras	y	corredores	al	interior	de	las	viviendas,	que	se	desarrollen	
entre muros deberán tener un ancho libre mínimo de 0.90 m.
Las escaleras que se desarrollen en un tramo con un lado abierto o en dos tramos sin 
muro	intermedio,	podrán	tener	un	ancho	libre	mínimo	de	0.80	m.
Artículo 11.- En	 las	 zonas	 que	 el	 Plan	 Urbano	 lo	 permita,	 se	 podrá	 construirse	
edificaciones	 de	 seis	 niveles	 sin	 ascensores,	 siempre	 y	 cuando	 el	 quinto	 nivel	
corresponda	a	un	departamento	tipo	dúplex,	y	el	edificio	no	cuente	con	semisótano.
Artículo 12.- El acceso a las viviendas unifamiliares deberá tener un ancho mínimo de 
0.90 m. 
Los	 accesos	 a	 las	 edificaciones	 multifamiliares	 y	 a	 aquellas	 que	 forman	 parte	 de	
conjuntos	residenciales,	deberán	tener	un	ancho	mínimo	de	1.00	m	y	cumplir	con	lo	
establecido en la Norma A-120 Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad.
Artículo 13.- En el caso de viviendas unifamiliares podrá plantearse su ejecución por 
etapas,	siempre	que	la	unidad	básica	o	núcleo	básico	cumpla	con	el	área	establecida	
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Artículo 15-	 El	 número	 de	 estacionamientos	 exigibles	 será	 establecido	 en	 el	 Plan	
Urbano de acuerdo con las condiciones socio-económicas de cada localidad. En caso 
de	no	existir	este	parámetro,	se	considerará	como	mínimo	un	estacionamiento	por	cada	
tres unidades de vivienda y en las Habilitaciones Urbanas Tipo 5 para vivienda 
unifamiliar,	no	será	exigible	estacionamiento	al	interior	de	los	lotes.
CAPITULO III
CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS




empleando materiales  que demanden un bajo grado de mantenimiento.
Los constructores de viviendas deberán informar a los propietarios sobre los elementos que 
conforman	 su	 vivienda,	 sus	 necesidades	 de	 mantenimiento	 y	 el	 funcionamiento	 de	 las	
instalaciones	eléctricas,	sanitarias,	de	comunicaciones,	de	gas	y	mecánicas	si	fuera	el	caso.
Artículo 17.-	 Para	 la	 edificación	 de	 viviendas	 se	 deberá	 verificar	 previamente	 la	
resistencia y morfología del suelo mediante un estudio. El suelo debe tener 
características que permitan una solución estructural que garantice la estabilidad de la 
edificación.	
Igualmente	deberá	verificarse	el	estado	de	las	edificaciones	colindantes	con	el	fin	de	
contar con una propuesta que no comprometa la estabilidad y seguridad de las 
edificaciones	vecinas.
Las	 viviendas	 deberán	 ser	 edificadas	 en	 lugares	 que	 cuenten	 con	 instalaciones	 de	
servicios de agua y energía eléctrica o con un proyecto que prevea su instalación en un 
plazo razonable.
En caso de existir agua subterránea deberá preverse una solución que impermeabilice 
la	superficie	construida	en	contacto	con	el	suelo,	de	manera	que	se	evite	el	paso	de	la	
humedad del suelo hacia el interior de la vivienda.
Las	superficies	exteriores	expuestas	a	la	acción	del	agua	por	riego	de	jardines	o	lluvia	
deberán estar protegidas e impermeabilizadas para evitar el paso del agua por 
capilaridad,	hasta	una	altura	de	0.15	m.	por	encima	del	nivel	del	suelo	exterior.
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Artículo 19.-	La	ventanas	que	dan	iluminación	y	ventilación	a	los	ambientes,	deberán	
tener	 un	 cierre	 adecuado	 a	 las	 condiciones	 del	 clima,	 y	 contar	 con	 carpintería	 de	
materiales compatibles con los materiales del cerramiento.
Los vidrios crudos deberán contar con carpintería de soporte en todos sus lados. De lo 
contrario deberán ser templados.
Las ventanas deberán ser de fácil operación y en todos los casos permitir su limpieza 
desde la habitación que iluminan y ventilan.
El alfeizar de una ventana tendrá una altura mínima de 0.90 m. En caso que esta altura 
sea	menor,	la	parte	de	la	ventana	entre	el	nivel	del	alfeizar	y	los	0.90	m	deberá	ser	fija	
y el vidrio templado o con una baranda de protección interior o exterior con elementos 
espaciados un máximo de 0.15 m.
Los	vidrios	deben	ser	 instalados	con	 tolerancias	suficientes	como	para	absorber	 las	
dilataciones y movimientos sísmicos.
Las	puertas	con	superficies	vidriadas	deberán	tener	bandas	señalizadoras		entre		1.20	
m y 0.90 m. de altura.
Artículo 20.- Los tabiques interiores deberán tener un ancho mínimo de 0.07 m. entre 
ambos lados terminados. Los tabiques exteriores o divisorios entre unidades 
inmobiliarias	diferentes,	deberán	 tener	 	un	ancho	en	 función	de	 las	necesidades	de	
aislamiento	térmico,	acústico	y	climático	y	el	material	a	emplear.		
En	caso	que	 los	 tabiques	que	alojen	 tuberías	de	agua	o	desagüe	deberán	 tener	un	
ancho	que	permita	un	recubrimiento	mínimo	de	1	cm.	entre	la	superficie	del	tubo	y	la	




La capacidad de aislamiento de los tabiques divisorios entre viviendas diferentes será 
de 45 db.
La protección contra incendio de los tabiques divisorios entre viviendas o entre estas y 
zonas	de	uso	común	deberán	tener	una	resistencia	al	fuego	de	2	horas.
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Las tuberías de distribución interiores empotradas  en cocinas y baños deberán seguir 
cursos que eviten su interferencia con la instalación de mobiliario.
Artículo 22.-	Los	acabados	de	pisos	deberán	ser	resistentes	a	la	abrasión,	al	desgaste,	
y	al	punzonamiento,	y	mantenerse	estables	frente	al	ataque	de	ácidos	domésticos.
Los pisos exteriores deberán ser antideslizantes.
Los pisos de las  cocinas  deberán ser resistentes a la grasa y aceite
Artículo  23.-	Las	cubiertas	ligeras	deberán	evitar	la	filtración	de	agua	hacia	el	interior	
de	 la	vivienda,	y	estar	fijadas	a	 la	estructura	de	manera	de	 resistir	 la	acción	de	 los	
vientos dominantes.
Los	techos,	o	azoteas	de	uso	de	los	ocupantes	de	la	edificación,	deberán	contar	con	
parapetos de protección de un mínimo de 1.10 m de altura.
El	último	techo	de	una	vivienda	unifamiliar	de	varios	pisos	o	multifamiliar,	deberá	tener	
un aislamiento térmico que permita un nivel de confort similar al de los demás pisos.
Los techos deben contar con un sistema de evacuación del agua de lluvias hasta el 
suelo o hasta el sistema de alcantarillado. Deberá evitarse el posible empozamiento de 
agua de lluvias.








Todos los ambientes de aseo o donde se encuentre un aparato sanitario deberán 
contar con una válvula de control y un sumidero capaz de recoger el agua que pudiera 
fugar en un desperfecto.
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Las instalaciones de comunicaciones deberán contar con cajas de recepción de los 
servicios que puedan ser atendidas desde el exterior de las viviendas o desde las 
zonas	de	uso	común.




conexión a información por cable.
Se podrán colocar mecanismos automáticos de encendido para ahorro de energía.
En	las	localidades	donde	se	puedan	presentar	tormentas	eléctricas,	las	edificaciones	
de más de doce pisos deberán estar provistas de pararrayos.




en espacios protegidos de golpes accidentales.
Los equipos que funcionen a gas tendrán una llave individual de control. 
Los calentadores de agua a gas deberán estar ubicados en lugares con una ventilación 
directa permanente hacia el exterior.
Artículo 28.-	 Las	 viviendas	 edificadas	 dentro	 de	 los	 Programas	 de	 	 promoción	 del	
acceso	 a	 la	 propiedad	 privada	 de	 la	 vivienda,	 serán	 construidas	 con	 materiales	 y	
sistemas	 constructivos	 aprobados	 por	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Normalización,	
Capacitación	e	Investigación	para	la	Industria	de	la	Construcción	-	SENCICO,	pudiendo	
las instalaciones eléctricas y sanitarias ser sobrepuestas.
En	las	habilitaciones	urbanas	tipo	5	(habilitación	urbana	con	construcción	simultánea)	
para	edificaciones	de	viviendas	unifamiliares,	correspondiente	a	este	tipo	de	programas,	
no	 será	 exigible	 área	 libre	 mínima	 al	 interior	 del	 lote,	 siempre	 que	 los	 ambientes	
resuelvan su iluminación y ventilación en concordancia con lo dispuesto en la norma 
A.010 Condiciones Generales de Diseño del presente Reglamento.
CAPITULO IV
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El objeto de un conjunto residencial y de una quinta es posibilitar el acceso a servicios 
comunes	que	generan	un	beneficio	a	sus	habitantes.
Estos	servicios	son:	recreación	pasiva	(áreas	verdes	y	mobiliario	urbano),	recreación	
activa	 (juegos	 infantiles	 y	 deportes),	 seguridad	 (control	 de	 accesos	 y	 guardianía)	 y	
actividades	sociales	(salas	de	reunión).
Las áreas no techadas de las viviendas podrán estar delimitadas por paramentos 
transparentes o vivos.
Las	distancias	entre	las	edificaciones,	así	como	los	pozos	de	luz	deberán	respetar	lo	
dispuesto en la norma A-010. Condiciones generales de diseño.









Artículo 32.- La entidad prestadora de servicios de saneamiento instalará además del 
medidor	o	medidores	para	las	áreas	comunes	del	Conjunto	Residencial	o	Quintas,	un	
medidor de agua para cada una de las viviendas integrantes del Conjunto Residencial 
o Quinta. El consumo que corresponda a las áreas comunes deberá facturarse en el 
recibo	 individual	de	cada	vivienda,	en	función	a	su	porcentaje	de	participación	en	el	
Conjunto Residencial. Dicha información será consignada en los contratos de 




de	cada	unidad	de	vivienda.	En	este	 caso,	el	 consumo	 registrado	por	el	medidor	o	
medidores de las áreas comunes del Conjunto Residencial se facturará por separado a 
la	Junta	de	Propietarios,	de	igual	forma	se	procederá	para	los	casos	en	que	además	de	
edificios	multifamiliares	se	incluyan	viviendas	unifamiliares.
El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua al interior del Conjunto 
Residencial	o	de	la	Quinta,	se	realizará	por	la	entidad	prestadora	de	servicios	hasta	el	
ingreso	a	las	viviendas	o	edificios	multifamiliares,	las	redes	principales	de	agua	potable	
y alcantarillado deberán ubicarse en áreas libres o debajo de vías de sección no menor 
a	7.20	Ml.,	 y	 a	 una	distancia	 no	mayor	 de	 25.00	Ml.	 de	 los	 ingresos	 señalados.	El	
reglamento	interno	establecerá	las	facilidades	de	acceso,	para	el	mantenimiento	de	las	
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central,	 su	 mantenimiento	 también	 estará	 a	 cargo	 de	 la	 empresa	 prestadora	 de	
servicios.
Las	empresas	prestadoras	de	servicios	de	saneamiento,	podrán	evaluar	alternativas	
técnicas	 distintas	 a	 los	 reservorios	 a	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo	 anterior,	 aceptando	
aquellas que garanticen las presiones mínimas de servicios en los diferentes niveles de 
las	edificaciones.
Igualmente evaluarán técnicas alternativas distintas a las convencionales para la 
disposición	de	aguas	residuales,	siempre	y	cuando	estas	estén	orientadas	al	reúso	de	
agua para riego de áreas verdes.
Artículo 33.-La	entidad	prestadora	de	servicios	de	electricidad	instalará,	además	del	
medidor	o	medidores	para	las	áreas	comunes	del	Conjunto	Residencial	o	Quinta,	un	
medidor para cada una de las viviendas integrantes del Conjunto Residencial o Quinta. 
El	 consumo	 que	 corresponda	 a	 las	 áreas	 comunes,	 deberá	 facturarse	 en	 el	 recibo	
individual	de	cada	vivienda,	en	función	a	su	porcentaje	de	participación	en	el	Conjunto	
Residencial o Quinta. Dicha información será consignada en los contratos de 
compraventa de cada vivienda por el promotor o constructor del Conjunto Residencial.
En	el	caso	de	Conjuntos	Residenciales	en	base	a	edificios	multifamiliares,	se	instalará	
adicionalmente	un	medidor	para	las	áreas	interiores	comunes	de	cada	edificio.
El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de energía al interior del Conjunto 
Residencial	 o	 al	 interior	 de	 cada	 edificio,	 será	 administrado	 por	 la	 correspondiente	
Junta de Propietarios. 
CAPITULO V




podrá hacer uso de los retiros o de las áreas libres para ubicar las circulaciones 
verticales	 de	 acceso	 a	 las	 nuevas	 viviendas,	 las	mismas	 que	 deberán	 respetar	 las	
características	de	la	edificación	y	del	entorno.
Artículo 35.-  La altura máxima será de cuatro pisos y el área libre mínima al interior 
del	lote	podrá	ser	inferior	a	la	normativa,	siempre	que	se	cumpla	con	lo	dispuesto	en	la	















Artículo 1.- Ámbito de aplicación
La	 presente	 Norma	 Técnica	 es	 aplicable	 a	 las	 edificaciones	 destinadas	 a	 uso	 de	
hospedaje y se complementa con las disposiciones emitidas por el sector 
correspondiente que regula las actividades turísticas y de hospedaje.
Artículo 2.- Glosario de términos
Para	los	efectos	de	la	presente	Norma	Técnica	se	consideran	los	siguientes	conceptos:
Albergue:	Clase	de	establecimiento	de	hospedaje	que	brinda	el	servicio	de	alojamiento,	
cuya	 infraestructura,	 equipamiento	 y	 servicios,	 promueve	 la	 interacción	 de	 los	
huéspedes	en	ambientes	de	uso	común	tales	como:	Cocinas,	habitaciones,	servicios	
higiénicos,	 áreas	 recreativas,	 entre	 otros.	 Los	 requisitos	 mínimos	 obligatorios	 se	
señalan en el Anexo 4 de la presente Norma Técnica. 
Apart - Hotel: Clase de establecimiento de hospedaje que brinda el servicio de 
alojamiento	 en	 departamentos,	 cuya	 infraestructura,	 equipamiento	 y	 servicios,	 de	
acuerdo	 a	 sus	 diferentes	 categorías,	 otorgan	 mayor	 confort	 a	 los	 huéspedes.	 Los	
requisitos mínimos obligatorios se señalan en el Anexo 2 de la presente Norma Técnica.
Área Útil: Área de un ambiente sin considerar los muros o elementos estructurales. 
Cafetería: Ambiente en el que se sirve el desayuno y/o en el que el huésped puede 
tomar otras bebidas y alimentos de fácil preparación.
Categoría: Rango en estrellas que se otorga al establecimiento de hospedaje que 





equipamiento y de los servicios que ofrecen. 
Clóset	o	Guardarropa:	Área	o	mueble	destinado	para	la	colocación	de	ropa,	insumos	y	
















Departamento:	 Unidad	 de	 alojamiento	 del	 establecimiento	 de	 hospedaje,	 cuyas	
instalaciones	y	equipamiento	permiten	a	los	huéspedes	pernoctar,	así	como	preparar	y	
consumir alimentos dentro de la misma. Puede incluir una o más habitaciones.
Establecimiento de Hospedaje:	 Edificación	 destinada	 en	 forma	 total	 o	 parcial	 a	
prestar	servicio	de	alojamiento	no	permanente;	se	puede	optar	por	su	clasificación	o	
no.	 Además,	 puede	 incluir	 otros	 servicios	 complementarios	 tales	 como	 comercio,	
agencias	de	turismo	o	bancarias,	restaurante,	cafetería	y/o	bar,	discoteca,	casino	y/o	
tragamonedas,	sala	de	usos	múltiples,	gimnasio,	spa,	siempre	que	sean	compatibles	
con el Plan de Desarrollo Urbano.
Habitación:	 Unidad	 de	 alojamiento	 del	 establecimiento	 de	 hospedaje,	 cuyas	
instalaciones y equipamientos permiten a los huéspedes pernoctar.
Hostal:	Clase	de	establecimiento	de	hospedaje	que	brinda	el	servicio	de	alojamiento,	
cuya	infraestructura,	equipamiento	y	servicios,	de	acuerdo	a	sus	diferentes	categorías,	
ofrece a los huéspedes los requisitos mínimos obligatorios señalados en el Anexo 3 de 
la presente Norma Técnica. 
Hotel:	Clase	de	establecimiento	de	hospedaje	que	brinda	el	servicio	de	alojamiento,	
cuya	infraestructura,	equipamiento	y	servicios,	de	acuerdo	a	sus	diferentes	categorías,	
otorgan mayor confort a los huéspedes. Los requisitos mínimos obligatorios se señalan 
en el Anexo 1 de la presente Norma Técnica. 
Huésped: Persona natural a quien se brinda el servicio de alojamiento.
Oficio: Ambiente de los establecimientos de hospedaje en el que se ubica los 
suministros	de	limpieza;	lencería;	ropa	de	cama;	entre	otros	implementos	que	facilitan	
y permiten el aseo permanente de las habitaciones.
Recepción:	Área	próxima	al	ingreso	del	establecimiento	de	hospedaje,	en	el	cual	se	
facilita	la	información	operativa	y	de	los	servicios	que	se	ofrecen,	así	como	se	recibe	y	
registra el ingreso y salida del huésped.
Servicios higiénicos: Área compuesta como mínimo con los aparatos sanitarios de 
lavatorio,	inodoro,	ducha	o	tina.
Suite: Habitación con instalaciones y ambientes separados o conectados que permiten 
un mayor confort y amplitud. El área destinada a sala de estar puede integrarse dentro 
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Cuando	 se	 ubican	 en	 áreas	 urbanas,	 son	 exigibles	 los	 parámetros	 de	 diseño	 que	
regulan	 el	 proceso	 de	 edificación,	 de	 acuerdo	 a	 la	 zonificación	 establecida	 y	 al	
Certificado	de	Parámetros	Urbanísticos	y	Edificatorios.
Cuando	se	ubican	fuera	de	 las	áreas	urbanas,	es	exigible	 la	opinión	favorable	de	 la	
entidad responsable del cuidado y control de dichas áreas.
Cuando se ubican en zonas que involucran un bien inmueble integrante del patrimonio 
cultural	de	 la	Nación,	es	exigible	 la	opinión	 favorable	de	 la	entidad	 responsable	del	
cuidado y control de dichos bienes inmuebles.
Artículo 4.- Condiciones de diseño
Los	 aspectos	 relativos	 a	 las	 condiciones	 generales	 de	 diseño	 como	 ventilación,	
iluminación,	accesos,	requisitos	de	seguridad	y	accesibilidad	universal,	entre	otras,	que	





1.	 Sin	 perjuicio	 del	 cálculo	 para	 determinar	 el	 ancho	 mínimo,	 las	 escaleras,	 los	
corredores y/o los pasajes de circulación al interior de los establecimientos de 
hospedajes,	deben	tener	un	ancho	libre	mínimo	de	1.20	m.	considerándose	que	los	
elementos estructurales y los equipos de emergencia pueden ocupar hasta 0.15 m 





ser menor a un cuarto de la altura del paramento más bajo del pozo del mismo 
predio,	medido	a	partir	de	1.00	m.		sobre	el	piso	más	bajo.
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a) Habitaciones y baños
- General   100 luxes
- Cabecera de cama 300 luxes
- Espejo de baño  300 luxes
b) Área de recepción   300 luxes
c) Vestíbulo   150 luxes
d) Circulaciones   100 luxes
e)	 Servicios	higiénicos	públicos		 100	luxes
f) Escaleras   150 luxes
g) Estacionamientos     30 luxes
Para	 la	 iluminación	 artificial	 de	 las	 áreas	 de	 servicios	 complementarios,	 debe	
remitirse a la Norma Técnica correspondiente y/o a la Norma Técnica EM.110 
Confort	térmico	y	lumínico	con	eficiencia	energética.
6.	 Contar	con	ventilación	natural	o	artificial	 y	condiciones	de	aislamiento	 térmico	y	
acústico,	que	proporcionen	niveles	de	confort,	temperatura,	ventilación,	humedad,	
entre	 otros,	 los	 cuales	 deben	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	 ventilación	 y	
acondicionamiento ambiental de la Norma Técnica A.010 Condiciones Generales 
de Diseño.
7. En caso que el establecimiento de hospedaje cuente con servicios complementarios 
y estos se ubiquen en un nivel diferente al nivel de ingreso de los huéspedes a la 
edificación,	debe	implementarse	rampas	con	pendiente	según	lo	establecido	en	la	
Norma Técnica A.010 Condiciones Generales de Diseño o contar con medios 
mecánicos	que	garanticen	la	accesibilidad	de	las	personas.	Asimismo,	en	los	casos	
que	 se	 requiera	 habitaciones	 accesibles	 según	 la	 Norma	 Técnica	 A.120	
Accesibilidad	 Universal	 en	 Edificaciones,	 se	 deben	 priorizar	 su	 ubicación	 en	 el	
mismo	piso	o	nivel	de	ingreso	de	la	edificación.




9.	 El	 establecimiento	 de	 hospedaje	 que	 contemple	 más	 de	 una	 categoría,	 puede	
proponer,	 para	 su	 operación	 y	 administración,	 servicios	 administrativos	 y	
complementarios	compartidos,	cumpliendo	con	los	requisitos	mínimos	para	el	de	
mayor categoría planteada. Las habitaciones deben cumplir con los requisitos 
exigidos por su categoría correspondiente.
10.	Los	estacionamientos	están	ubicados	en	el	predio	al	cual	sirven,	únicamente,	en	
casos	 excepcionales	 por	 déficit	 de	 estacionamiento,	 según	 se	 requiera,	 podrán	
ubicarse	en	predios	distintos,	según	los	criterios	establecidos	para	estacionamientos	
de uso privado regulado en la Norma Técnica A.010 Condiciones Generales de 
Diseño.











11. En caso se presente áreas de servicios complementarios y de usos diferentes al 
alojamiento,	 el	 número	 y	 dimensionamiento	 de	 los	 estacionamientos	 se	 calcula	
conforme a los requisitos establecidos para cada uso.
Artículo 5.- Cálculo del número de ocupantes
El	número	de	ocupantes	de	 la	edificación	para	efectos	del	diseño	de	 las	salidas	de	
emergencia,	pasajes	de	circulación,	entre	otros,	se	calcula	de	la	siguiente	manera:
1. Hoteles de 4 y 5 estrellas   18.0 m² por persona
2. Hoteles de 2 y 3 estrellas   15.0 m² por persona
3. Hoteles de 1 estrella   12.0 m² por persona
4. Apart - hotel de 4 y 5 estrellas  20.0 m² por persona
5. Apart - hotel de 3 estrellas   17.0 m² por persona
6. Hostal de 1 a 3 estrellas   12.0 m² por persona
7. Albergue    04.0 m² por persona
8. Establecimientos de Hospedaje 12.0 m² por persona
El	 número	 máximo	 de	 ocupantes	 en	 las	 áreas	 de	 habitaciones	 está	 en	 función	 al	
número	 de	 camas	 por	 habitación.	 Las	 camas,	 según	 sus	 dimensiones,	 pueden	 ser	
ocupadas por una o dos personas.
En	 las	 áreas	 de	 servicios	 complementarios	 y	 de	 usos	 diferentes	 al	 alojamiento,	 el	
número	de	ocupantes	se	calcula	conforme	a	los	requisitos	establecidos	para	cada	uso.
CAPITULO III
REQUISITOS ESPECIFICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Artículo 6.- Establecimientos de hospedajes no clasificados 
Las	edificaciones	de	los	establecimientos	de	hospedaje	que	no	opten	por	clasificarse	




3. Contar con clóset o guardarropa dentro de las habitaciones.
4.	 Contar	con	un	(01)	solo	ingreso	para	huéspedes	y	personal	de	servicio.
5. Contar con área de recepción.
6.	 Por	lo	menos	el	50	%	del	total	de	las	habitaciones	del	establecimiento	de	hospedaje	
debe contar con servicios higiénicos privados dentro de las habitaciones.
7.	 Se	 debe	 proyectar	 como	 mínimo	 dos	 (02)	 servicios	 higiénicos	 de	 uso	 común,	
diferenciados	 por	 sexo,	 por	 cada	 cuatro	 (04)	 habitaciones	 que	 no	 cuenten	 con	
servicios higiénicos de uso privado. Los servicios higiénicos deben ubicarse 
próximas y en el mismo piso de las habitaciones a las que sirven.
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9. Todas las duchas que sirven a las habitaciones deben contar con red de agua fría 
y	caliente	las	24	horas	del	día,	cuyo	sistema	no	debe	ser	activado	por	los	huéspedes.
10. Todos los servicios higiénicos cuentan con pisos y paredes de material impermeable 
y el revestimiento de la pared tiene una altura mínima de 1.80 m.
11. Contar con ascensor para uso de los huéspedes en los establecimientos de 
hospedajes	de	cuatro	(04)	a	más	pisos.
12.	Aquellos	 establecimientos	 de	 hospedaje	 que	 presenten	 hasta	 veinte	 (20)	
habitaciones	tienen	un	(01)	servicio	higiénico	de	uso	público	mixto.	Aquellos	que	
presenten	 veintiuno	 (21)	 a	más	 habitaciones	 tienen	 servicios	 higiénicos	 de	 uso	
público	 independiente	 para	 hombres	 y	 mujeres.	 Para	 ambos	 casos	 se	 ubican	
próximos a la recepción. Cada servicio higiénico cuenta como mínimo con un 
inodoro y un lavatorio.
13.	Contar	 con	 servicio	 de	 comunicación,	 teléfono	 u	 otro,	 para	 uso	 público	 de	 los	
huéspedes.
14. Contar con sistema de instalación sanitaria que garantice el suministro permanente 
de agua potable o agua apta para el consumo humano a todo el hospedaje.
15.	Contar	con	un	proceso	de	recolección,	almacenamiento	y	eliminación	de	residuos	
sólidos.
16. Contar con sistema eléctrico que garantice un adecuado uso y la seguridad del 
huésped.
17. Contar con sistema de video vigilancia.
Artículo 7.- Hospedajes clasificados y categorizados
Las	edificaciones	de	 los	establecimientos	de	hospedaje	que	opten	por	clasificarse	y	
categorizarse	 ante	 la	 autoridad	 competente,	 cumplen	 específicamente	 con	 lo	
establecido	en	los	Anexos	1,	2,	3	ó	4	de	la	presente	Norma	Técnica,	así	como	con	la	










Uno a cinco estrellas
Tres a cinco estrellas



































4 El área del servicio higiénico no se considera como parte del área de la habitación. Cuenta con pisos 
y paredes de material impermeable. El revestimiento de la pared tiene una altura mínima de 1.80m. 
Considerar	lo	siguiente	por	cada	componente	del	servicio	higiénico:	
•	 Ducha:	Área	útil	mínima	=	0.64	m2,	con	lados	no	menor	a	0.80	m.









• Asegurar la dotación permanente de agua para consumo humano.
•	 El	 agua	 destinada	 al	 consumo	 humano	 reúne	 las	 condiciones	 de	 calidad	 prevista	 en	 las	 normas	
sanitarias respectivas.
• No están permitidos sistemas de calentamiento activados por el huésped.




























condiciones de seguridad y accesibilidad. 
• Se dispondrá de espacios destinados a estacionamientos para vehículos en función de su capacidad de 
alojamiento,	según	lo	normado	en	el	presente	Anexo.
10	Los	 depósitos	 de	 acumulación	 de	 agua	 son	 accesibles,	 a	 fin	 de	 facilitar	 la	 limpieza	 y	 mantenimiento	
periódico.
11	Los	servicios	higiénicos	de	uso	público	tienen	acceso	directo	o	próximo	del	área	de	recepción	y	cumplen	



































13 La recepción y la conserjería pueden estar integradas.
14	Los	departamentos	tienen	las	siguientes	características:






con pisos y paredes de material impermeable. El revestimiento de la pared tiene una altura mínima de 1.80 
m.	Considerar	lo	siguiente	por	cada	componente	del	servicio	higiénico:	
•	 Ducha:	Área	útil	mínima	=	0.64	m2,	con	lados	no	menor	a	0.80	m.









• Asegurar la dotación permanente de agua apta para consumo humano.
• El agua destinada al consumo humano tiene que reunir las condiciones de calidad prevista en las 
normas sanitarias respectivas.
• No están permitidos los sistemas de calentamiento activados por el huésped.
•	 La	evacuación	de	las	aguas	residuales	se	realiza	a	través	de	la	red	general	de	alcantarillado,	y	en	el	
caso	de	no	existir	 dicha	 red,	 el	 diseño	del	 establecimiento	de	hospedaje	 contempla	el	 tratamiento	 y	









• Cumplir con lo indicado en la Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores de este mismo 
Reglamento,	así	como	los	requisitos	del	Código	Nacional	de	Electricidad.
19	Cuando	existan	accesos	vehiculares	y	peatonales,	tienen	que	estar	debidamente	diferenciados	y	reunir	las	
condiciones de seguridad y accesibilidad. 
• Se dispondrá de espacios destinados a estacionamientos para vehículos en función de su capacidad de 
alojamiento,	según	lo	normado	en	el	presente	Anexo.	
20	Los	 depósitos	 de	 acumulación	 de	 agua	 son	 accesibles	 a	 fin	 de	 facilitar	 la	 limpieza	 y	 el	mantenimiento	
periódico.
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con la Norma Técnica A.010 Condiciones Generales de Diseño y con la Norma Técnica IS.010 Instalaciones 
Sanitarias	para	Edificaciones.
	 Considerar	lo	siguiente	por	cada	componente	del	servicio	higiénico:	
























24 El área del servicio higiénico no se considera como parte del área de la habitación. Cuenta con pisos 
y paredes de material impermeable. El revestimiento de la pared tiene una altura mínima de 1.80m. 
Considerar	lo	siguiente	por	cada	componente	del	servicio	higiénico:	
•	 Ducha:	Área	útil	mínima	=	0.64	m2,	con	lados	no	menor	a	0.80	m.








26 Uso continuo las 24 horas. No se aceptan sistemas de calentamiento activados por el huésped.
27	Obligatorio	únicamente	en	zonas	del	país,	en	las	que	haya	temperaturas	promedio	mensuales	iguales	o	














Cada servicio higiénico debe contar como mínimo con un inodoro y un lavatorio.
 Cumplen con la Norma Técnica A.010 Condiciones Generales de Diseño y con la Norma Técnica IS.010 
Instalaciones	Sanitarias	para	Edificaciones.	
	 Considerar	lo	siguiente	por	cada	componente	del	servicio	higiénico:	
























33 El área del servicio higiénico no se considera como parte del área de la habitación. Cuenta con pisos 
y paredes de material impermeable. El revestimiento de la pared tiene una altura mínima de 1.80m. 
Considerar	lo	siguiente	por	cada	componente	del	servicio	higiénico:	
•	 Ducha:	Área	útil	mínima	=	0.64	m2,	con	lados	no	menor	a	0.80	m.


















mujeres. Para ambos casos están ubicados próximo a la recepción. Cada servicio higiénico debe contar 
como mínimo con un inodoro y un lavatorio. 
 Cumplen con la Norma Técnica A.010 Condiciones Generales de Diseño y con la Norma Técnica IS.010 
Instalaciones	Sanitarias	para	Edificaciones.
	 Considerar	lo	siguiente	por	cada	componente	del	servicio	higiénico:	






35	Los	 depósitos	 de	 acumulación	 de	 agua	 son	 accesibles	 a	 fin	 de	 facilitar	 la	 limpieza	 y	 mantenimiento	
periódico.
36	Cumple	con	lo	siguiente:	
• Asegurar la dotación permanente de agua apta para consumo humano.
•	 El	 agua	 destinada	 al	 consumo	 humano	 reúne	 las	 condiciones	 de	 calidad	 prevista	 en	 las	 normas	
sanitarias respectivas.
• No está permitido sistemas de calentamiento activados por el huésped.
•	 La	evacuación	de	las	aguas	residuales	se	realiza	a	través	de	la	red	general	de	alcantarillado,	y	en	el	
caso	de	no	existir	 dicha	 red,	 el	 diseño	del	 establecimiento	de	hospedaje	 contempla	el	 tratamiento	 y	





promedio mensuales iguales o mayores a 25 grados Celsius o en zonas con temperaturas promedio 
mensuales inferiores a 15 grados Celsius.
38	El	 agua	 caliente	 es	 obligatoria	 únicamente	 en	 lavatorios	 y	 duchas,	 en	 zonas	 del	 país	 en	 las	 que	 haya	














a las disposiciones municipales de cada Distrito o Provincia o mediante su disposición de manera que no 
afecte el medio ambiente.
	 Los	albergues	ubicados	en	áreas	rurales	o	áreas	naturales	protegidas,	aseguran	especialmente	el	manejo	
sostenible de sus residuos sólidos.
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ANEXO 5
DISTANCIAS MINIMAS DENTRO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS
Los	diseños	planteados	en	los	siguientes	gráficos	solo	son	referenciales	para	indicar	




















































Centros Educativos de Educación Básica Regular 
que enfatizan en la preparación para el trabajo y el 
desarrollo de capacidades empresariales
Centros Educativos para personas que tienen un tipo 
de	discapacidad	que	dificulte	un	aprendizaje	regular
Centros Educativos para niños y adolescentes 
superdotados	o	con	talentos	específicos.
Centros de Educación Técnico Productiva













La presente norma establece las características y requisitos que deben tener las 
edificaciones	de	uso	educativo	para	lograr	condiciones	de	habitabilidad	y	seguridad.	
Esta norma se complementa con las que dicta el Ministerio de Educación en 
concordancia con los objetivos y la Política Nacional de Educación.
Artículo 2.-	Para	el	caso	de	las	edificaciones	para	uso	de	Universidades,	estas	deberán	
contar con la opinión favorable de la Comisión de Proyectos de Infraestructura Física 
de las Universidades del País de la Asamblea Nacional de Rectores. 
Las	demás	edificaciones	para	uso	educativo	deberán	contar	con	la	opinión	favorable	
del Ministerio de Educación. 
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CAPITULO II
CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD
Artículo 4.-	Los	criterios	a	seguir	en	la	ejecución	de	edificaciones	de	uso	educativo	son:	
a) Idoneidad de los espacios al uso previsto







a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 
emergencias.
b) Posibilidad de uso por la comunidad.
c) Capacidad	para	obtener	una	dotación	suficiente	de	servicios	de	energía	y	agua.





Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo 




de lograr que se maximice el confort.
b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y 
proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a 
emplearse. 
c) La altura mínima será de 2.50 m.
d) La	ventilación	en	los	recintos	educativos	debe	ser	permanente,	alta	y	cruzada.	
e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 





veces la altura del recinto.
i) La	iluminación	artificial	deberá	tener	los	siguientes	niveles,	según	el	uso	al	que	será	
destinado.
Aulas   250 luxes
Talleres   300 luxes
Circulaciones   100 luxes
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j) Las	condiciones	acústicas	de	los	recintos	educativos	son:




Artículo 7.- Las edificaciones de centros educativos además de lo establecido en la
presente Norma deberán cumplir con lo establecido en las Norma A.010 “Condiciones 
Generales de Diseño” y A.130 “Requisitos de Seguridad” del presente Reglamento.




Auditorios Según el número de asientos
Salas de uso múltiple.	 1.0	mt2	por	persona
Salas de clase 1.5 mt2 por persona
Camarines, gimnasios	 4.0	mt2	por	persona
Talleres, Laboratorios, Bibliotecas	 5.0	mt2	por	persona	
Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona
CAPITULO III
CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES
Artículo 10.- Los	acabados	deben	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:
a) La pintura debe ser lavable
b) Los	interiores	de	los	servicios	higiénicos	y	áreas	húmedas	deberán	estar	cubiertas
con materiales impermeables y de fácil limpieza.
c) Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al agua.
Artículo 11.-Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin 
interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación. 
La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia. 
El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m.
Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180 grados.
Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá 
tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación.
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a) El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera.
b) Deberán tener pasamanos a ambos lados. 
c) El	cálculo	del	número	y	ancho	de	las	escaleras	se	efectuará	de	acuerdo	al	número	
de ocupantes.




Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a 
servicios	higiénicos	para	uso	de	los	alumnos,	del	personal	docente,	administrativo	y	del	
personal	de	servicio,	debiendo	contar	con	la	siguiente	dotación	mínima	de	aparatos:
Centros de educación inicial:
Número de alumnos   Hombres Mujeres
De	0	a	30	alumnos	 	 	 1L,	1u,	1I			 1L,	1I
De	31	a	80	alumnos	 	 	 2L,	2u,	2I		 2L,	2I
De	81	a	120	alumnos	 	 	 3L,	3u,	3I		 3L,	3I
Por	cada	50	alumnos	adicionales			 	 1L,	1u,	1l	 	 1L,	1l
L	=	lavatorio,	u=	urinario,	I	=	Inodoro
Centros  de educación primaria, secundaria y superior:
Número de alumnos   Hombres    Mujeres
De	0	a	60	alumnos	 	 	 1L,	1u,	1I			 1L,	1I
De	61	a	140	alumnos	 	 	 2L,	2u,	2I		 2L,	2I
De	141	a	200	alumnos	 	 	 3L,	3u,	3I		 3L,	3I
Por	cada	80	alumnos	adicionales		 	 1L,	1u,	1l	 	 1L,	1l
L	=	lavatorio,	u=	urinario,	I	=	Inodoro
Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos 
recubiertos	de	material	vidriado,	a	razón	de	0.60	m.	por	posición.
Adicionalmente se deben proveer duchas en los locales educativos primarios y 
secundarios administrados por el estado a razón de 1 ducha cada 60 alumnos.
Deben	 proveerse	 servicios	 sanitarios	 para	 el	 personal	 docente,	 administrativo	 y	 de	
servicio,	de	acuerdo	con	lo	establecido	para	oficinas.
Artículo 14.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de 
suministro	y	almacenamiento	son:
Educación primaria   20 lts. x alumno x día.

















Artículo 1.- Se	 denomina	 edificación	 de	 salud	 a	 todo	 establecimiento	 destinado	 a	
desarrollar	 actividades	 de	 promoción,	 prevención,	 diagnóstico,	 recuperación	 y	




las	 condiciones	 que	 deberán	 tener	 las	 edificaciones	 de	 Salud	 en	 aspectos	 de	
habitabilidad	y	seguridad,	en	concordancia	con	los	objetivos	de	la	Política	Nacional	de	
Hospitales Seguros Frente a Desastres.
Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes	tipos	de	edificaciones.




Prevención y Recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria diferenciada en los 
Consultorios	de	Medicina,	Cirugía,	Gineco-Obstetricia,	Pediatría	y	Odontología,	además,	
cuenta	con	internamiento,	prioritariamente	en	las	zonas	rurales	y	urbano	-	marginales.
Puesto de Salud.- Establecimiento de primer nivel de atención. Desarrolla actividades 
de atención integral de salud de baja complejidad con énfasis en los aspectos  preventivo-
promocionales,	con	la	participación	activa	de	la	comunidad	y	todos	los	actores	sociales.
Centro Hemodador.- Establecimiento registrado y con licencia sanitaria de 
funcionamiento,	 que	 realiza	 directamente	 la	 donación,	 control,	 conservación	 y	
distribución	 de	 la	 sangre	 o	 componentes,	 con	 fines	 preventivos,	 terapéuticos	 y	 de	
investigación.		Se	establecen	dos	tipos	de	centros:
a) Centros de Hemoterapia Tipo I; Son las organizaciones de salud registradas y 
con licencia de funcionamiento dependientes técnica y administrativamente de las 
instituciones médicas o asistenciales. Están destinadas a la transfusión de sangre 
total o de sus componentes provenientes de un Centro Hemodador o de un Centro 
de Hemoterapia II-
b) Centros de Hemoterapia Tipo II;	Son	organizaciones	de	salud	registradas	y	con	
licencia	 sanitaria	 de	 funcionamiento,	 que	 realizan	 directamente	 la	 captación	 de	
donantes	 infra	o	extrainstitucional,	 así	 como	el	 control,	 conservación,	 selección,	
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que comprometen la integridad y la vida del paciente y por lo tanto requieren una 
atención inmediata.
Deficiencia:	 Toda	 pérdida	 o	 anormalidad	 de	 una	 estructura	 o	 función	 psicológica,	
fisiológica	o	anatómica.	
Discapacidad:	Restricción	o	ausencia	(debido	a	una	deficiencia)	de	la	capacidad	de	






CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD
Artículo 4.- Toda	 obra	 de	 carácter	 hospitalario	 o	 establecimiento	 para	 la	 salud,	 se	





1. Ubicarse	 preferentemente	 en	 suelos	 rocosos	 o	 suelos	 secos,	 compactos	 y	 de	
grano grueso.
2. De	encontrarse	suelos	de	grano	fino,	arcillas,	arenas	finas	y	limos,	debe	proponerse	
una nueva solución de acuerdo a estudios de sitio establecida en la norma E.030.
En	cuanto	a	su	ubicación:
1. Ser predominantemente planos.
2. Estar	alejados	de	zonas	sujetas	a	erosión	de	cualquier	tipo	(aludes,	huaycos,	otros	
similares).
3. Estar libres de fallas geológicas.
4. Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones.
5. Evitar	terrenos	arenosos,	pantanosos,	arcillosos,	limosos,	antiguos	lechos	de	ríos	
y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios.













1. Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. Debe contar con 






las aguas servidas previamente tratadas se usarán preferentemente para el riego de 
áreas	verdes,	 y	 los	 residuos	o	 lodos	producto	del	 tratamiento,	deberán	 tratarse	de	
acuerdo a su composición y se evacuarán hacia pozos sépticos y/o de percolación.




deben contar con un sistema de comunicación alterna. 
5. Un plan de manejo de residuos sólidos considerando los espacios necesarios para 
la	clasificación	previa	al	tratamiento	antes	de	su	disposición	final,	prevista	para	los	
residuos de establecimientos de atención de salud.
6. Sistema	 de	 protección	 contra	 incendios,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 indicado	 en	 la	Norma	
A-130,	Requisitos	de	Seguridad.
7. Sistema de drenaje de aguas pluviales.
8. Sistema	de	 tanques	para	combustibles	con	capacidad	suficiente	para	5	días	de	
abastecimiento autónomo del hospital.
9. Sistema de almacenamiento de gases medicinales para abastecimiento autónomo 






como de vehículos del Cuerpo de Bomberos.
2. Se	evitará	 su	proximidad	a	áreas	de	 influencia	 industrial,	 establos,	 crematorios,	




El diseño y la construcción de los establecimientos de salud y servicios médicos de 
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seguridad	para	construcción,	ampliación,	rehabilitación,	remodelación	y	mitigación	de	
riesgos aprobado por el Ministerio de Salud.
Artículo 5.-	Las	edificaciones	de	salud	deberán	mantener	área	 libre	suficiente	para	
permitir futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre.
Los terrenos deberán ser preferentemente rectangulares con lados regulares y 
delimitados por dos vías.
Artículo 6.- El	 número	 de	 ocupantes	 de	 una	 edificación	 de	 salud	 para	 efectos	 del	
cálculo	de	las	salidas	de	emergencia,	pasajes	de	circulación	de	personas,	ascensores	
y	ancho	y	número	de	escaleras,	se	determinará	según	lo	siguiente:
Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico 6.0 mt2 por persona
Sector	de	habitaciones	(superficie	total)	 8.0	mt2	por	persona
Oficinas	administrativas	 10.0	mt2	por	persona
Áreas de tratamiento a pacientes internos 20.0 mt2 por persona
Salas de espera 0.8 mt2 por persona
Servicios auxiliares 8.0 mt2 por persona





a) Por el grado de complejidad: 
•	 Hospital Tipo I.-	 Brinda	 atención	 general	 en	 las	 áreas	 de	 medicina,	 cirugía,	
pediatría,	gineco-obstetricia	y	odontoestomatología.	
•	 Hospital Tipo II.-	Además	de	lo	señalado	para	el	Hospital	Tipo	I,	da	atención	básica	
en	los	servicios	independientes	de	medicina,	cirugía,	gíneco-obstetricia	y	pediatría.	
•	 Hospital Tipo III.- A lo anterior se suma atención en determinadas sub-
especialidades.
•	 Hospital Tipo IV.- Brinda atención de alta especialización a casos seleccionados.





c) Por el ámbito geográfico de acción: 
•	 Hospital:	Nacional	
•	 Hospital de Apoyo Departamental 
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Artículo 8. - El	hospital	está	dividido	en	8	núcleos,	como	siguen:
a) El	Núcleo	de	Pacientes	hospitalizados,	es	donde	residen	los	pacientes	internados	






del hospital para su funcionamiento integral.
e) El	Núcleo	de	Administración,	es	la	zona	destinada	a	la	dirección	y	administración	
general del hospital.
f) El	 Núcleo	 de	 Emergencia,	 es	 donde	 acuden	 los	 pacientes	 en	 situación	 de	







a) Circulación de pacientes ambulatorios
b) Circulación de pacientes internados
c) Circulación de personal
d) Circulación de visitantes
e) Circulación de suministros
f) Circulación de ropa sucia
g) Circulación de desechos
La	finalidad	primordial	de	los	estudios	de	los	flujos	de	circulaciones	es	la	obtención	de	
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Artículo 10.- Según	 los	 Flujos	 de	 Circulación	 Externa	 es	 necesario	 considerar	 los	
ingresos	y	salidas	independientes	para	visitantes	en	las	Unidades,	pacientes,	personal,	
materiales	 y	 servicios;	 hacia	 las	 Unidades	 de	 Emergencia,	 Consulta	 Externa,	
Hospitalización,	Servicios	Generales	y	también	la	salida	de	Cadáveres.
Artículo 11.- Las áreas de estacionamiento de vehículos deberán cumplir con los 
siguientes	requisitos:
a) Estar	separadas	para	personal	del	Hospital,	visitantes	y	pacientes	ambulatorios.
b) Considerar un vehículo por cada cama hospitalaria.
c) Establecer espacios reservados exclusivamente para los vehículos de las personas 
con discapacidad. Estas zonas deben construirse en forma tal que permitan adosar 
una	silla	de	ruedas	a	cualquiera	de	los	lados	del	vehículo,	con	el	objeto	de	facilitar	
la salida y entrada de estas personas.
d) La	superficie	destinada	a	este	tipo	de	estacionamiento	no	debe	ser	menor	del	5%	
del	total,	y	estar	situado	lo	más	cerca	posible	del	ingreso	principal	y	de	preferencia	




b) Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia.
c) Evitar	el		cruce	con	pacientes	hospitalizados,	externos	y	visitantes.
Artículo 13.- Los	pasajes	de	circulación	deberán	tener	las	siguientes	características:
a) Para pacientes ambulatorios un ancho mínimo de 2.20 metros.
b) Los corredores externos y auxiliares destinados al uso exclusivo del personal de 
servicio y/o de cargas deben tener un ancho de 1.20 metros.
c) Los corredores dentro de una Unidad deben tener un ancho de 1.80 metros.
d) La circulación hacia los espacios libres deberá contar con protecciones laterales en 
forma de baranda y deberán estar protegidos del sol y las lluvias.
Artículo 14.-  La circulación vertical de pacientes a las Unidades de Hospitalización se 
hará	mediante	escaleras,	rampas	y	ascensores.
a) Escaleras:
- Las escaleras de uso general tendrán un ancho mínimo de 1.80 metros entre 
paramentos y pasamanos a ambos lados.
- En	las	Unidades	de	Hospitalización	la	distancia	entre	la	última	puerta	del	cuarto	de	
pacientes y la escalera no debe ser mayor de 25.00 metros.
- Las escaleras de Servicio y de Emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.50 
metros entre paramentos y tendrá pasamanos a ambos lados.
- El paso de la escalera debe tener una profundidad entre 0.28 y 0.30 m. y el 
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b) Rampas:
- La pendiente de las rampas será la indicada en la norma A.120 Accesibilidad para 
personas con discapacidad.





Artículo 15.- El traslado de ropa sucia se hará mediante bolsas acondicionadas con 
indicación de su contenido.
La	disposición	de	basura	y	material	de	desecho	se	hará	en	bolsas	plásticas,	debiendo	
tener	un	montacargas	específico,	e	identificando	el	tipo	de	desecho.
No está permitido el uso de ductos para basura o para ropa sucia.
Artículo 16.-  Los espacios constituyentes de un hospital deberán estar organizados de 
manera de reducir al mínimo las interferencias entre las diferentes unidades que lo 
conforman. Se reconocen 12 unidades cuyas características principales se describen a 
continuación:
a) Unidad de Administración:	 Estará	 situada	 cerca	 a	 la	 entrada	 principal,	 no	
debiendo ser un pasaje hacia otras Unidades.
b) Unidad de Consulta Externa: Deberá contar con un acceso directo e indepen-
diente. Estará ubicado en el primer nivel y separada de la unidad de Hospitaliza-
ción. Los consultorios deben ubicarse agrupados en consultorios Generales y con-
sultorios Especializados.
c) Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento: Estará integrado por los 
Departamentos	siguientes:




- Diagnóstico por Imágenes
- Anatomía Patológica y Velatorio
d) Unidad de Emergencia 
e) Unidad de Centro Obstétrico y Neonatología
f) Unidad	de	Centro	Quirúrgico
g) Unidad de Cuidados Intensivos 
h) Unidad de Hospitalización
i) Unidad de Confort Personal
j) Unidad de Vivienda
k) Unidad de Enseñanza e Investigación













Tipo I:	 Centro	 de	 Salud	 sin	 Unidad	 de	 Internamiento	 y	 con	 Unidad	 de	 Ayuda	 al	
Diagnóstico.
Tipo II:	 Centro	 de	 Salud	 con	 Unidad	 de	 Internamiento	 y	 con	 Unidad	 del	 Centro	
Obstétrico	y	Quirúrgico,	con	énfasis	en	la	atención	madre	-	niño.
Artículo 18.- Los componentes asistenciales y administrativos que conforman el 
Centro	de	Salud,	son:
a) Unidad  de Administración
b) Unidad de Consulta Externa
c) Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
d) Unidad de Internamiento
e) Unidad	de	Centro	Obstétrico	y/o	Quirúrgico
f) Unidad de Servicios Generales
g) Unidad de Vivienda 
SUB-CAPITULO III
PUESTOS DE SALUD
Artículo 19.- El Puesto de Salud estará conformado básicamente por las siguientes 
unidades:
a) Unidad	 de	 Atención,	 compuesta	 de	 Sala	 de	 uso	 múltiple,	 consultorio,	 tópico,	
ambiente	de	reposo	para	dos	camas,	botadero,	servicios	higiénicos	(02),	admisión,	
archivo,	botiquín,	depósito,	despensa	y		almacén.			 	
b) Unidad de Vivienda.
Artículo 20.-	La	altura	libre	de	los	ambientes	de	un	puesto	de	salud,	deberá	ser	como	




a) Ninguna área de trabajo cerrada debe quedar expuesta directamente al sol.
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Artículo 22.- Los pisos y paredes deberán estar terminados con materiales 






móvil y servicios higiénicos.
b) Análisis de Sangre
c) Producción de Componentes Sanguíneos
d) Control de Calidad




CONDICIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 24.- Dadas	 las	 condiciones	 especiales	 de	 las	 edificaciones	 de	 salud,	 se	
aplicarán normas para discapacitados adicionales a las mencionadas en la Norma 
A.120	Condiciones	para	personas	con	discapacidad.	Estas	condiciones	son:
a) En la unidad de hospitalización se contará con señalización Braille.
b) El color de las puertas deberá ser contrastante con los muros contiguos.
c) Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca.
d) Se contará con señalización normativa y en relieve.
e) Para	indicar	la	proximidad	a	las	rampas	y	otros	cambios	de	nivel,	el	piso	tendrá	una	
textura	diferente	con	respecto	al	predominante,	en	una	distancia	no	menor	de	1.20	
m el mismo que será del ancho de la rampa o escalera.
f) Se contará con señalización que indique el acceso a perros guía.
Artículos 25.- Las	Rampas	deberán	tener	las	siguientes	características:
a) Ancho mínimo de 1.20 m.
b) Bordes laterales de 0.05 m de altura.
c) Deberán existir dos pasamanos a diferente altura. el primer pasamano se colocará 
a 90 cm. y el segundo pasamanos a 75 cm. del nivel del piso terminado.
d) La	longitud	no	será	mayor	de	6.00	metros,	y	la	pendiente	máxima	de	1:12	(8.33%).
e) Si	la	longitud	requerida	sobrepasara	los	6.00	metros,	se	considerarán	descansos	
intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será de 1.80 metros 
mínimo.
f) Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier 
elemento.
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h) Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia 0.05 metros.
i) Los pasamanos deberán prolongarse 0.60 m. en el arranque y en la llegada.
j) Los pasamanos serán confeccionados con tubos de 1 ½” de diámetro.





diferente al piso predominante. 
b) Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 cm. y 90 cm. del nivel de 
piso y prolongados en el arranque y llegada.
Artículo 27.-  Los	pasajes	de	circulación	deberán	contar	con	las	siguientes	características:
a) Contarán con un sistema de alarma de emergencia que será a base de señales 
audibles y visibles con sonido intermitente y lámpara de destellos.
b) Las circulaciones horizontales contarán con señalización conductiva.
c) Los	botones	contarán	con	números	arábigos	en	relieve	y	caracteres	en	lenguaje	Braille	
d) Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos de 
apertura como mínimo para el paso de una persona con discapacidad.
Artículo 28.- Los	ascensores	deberán	tener	las	siguientes	características:
a) Ubicación cercana al ingreso principal.
b) La puerta deberá abrir un ancho mínimo de 1.00 m.




e) Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 cm. de altura en tres lados.
f) Deberán	contar	con	señalización	del	número	del	piso	en	relieve	y	lenguaje	Braille	a	
1.20 m. de altura.
g) Deberá	existir	señalización	del	número	de	piso	en	relieve	colocado	en	el	canto	de	
la puerta a una altura de 1.40 m. del nivel del piso.
h) Se dispondrá de señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada.
Artículo 29.- Las	áreas	de	atención	al	público	contarán	con	un	mueble	de	control	con	
una altura de 90 cm.
El área de atención tendrá un ancho de 1.50 metros como mínimo para permitir el 
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a) La altura de colocación del aparato a 1.20 metros en su parte superior.
b) El área de uso será de 1.20 x 1.20 metros para permitir el acceso de silla de ruedas.
c) Cuando	el	área	de	uso	no	esté	integrado	al	hall	de	ingreso,	la	circulación	de	acceso	
será de 1.50 metros.
Artículo 31.- Se destinará un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas 
por	cada	16	lugares	de	espera	con	las	siguientes	características:
a) Área de 1.20 x 1.20 metros.
b) Área de circulación de 1.50 metros como mínimo.
c) Señalización de área reservada.
d) En salas de espera de Consulta Externa se dispondrá de un asiento por cada dos 
consultorios.
e) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones 
por cada 16 lugares de espera.
f) Deberá existir como mínimo un gancho para colgar muletas y bastones a una altura 
de 1.60 metros del nivel de piso terminado.
Artículo 32.-  Se deberá contar con un vestidor para pacientes con discapacidad en las 
Unidades	de	Diagnóstico	y	Tratamiento	con	las	siguientes	características:
a) Las dimensiones mínimas serán de 1.80 x 1.80 metros.
b) Las	puertas	serán	de	1.00	metro	de	ancho	como	mínimo,	una	de	las	cuales	deberá	






b) Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad.
c) Las circulaciones internas deberán tener  1.50 metros de ancho.
d) Las puertas de los cubículos deberán abrir  hacia afuera.
e) Deberán existir barras de apoyo de tubos de 1 1/2” de diámetro.
Artículo 34.- En	áreas	de	hospitalización,	el	espacio	entre	cama	y	cama	 tendrá	un	
mínimo de 1.00 metro de ancho.
Artículo 35.- En	Auditorios	y	Salas	de	Usos	Múltiples	se	destinará	como	mínimo	un	
área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 100 personas o 
fracción	a	partir	de	60	asientos,	con	las	siguientes	características:
a) El área será de 1.00 metro por 1.20 metros.
b) Contarán con señalización con el símbolo internacional de acceso a discapacitados 
pintado en el piso.
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d) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas o bastones 
cerca al acceso el mismo que estará indicado con una simbología de área 
reservada.





- Las dimensiones serán de 1.10 m. de ancho por 1.10 m. de largo.
- Contaran con barras de apoyo esquineros de 1 ½” de diámetro y 90 cm. de largo a 
cada lado de las esquinas colocadas horizontalmente en la esquina más cercana a 
la ducha a 0.80 m. 1.20 m. 1.50 m. sobre el nivel del piso.
- Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocados a 
0.60 m. sobre el nivel del piso.
- Tendrán Bancas de transferencia de paciente.
b) Inodoros
- El área donde se ubica el inodoro tendrá 1.10 m. de ancho.
- Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocadas a 
0.60 m. sobre el nivel del piso.
Artículo 37.- Los comedores deberán contar con un espacio preferente de 2.20 m. por 
1.00	m.	para	personas	con	discapacidad,	cercano	al	acceso	por	cada	20	asientos.	
Artículo 38.- Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento para los vehículos que 
transportan	 o	 son	 conducidos	 por	 personas	 con	 discapacidad,	 con	 las	 siguientes	
características:
a) Un	estacionamiento	por	cada	25	(mínimo	uno)	ubicados	lo	más	cercano	posible	a	
la entrada principal. 
b) La medida del espacio de estacionamiento será de 5.00 m. De largo por 3.80 m. de 
ancho.
c) La señalización estará pintada en el piso con el símbolo internacional de acceso a 
discapacitados de 1.60 m. en medio del cajón.













Artículo 1.-	 Se	 denomina	 edificación	 industrial	 a	 aquella	 en	 la	 que	 se	 realizan	
actividades de transformación de materia primas en productos terminados.
Artículo 2.-	 Las	 edificaciones	 industriales,	 además	 de	 lo	 establecido	 en	 la	 Norma	
A.010	 “Condiciones	Generales	de	Diseño”	 del	 presente	Reglamento,	 deben	 cumplir	
con	los	siguientes	requisitos:
a) Contar con condiciones de seguridad para el persona! que labora en ellas
b) Mantener las condiciones de seguridad preexistentes en el entorno
c) Permitir que los procesos productivos se puedan efectuar de manera que se 
garanticen productos terminados satisfactorios.
d) Proveer	sistemas	de	protección	del	medio	ambiente,	a	fin	de	evitar	o	reducir	los	efectos	









Artículo 4.-	 Los	 proyectos	 de	 edificación	 Industrial	 destinados	 a	 gran	 industria	 e	
industria	mediana,	requieren	la	elaboración	de	los	siguientes	estudios	complementarios:
a) Estudio	 de	 Impacto	 Vial,	 para	 industrias	 cuyas	 operaciones	 demanden	 el	
movimiento de carga pesada. 
b) Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental,	 para	 industrias	 cuyas	 operaciones	 produzcan	
residuos	que	tengan	algún	tipo	de	impacto	en	el	medio	ambiente
c) Estudio de Seguridad Integral.
CAPITULO II

















para el funcionamiento de la industria.
El proceso de carga y descarga de vehículos deberá efectuarse de manera que tanto 
los vehículos como el proceso se encuentren íntegramente dentro de los límites del 
terreno.
Deberá proponerse una solución para la espera de vehículos para carga y descarga de 
productos,	 materiales	 e	 insumos,	 la	 misma	 que	 no	 debe	 afectar	 la	 circulación	 de	
vehículos	en	las	vías	públicas	circundantes.		
Artículo 7.-  Las puertas de ingreso de vehículos pesados deberán tener dimensiones 
que permitan el paso del vehículo más grande empleado en los procesos de entrega y 
recojo de insumos o productos terminados.
El	ancho	de	las	puertas	deberá	tener	una	dimensión	suficiente	para	permitir	además	la	
maniobra de volteo del vehículo. Esta maniobra está en función del ancho de la vía 
desde la que se accede. 











cenital,	 o	 iluminación	 artificial	 cuando	 los	 procesos	 requieran	 un	mejor	 nivel	 de	
iluminación. El nivel  mínimo recomendable será de 300 Luxes sobre el plano de 
trabajo.
d) Los	ambientes	de	depósitos	y	de	apoyo,	tendrán	iluminación	natural	o	artificial	con	
un nivel mínimo recomendable de 50 Luxes sobre el plano de trabajo.
e) Comedores	 y	Cocina,	 tendrán	 iluminación	 natural	 con	 un	 área	 de	 ventanas,	 no	
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Artículo 9.-	La	ventilación	de	 los	ambientes	de	 las	edificaciones	 industriales	deberá	
cumplir	con	las	siguientes	condiciones:	
a) Todos los ambientes en los que se desarrollen actividades con la presencia 
permanente	de	personas,	contarán	con	vanos	suficientes	para	permitir	la	renovación	
de aire de manera natural. 
b) Los ambientes de producción deberán garantizar la renovación de aire de manera 
natural.	 Cuando	 los	 procesos	 productivos	 demanden	 condiciones	 controladas,	
deberán contar con sistemas mecánicos de ventilación que garanticen la renovación 
de	aire	en	 función	del	proceso	productivo,	y	que	puedan	controlar	 la	presión,	 la	
temperatura y la humedad del ambiente.
c) Los	 ambientes	 de	 depósito	 y	 de	 apoyo,	 podrán	 contar	 exclusivamente	 con	
ventilación mecánica forzada para renovación de aire.
d) Comedores	y	Cocina,	tendrán	ventilación	natural	con	un	área	mínima	de	ventanas,	
no	menor	del	doce	por	ciento	(12%)	del	área	del	recinto,	para	tener	una	dotación	
mínima de aire no menor de 0.30 m3 por persona. 
e) Servicios	 Higiénicos,	 podrán	 ventilarse	 mediante	 ductos,	 cumpliendo	 con	 los	





Artículo 11.- Los sistemas de seguridad contra incendio dependen del tipo de riesgo 
de	la	actividad	industrial	que	se	desarrolla	en	la	edificación,	proveyendo	un	número	de	
hidrantes	 con	 presión,	 caudal	 y	 almacenamiento	 de	 agua	 suficientes,	 así	 como	
extintores,	concordante	con	la	peligrosidad	de	los	productos	y	los	procesos.	El	Estudio	
de Seguridad Integral determinará los dispositivos necesarios para la detección y 
extinción del fuego.











Artículo 13.- Los ambientes donde se desarrollen actividades o funciones con elevado 















paramento exterior no debe ser superior a 90 decibeles en zonas industriales y de 50 
decibeles en zonas colindantes con zonas residenciales o comerciales.
Artículo 15.-	Las	edificaciones	industriales	donde	se	realicen	actividades	mediante	el	
empleo	 de	 equipos	 generadores	 de	 vibraciones	 superiores	 a	 los	 2,000	 golpes	 por	
minuto,	frecuencias	superiores	a	40	ciclos	por	segundo,	o	con	una	amplitud	de	onda	de	
más	de	100	micrones,	deberán	contar	con	un	sistema	de	apoyo	anti-vibraciones.
Artículo 16.-	 Las	 edificaciones	 industriales	 donde	 se	 realicen	 actividades	 cuyos	
procesos	originen	emisión	de	gases,	vapores,	humos,	partículas	de	materias	y	olores	
deberá contar con sistemas depuradores que reduzcan los niveles de las emisiones a 
los niveles permitidos en el código del medio ambiente y sus normas complementarias. 
Artículo 17.-	 Las	 edificaciones	 industriales	 donde	 se	 realicen	 actividades	 cuyos	
procesos	originen	aguas	residuales	contaminantes,	deberán	contar		con	sistemas	de	
tratamiento	 antes	 de	 ser	 vertidas	 en	 la	 red	 pública	 o	 en	 cursos	 de	 agua,	 según	 lo	
establecido en el código del medio ambiente y sus normas complementarias.
Artículo 18.- La altura mínima entre el piso terminado y el punto más bajo de la 
estructura de un ambiente para uso de un proceso industrial será de 3.00 m.
CAPITULO III
DOTACION DE SERVICIOS
Artículo 19.-	 La	 dotación	 de	 servicios	 se	 resolverá	 de	 acuerdo	 con	 el	 número	 de	
personas	que	trabajarán	en	la	edificación	en	su	máxima	capacidad.	
Para	el	 cálculo	del	número	de	personas	en	 las	zonas	administrativas	se	aplicará	 la	
relación	de	10	m2	por	persona.	El	número	de	personas	en	 las	áreas	de	producción	
dependerá del proceso productivo.
Artículo 20.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de 
suministro	y	almacenamiento	será	de	acuerdo	con	lo	siguiente:
Con servicios de aseo para los trabajadores 100 lt. por trabajador por día
Adicionalmente se deberá considerar la demanda que generen los procesos productivos.
Artículo 21.-	Las	edificaciones	 industriales	estarán	provistas	de	servicios	higiénicos	
según	el	número	de	trabajadores,	los	mismos	que	estarán	distribuidos	de	acuerdo	al	
tipo y característica del trabajo a realizar y a una distancia no mayor a 30 m. del puesto 
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Número de ocupantes         Hombres            Mujeres
De	0	a	15	personas	 	 	 1	L,	1u,	1I	 1L,	1l
De	16	a	50	personas		 	 	 2	L,	2u,	2I	 2L,	2I
De	51	a	100	personas		 	 	 3	L,	3u,	3I	 3L,	3I
De	101	a	200	personas	 	 	 4	L,	4u,	4I	 4L,	4I
Por	cada	100	personas	adicionales	 	 1	L,	1u,	1I	 1L,	1I
L	=	lavatorio,	u=	urinario,	I	=	Inodoro
Artículo 22.-	Las	edificaciones	industriales	deben	de	estar	provistas	de	1	ducha	por	
cada 10 trabajadores por turno y una área de vestuarios a razón de 1.50 m2 por 
trabajador por turno de trabajo.
Artículo 23.- Dependiendo de la higiene necesaria para el proceso industrial se 
deberán proveer lavatorios adicionales en las zonas de producción.
Artículo 24.- Las áreas de servicio de comida deberán contar con servicios higiénicos 
adicionales para los comensales. Adicionalmente  deberán existir duchas para el 
personal de cocina.
Artículo 25.-	 El	 número	 de	 aparatos	 para	 los	 servicios	 higiénicos	 para	 hombres	 y	
mujeres,	podrán	ser	diferentes	a	 lo	establecido	en	el	artículo	22,	dependiendo	de	 la	
naturaleza del proceso industrial. 
Artículo 26.-	Las	edificaciones	industriales	de	más	de	1,000	m2	de	área	construida,	

















Artículo 1.-	 Se	 denomina	 edificación	 comercial	 a	 aquella	 destinada	 a	 desarrollar	
actividades	cuya	finalidad	es	la	comercialización	de	bienes	o	servicios.	
La	presente	norma	se	complementa	con	las	normas	de	los	Reglamentos	específicos	
que	 para	 determinadas	 edificaciones	 comerciales	 han	 expedido	 los	 Sectores	
correspondientes.	Las	edificaciones	comerciales	que	tienen	normas	específicas	son:
- Establecimientos de Venta de Combustible y Estaciones de Servicio-Ministerio de 
Energía y Minas- MEM
- Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes- Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo -  MINCETUR
- Reglamento Sanitario paraEstablecimientos de expendio de Comidas y Bebidas-
Ministerio de Salud-MINSA
- Mercados de Abastos-Ministerio de Salud- MINSA
Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes	tipos	de	edificaciones:
1.- LOCALES COMERCIALES INDIVIDUALES
a) Tienda independiente.-	 Establecimiento	 de	 expendio	 de	 bienes	 y	 servicios,	
principalmente	de	consumo	directo,	se	caracteriza	por	la	atención	personalizada	y	
el expendio y cobro de los productos se realiza de manera centralizada.
b) Locales de expendio de comidas y bebidas
•	 Restaurante.- Establecimiento destinado a la preparación y comercialización de 
comida	servida,	así	como,	de	complementos	para	su	consumo	dentro	de	un	local.
•	 Cafetería.- Establecimiento	 destinado	 a	 la	 preparación,	 comercialización	 y	
consumo	de	comida	de	baja	 complejidad	de	elaboración,	 así	 como,	de	bebidas	
para su consumo dentro de un local.
•	 Local de comida rápida.- Establecimiento destinado a la comercialización de 
comida pre-elaborada y de bebidas
•	 Local de Venta de comidas al paso.- Establecimiento destinado a la comercialización 
de comida de baja complejidad de elaboración y de bebidas para su consumo al paso.
c) Locales de expendio de combustibles
•	 Establecimiento de venta de combustibles (grifo, gasocentro).-	 Edificación	
destinada a la comercialización exclusiva de combustibles.
•	 Estación de Servicio.-	Edificación	destinada	a	la	comercialización	de	combustibles	
y de bienes y servicios para vehículos automotores. Complementariamente pueden 
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d) Locales bancarios y de intermediación financiera.-
Establecimiento	para	el	funcionamiento	exclusivo	de	un	banco,	entidad	financiera,	
de	seguros,	bursátil	u	otro	tipo	de	intermediación	financiera	con	atención	al	público.
e) Locales de recreación y entretenimiento.- Establecimiento destinado a la prestación 
de	servicios	destinados	al	esparcimiento,	que	pueden	complementarse	con	el	expendio	
de	comidas	de	muy	baja	complejidad	de	elaboración	y	bebidas.	Pueden	ser:
•	 Locales para eventos y salones de baile
•	 Bares,	discotecas	y	pubs
•	 Casinos y  salas de juego
•	 Locales	de	espectáculos	con	asientos	fijos.-	Establecimientos	tales	como:	teatros,	
cines y salas de concierto.
•	 Locales de diversiones y/o recreo.- Establecimientos tales como parques de 
diversiones	 y/o	 recreo,	 locales	 de	 juegos	 electrónicos	 y	 de	 video	 y	 otros	 tipos	
bowling,	billares,	bochas,	fulbito	y	sapo.
f) Locales de servicios personales.-
•	 Spa, baños turcos, sauna, baños de vapor.- Local destinado a la prestación de 
servicios especializados en tratamiento corporal.
•	 Gimnasios, fisicoculturismo.- Local especializado destinado a la práctica de 
ejercicios	corporales,	con	o	sin	máquinas.
g) Tienda por departamentos.- Localcomercial polivalente  que ofrece una amplia 
gama	 comercial	 en	 venta	 por	 secciones	 y	 con	 cajas	 de	 cobro	 independiente,	
complementada por servicios ofrecidos al cliente.
h) Tienda de autoservicio.- Local comercial que ofrece productos principalmente de 
consumo	 directo,	 donde	 el	 cliente	 se	 sirve	 a	 sí	 mismo	 con	 cajas	 de	 cobro	
centralizadas	 ubicadas	 al	 ingreso-salida	 del	 establecimiento,	 que	 puede	 estar	
complementado por servicios ofrecidos al cliente.
•	 Supermercado.- Establecimiento comercial de venta de productos de consumo 
cotidiano,	 alimenticios,	 de	 droguería	 y	 perfumería,	 electro	 y	 vestidoque	 opera	 en	
régimen de autoservicio con secciones de venta organizadas en pasillos.Opcionalmente 
se	complementan	con	establecimientos	comerciales,	de	venta	de	comidas	y	bebidas	y	
de	recreación	de	pequeña	superficie,	así	como	artículos	de	bazar.
•	 Tienda de mejoramiento del hogar.-Establecimiento comercial de venta de 
productos	especializados,	tales	como	herramientas	y	materiales	de	construcción,	
muebles,	 entre	 otros.	 Opcionalmente	 se	 complementan	 con	 	 establecimientos	
comerciales,	de	venta	de	comidas	y	bebidas	y	de	recreación	de	pequeña	superficie.
•	 Otras tiendas de autoservicio.-	Establecimiento	comercial	de	venta	de	productos,	
que funcionan bajo el régimen de autoservicio con cajas de cobro centralizadas 
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2.- LOCALES COMERCIALES AGRUPADOS
a) Mercados.-	 Local	 bajo	 una	 gestión	 centralizada,	 que	 en	 base	 a	 un	 programa	
unitario desarrolla actividades de venta de productos destinados al consumo 
humano o la limpieza y mantenimiento del hogar. Complementariamente podrán 
contar	con	expendio	de	comidas	y	bebidas,	guarderías	y	servicios	comunales,	así	
como	locales	administrativos	y	financieros.
•	 Mercado Mayorista.- Establecimiento en el que de manera directa o mediante 
agentes	de	comercio	se	negocia	o	expende	al	por	mayor	productos	agropecuarios,	
recursos	hidrobiológicos,	abarrotes,licores,	productos	de	limpieza	y	mantenimiento.	
Complementariamente podrá realizarse el comercio al por menor.
•	 Mercado Minorista.-Establecimiento el que comerciantes distribuidos en puestos 




b) Galería Comercial.- Conjunto de establecimientos comerciales de pequeña 
superficie	integrados	en	una	sola	edificación	organizada	en	corredores	interiores	o	
exteriores,	 donde	 se	 realizan	 actividades	 diversas	 de	 consumo	 de	 bienes	 y	
servicios	de	forma	independiente,	también	cuenta	con	bienes	y	servicios	comunes.
c) Centro comercial.-	Conjunto	de	locales	comerciales	que,	 integrados	en	un	edificio	o	
complejo	de	edificios,	bajo	un	proyecto		planificado	y	desarrollado		con	criterio	de	unidad,	
donde se realizan actividades diversas de consumo de bienes  y servicios de forma 
empresarialmente independiente también cuenta con bienes y servicios comunes.




un	 proyecto	 unitario,	 respetando	 las	 especificaciones	 contenidas	 en	 éste,	
incluyendo su reglamento interno.
 Los centros comerciales se organizan a partir de las áreas correspondientes a los 
locales	que	los	conforman	y	las	áreas	de	uso	común,	que	están	constituidas	por	las	
áreas	de	circulación	común,	las	áreas	de	estacionamiento,	las	áreas	libres,	las	áreas	
de mantenimiento y las áreas de servicios comunes. Tanto las áreas de los locales 
como	las	de	uso	común	son	de	propiedad	privada.	En	caso	de	existir	un	solo	propietario	
del	centro	comercial,	le	corresponde	en		propiedad	las	áreas	de	uso	común.
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d) Galería Ferial.-	Conjunto	de	establecimientos	comerciales,	organizados	bajo	un	
proyecto	 planificado	 y	 desarrollado	 con	 criterio	 de	 unidad,	 donde	 se	 realizan	
actividades	 diversas	 de	 consumo	 de	 bienes	 y	 servicios	 de	 forma	 estacional,	
disponiendo de determinados elementos comunes de gestión.
Los	casos	no	expresamente	mencionados	en	la	presente	clasificación	se	regirán	
por	 las	 disposiciones	 establecidas	 para	 el	 tipo	 de	 edificación	 comercial	 de	 uso	
similar o aproximado.
Artículo 3.-	 La	 superficie	 o	 área	 de	 venta	 es	 aquélla	 en	 la	 que	 se	 exponen	 las	
mercancías	o	se	prestan	los	servicios,	con	carácter	habitual	y	permanente	o	destinada	
a	 tal	 fin	 de	 forma	estacional,	 a	 la	 cual	 puede	 acceder	 la	 clientela	 para	 realizar	 sus	








CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD
Artículo 4.-	Los	proyectos	de	centros	comerciales,	mercados	mayoristas,	mercados	
minoristas,	 tiendas	 de	 autoservicio,	 galerías	 comerciales,	 galerías	 feriales,	
establecimientos	de	venta	de	combustibles	(grifo,	gasocentro)	y	estaciones	de	servicio	
deben contar con un estudio de impacto vial que proponga una solución que resuelva 








El desarrollo de cualquier proyecto de centro comercial deberá ser concordante con lo 
estipulado en el plan de desarrollo urbano de la circunscripción en que se localice.
Artículo 5.-	Las	edificaciones	comerciales	deberán	contar	con	 iluminación	natural	o	
artificial,	que	garantice	la	clara	visibilidad	de	los	productos	que	se	expenden,	sin	alterar	
sus condiciones naturales. 
En lo concerniente a la iluminación natural será de aplicación lo dispuesto por los 
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En	 lo	 referido	 a	 la	 iluminación	 artificial	 es	 de	 aplicación	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Norma	
Técnica	EM.010	“Instalaciones	Eléctricas	Interiores”,	precisándose	que	en	el	cálculo	de	
iluminancia en servicio se hará en función de lo establecido en la tabla de iluminancias 
para ambientes al interior.
5.1. Aislamiento Acústico
Para	el	aislamiento	acústico	se	debe	tomar	en	cuenta	lo	dispuesto	por	los	artículos	57º	
y 58º de la Norma Técnica A.010“Condiciones Generales de Diseño”.
5.2. Aislamiento Térmico
Para el aislamiento térmico se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 56º 
de	la	Norma	Técnica	A.010“Condiciones	Generales	de	Diseño”	y,	cuando	corresponda,	
por los artículos 1º al 7º de la Norma EM.050 “Instalaciones de Climatización”.





Adicionalmente se deberá considerar lo dispuesto por los artículos 51º al 54º de la 
Norma Técnica A.010  “Condiciones Generales de Diseño”.
Artículo 7.-	Las	edificaciones	comerciales	deben	contar	con	sistemas	de	detección	y	
extinción	 de	 incendios,	 así	 como	 condiciones	 de	 seguridad	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	en	la	Norma	Técnica	A-130:	Requisitos	de	Seguridad.	
Los Centros Comerciales deberán cumplir con los requerimientos establecidos en los 
artículos	1°	al	14°		del	Capítulo	I	y	en	el	artículo	17º	y	18º	del	Capítulo	III,	de	la	Norma	
Técnica A.120 “Accesibilidad para Personas con Discapacidad”.
Artículo 8.-	 El	 número	 de	 personas	 de	 una	 edificación	 comercial	 (AFORO)	 se	
determinará	de	acuerdo	a	 la	 siguiente	 tabla,	 en	base	al	ÁREA	DE	VENTA	de	 cada	
establecimiento	según	lo	definido	en	el	art.	3.
Para	 centros	 comerciales,	 el	 número	 máximo	 autorizado	 de	 personas	 que	 puede	
admitir,	 se	 determina	 en	 base	 a	 la	 sumatoria	 de	 la	 superficie	 de	 venta	 de	 los	
establecimientos que lo conforman.
Para	los	casos	de	otros	establecimientos,	que	no	se	encuentran	en	la	lista,	se	aplicará	
el indicador de aquel que tenga un uso afín.
En	caso	de	proyectos	con	dos	o	más	tipos	de	establecimientos	se	calculará	el	número	
de	ocupantes	correspondiente	a	cada	área	según	su	uso.	Cuando	en	una	misma	área	
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Artículo 9.- La	altura	libre	mínima	de	piso	terminado	a	cielo	raso	en	las	edificaciones	
comerciales es de 3.00 m.
CAPITULO III
CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES 
Artículo 10.- Las	edificaciones	comerciales	deben	contar	como	mínimo	con	un	ingreso	
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Ingreso principal    1.00 m
Dependencias interiores   0.90 m
Servicios higiénicos    0.80 m











Cuando	 las	puertas	de	salida,	 sean	 requeridas	 como	puertas	de	evacuación	deben	





profundidad de las tiendas o puestos a los que se accede desde el pasaje. 
El ancho mínimo de los pasajes es de 2.40 m. los mismos que deben permanecer libres 
de	objetos,	mobiliario,	mercadería	o	cualquier	obstáculo.	Los	pasajes	principales	deben	
tener un ancho mínimo de 3.00 m.
Los	pasajes	 de	 circulación	pública	 deben	estar	 intercomunicados	entre	 sí	mediante	
circulaciones	verticales,	escaleras	y/o	ascensores.	




Artículo 15.- Los locales comerciales tienen un área mínima de 6.00 m2. sin incluir 
depósitos	ni	servicios	higiénicos,	con	un	frente	mínimo	de	2.40	m	y	un		ancho	de	puerta	




Artículo 17.- Los puestos de comercialización en los mercados se construirán de 
material	no	 inflamable,	 las	superficies	que	estén	en	contacto	directo	con	el	alimento	
deben ser fáciles de limpiar y desinfectar.
El diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición y la comercialización 
de	 alimentos	 en	 forma	 inocua;	 considera	 una	 zona	 de	 depósito	 para	 almacenar	
mercadería	ligera;	requiere	de	instalaciones	eléctricas	y	sanitarias	en	caso	que	lo	exija	
la actividad comercial a desarrollar.
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La distribución de las secciones es por tipo de producto. Las áreas mínimas de los 
puestos	de	acuerdo	a	las	actividades	comerciales	a	desarrollar	en	el	mercado	son:
Carnes,	pescado	y	productos	perecibles	 	 	 	 6	m2
Abarrotes,	mercería	y	cocina	 	 	 	 	 8	m2
Otros productos      6 m2
Artículo 18.- El	 área	 de	 elaboración	 de	 alimentos,	 será	 con	 pisos	 de	 material	 no	
absorbente,	resistentes,	antideslizantes,	no	atacables	por	los	productos	empleados	en	
su limpieza y de materiales que permitan su mantenimiento en adecuadas condiciones 
de	 higiene.	 Serán	 fáciles	 de	 limpiar	 y	 tendrán	 una	 inclinación	 suficiente	 hacia	 los	
sumideros que permita la evacuación de agua y otros líquidos. 
Las	paredes	tendrán	superficies	lisas,	no	absorbentes	y	revestidas	de	material	o	pintura	
que permitan ser lavados sin deterioro. Los techos  estarán construidos de forma que 
no	acumule	polvo	ni	vapores	de	condensación,	de	fácil	limpieza	y	siempre	deben	estar	
en condiciones que eviten contaminación a los productos. 
Artículo 19.-	Las	características	de	grifos	y	gasocentros	son	las	siguientes:
Deberán instalarse a una distancia mínima de 25.00 m. de estaciones o subestaciones 
eléctricas	medidas	del	lindero	más	cercano	a	la	Estación	de	servicio,	grifo	o	gasocentro.
Los	gasocentros	ubicados	a	lo	largo	de	las	Carreteras,	ubicarán	sus	dispensadores	a	
no menos de 20.00 m. del borde de la carretera.
El	diseño	del	patio	de	maniobras	es	tal,	que	entre	la	entrada	y	salida	se	tendrá	tráfico	
en un solo sentido y se proyectará para que el vehículo con mayor radio de giro pueda 
transitar	fácilmente,	las	pistas	o	accesos	de	ingresos	y	salidas	deberán	permitir	el	pase	
de un camión cisterna aunque otro este estacionado. Tendrá como mínimo 6m. de 
ancho. El patio de maniobras deberá tener una pendiente que permita drenar el agua 
de lluvia en la zona de despacho.
El radio de giro por isla dentro de las estaciones de servicio y establecimientos de venta 
de	combustibles	(grifo,	gasocentro)	tendrá	como	mínimo	14	m.	para	vehículos	de	carga	
o autobuses y 6.50 m. para los demás vehículos. La distancia mínima entre ejes de 
entrada y salida de vehículos será la resultante de la aplicación del radio de giro por isla.
En	las	estaciones	de	servicio	y	establecimientos	de	venta	de	combustibles	(grifo,	gasocentro),	
el ancho de las entradas debe ser de 6 m. como mínimo y de 8 m. como máximo y el de las 
salidas	de	3.60	como	mínimo	y	de	6	m.	como	máximo,	medidas	perpendicularmente	al	eje	de	
las mismas. La entrada o salida afecta solamente la vereda que da frente a la propiedad 
utilizada y no existiendo sobre la misma calle más de una entrada y una salida.
En los gasocentros ubicados en áreas urbanas el ancho de las entradas y salidas será 
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las mismas. La Entrada o salida afectara solamente a  la vereda que da frente a la 
propiedad	utilizada,	 siendo	obligatorio	 tener	 una	entrada	 y	 una	 salida	por	 la	misma	
calle;	no	pudiendo	hacer	uso	de	las	esquinas	para	ingresos	y	salidas.	Cuando	estos	se	
ubiquen	en	las	carreteras,	el	ancho	de	las	entradas	y	salidas	no	podrá	exceder	de	12	
m. medida perpendicularmente al eje de las mismas.
El ángulo de las entradas y salidas será de 45º como máximo y 30º como mínimo. Este 





retiro mínimo de la isla de surtidores será de 3.00 m. a partir del borde interior de la 
vereda	o	acera.	En	caso	de	techarse	las	zonas	adyacentes	a	los	surtidores,	las	alturas	
mínimas serán de 3.90 m.
En	los	gasocentros,	la	isla	de	dispensadores	en	zonas	urbanas	tendrá	un	retiro	mínimo	
de 5 m. a partir del borde interior de la vereda. En caso de techar las zonas adyacentes 
a	los	dispensadores,	la	altura	mínima	será	de	4.90	m.	y	el	techo	deberá	ser	de	material	
resistente	al	 fuego	y	 todas	 las	 instalaciones	eléctricas	serán	a	prueba	de	explosión,	
incluyendo la luminaria utilizada.
Cada producto deberá tener su propia línea de despacho y recepción.
La	distancia	mínima	desde	las	oficinas	hasta	los	puntos	de	carga	es	de	20	m.
Los gasocentros ubicados a lo largo de las carreteras tendrán sus construcciones 
(oficinas,	áreas	de	tanques,	etc.)	a	una	distancia	no	menor	de	25	m.	del	borde	de	la	
carretera al límite más cercano de la propiedad.
Los puntos de carga de los camiones cisterna deberán ser ubicados de tal modo que 
permitan  el fácil acceso y la rápida evacuación de los vehículos y del personal en caso 
de	 emergencia.	 Los	 puntos	 de	 carga	 para	 los	 vagones-cisterna,	 deberán	 tener	 su	
propia área de estacionamiento.
Los	 puntos	 de	 carga	 deberán	 contar	 con	 un	 sistema	 de	 conexión	 a	 tierra,	 para	
prevención de chispas originada por corriente estática.
CAPITULO IV
DOTACION DE SERVICIOS
Artículo 20.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros 
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Los servicios higiénicos deberán ubicarse cercanos a los accesos y/o las circulaciones 
verticales	de	los	locales	comerciales,	de	tal	forma	que	estén	a	una	distancia	no	mayor	
a	un	nivel,	en	sentido	vertical,	del	posible	usuario.
Para Centros Comerciales la distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano 
de	las	circulaciones	comunes	a	varios	establecimientos,	no	puede	ser	mayor	de	100	m.
Artículo 21.- Las	 edificaciones	 para	 Tiendas	 independientes,	 Tiendas	 por	
departamentos,	Supermercados,	Tiendas	de	mejoramiento	del	hogar,	otras	Tiendas	de	
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L	=	lavatorio,	u=	urinario,	I	=	Inodoro








Artículo 28.- El	número	de	aparatos	sanitarios	en	un	centro comercial se determinará 














Reglamento Nacional de Edificaciones
Artículo 29.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 
obligatorios	a	partir	de	la	exigencia	de	contar	con	tres	artefactos	por	servicio,	siendo	
uno de ellos accesibles a personas con discapacidad.
En caso se proponga servicios separados exclusivos para personas con discapacidad 
sin	diferenciación	de	sexo,	este	deberá	ser	adicional	al	número	de	aparatos	exigible	
según	las	tablas	indicadas	en	los	artículos	precedentes.
Artículo 30.- Las	 edificaciones	 comerciales	 deberán	 contar	 con	 áreas	 de	
estacionamiento,	que	podrán	localizarse	dentro	del	predio	sobre	el	que	se	edifica,	en	
las	vías	que	lo	habilitan,	en	predios	colindantes	y,	cuando	la	naturaleza	de	la	edificación	
y/o	 de	 las	 vías	 de	 acceso	 restrinjan	 la	 ubicación	 de	 estacionamientos,	 en	 predios	
localizados	a	distancias	no	mayores	a	200	ml.	de	los	accesos	a	la	edificación	comercial
El	número	mínimo	de	estacionamientos	en	una	edificación	comercialse	determinará,	en	


















Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 
transportan	 o	 son	 conducidos	 por	 personas	 con	 discapacidad,	 cuyas	 	 dimensiones	
mínimas	serán	de	3.80	m.	de	ancho	x	5.00	m.	de	profundidad,	a	razón	de	1	cada	50	
estacionamientos requeridos. Su ubicación será la más cercana al ingreso y salida de 
personas,	debiendo	existir	una	ruta	accesible.
Artículo 31.- En	 las	 edificaciones	 comerciales	 donde	 se	 haya	 establecido	 ingresos	
diferenciados	para	personas	y	para	mercadería,	la	entrega	y	recepción	de	ésta,	deberá	
efectuarse	 dentro	 del	 lote,	 para	 lo	 cual	 deberá	 existir	 un	 patio	 de	 maniobras	 para	
vehículos de carga acorde con las demandas de recepción de mercadería.
Deberá proveerse un mínimo de espacios para estacionamiento de vehículos de carga 
de acuerdo al análisis de las necesidades del establecimiento. En caso de no contarse 
con	dicho	análisis	se	empleará	la	siguiente	tabla:
En	Centros	Comerciales:	
De 1 a 500 m2 de área techada    1 estacionamiento
De	501	a	1,500	m2	de	área	techada	 	 	 2	estacionamientos
De	1,500	a	3,000	m2	de	área	techada	 	 	 3	estacionamientos
Más	de	3,000	m2	de	área	techada		 	 	 4	estacionamientos
Hasta	1,500	m2	de	área	techada	 	 	 	 1	estacionamiento
De	1,500	a	3,000	m2	de	área	techada	 	 	 2	estacionamientos
Cada	3,000	m2	adicionales	 	 	 	 1	estacionamiento
En	el	caso	que	el	centro	comercial	incluya	tiendas	con	expendio	de	materiales	de	construcción,	
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Artículo 32.- En los mercados minoristas y supermercados se considerará espacios 
para	depósito	de	mercadería,	cuya	área	será	como	mínimo	el	25%	del	área	de	venta,	
entendida	 como	 la	 suma	 de	 las	 áreas	 de	 los	 puestos	 de	 venta,	 las	 áreas	 para	 la	
exposición de los productos y las áreas que ocupan las circulaciones abiertas al 
público.
Se	 proveerá	 de	 cámaras	 frigoríficas	 para	 carnes	 y	 pescados.	 La	 dimensión	 de	 la	
cámara	frigorífica	de	carnes	permitirá	un	volumen	de0.02	m3 por m2 de área de venta. 
La	dimensión	de	la	cámara	frigorífica	de	pescado	permitirá	un	volumen	mínimo	de	0.06	
m3 por m2	de	área	de	venta:	La	dimensión	de	la	cámara	fría	de	para	productos	diversos	





Locales de expendio de comidas y bebidas
Restaurante,	cafetería	
Comida	Rápida,	o	al	paso














Tienda de mejoramiento del hogar
Otras tienda de autoservicio



























Adicionalmente	 se	 deberá	 prever	 un	 área	 para	 lavado	 de	 recipientes	 de	 basura,	
estacionamiento	 de	 vehículo	 recolector	 de	 basura,	 etc.	 Los	mercados	mayoristas	 y	
minoristas deberán contar con un laboratorio de control de calidad de los alimentos.

























Artículo 1.-	 Se	 denomina	 oficina	 a	 toda	 edificación	 destinada	 a	 la	 prestación	 de	
servicios	administrativos,	técnicos,	financieros,	de	gestión,	de	asesoramiento	y	afines	
de	carácter	público	o	privado.	





- Edificio corporativo:	 Edificación	 de	 uno	 o	 varios	 niveles,	 destinada	 a	 albergar
funciones prestadas por un solo usuario.
CAPITULO II





































más	 de	 5,000	m2	 de	 área	 útil	 deberán	 contar	 con	 un	 estudio	 de	 impacto	 vial	 que	
proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos.
CAPITULO III
CARACTERISTICAS DE  LOS COMPONENTES 
Artículo 9.-	Las	edificaciones	para	oficinas,	independientemente	de	sus	dimensiones	




a) La altura mínima será de 2.10 m.
b) Los	anchos	mínimos	de	los	vanos	en	que	se	instalarán	puertas	serán:
Ingreso principal 1.00 m.
Dependencias interiores 0.90 m
Servicios higiénicos 0.80 m.
Artículo 11.-	 Deberán	 contar	 con	 una	 puerta	 de	 acceso	 hacia	 la	 azotea,	 con	
mecanismos	de	apertura	a	presión,	en	el	sentido	de	la	evacuación.
Artículo 12.- El ancho de los pasajes de circulación dependerá de la longitud del 
pasaje	 desde	 la	 salida	más	 cercana	 y	 el	 número	 de	 personas	 que	 acceden	 a	 sus	




para casos de emergencia.
b) Las escaleras estarán aisladas del recinto desde el cual se accede mediante una
puerta	a	prueba	de	fuego,	con	sistema	de	apertura	a	presión	(barra	antipánico)	en
la dirección de la evacuación y cierre automático. No serán necesarias las barras
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CAPITULO IV
DOTACION DE SERVICIOS
Artículo 14.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros 
de	 dimensiones	 suficientes	 como	 para	 permitir	 la	 evacuación	 de	 agua	 en	 caso	 de	
aniegos accidentales.
La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado donde pueda 
trabajar	una	persona,	no	puede	ser	mayor	de	40	m.	medidos	horizontalmente,	ni	puede	
haber más de un piso entre ellos en sentido vertical.
Artículo 15.-	Las	edificaciones	para	oficinas,	estarán	provistas	de	servicios	sanitarios	
para	empleados,	según	lo	que	se	establece	a	continuación:
Número de ocupantes Hombres Mujeres Mixto






Artículo 16.-	 Los	 servicios	 sanitarios	 podrán	 ubicarse	 dentro	 de	 las	 oficinas	
independientes	o	ser	comunes	a	varias	oficinas,	en	cuyo	caso	deberán	encontrase	en	
el	mismo	nivel	de	la	unidad	a	la	que	sirven,	estar	diferenciados	para	hombres	y	mujeres,	




presente	 Reglamento,	 cuando	 se	 tengan	 previstas	 funciones	 adicionales	 a	 las	 de	
trabajo	administrativo,	como	auditorios	y	cafeterías.
Artículo 17.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de 
suministro	y	almacenamiento	son:
Riego de jardines  5   lts. x m2 x día
Oficinas		 	 20	lts.	x	persona	x	día
Tiendas   6   lts. x persona x día
Artículo 18.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 
obligatorios	a	partir	de	la	exigencia	de	contar	con	tres	artefactos	por	servicio,	siendo	
uno de ellos accesible a personas con discapacidad.
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Artículo 19.- Las	edificaciones	de	oficinas	deberán	tener	estacionamientos	dentro	del	
predio	 sobre	 el	 que	 se	 edifica.	 El	 número	 mínimo	 de	 estacionamientos	 quedará	
establecido en los planes urbanos distritales o provinciales.
La	 dotación	 de	 estacionamientos	 deberá	 considerar	 espacios	 para	 personal,	 para	
visitantes y para los usos complementarios.
Artículo 20.-	Cuando	no	sea	posible	tener	el	número	de	estacionamientos	requerido	
dentro	 del	 predio,	 por	 tratarse	 de	 remodelaciones	 de	 edificaciones	 construidas	 al	
amparo de normas que han perdido su vigencia o por encontrarse en zonas 
monumentales,	se	podrá	proveer	los	espacios	de	estacionamiento	en	predios	cercanos	
según	 lo	 que	 norme	 la	Municipalidad	Distrital	 respectiva	 en	 la	 que	 se	 encuentre	 la	
edificación.
Artículo 21.- Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los 
vehículos	que	transportan	o	son	conducidos	por	personas	con	discapacidad,	a	razón	
























a	 desarrollar	 actividades	 de	 servicios	 públicos	 complementarios	 a	 las	 viviendas,	 en	
permanente	relación	funcional	con	la	comunidad,	con	el	fin	de	asegurar	su	seguridad,	
atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad.
Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes	tipos	de	edificaciones:
Servicios de Seguridad y Vigilancia:
- Compañías de Bombero
- Comisarías policiales























de impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos 
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Artículo 5.- Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 
ampliaciones.
Artículo 6.-	 La	 edificaciones	 para	 servicios	 comunales	 deberán	 cumplir	 con	 lo	




contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general ubicada 




de los servicios. 
Artículo 9.-		Las	edificaciones	para	servicios	comunales	deberán	contar	con	ventilación	
natural	o	artificial.		
El	 área	 mínima	 de	 los	 vanos	 que	 abren	 deberá	 ser	 superior	 al	 10%	 del	 área	 del	
ambiente que ventilan.
Artículo 10.-	 Las	 edificaciones	 para	 servicios	 comunales	 deberán	 cumplir	 con	 las	




Asilos y orfanatos   6.0 m2 por persona 
Ambientes de reunión  1.0 m2 por persona
Área	de	espectadores	de	pie	 	 0,25	m2	por	persona
Recintos para culto   1.0 m2 por persona 
Salas de exposición   3.0 m2 por persona
Bibliotecas. Área de libros  10.0 m2 por persona
Bibliotecas. Salas de lectura  4.5 m2 por persona
Estacionamientos	de	uso	general	 16,0	m2	por	persona
Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más parecido.
Artículo 12.-	El	ancho	de	los	vanos	de	acceso	a	ambientes	de	uso	del	público	será	
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Artículo 13.-	Las	edificaciones	de	uso	mixto,	en	las	que	se	presten	servicios	de	salud,	
educación,	 recreación,	etc.	deberán	sujetarse	a	 lo	establecido	en	 la	norma	expresa	
pertinente en la sección correspondiente.
CAPITULO IV
DOTACION DE SERVICIOS
Artículo 14.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros 
de	 dimensiones	 suficientes	 como	 para	 permitir	 la	 evacuación	 de	 agua	 en	 caso	 de	
aniegos accidentales.
La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda existir 
una	persona,	no	puede	ser	mayor	de	30	m.	medidos	horizontalmente,	ni	puede	haber	
más de un piso entre ellos en sentido vertical.
Artículo 15.-	Las	edificaciones	para	servicios	comunales,	estarán	provistas	de	servicios	
sanitarios	para	empleados,	según	el	número	requerido	de	acuerdo	al	uso:	




De	76	a	200	empleados	 3L,	3u,	3I	 	 3L,	3I
Por	cada	100	empleados	adicionales	 1L,	1u,	1I			 1L,	1I
En	 los	 casos	 que	 existan	 ambientes	 de	 uso	 por	 el	 público,	 se	 proveerán	 servicios	
higiénicos	para	público,	de	acuerdo	con	lo	siguiente:
    Hombres  Mujeres
De	0	a	100	personas	 	 1L,	1u,	1I		 1L,	1I
De	101	a	200	personas	 	 2L,	2u,	2I		 2L,	2I
Por	cada	100	personas	adicionales	 1L,	1u,	1I		 1L,	1I
Artículo 16.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 
obligatorios	a	partir	de	la	exigencia	de	contar	con	tres	artefactos	por	servicio,	siendo	
uno de ellos accesibles a personas con discapacidad. 
En caso se proponga servicios separados exclusivos para personas con discapacidad 
sin	diferenciación	de	sexo,	este	deberá	ser	adicional	al	número	de	aparatos	exigible	
según	las	tablas	indicadas	en	los	artículos	precedentes.
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El	número	mínimo	de	estacionamientos	será	el	siguiente:
   Para personal  Para público
Uso general  1 est. cada 6 pers  1 est. cada 10 pers
Locales	de	asientos	fijos	 1	est.	cada	15	asientos	 	
Cuando	 no	 sea	 posible	 tener	 el	 número	 de	 estacionamientos	 requerido	 dentro	 del	
predio,	por	tratarse	de	remodelaciones	de	edificios	construidos	al	amparo	de	normas	
que	 han	 perdido	 su	 vigencia	 o	 por	 encontrarse	 en	 zonas	monumentales,	 se	 podrá	
proveer	los	espacios	de	estacionamiento	en	predios	cercanos	según	lo	que	norme	el	
Plan	 Urbano.	 Igualmente,	 dependiendo	 de	 las	 condiciones	 socio-económicas	 de	 la	
localidad,	 el	 Plan	 Urbano	 podrá	 establecer	 requerimientos	 de	 estacionamientos	
diferentes a las indicadas en el presente artículo.
Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 



































destinadas	 a	 las	 actividades	 de	 esparcimiento,	 recreación	 activa	 o	 pasiva,	 a	 la	
presentación	de	espectáculos	artísticos,	a	la	práctica	de	deportes	o	para	concurrencia	
a	espectáculos	deportivos,	y	cuentan	por	lo	tanto	con	la	infraestructura	necesaria	para	








Salas de Espectáculos; 
•	 Teatros
•	 Cines
•	 Salas de concierto






•	 Instalaciones Deportivas al aire libre. 
Artículo 3.-	 Los	 proyectos	 de	 edificación	 para	 recreación	 y	 deportes,	 requieren	 la	
elaboración	de	los	siguientes	estudios	complementarios:
a)	 Estudio	de	Impacto	Vial,	para	edificaciones	que	concentren	más	de	1,000	ocupantes.	




a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 
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c) Orientación	del	terreno,	teniendo	en	cuenta	el	asoleamiento	y	los	vientos	predominantes
d) Facilidad de acceso a los medios de transporte.
CAPITULO II
CONDICIONES DE HABITABILIDAD
Artículo 5.- Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y 
capacidad.	 Deberán	 existir	 accesos	 separados	 para	 público,	 personal,	 actores,	
deportistas	y	jueces	y	periodistas.	El	criterio	para	determinar	el	número	y	dimensiones	
de	los	accesos,	será	la	cantidad	de	ocupantes	de	cada	tipo	de	edificación.	





nivel de máxima ocupación.




Artículo 8.-  Los locales ubicados a uno o más pisos por encima  o por debajo del nivel 
de acceso al exterior deberán contar con una o más salidas de emergencia independientes 
de	las	escaleras	de	uso	general	y	que	constituya	una	ruta	de	escape	alterna,	conectada	












N° de asientos o espacios para 
espectadores	(*)
1.0 m2 por persona
2.0 m2 por persona
10.0 m2 por persona
3.0 m2 por persona
40.0 m2 por persona
4.5 m2 por persona
0.5 m2 por persona




























Para coliseos cerrados se deberá contar como mínimo con una camilla de atención por 
cada	1,000	espectadores.
Las	 edificaciones	 para	 fines	 de	 prácticas	 deportivas	 (Gimnasios,	 canchas	 de	
entrenamientos en áreas techadas y al aire libre) deberán contar como mínimo de un 
espacio de  atención médica de primeros auxilios por cada 50 personas que realicen 
prácticas de una disciplina deportiva.
Las	 edificaciones	 de	 espectáculos	 no	 deportivos	 (Centros	 de	 Diversión	 y	 Salas	 de	
Espectáculos) deberán contar con un espacio para atención médica de primeros 
auxilios,	cada	500	personas	concentradas	en	condición	de	asistentes,	y	desde	el	que	
puedan ser evacuados  en una ambulancia.
Artículo 10.-  Las	 edificaciones	 de	 espectáculos	 deportivos	 deberán	 contar	 con	 un	
sistema	de	 sonido	 para	 comunicación	 a	 los	 espectadores,	 así	 como	un	 sistema	de	
alarma	de	incendio,	audibles	en	todos	los	ambientes	de	la	edificación




1) La distribución de los espacios de los concurrentes a los Centros de Diversión 
con	mesas	y	asientos	con	o	sin	pista	de	baile,	con	o	sin	escenario	deberá	cumplir	
con	lo	siguiente:
a. Permitir una visión óptima del espectáculo desde cada asiento.
b. Garantizar	la	comodidad	del	espectador	durante	el	espectáculo,	permitiendo	que	
pueda	desplazarse	con	facilidad	desde	su	espacio	(asiento)	y/o	entre	los	espaldares	
de los asientos de mesas ocupadas.
2) En	Edificaciones	para	Casinos y Tragamonedas la distribución de los espacios 
para	comodidad	del	usuario,	se	regirá	de	acuerdo	a	las	directivas	de	funcionamiento	
establecidas por la entidad competente que las categoriza y autoriza.
3) La distribución de los espacios para los espectadores de Salas de Espectáculos 
deberá	cumplir	con	lo	siguiente:
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4) En	 edificaciones	 para	espectáculos deportivos la distribución de los espacios 
para	los	espectadores	deberá	cumplir	con	lo	siguiente:	
a. Permitir una visión óptima del espectáculo desde cada asiento. En Estadios al 
calcular	el	ángulo	de	visión,	se	habrá	de	tener	en	cuenta	la	colocación	de	bandas	
o vallas de publicidad con una altura máxima de 0.90m a 1.00m alrededor del 
terreno	de	juego	a	una	distancia	de	4m	o	5m	de	las	líneas	de	banda,	y	5m.	detrás	
del	centro	de	la	línea	de	meta,	reduciendo	progresivamente	el	ángulo	hasta	3m	a	
la altura de los banderines de esquina.
b. Permitir	el	acceso	y	salida	fácil	de	las	personas	hacia	o	desde	sus	espacios	(asientos),	
para	que	puedan	caminar	entre	las	filas	e	inclusive	cuando	las	filas	estén	llenas.	





- De	 0.85	 m	 cuando	 el	 ancho	 mínimo	 de	 butacas	 con	 espaldar,	 a	 ejes	 y	 sin	
apoyabrazos	sea	de	0.55	m;	
- De	 0.85	 m	 cuando	 el	 ancho	 mínimo	 de	 butacas	 con	 espaldar,	 a	 ejes	 y	 con	
apoyabrazos	sea	de	0.60m	(con	asientos	abatibles	e		incrementando	su	longitud	
para mayor confort en la zona VIP y VVIP).
EN COLISEOS E HIPODROMOS:
- De	 0.80m	 cuando	 el	 ancho	 mínimo	 de	 butacas	 con	 espaldar,	 a	 ejes	 y	 sin	
apoyabrazos sea de 0.55m. 
- De	 0.85m	 cuando	 el	 ancho	 mínimo	 de	 butacas	 con	 espaldar,	 a	 ejes	 y	 con	
apoyabrazos	sea	de	0.60m	(con	asientos	abatibles).
EN VELODROMOS, POLIDEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE 
LIBRE:








En	 los	 Centros	 de	 Diversión,	 los	 accesos	 de	 establecimientos	 con	 pista	 de	 baile	
deberán  contar con más de un acceso de salida de emergencia y/o  el ancho calculado 
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Artículo 14.- Circulación	en	las	tribunas	y	bocas	de	salida	de	Estadios:
a) Los	accesos	a	las	tribunas	llegarán	a	un	pasaje	de	circulación	transversal,	del	que	
se	 conectan	 los	 pasajes	 que	 servirán	 para	 acceder	 a	 cada	 asiento.	 El	 número	






de la zona VIP y VVIP).
b) El	diseño	de	filas	de	asientos	sobre	el	espacio	de	forma	elíptica	que	se	localiza	en	
el	 ángulo	 de	 encuentro	 de	 las	 4	 tribunas	 del	 estadio,	 se	 resolverá	 a	 través	 del	
incremento	de	pasajes	 trasversales	en	ese	sector,	de	 la	cantidad	de	puertas	de	
salidas	y	de	la	menor	distancia	de	recorrido	a	las	bocas	de	salida;	que	se	incluye	y	
sustenta dentro de los estudios del Sistema de Evacuación y del Sistema de 
Salidas del recinto.










es	mayor	a	2.40	m,	 llevará	un	pasamano	central,	adicional	a	 los	 laterales.	Las	barandas	
protectoras al vacío contarán con una separación a ejes entre parantes igual a 0.13m.
Artículo 16.- Las	salidas	de	emergencia	tendrán	las	siguientes	características:	
En Centros de Diversión y Salas de Espectáculos.-
a) Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de ambientes 
cuya capacidad sea superior a 100 personas.
b) Las	salidas	de	emergencia	constituyen	rutas	alternas	de	evacuación,	por	lo	que	su	
ubicación debe ser tal que permita acceder a ella en caso la salida de uso general 
se encuentre bloqueada.
c) El	 número	 y	 dimensiones	 de	 las	 puertas	 de	 escape	 depende	 del	 número	 de	
ocupantes y de la necesidad de evacuar la sala de los centros de diversión y los de 
espectáculos en un máximo de tres minutos.
 Número de personas
Tiempo de desalojo     Velocidad peatonal
(seg)                    (1m/seg)
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En Espectáculos Deportivos.-
a) El	 número	 y	 dimensiones	 de	 las	 puertas	 de	 escape	 depende	 de	 la	 capacidad	
máxima de espectadores y del resto de ocupantes de todas las instalaciones en 
general,	necesitando	evacuar	a	través	de	longitud	de	vías	de	salidas	cortas	y	por	
un	número	de	puertas	de	entrada	y	de	salida	determinadas	mediante	los	estudio	
del:	 SISTEMA	 DE	 EVACUACION,	 SISTEMA	 DE	 ENTRADAS,	 SISTEMA	 DE	




Artículo 17.-  Deberá	proveerse	un	sistema	de	iluminación	de	emergencia	en	puertas,	
pasajes	de	circulación	y	escaleras,	accionado	por	un	sistema	alterno	al	de	la	red	pública.
Artículo 18.- Las	 butacas	 que	 se	 instalen	 en	 edificaciones	 para	 espectáculos	
deportivos,	deberán	reunir	las	siguientes	condiciones:
EN ESTADIOS:
a) La distancia mínima entre respaldos será de 0.80m en asientos sin espaldar y de 
0.85m	en	asientos	con	espaldar;	
b) La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será de 
0.40m	en	asientos	fijos	sin	espaldar	y	de	0.45m	en	asientos	con	espaldar	y	con	
apoyabrazos.
c) Deberán colocarse de manera que sus ocupantes no impidan la visibilidad de los 
demás espectadores. La visibilidad se determinará usando la línea isóptica de 
visibilidad,	en	base	de	una	constante	“k”,	que	es	el	resultado	de	la	diferencia	de	
niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador 
situado	 en	 la	 fila	 inmediata	 inferior	 y/o	 superior.	Esta	 constante	 tendrá	 un	 valor	










EN SALAS DE ESPECTACULOS:
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Artículo 19.- Cuando	se	construyan	tribunas	en	locales	de	recreación	y	deportes,	éstas	
deberán	reunir	las	condiciones	que	se	describen	a	continuación:
a) La altura máxima será de 0.45m.
b) La profundidad mínima será de 0.80m.
c) El ancho mínimo por espectador será de 0.55m.
Artículo 20.- Para	 el	 cálculo	 del	 nivel	 de	 piso	 en	 cada	 fila	 de	 espectadores,	 se	
considerará	que	la	altura	entre	los	ojos	del	espectador	y	el	piso,	es	de	1.10	m.,	cuando	
éste	 se	 encuentre	 en	 posición	 sentada,	 y	 de	 1.70	m.	 cuando	 los	 espectadores	 se	





de  espectadores. 
Artículo 22.-	 Las	edificaciones	para	de	 recreación	y	deportes,	estarán	provistas	de	
servicios	sanitarios	según	lo	que	se	establece	a	continuación:	
L	=	lavatorio,	u=	urinario,	I	=	Inodoro
Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 










aforo total del recinto.
En los casos de proyectos de remodelación y de ampliación se aplicará el factor del 
1.5%	del	aforo	total	y	se	podrá	proveer	de	estacionamientos	en	terrenos	aledaños	de	
acuerdo a la distancia que establezca la municipalidad respectiva.
Según el número de personas
De 0 a 100 personas
De 101 a 400
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Se deberá prever adicionalmente estacionamientos adyacentes al estadio o dentro del 
mismo	para	los	estamentos	policiales,	bomberos,	ambulancias	y	de	otros	vehículos	de	
servicios de emergencias.
Estos estacionamientos tendrán que estar ubicados de tal manera que proporcionen un 




reservar	 lugares	 de	 estacionamientos	 para	 las	 celebridades	 (VIP);	 para	 los	medios	








- Las dimensiones de un espectador en sillas de ruedas será de 1.50 x 1.50 si 
concurre con un acompañante y de 2.00m x 1.50 m si es con dos acompañantes.
- En	 los	Centros	de	Diversión	y	Salas	de	Espectáculos,	 se	deberá	considerar	un	
espacio para los espectadores discapacitados a razón de uno cada 100 
espectadores,	siendo	la	dimensión	mínima	de	0.90m	por	1.50m.
Artículo 25.-  Los estadios que cuenten en su interior con actividades de comercio y de 
servicios,	oficinas	y	adicionalmente	con	palcos	suites,	o	que	la	altura	de	la	edificación	
supere	 los	 15	 ml,	 contados	 a	 partir	 del	 nivel	 de	 la	 cancha	 deportiva,	 deberán	 de	
provisionarse de escaleras de evacuación de acuerdo a lo establecido en la norma 
A-010	y	A-130,	y	considerando	el	uso	del	resto	de	ambientes	adicionalmente	techados.
Artículo 26.-  Sobrepasada	la	distancia		mayor	a	45	m	de	longitud,	medida	desde	la	
ubicación más alejada de la butaca del espectador hasta su llegada a una bocatoma 
que	 lo	 relacione	a	medio	seguro	de	evacuación,	a	 la	 salida	exterior	o	a	 la	 zona	de	
concentración	 segura	 del	 recinto	 deportivo,	 este	 deberá	 de	 cumplir	 con	 todo	 lo	
establecido en la norma A-130.
Artículo 27.- Las Salas de Espectáculos y Centros de Diversión deberán de contar con 
un	estudio	acústico	que	establecerá	el	tipo	de	barrera	acústica	requerida	para	mitigar	
la contaminación sonora. El control de la emanación del ruido interior que no afecte la 
salud	y	la	tranquilidad	de	las	personas	que	ocupan	las	edificaciones	circundante	y	al	
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NORMA A.110
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.- Se	 denomina	 edificación	 de	 transportes	 y	 comunicaciones	 a	 toda	
construcción destinada a albergar funciones vinculadas con el transporte de personas 
y mercadería o a la prestación de servicios de comunicaciones.
La	presente	norma	se	complementa	con	las	normas	de	los	Reglamentos	específicos	
que	para	determinadas	edificaciones	han	expedido	los	sectores	correspondientes.	Las	
unidades administrativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que  emiten 
normas	específicas	son:
- La Dirección General de Aeronáutica Civil en lo referente a Aeropuertos
- La Dirección General de Circulación Terrestre en lo referente a terminales terrestres.
- La Dirección General de Caminos y  Ferrocarriles en lo referente a estaciones ferroviarias
- La Dirección General de Transporte Acuático en lo referente a terminales portuarios.
- La Dirección General de Telecomunicaciones en lo referente a estaciones de radio 
y televisión.
Los	proyectos	para	edificaciones	de	 transportes	y	 comunicaciones	deberán	cumplir,	
con lo establecido en el presente reglamento y en las normas emitidas por el sector 
correspondiente.
Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes	tipos	de	edificaciones.
Edificaciones de Transporte
Aeropuerto.-	 Conjunto	 de	 edificaciones	 que	 cuentan	 con	 las	 instalaciones	 y	 el	
equipamiento	que	permiten	el	desplazamiento	de	personas.	y/o	carga	de	vía	aérea,	en	




Terminal Terrestre.-	Edificación	complementaria	del	servicio	de	 transporte	 terrestre,	
que cuenta con instalaciones y equipamiento para el embarque y desembarque de 
pasajeros	y/o	carga,	de	acuerdo	a	sus	funciones.	Pueden	o	no	contar	con	terminales	de	
vehículos,	 depósitos	 para	 vehículos.	 Los	 terminales	 terrestres	 deben	 contar	 con	 un	
Certificado	de	Habilitación	Técnica	de	Terminales	Terrestres,	emitido	por	el	MTC	y	que	
acredita que el terminal terrestre cumple con los requisitos y condiciones técnicas 











































Estaciones de Radio.- Edificación	destinada	a	la	radio	difusión	sonora.	Comprende	la	
planta	transmisora,	el	sistema	irradiante,	los	enlaces	físicos	y	radioeléctricos	y	estudio	
(s)	destinados	a	prestar	el	servicio	de	radiodifusión.
Estaciones de Televisión.-	 Edificación	 destinada	 a	 la	 radio	 difusión	 por	 televisión.	




Artículo 3.-	 Las	 edificaciones	 de	 transporte	 deberán	 cumplir	 con	 los	 siguientes	
requisitos de habitabilidad.
a) La circulación de pasajeros y personal operativo deberá diferenciarse de la 
circulación de carga y mercancía.
b) Los pisos serán de material antideslizante.
c)	 El	ancho	de	los	pasajes	de	circulación,	vanos	de	acceso	y	escaleras	se	calcularán	
en	base	al	número	de	ocupantes
d) La altura libre de los ambientes de espera será como mínimo de tres metros.
e)	 Los	pasajes	interiores	de	uso	público	tendrán	un	ancho	mínimo	de	1.20m
f) El ancho mínimo de los vanos de acceso será de 1.80 mts.
g) Las puertas corredizas de material transparente serán de cristal templado 
accionadas por sistemas automáticos que apertura por detección de personas.
h) Las puertas batientes tendrán barras de accionamiento a todo lo ancho y un sistema 
de cierre hidráulico




a) Su ubicación deberá estar contemplada en el plan urbano de la localidad y de 
acuerdo	a	la	zonificación	establecida.
b) La extensión del terreno requerido estará en función de la categoría del Aeropuerto.



































a) Su ubicación deberá estar de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano.
b)	 El	terreno	deberá	tener	un	área	que	permita	albergar	en	forma	simultánea	al	número	
de unidades que puedan maniobrar y circular sin interferir unas con otras en horas 
de máxima demanda.
c) El área destinada a maniobras y circulación debe ser independiente a las áreas que 
se	 edifiquen	 para	 los	 servicios	 de	 administración,	 control,	 depósitos,	 así	 como	
servicios generales para pasajeros.
d) Deberán presentar un Estudio de Impacto Vial e Impacto Ambiental.
e) Deberán contar con áreas para el estacionamiento y guardianía de vehículos de los 
usuarios	y		de	servicio	público	de	taxis	dentro	del	perímetro	del	terreno	del	terminal.
Artículo 6.-	 Las	 edificaciones	 para	 terminales	 terrestres	 	 deberán	 cumplir	 con	 los	
siguientes	requisitos:
a) Los accesos para salida y llegada de pasajeros deben ser independientes.
b) Debe existir un área destinada al recojo de equipaje
c) El acceso y salida de los buses al terminal debe resolverse de manera que exista 
visibilidad de la vereda desde el asiento del conductor.
d) La zona de abordaje a los buses debe estar bajo techo y permitir su acceso a 
personas con discapacidad.
e) Deben contar con sistemas de comunicación visual y sonora.
Artículo 7.-	Las	edificaciones	para	terminales	terrestres,	estarán	provistas	de	servicios	
sanitarios	según	lo	que	se	establece	a	continuación:
Según el número de personas  Hombres  Mujeres
De	0	a	100	personas	 	 	 1L,	1u,	1I		 1L,	1I
De	101	a	200	 	 	 	 2L,	2u,	2I		 2L,	2I
De	201	a	500	 	 	 	 3L,	3u,	3I		 3L,	3I
Cada	300	personas	adicionales	 	 1L,	1u,	1I		 1L,	1I
	 L	=	lavatorio,	u=	urinario,	I	=	Inodoro
Los servicios higiénicos estarán sectorizados de acuerdo a la distribución de las salas 
de espera de pasajeros.
Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 
demanda	 para	 oficinas,	 para	 los	 ambientes	 de	 uso	 comercial	 como	 restaurantes	 o	
cafeterías y para personal de mantenimiento.
SUB-CAPITULO III
ESTACIONES FERROVIARIAS
Artículo 8.-	 Las	 edificaciones	 para	 terminales	 terrestres	 	 deberán	 cumplir	 con	 los	
siguientes	requisitos:
a) Los accesos para salida y llegada de pasajeros deben ser independientes.
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c) La zona de abordaje a los trenes debe estar bajo techo y permitir su acceso a 
personas con discapacidad.





Según el número de personas  Hombres  Mujeres
De	0	a	100	personas	 	 	 1L,	1u,	1I		 1L,	1I
De	101	a	200	 	 	 	 2L,	2u,	2I		 2L,	2I
De	201	a	500	 	 	 	 3L,	3u,	3I		 3L,	3I
Cada	300	personas	adicionales	 	 1L,	1u,	1I		 1L,	1I	
	 L	=	lavatorio,	u=	urinario,	I	=	Inodoro
Los servicios higiénicos estarán sectorizados de acuerdo a la distribución de las salas 
de espera de pasajeros.
Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 
demanda	 para	 oficinas,	 para	 los	 ambientes	 de	 uso	 comercial	 como	 restaurantes	 o	
cafeterías y para personal de mantenimiento.
SUB-CAPITULO IV
ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISION
Artículo  10.- Adicionalmente,	 las	Estaciones	de	Radio	y	Televisión	deberán	cumplir	
con lo establecido en las Normas Técnicas del Servicio de Radio y para solicitar la 
Licencia	 de	 Obra,	 deberá	 presentar	 el	 informe	 favorable	 emitido	 por	 la	 dirección	
correspondiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Artículo  11.-	Para	la	localización	de	edificaciones	para	estaciones	de	radio	y	televisión	
se	considerará	lo	siguiente:
a) Su ubicación deberá estar de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano.
b) Deberá evitarse su ubicación en áreas monumentales.
Artículo 12.- La estaciones de radio y televisión deberán contar con ambientes para 




deben	 ser	 independientes	 que	 los	 del	 personal	 de	 servicio,	 y	 serán	 en	 número	
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NORMA A.120
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.- Condiciones Generales
La	 presente	 Norma	 Técnica	 establece	 las	 condiciones	 y	 especificaciones	 técnicas	
mínimas	de	diseño	para	 las	edificaciones,	a	fin	que	sean	accesibles	para	 todas	 las	
personas,	 independientemente	 de	 sus	 características	 funcionales	 o	 capacidades,	
garantizando el derecho a la accesibilidad bajo el principio del diseño universal.
Se	 deben	 prever	 de	 ambientes,	 mobiliario	 y	 rutas	 accesibles	 que	 permitan	 el	
desplazamiento y atención de todas las personas.




que se exija ascensor.
Artículo 3.- Glosario de términos
Para	los	efectos	de	la	presente	Norma	Técnica	se	consideran	las	siguientes	definiciones:
- Accesibilidad: La condición de acceso que presta la infraestructura urbanística 
y	 edificatoria	 para	 facilitar	 la	 movilidad	 y	 el	 desplazamiento	 autónomo	 de	 las	
personas,	en	condiciones	de	seguridad.
- Accesibilidad Universal:	 Es	 la	 condición	 que	 deben	 cumplir	 los	 entornos,	
procesos,	 bienes,	 productos	 y	 servicios,	 así	 como	 los	 objetos	 o	 instrumentos,	
herramientas	y	dispositivos,	para	ser	comprensibles,	utilizables	y	practicables	por	
todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible.
- Barreras arquitectónicas:	 Son	 aquellos	 impedimentos,	 trabas	 u	 obstáculos	
físicos que limitan o impiden la libertad de movimiento de personas con movilidad 
reducida.
- Diseño universal:	 Es	 el	 diseño	 de	 productos,	 entornos,	 programas	 y	 servicios	
que	 puedan	 utilizar	 todas	 las	 personas,	 sin	 necesidad	 de	 adaptación	 ni	 diseño	
especializado. 




igualdad de condiciones que las demás. 









































especialmente aquellas con discapacidad y/o movilidad reducida. Presenta 










sobre una ruta accesible para el desplazamiento y seguridad de las personas con 
discapacidad visual.
- Servicios de atención al público:	Actividades	en	 las	que,	una	entidad	pública	
o	 privada,	 brinda	 un	 servicio	 que	 pueda	 ser	 solicitado	 libremente	 por	 cualquier	
persona.
CAPITULO II
CONDICIONES GENERALES DE ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD
SUB-CAPITULO I
AMBIENTES, INGRESOS Y CIRCULACIONES
Artículo 4.- Ingresos 
Los	ingresos	deben	cumplir	con	los	siguientes	aspectos:
a)	 El	 ingreso	 a	 la	 edificación	 debe	 ser	 accesible	 desde	 la	 acera	 y	 el	 límite	 de	
propiedad	por	donde	se	accede;	en	caso	de	existir	diferencia	de	niveles,	además	
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d) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas debe ser 
de 1.20 m.
Artículo 5.- Circulaciones en edificaciones
Las	circulaciones	en	las	edificaciones	deben	cumplir	con	lo	siguiente:














e)	 Los	 pisos	 alfombrados	 deben	 estar	 fijos	 a	 su	 superficie,	 confinados	 entre	 los	
paramentos que la delimitan y/o sujetas con platinas en sus bordes. El grosor 
máximo	 de	 las	 alfombras	 debe	 ser	 de	 13	mm.,	 y	 sus	 bordes	 expuestos	 deben	
fijarse	a	 la	superficie	del	suelo	a	todo	lo	 largo	mediante	perfiles	metálicos	u	otro	
material que cubra la diferencia de nivel.
f) Los pasadizos de longitudes mayores a 25.00 m. y de ancho menor a 1.50 m. 
deben	contar	con	espacios	de	1.50	m.	x	1.50	m.	para	el	giro	de	una	silla	de	ruedas,	
cada 25.00 m. de longitud. 
g)	 Las	manijas	de	las	puertas,	mamparas	y	paramentos	de	vidrio	deben	ser	de	palanca	
con	una	protuberancia	final	o	de	otra	forma	que	evite	que	la	mano	se	deslice	hacia	



















































































Para	reducir	 la	 longitud	de	 la	rampa,	en	relación	a	 la	diferencia	de	nivel,	se	pueden	
desarrollar tramos consecutivos intercalados con descansos de longitud mínima de 
1.50	m.;	pudiendo	aplicar,	según	corresponda,	la	pendiente	máxima	entre	la	diferencia	
de	nivel	en	cada	tramo.		(Gráfico	2).










































c)	 Las	 rampas	 pueden	 ser	 reemplazadas	 por	medios	mecánicos,	 siempre	 que	 los	
controles o sistema de operación se ubiquen al alcance del usuario en silla de 
ruedas,	de	acuerdo	a	las	características	señaladas	en	el	artículo	9	de	la	presente	
norma.
d)	 En	 el	 caso	 de	 rampas	 con	 tramos	 paralelos,	 el	 descanso	 debe	 abarcar	 ambos	
tramos	más	el	espacio	de	separación	entre	los	dos	tramos	o	muro	intermedio,	y	con	
una profundidad no menor a 1.50 m.
e)	 Al	 inicio	 y	 al	 final	 de	 las	 rampas	 se	 debe	 colocar	 señalización	 podotáctil	 que	
adviertan	del	cambio	de	nivel.	Asimismo,	en	el	arranque	y	entrega	de	rampas	se	
deja un espacio libre de 1.50 m. de diámetro para el giro.
f)	 Los	espacios	bajo	rampas,	con	altura	inferior	a	2.10	m.,	deben	ser	delimitados	con	
elementos de protección colocados en forma permanente.
Las características señaladas en los literales e) y f) deben ser aplicadas también a las 
escaleras	de	uso	público.	







sujeción,	 de	 diámetro	 o	 lado	 entre	 0.04	 m.	 y	 0.05	 m.,	 debiendo	 mantener	 los	
pasamanos adosados a la pared con una separación mínima de 0.035 m. de la 
misma.





escalera que puedan mantener continuidad.
d)	 Los	bordes	de	un	piso	transitable,	abiertos	o	vidriados	hacia	un	plano	inferior	con	
una	diferencia	de	nivel	mayor	de	0.30	m.,	deben	estar	provistos	de	parapetos	o	
barandas	 de	 seguridad	 con	 una	 altura	 no	menor	 de	 1.00	m.,	medidos	 hasta	 el	




a)	 En	edificaciones	de	uso	 residencial	que	cuenten	con	ascensor,	 las	dimensiones	
mínimas al interior de la cabina del ascensor deben ser de 1.00 m. de ancho y 1.25 
m. de fondo.
b)	 Las	dimensiones	interiores	mínimas	de	la	cabina	del	ascensor	en	edificaciones	de	





































cabinas debe medir 1.50 m. de ancho y 1.40 m. de profundidad como mínimo.
c) Los pasamanos deben tener una sección uniforme que permita una fácil y segura 
sujeción,	separados	por	lo	menos	0.035	m.	de	la	cara	interior	de	la	cabina	y	una	
altura	entre	0.85	m.	y	0.90		m.,	medida	verticalmente	al	eje	del	pasamanos.
d)	 Las	 botoneras	 exteriores	 e	 interiores	 de	 la	 cabina,	 se	 deben	 ubicar	 entre	 0.90	
m. y 1.35 m. de altura. Todas las indicaciones de las botoneras deben tener su 





Delante de las puertas debe existir un espacio de 1.50 m. de diámetro que permita el 
giro de una persona en silla de ruedas.
f)	 En	una	de	las	jambas	de	la	puerta	debe	colocarse	el	número	de	piso	en	sistema	
braille. 
g) Las señales audibles deben ser ubicadas en los lugares de llamada para indicar 
cuando el elevador se encuentra en el piso de llamada.
Artículo 9.- Plataformas elevadoras




de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m.
SUB-CAPITULO II
MOBILIARIO
Artículo 10.- Alcance de objetos
a)	 Los	objetos	que	deba	alcanzar	frontalmente	una	persona	en	silla	de	ruedas,	debe	
estar a una altura no menor de 0.40 m. ni mayor de 1.20 m.
b)	 Los	objetos	que	deba	alcanzar	lateralmente	una	persona	en	silla	de	ruedas,	debe	
estar a una altura no menor de 0.25 m. ni mayor de 1.35 m.
Artículo 11.- Mobiliario en zonas de atención
El	mobiliario	de	las	zonas	de	atención	cumple	con	los	siguientes	requisitos:




atención de una persona en silla de ruedas.
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b) Las zonas de espera deben contar con un espacio reservado para silla de ruedas 
de	0.90	m.	por	1.20	m.,	debidamente	señalizado	horizontal	y	verticalmente.
c)	 Los	asientos	de	 la	zona	de	espera	deben	ser	fijos	y	 tener	una	altura	entre	0.45	
m.	y	0.50	m.,	con	una	profundidad	entre	0.45	m.	y	0.50	m.;	de	estos	asientos,	por	









Artículo 12.- Teléfonos Públicos
Los	teléfonos	públicos	deben	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:
a)	 El	10	%	de	los	teléfonos	públicos	o	al	menos	uno	de	cada	batería	de	tres,	debe	ser	
accesible. La altura al elemento manipulable más alto debe estar ubicado a 1.20 m.
b) Los teléfonos accesibles deben permitir la conexión de audífonos personales y 
deben contar con controles capaces de proporcionar un aumento de volumen de 
entre 12 y 18 decibeles por encima del volumen normal.
c) El cable que va desde el aparato telefónico hasta el auricular de mano debe tener 
por lo menos 0.75 m. de largo.
d) Frente a los teléfonos colgados en las paredes debe existir un espacio libre 
que	permita	 la	aproximación	 frontal	de	una	persona	en	silla	de	 ruedas,	de	0.75	
m.	de	ancho	por	1.20	m.	de	profundidad,	o	de	1.20	m.	de	ancho	por	0.75	m.	de	
profundidad,	para	la	aproximación	paralela	al	teléfono.	
e)	 Las	cabinas	 telefónicas,	deben	 tener	como	mínimo	0.90	m.	de	ancho	y	1.20	m.	
de	 profundidad,	 libre	 de	 obstáculos,	 y	 su	 piso	 debe	 estar	 nivelado	 con	 el	 piso	
adyacente.	El	acceso	debe	tener,	como	mínimo,	un	ancho	libre	de	0.90	m.	y	una	
altura mínima de 2.10 m.
SUB-CAPITULO III
SERVICIOS HIGIENICOS
Artículo 13.- Dotación y acceso





a) Las dimensiones interiores y la distribución de los aparatos sanitarios deben 
contemplar un área con diámetro de 1.50 m. que permita el giro de una silla de 
ruedas en 360°.



































b) La puerta de acceso debe tener un ancho libre mínimo de 0.90 m. y puede abrir 
hacia	 el	 exterior,	 hacia	 el	 interior	 o	 ser	 corrediza,	 siempre	 que	 quede	 libre	 un	
diámetro de giro de 1.50 m.
Artículo 14.- Lavatorios 
a) Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotrados en un tablero y 
soportar una carga vertical de 100 kg.
b) La distancia entre el lavatorio accesible y el lavatorio contiguo debe ser de 0.90 m. 
entre	ejes.	(Gráfico	3a	y,	3b).
c) Debe existir un espacio libre de 0.75 m. x 1.20 m. al frente del lavatorio para permitir 
la	aproximación	de	una	persona	en	silla	de	ruedas.	(Gráfico	3a).
d)	 Se	debe	instalar	con	el	borde	externo	superior	o,	de	ser	empotrado,	con	la	superficie	
superior del tablero a 0.85 m. medido desde el suelo. El espacio inferior queda libre 
de	 obstáculos,	 con	 excepción	 del	 desagüe	 y	 debe	 tener	 una	 altura	 de	 0.75	m.	
desde el piso hasta el borde inferior del mandil o fondo del tablero de ser el caso. 
La	 trampa	del	desagüe	se	debe	 instalar	 lo	más	cerca	al	 fondo	del	 lavatorio	que	
permita su instalación y el tubo de bajada será empotrado.  No debe existir ninguna 
superficie	abrasiva	ni	aristas	filosas	debajo	del	lavatorio.	(Gráfico	3b).











































































Artículo 15.- Inodoros 
a) El cubículo para inodoro debe tener dimensiones mínimas de 1.50 m. x 2.00 m. 
(Gráfico	4a).
b)	 Cuando	el	cubículo	incluya	un	lavatorio,	además	del	inodoro,	se	debe	considerar	
que la distribución de los aparatos sanitarios debe respetar el espacio de giro de 
1.50	m.	de	diámetro	y	no	incluir	el	radio	de	giro	de	puerta.	(Gráfico	4b	y	4c).
c) Se debe contemplar al menos un espacio de transferencia lateral y paralelo al 
inodoro,	de	0.80	m.	de	ancho	por	1.20	m.	de	largo,	como	mínimo,	que	permita	la	
aproximación lateral de un usuario en silla de ruedas.
d) Los inodoros se deben instalar con la tapa del asiento a una altura entre 0.45 m. y 
0.50	m.,	medido	desde	el	nivel	de	piso	terminado.	Las	barras	de	apoyo	tubulares,	




sanitario debe estar a 0.40 m. del muro. En este caso se debe proveer una barra 
recta	 de	 apoyo	 fija	 en	 el	 muro	 a	 un	 costado	 del	 inodoro.	Al	 otro	 costado,	 que	
corresponde	 al	 espacio	 de	 transferencia	 lateral,	 se	 debe	 proveer	 de	 una	 barra	
abatible ubicada a 0.40 m. del eje longitudinal del inodoro. Ambas barras deben ser 
antideslizantes,	tener	un	diámetro	entre	0.035	m.	y	de	un	largo	mínimo	de	0.60	m.	
y	estar	ubicadas	a	una	altura	de	0.75	m.,	medida	desde	el	nivel	de	piso	terminado	
al eje de la barra.
f) Cuando en ambos costados del inodoro se provea de este espacio de transferencia 
lateral,	 ambas	 barras	 deben	 ser	 abatibles,	 teniendo	 las	mismas	 características,	
dimensiones,	ubicación	y	altura	señaladas	en	el	literal	precedente.
g)	 Los	 accesorios	 de	 baño,	 tales	 como	 jabonera,	 toallero,	 perchero,	 secador	 de	
manos,	dispensador	de	papel	absorbente,	repisas	u	otros,	deben	ser	instalados	a	
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Artículo 16.- Urinarios
a) Los urinarios deben ser del tipo pesebre o colgados de la pared.  Deben estar 
provistos de un borde proyectado hacia el frente a no más de 0.40 m. de altura 
sobre	el	piso,	dejando	un	espacio	 libre	de	obstáculos	con	una	altura	de	0.25	m.	
desde el piso hasta el borde inferior y con una profundidad mínima de 0.15 m. 
(Gráfico	5a	y	5b).
































































































































una altura de 1.20 m.






ni llevar rieles montados sobre el borde de las tinas.  
g) Los pisos deben ser antideslizantes.
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a) Las duchas tienen dimensiones mínimas de 0.90 m. x 1.20 m. y deben estar 
encajonadas entre tres paredes. En todo caso debe existir un espacio libre 
adyacente	de,	por	lo	menos,	1.50	m.	x	1.50	m.	que	permita	la	aproximación	de	una	
persona	en	silla	de	ruedas	(Gráfico	7a).
b) Las duchas deben tener un asiento rebatible o removible entre 0.45 m. y 0.50 m. 
de	profundidad	por	0.50	m.	de	ancho,	como	mínimo,	con	una	altura	entre	0.45	m.	y	
0.50	m.,	en	la	pared	opuesta	a	la	de	la	grifería	(Gráfico	7a,	7b).
c)	 La	 grifería	 y	 las	 barras	 de	 apoyo	 se	 deben	 ubicar	 según	 el	mismo	gráfico.	 Las	
barras	de	apoyo	tubulares	deben	estar	con	la	superficie	superior	instalada	a	una	
altura de 0.25 m. por encima del nivel del asiento.
d) La ducha-teléfono y demás griterías deben tener las características precisadas en 
el artículo 17 de la presente norma.
e) Las duchas no deben llevar sardineles. Entre el piso del cubículo de la ducha y el 
piso	adyacente	puede	existir	un	chaflán	de	13	mm.	de	altura	como	máximo.
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b)	 Las	 barras	 de	 apoyo,	 en	 general,	 deben	 ser	 antideslizantes,	 tener	 un	 diámetro	
exterior	entre	0.03	m.	y	0.04	m.,	y	estar	separadas	de	la	pared	por	una	distancia	
entre 0.035 m. y 0.04 m.  Deben anclarse adecuadamente y soportar una carga 
de	120	k.		Sus	dispositivos	de	montaje	deben	ser	firmes	y	estables,	e	impedir	la	
rotación de las barras dentro de ellos.
c) Los asientos y pisos de las tinas y duchas deben ser antideslizantes y soportar una 




de	altura,	por	 lo	menos	en	uno	de	 los	 lados	de	 los	 lavatorios	y	de	 los	urinarios	
accesibles;	así	como,	en	los	cubículos	de	inodoros	y	en	las	paredes	adyacentes	a	
las tinas y duchas.
f)	 Los	espejos	se	deben	instalar	en	la	parte	superior	de	los	lavatorios,	donde	la	parte	
inferior del espejo se ubique a una altura no mayor de 1.00 m. del piso y con una 
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Artículo 22.- Ubicación y circulación




b) Se debe desarrollar una ruta accesible al frente de espacios de estacionamiento 
y	 se	 debe	 prever	 la	 colocación	 de	 topes	 para	 las	 llantas,	 con	 el	 fin	 de	 que	 los	
vehículos,	al	estacionarse,	no	invadan	esa	ruta.
c)	 Si	el	estacionamiento	se	encuentra	en	un	nivel	subterráneo,	debe	disponerse	de	
un ascensor que permita conectar el recorrido desde y hacia la salida principal de 
la	edificación.	La	ruta	de	circulación	hasta	el	ascensor	debe	ser	accesible.
d)	 Si	 la	ruta	de	circulación	peatonal	invade	el	espacio	de	circulación	vehicular,	ésta	
debe ser demarcada en el pavimento para dar la debida prioridad y seguridad al 
peatón.
De 1 a 20 estacionamientos   01
De 21 a 50 estacionamientos   02
De 51 a 400 estacionamientos  02 por cada 50
Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales.





































Artículo 20.- Cubículos de inodoros accesibles
a) Cuando el inodoro se incorpora como cubículo en el interior de los baños de 
hombres	o	mujeres,	este	espacio	debe	cumplir	con	medidas	que	permitan	ingresar	
y disponer de un espacio de transferencia lateral.
b)	 Los	servicios	higiénicos	deben	estar	debidamente	señalizados	en	el	ingreso	común	




Artículo 21.- Dotación de estacionamientos accesibles
Los	 estacionamientos	 de	 uso	 público	 deben	 reservar	 espacios	 de	 estacionamiento	
exclusivo dentro del predio para los vehículos que transportan o son conducidos por 
personas	 con	 discapacidad	 y/o	 personas	 de	 movilidad	 reducida,	 considerando	 la	
dotación	total,	conforme	al	siguiente	cuadro:
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Artículo 23.- Módulos de pago
a)	 En	 los	 estacionamientos	 que	 cuenten	 con	 un	 sistema	 de	 pago	 de	 ticket,	 éstos	
deben	ser	ubicados	en	el	mismo	nivel	de	 los	estacionamientos	accesibles,	para	
evitar que la persona deba trasladarse a otro nivel para realizar el pago.
b) El sistema de pago debe considerar las condiciones de diseño establecidas en los 
artículos 10 y 11 de la presente norma.








los obstáculos para impedir el paso de vehículos deben estar separados por una 
distancia mínima de 0.90 m. y tener una altura mínima de 0.80 m. No pueden tener 
elementos salientes que representen riesgo para el peatón.
c)	 Los	espacios	de	estacionamiento	accesibles	deben	estar	 identificados	mediante	
avisos	 individuales	en	el	piso	y,	además,	un	aviso	adicional	soportado	por	poste	
o	 colgado,	 según	 sea	 el	 caso,	 que	 permita	 identificar,	 a	 distancia,	 la	 zona	 de	
estacionamientos accesibles.
d)	 Para	 señalizar	 la	 ruta	 de	 circulación	 peatonal,	 se	 debe	 demarcar	 una	 franja	 de	
0.80	m.	como	mínimo	(tipo	“paso	de	cebra”)	que	se	extiende	hasta	el	acceso	de	
manera de otorgar seguridad a las personas con discapacidad y evitar que tengan 
que desplazarse por espacios de circulación vehicular. De existir diferencias de 
desnivel,	 éstos	 deben	 ser	 salvados	mediante	 rampas	 según	 las	 condiciones	 de	
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CAPITULO III
CONDICIONES ESPECIFICAS SEGUN CADA TIPO DE EDIFICACION 





- El vano de acceso debe tener un ancho libre mínimo de 0.90 m. y el marco de la 
puerta	debe	ocupar	como	máximo	el	10	%	del	ancho	del	vano.







- El colgador o colgadores debe estar situado a una altura entre 1.20 m. a 1.35 m. 
(Gráfico	10b).
- La parte inferior del espejo se debe ubicar a una altura no menor de 0.25 m. del 
piso.	(Gráfico	10b).
-	 Los	probadores	deben	estar	debidamente	señalizados	en	el	 ingreso	común	con	
señalización podotáctil. Las puertas de los cubículos de probadores accesibles 
deben	estar	señalizados	para	su	identificación.	(Gráfico	10c).
b) Los restaurantes y cafeterías deben contar con espacios accesibles para los 
comensales,	en	las	mismas	condiciones	que	los	demás	espacios:
hasta 20 comensales  1 espacio
de 21 a 50 comensales  2 espacios
de 51 a 100 comensales  3 espacios
más	de	100	comensales	 	 3	%	del	número	de	comensales







































d)	 	En	cuanto	a	 los	mostradores	 y/o	módulos	de	caja,	 éstas	deben	cumplir	 con	 lo	
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a)	 Debe	existir	por	 lo	menos	1	habitación	accesible	y	el	2	%	del	número	 total.	Las	






corredizas,	 con	 repisas	 y	 cajones	 dispuestos	 entre	 los	 0.40	m.	 y	 1.20	m.	 	 Los	
accesorios deben ser a presión o palanca y su ubicación debe garantizar el alcance 
de una persona en silla de ruedas.
e)	 La	 caja	 de	 seguridad,	 tomacorriente	 e	 interruptores	 y	 controles	 de	 temperatura	
ambiental	 se	debe	 instalar	a	una	altura	entre	0.40	m.	 y	1.20	m.,	 sin	muebles	u	
obstáculos que impidan el acceso a dichos elementos.
b) El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas es de 0.90 m. de ancho y 
de	1.20	m.	de	profundidad	y	debe	estar	debidamente	señalizado.	(Gráfico	11a).
Los espacios para sillas de ruedas se deben ubicar próximos a los accesos y salidas 
de emergencia y no deben obstaculizar las circulaciones y rutas de evacuación.
Los	recorridos	hacia	los	espacios	para	personas	en	silla	de	ruedas,	deben	estar	libres	
de obstáculos y señalizados.
c)	 Por	lo	menos	una	boletería	debe	ser	accesible,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	
artículo 11 de la presente norma.
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Artículo 28.- Estaciones y Terminales de Transporte
Las	edificaciones	de	 transporte	 y	 comunicaciones	 deben	 cumplir	 con	 los	 siguientes	
requisitos:




más cercano. Las condiciones de diseño y señalización son las establecidas en el 
artículo 11 de la presente norma.
b)	 Si	el	sistema	de	información	y	avisos	al	público	del	terminal	o	del	aeropuerto	es	
por	medio	de	un	sistema	de	locución,	debe	instalarse	un	sistema	alternativo	que	




espera y servicios higiénicos.
d)	 Las	áreas	de	venta	de	pasajes,	los	puntos	de	control	de	seguridad,	las	áreas	de	
espera	de	pasajeros	y	de	entrega	de	equipaje,	deben	ser	accesibles,	de	acuerdo	a	
lo señalado en el artículo 11 de la presente norma.
CAPITULO IV
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES PARA VIVIENDA





El ancho libre mínimo de los vanos de las puertas principales es de 1.00 m. para las 
principales	y	de	0.90	m.	para	las	interiores.	Para	todos	los	casos,	 los	marcos	de	las	
puertas	deben	ocupar	como	máximo	el	10	%	del	ancho	del	vano.
Los	 accesos	 y	 rutas	 de	 circulación	 deben	estar	 a	 nivel	 del	 piso	 y	 evitar	 superficies	
irregulares	como	ripio,	arena	o	peldaños.	Se	debe	considerar	como	mínimo	0.90	m.	de	
ancho con pavimento antideslizante para las rutas accesibles en el exterior.
Artículo 30.- Unidades de Vivienda
En	 caso	 de	 edificarse	 unidades	 de	 vivienda	 accesibles,	 se	 debe	 contar	 con	 las	
siguientes	consideraciones:




c) Se debe considerar un espacio libre para giro de 1.50 m. de diámetro en todos los 
ambientes de la vivienda.
d) El mobiliario debe considerar las condiciones de diseño del Sub Capítulo II del 
Capítulo II de la presente norma.
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e)	 Las	cerraduras	deben	ser	tipo	palanca.	De	existir	timbre,	éste	debe	colocarse	a	un	


















































































cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como 




Artículo 2.- El presente capitulo desarrollará todos los conceptos y cálculos necesarios 








en	 las	 normas	 específicas	A.020,	A.030,	A.040,	A.050,	A.060,	A.070,	A.080,	A.090,	
A.100 y A.110.
En	los	tipos	de	locales	en	donde	se	ubique	mobiliario	específico	para	la	actividad	a	la	






El Ministerio de Vivienda en coordinación con las Municipalidades y las Instituciones 
interesadas	efectuarán	los	estudios	que	permitan	confirmar	las	densidades	establecidas	
para cada uso.
Artículo 4.- Sin importar el tipo de metodología utilizado para calcular la cantidad de 
personas	en	todas	las	áreas	de	una	edificación,	para	efectos	de	cálculo	de	cantidad	de	
personas	 debe	 utilizarse	 la	 sumatoria	 de	 todas	 las	 personas	 (evacuantes).	Cuando	
































Artículo 5.- Las salidas de emergencia deberán contar con puertas de evacuación de 
apertura desde el interior accionadas por simple empuje. En los casos que por razones 
de	protección	de	los	bienes,	las	puertas	de	evacuación	deban	contar	con	cerraduras	
con	 llave,	 estas	 deberán	 tener	 un	 letrero	 iluminado	 y	 señalizado	 que	 indique	 “Esta	
puerta deberá permanecer sin llave durante las horas de trabajo”.
Artículo 6.-	Las	puertas	de	evacuación	pueden	o	no	ser	de	tipo	cortafuego,	dependiendo	




barra antipánico será de 15 libras. La fuerza para empujar la puerta en cualquier caso 
no será mayor de 30 libras fuerza. 
Artículo 8.-	Dependiendo	del	planteamiento	de	evacuación,	las	puertas	que	se	ubiquen	




puertas aprobado para uso en puertas cortafuego
b) En caso se tengan puertas de doble hoja con cerrajería de un punto y cierra puertas 
independientes,	deberá	considerarse	un	dispositivo	de	ordenamiento	de	cierre	de	puertas.
c)	 Manija	o	tirador:	Las	puertas	que	no	requieran	barra	antipánico	deberán	contar	con	




locales de Salud y áreas de alto riesgo con más de 5 personas. La altura de la barra 
en la puerta deberá estar entre 30” a 44”. Las barras antipánico requeridas en 
puertas	con	resistencia	al	fuego	deben	tener	una	certificación.	
Artículo 9.-	 Cerraduras	 para	 salida	 retardada:Los	 dispositivos	 de	 salida	 retardada	
pueden	ser	utilizados	en	cualquier	lugar	excepto:	áreas	de	reunión,	centros	educativos	
y	edificaciones	de	alto	riesgo,	siempre	y	cuando	la	edificación	se	encuentre	totalmente	
equipada con un sistema de rociadores y un sistema de detección y alarma de incendio 
adicionalmente	deberán	cumplir	con	las	siguientes	condiciones:
a)	 De	producirse	una	alarma	de	incendio	o	una	pérdida	de	energía	hacia	el	dispositivo,	
debe eliminarse el retardo.
b) El dispositivo debe tener la capacidad para ser desbloqueado manualmente por 
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c) El pestillo de la barra de retardo deberá liberarse en un tiempo no mayor de quince 





abrirá en 15 segundos.”
e) La puerta de escape debe contar con iluminación de emergencia. 
f)	 Los	evacuantes	de	una	edificación	no	podrán	encontrar	más	de	un	dispositivo	de	
retardo en toda la vía de evacuación.








como dispositivos a prueba de fuego de acuerdo al rango necesario. Todas las puertas 
y	marcos	cortafuego	deberán	llevar	en	lugar	visible	el	número	de	identificación;		y	rótulo	




Artículo 12.- Los	 medios	 de	 evacuación	 son	 componentes	 de	 una	 edificación,	
destinados	a	canalizar	el	flujo	de	ocupantes	de	manera	segura	hacia	la	vía	pública	o	a	










































hacia	 la	 vía	 pública	 o	 hacia	 áreas	 seguras,	 como	pasajes	 de	 circulación,	 escaleras	
integradas,	escaleras	de	evacuación,	accesos	de	uso	general	y	salidas	de	evacuación.
Artículo 16.- Las rampas serán consideradas como medios de evacuación siempre y 
cuando	 la	 pendiente	 no	 sea	 mayor	 a	 12%.	 Deberán	 tener	 pisos	 antideslizantes	 y	
barandas de iguales características que las escaleras de evacuación.
Artículo 17.- Solo son permitidos los escapes por medios deslizantes en instalaciones 
de tipo industrial de alto riesgo y sean aprobadas por la Autoridad Competente.
Artículo 18.- No	se	consideran	medios	de	evacuación	los	siguientes	medios	de	circulación:
a) Ascensores.








e) Escalera de gato.
Artículo 19.- Los ascensores constituyen una herramienta de acceso para el personal 
del	 Cuerpo	 de	 Bomberos,	 por	 lo	 cual	 en	 edificaciones	 mayores	 de	 10	 niveles	 es	
obligatorio	que	todos	los	ascensores	cuenten	con:
a) Sistemas de intercomunicadores.




CALCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACION
Artículo 20.- Para	calcular	el	número	de	personas	que	 	puede	estar	dentro	de	una	
edificación	en	cada	piso	y	área	de	uso,	se	emplearán	las	tablas	de	número	de	ocupantes	
que	se	encuentran	en	las	normas	A.20	a	la	A.110	según	cada	tipología.
La carga de ocupantes permitida por piso no puede ser menor que la división del área 
del	piso	entre	el	coeficiente	de	densidad,	salvo	en	el	caso	de	ambientes	con	mobiliario	
fijo	o	sustento	expreso	o	estadístico	de	acuerdo	a	usos	similares.
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Ancho	 libre	 de	 puertas	 y	 rampas	 peatonales:	 Para	 determinar	 el	 ancho	 libre	 de	 la	
puerta o rampa se debe considerar la cantidad de personas por el área piso o nivel que 
sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m por persona. El resultado debe ser 
redondeado hacia arriba en módulos de 0.60 m.
La	puerta	que	entrega	específicamente	a	una	escalera	de	evacuación	tendrá	un	ancho	
libre mínimo medido entre las paredes del vano de 1.00 m.
Ancho	libre	de	pasajes	de	circulación:	Para	determinar	el	ancho	libre	de	los	pasajes	de	
circulación	se	sigue	el	mismo	procedimiento,	debiendo	tener	un	ancho	mínimo	de	1.20	
m.	 En	 edificaciones	 de	 uso	 de	 oficinas	 los	 pasajes	 que	 aporten	 hacia	 una	 ruta	 de	
escape interior y que reciban menos de 50 personas podrán tener un ancho de 0.90 m.
Ancho	libre	de	escaleras:Debe	calcularse	 la	cantidad	total	de	personas	del	piso	que	
sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona. 
Artículo 23.- En todos los casos las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho 
menor a 1.20 m.
Cuando se requieran escaleras de mayor ancho deberá instalarse una baranda por cada 
dos	módulos	de	0,60	m.	El	número	mínimo	de	escalera	que	requiere	una	edificación	se	
establece	en	la	Norma	A.010	del	presente	Reglamento	Nacional	de	Edificaciones.
Artículo 24.- El	 factor	 de	 cálculo	de	 centros	de	 salud,	 asilos,	 	 que	no	 cuenten	 con	
rociadores	será	de	0.015	m	por	persona	en	escaleras	y	de	0.013	m	por	persona,	para	
puertas y rampas.
Artículo 25.- Los tiempos de evacuación solo son aceptados como una referencia y no 
como una base de cálculo. Esta referencia sirve como un indicador para evaluar la 
eficiencia	de	las	evacuaciones	en	los	simulacros,	luego	de	la	primera	evacuación	patrón.
Artículo 26.- La	cantidad	de	puertas	de	evacuación,	pasillos,	escaleras	está	directamente	
relacionado	 con	 la	 necesidad	 de	 evacuar	 la	 carga	 total	 de	 ocupantes	 del	 edificio	 y	
teniendo adicionalmente que utilizarse el criterio de distancia de recorrido horizontal de 
45.0	m	para	edificaciones	sin	rociadores	y	de	60.0	m	para	edificaciones	con	rociadores.
Para riesgos especiales se podrán sustentar distancias de recorrido mayor basado en 
los requisitos adicionales que establece el Código NFPA 101.
Artículo 27.- Para calcular la distancia de recorrido del evacuante deberá ser medida 
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consideren un pasadizo protegido contra fuego entre la tienda por departamentos y 
las	tiendas	menores,	de	manera	que	colecte	la	evacuación	desde	la	puerta	de	salida	
de la tienda por departamentos al exterior del centro comercial.  Caso contrario 
deberán ser autónomas en su capacidad de evacuación.
b) Deben tener como mínimo los siguientes requerimientos de evacuación. 





equivalente al ancho disponible. Dichos elementos deberán estar convenientemente 
anclados	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 que	 se	 conviertan	 en	 una	 obstrucción	 durante	 la	
evacuación.
e)	 En	tiendas	por	departamentos,	mercados	techados,	supermercados,	con	un	área	
comercial mayor a 2800 m2	por	planta,	deberá	tener	por	lo	menos	un	pasadizo	de	
evacuación con un ancho no menor a 1.50 m.
SUB-CAPITULO IV
REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE PRESURIZACION DE ESCALERAS
Artículo 29.- El  ventilador y el punto de toma de aire deben ubicarse en un área libre 
de	riesgo	de	contaminación	por	humos,	preferentemente	en	el	exterior	o	azotea	de	la	
edificación.
Artículo 30.- No es permitida la instalación del ventilador en sótanos o lugares 
cerrados,		donde	un	incendio	adyacente	pueda	poner	en	riesgo	la	extracción	de	aire,	
cargando la escalera de humo. El sistema debe contar con inyección de aire para cada 
piso. La diferencia de presión mínima de diseño entre el interior y el exterior de la caja 
de la escalera debe ser de 0.05 pulgadas de columna de agua y el máximo de 0.45 
pulgadas	de	columna	de	agua	para	edificios	protegidos	al	100%	con	rociadores.
Artículo 31.- El cálculo para el diseño de la escalera se debe realizar teniendo en cuenta 
como mínimo la puerta de salida en el nivel de evacuación y puertas adicionales dependiendo 
del	 número	 de	 pisos,	 cantidad	 de	 personas	 evacuando,	 u	 otra	 condición	 que	 obligue	 a	
considerar una puerta abierta por un tiempo prolongado. La máxima fuerza requerida para 
abrir cada una de las puertas de la caja de la escalera no deberá exceder las 30 lbf.
Artículo 32.-  La succión y descarga de aire de los sopladores o ventiladores debe 
estar dotada de detectores de humo interconectados con el sistema de detección y 
•	 Número	de	ocupantes	mayores	de	500	y	no	
más de 1000 personas.
•	 Número	de	ocupantes	mayor	de	1000	
personas.
No menos de 3 salidas
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alarmas	del	edificio	de	tal	manera	que	se	detenga	automáticamente	en	caso	de	que	
ingrese humo por el rodete. El ventilador deberá ser activado automáticamente ante la 
activación de cualquier dispositivo del sistema de detección y alarma. Como mínimo 
deberá activarse por medio de detectores de humo ubicados en cada acceso a las 
escaleras de escape a no menos de 3.0 m de las puertas de escape.
Artículo 33.-  La	interconexión	con	el	sistema	de	alarmas	y	detección	(cables)	debe	
tener una protección cortafuego para mínimo 2 horas.
Artículo 34.-  La alimentación de energía para los motores del ventilador debe contar 
con	 dos	 fuentes	 independientes,	 de	 transferencia	 automática.	 Las	 rutas	 de	 dichos	
suministros deben ser independientes y protegidos contrafuego por 2 horas. La 
transferencia de la fuente de alimentación primaria a la secundaria se debe realizar 
dentro de los 30 segundos posteriores a la falla de fuente primaria. Se debe separar la 
llave de control de los motores de presurización de forma que el contactor general no 
actúe	sobre	esta	alimentación.	Todos	los	cables	de	suministro	eléctrico	desde	el	tablero	
de alimentación hasta la entrada a motor del ventilador deben contar con una protección 
cortafuego para mínimo 2 horas.
Artículo 35.-  El	ventilador	deberá	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:
a) Listado o equivalente.
b) Preferentemente del tipo centrifugo radial.
c)	 En	el	caso	de	que	el	ventilador	sea	impulsado	por	medio	de	fajas	el	número	de	estas	debe	
ser	cuando	menos	1.5	veces	el	número	de	fajas	requeridas	para	el	servicio	de	diseño.	
d) Todo ventilador impulsado por medio de fajas debe tener cuando menos dos fajas
e) Los cálculos para la selección y la curva del fabricante deben formar parte de los 
documentos entregados.
f)	 Bajo	ningún	motivo	el	motor	operará	por	encima	de	la	potencia	de	placa.	La	potencia	
de trabajo se determinará mediante una medición de campo con tres puertas abiertas.
g) El motor impulsor debe tener cuando menos un factor de servicio de 1.15
h) El ventilador debe contar con guardas protectoras para las fajas.
i) El ventilador debe contar con una base para aislar vibraciones.
Artículo 36.-  Los	dampers	y	los	ductos	deberán	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:
a)	 Los	dampers	deben	ser	listados	según	UL	555S.
b) Los rodamientos de los dampers deben ser auto lubricados o de bronce.
c) Las hojas deben ser galvanizadas.
d)	 Los	 ductos	 pueden	 ser	 de	 hierro,	 acero,	 aluminio,	 cobre,	 concreto,	 baldosas	 o	
mampostería	según	sea	el	caso.
e)	 Cuando	 los	ductos	se	encuentren	expuestos	dentro	del	edificio	deberán	tener	un	
cerramiento contrafuego de 2 horas.
CAPITULO II
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
Artículo 37.-  La	cantidad	de	señales,	los	tamaños,	deben	tener	una	proporción	lógica	
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las señales deberán estar acordes con la NTP 399.010-1 y estar en función de la 
distancia de observación.





b) Estaciones manuales de alarma de incendios
c) Detectores de incendio
d) Gabinetes de agua contra incendios
e) Válvulas de uso de Bomberos ubicadas en montantes
f) Puertas cortafuego de escaleras de evacuación





a) Todas las puertas a diferencia de las puertas principales y que formen parte de la 
ruta	de	evacuación	deberá	estar	señalizadas	con	la	palabra	SALIDA,	de	acuerdo	a	
NTP 399-010-1.
b)	 En	 cada	 lugar	 donde	 la	 continuidad	 de	 la	 ruta	 de	 evacuación	 no	 sea	 visible,	 se	
deberá colocar señales direccionales de salida.
c) Se colocará una señal de NO USAR EN CASOS DE EMERGENCIA en cada uno de 
los	ascensores,	ya	que	no	son	considerados	como	medios	de	evacuación.
d) Cada señal deberá tener una ubicación tamaño y color distintivo y diseño que sea 
fácilmente visible y que contraste con la decoración.
e)	 Las	 señales	 no	 deberán	 ser	 obstruidas	 por	 maquinaria,	 mercaderías,	 anuncios	
comerciales,	etc.
f) Deberán ser instaladas a una altura que permita su fácil visualización.
g)	 Deberán	tener	un	nivel	de	iluminación	natural	o	artificial	igual	a	50	lux.
h) El sistema de señalización deberá funcionar en forma continua o en cualquier 
momento	que	se	active	la	alarma	del	edificio.
Artículo 40.- Todos los medios de evacuación deberán ser provistos de iluminación de 
emergencia	que	garanticen	un	periodo	de	1	½	hora	en	el	caso	de	un	corte	de	fluido	
eléctrico	y	deberán	cumplir	con	las	siguientes	condiciones:
a) Asegurar un nivel de iluminación mínimo de 10 lux medidos en el nivel del suelo.
b) En el caso de transferencia de energía automática el tiempo máximo de demora 
deberá ser de 10 segundos.
c) La iluminación de emergencia deberá ser diseñada e instalada de manera que si 
falla una bombilla no deje áreas en completa oscuridad.
d) Las conexiones deberán ser hechas de acuerdo al CNE Tomo V Art. 7.1.2.1
e) El sistema deberá ser alimentado por un circuito que alimente normalmente el 
alumbrado	en	el	área	y	estar	conectado	antes	que	cualquier	 interruptor	 local,	de	
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Artículo 41.- Las salidas de evacuación en establecimientos con concurrencia de 
público	deberán	contar	con	señales	luminosas	colocadas	sobre	el	dintel	del	vano.
Las rutas de evacuación contarán con unidades de iluminación autónomas con sistema 
de	baterías,	con	una	duración	de	60	minutos,	ubicadas	de	manera	que	mantengan	un	
nivel de visibilidad en todo el recorrido de la ruta de escape.
CAPITULO III
PROTECCION DE BARRERAS CONTRA EL FUEGO




fuego mínima de 2 horas.
Artículo 43.-  Para	clasificarse	dentro	del	tipo	“semiresistentes	al	fuego”,	la	estructura,	
muros	resistentes	y	muros	perimetrales	de	cierre	de	la	edificación	deberán	tener	una	
resistencia	al	fuego	mínima	de	2	horas,	y	la	tabiquería	interior	no	portante	y	techos,	una	
resistencia al fuego mínima de1 hora.
Artículo 44.-  Para	 clasificarse	 dentro	 del	 tipo	 “incombustible	 con	 protección”,	 los	
muros	perimetrales	de	cierre	de	 la	edificación	deberá	 tener	una	resistencia	al	 fuego	
mínima	de	2	horas,	y	la	estructura	muros	resistentes,	techos	y	tabiquería	interior,	una	
resistencia al fuego mínima de  1 hora.
Artículo 45.- La estructura  de las construcciones con elementos de madera del “tipo 
combustible de construcción pesada” se reputara que tiene duración bajo la acción del 
fuego de una hora.
Artículo 46.-  Estructuras	clasificadas	por	su	Resistencia	al	fuego
a) Construcciones de muros portantes.
b) Construcciones  aporticadas de concreto.
c) Construcciones especiales de concreto.
d) Construcciones con elementos de acero.
Artículo 47.-  Estructuras	no	clasificadas	por	su	resistencia	al	fuego
a) Construcciones	 con	 elementos	 de	 madera	 de	 la	 clasificación	 combustible	 de	 la	
construcción ordinaria.
b)	 Construcciones	con	elementos	de	acero,	de	la	clasificación	sin	protección.
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TABLA Nº 1
TABLAS DE RECUBRIMIENTOS MINIMOS DE PROTECCION AL FUEGO EN 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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Artículo 48.- Clasificación	de	los	pisos	o	techos	por	su	resistencia	al	fuego.
TABLA Nº 2
TABLAS DE ESPESORES MINIMOS PARA PROTECCION AL FUEGO EN PISOS, 





























TABLAS DE ESPESORES MINIMOS PARA PROTECCION AL FUEGO EN 
PAREDES Y TABIQUES
Artículo 50.- Cuando	se	requieran	instalar	selladores	cortafuego,	deberá	presentarse	
un	 proyecto	 específico	 para	 tal	 fin,	 indicando	 los	 tipos,	 formas	 y	 materiales	 que	
atraviesan el cerramiento cortafuego.
Artículo 51.- Solo	se	pueden	utilizar	materiales	selladores,	de	acuerdo	a	la	configuración	
que cada fabricante haya sometido a pruebas y que la composición del conjunto a 
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CAPITULO IV
SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS
Artículo 52.- La instalación de dispositivos de Detección y Alarma de incendios  tiene 
como	 finalidad	 principal,	 indicar	 y	 advertir	 las	 condiciones	 anormales,	 convocar	 el	
auxilio adecuado y controlar las facilidades de los ocupantes para reforzar la protección 
de la vida humana. 
La	Detección	y	Alarma	se	realiza	con	dispositivos	que	identifican	la	presencia	de	calor	o	
humo	y	a	través,	de	una	señal	perceptible	en	todo	el	edificio	protegida	por	esta	señal,	que	
permite el conocimiento de la existencia de una emergencia por parte de los ocupantes.




en ninguna otra regulación. Los sistemas de detección y alarma de incendios deberán 
contar	con	supervisión	constante	en	el	área	a	la	cual	protegen,	con	personal	entrenado	
en el manejo del sistema.
Los	sistemas	que	reporten	las	señales	de	alarma,	supervisión	y	avería	hacia	lugares	fuera	
de	 la	 propiedad	protegida,	 atendidos	 de	manera	 continua	 y	 que	brindan	el	 servicio	 de	
monitoreo no será necesario que cuenten con supervisión constante en el área protegida.
Artículo 55.- Todo	sistema	de	detección	y	alarma	de	incendios,	deberá	contar	con	dos	
fuentes	 de	 suministro	 de	energía,	 de	acuerdo	 con	el	CNE	Tomo	V,	Capítulo	 7.	 Los	
circuitos,	cableados	y	equipos	deberán	encontrarse	protegidos	de	daños	por	corrientes	




a) Dispositivos de detección de incendios
b) Dispositivos de alarma de incendios
c) Detectores de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
e) Válvulas de la red de agua contra incendios.
f) Bomba de agua contra incendios.
g) Control de ascensores para uso de bomberos
h) Desactivación de ascensores
i) Sistemas de presurización de escaleras.
j) Sistemas de administración de humos
k) Liberación de puertas de evacuación
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control	o	desde	los	pulsadores	distribuidos	en	la	edificación.	Esta	instalación	de	alarma	
audible	 deberá	 complementarse	 con	 adecuadas	 señales	 ópticas,	 cuando	 así	 lo	
requieran las características de los ocupantes del mismo.
Artículo 58.- Los	 dispositivos	 de	 detección	 de	 incendios	 automáticos	 y	 manuales,	
deberán ser seleccionados e instalados de manera de minimizar las falsas alarmas. 
Cuando los dispositivos de detección se encuentren sujetos a daños mecánicos o 
vandalismo,	deberán	contar	con	una	protección	adecuada	y	aprobada	para	el	uso.
Artículo 59.- Los dispositivos de detección de incendios deberán estar instalados de 
forma	tal		que	se	encuentren	sostenidos	de	forma	independiente	de	su	fijación	a	los	
conductores de los circuitos. Los dispositivos de detección de incendios deberán ser 
accesibles para el mantenimiento y pruebas periódicas.
Artículo 60.- Únicamente es permitida la instalación de detectores de humo de estación 
simple	(detectores	a	pilas),	para	usos	en	edificaciones	residenciales	y	al	interior	de	las	
viviendas.
Artículo 61.- Para la selección y ubicación de los dispositivos de detección de  incendios 
deberá	tomarse	en	cuenta	las	siguientes	condiciones:
a)	 Forma	y	superficie	del	techo.
b) Altura del techo.
c)	 Configuración	y	contenido	del	área	a	proteger.
d) Características de la combustión de los materiales presentes en el área protegida.
e) Ventilación y movimiento de aire.
f) Condiciones medio ambientales.
Artículo 62.- Los dispositivos de detección de incendios deberán ser instalados de 
acuerdo a las indicaciones del fabricante y las buenas prácticas de ingeniería. Las 
estaciones manuales de alarma de incendios deberán ser instaladas en las paredes a 
no menos de 1.10 m ni a  más de 1.40 m.
Artículo 63.- Las estaciones manuales de alarma de incendios deberán distribuirse en 
la	totalidad	del	área	protegida,	libre	de	obstrucciones	y	fácilmente	accesible.
Deberán instalarse estaciones manuales de alarma de incendios en el ingreso a cada 
una de las salidas de evacuación de cada piso. 
Se adicionarán estaciones manuales de alarma de incendios de forma que la máxima 
distancia	de	recorrido	horizontal	en	el	mismo	piso,	hasta	la	estación	manual	de	alarma	
de incendios no supere los 60.0 m.
Artículo 64.- Únicamente será obligatoria la señalización de las estaciones manuales 
de alarma de incendios que no sean claramente visibles y por exigencia de la Autoridad 
Competente.
Artículo 65.- Cuando se instalen cobertores en las estaciones manuales de alarma de 
incendios,	con	el	fin	de	evitar	 falsas	alarmas	o	para	protección	del	medio	ambiente,	
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Artículo 68.- En	 caso	 de	 que	 la	 edificación	 cuente	 con	 áreas	 de	 estacionamiento	
subterráneas cuya sumatoria de áreas techadas considerando los espacios de 
estacionamiento,	las	circulaciones	y	los	depósitos,	sea	mayor	a	750	m2,	se	requerirá	











ubicados de tal manera que la totalidad de cada área pueda ser alcanzada por la 
manguera de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma.
c) Bomba contra incendios de arranque automático con un caudal no menor a 946 l/
min.	(250	gpm.)	con	una	presión	no	menor	de	4.14	bar	(60	psi)	en	el	punto	más	
desfavorable,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 estipulado	 en	 la	 presente	 Norma.	 Cuando	 la	
edificación	presente	otros	riesgos	distintos	al	de	vivienda	como	parte	de	la	misma,	






































ubicados de tal manera que la totalidad de cada área pueda ser alcanzada por la 
manguera de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma.
c) Bomba contra incendios de arranque automático de acuerdo al estándar de la NFPA 
20	y	el	volumen	de	reserva	según	NFPA	13.	
d)	 Se	 debe	 instalar	 en	 todo	 el	 edificio	 un	 sistema	 de	 rociadores	 automáticos,	 	 de	









Artículo 72.- Los sistemas de evacuación serán diseñados y calculados en función a 
los requerimientos que establecen el Código de la NFPA 101 en el capítulo de 
Edificaciones	de	Hospedaje.
Artículo 73.- Dependiendo	de	la	clasificación	y	altura	de	la	edificación	de	hospedaje	se	
establece la necesidad de sistemas de agua contra incendios. 
En	 caso	de	 que	 la	 edificación	 cuente	 con	 playas	 de	 estacionamiento	 subterráneas,	
cuya sumatoria de áreas sean mayores a 500 m2 y/o 250 m2 de depósitos o servicios 
generales	(área	sumada)	se	requerirá	rociadores	automáticos	de	agua	contra	incendios	
de acuerdo a lo estipulado en el estándar NFPA 13.
Artículo 74.-  En donde existan cocinas y esto obligue a la necesidad de ductos de 
evacuación	 de	 grasas	 y	 humos,	 estos	 deberán	 encontrarse	 dentro	 de	 un	 ducto	
cortafuego	de	una	hora	de	resistencia,	evitando	recorridos	horizontales	y	reduciendo	al	
máximo las curvas. 
Artículo 75.- Donde	se	 requieran	bombas	contra	 incendios,	estas	serán	diseñadas,	
instaladas,	probadas	y	mantenidas	de	acuerdo	con	la	Standard	NFPA	20.	Cuando	se	
decida instalar bombas alimentadas por energía eléctrica esta deberá contar con 2 
fuentes de suministro eléctrico y un panel de transferencia automático de acuerdo con 
el Código Eléctrico Nacional.
Artículo 76.- Los hoteles de 4 y 5 estrellas deberán contar con un ambiente denominado 
Centro	de	Control	desde	donde	se	pueda	administrar	la	evacuación	de	la	edificación	y	
todos los sistemas de seguridad. El área mínima deberá ser tal que permita albergar 
todo el equipamiento del Centro de Control y adicionalmente permitir a los Bomberos 
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nivel	con	acceso	directo,	desde	la	vía	pública	y	con	una	puerta	rotulada	como	“Centro	
de Control”.
Artículo 77.- Cuando los hoteles requieran la utilización de helipuertos estos deberán 
contar	con	su	protección	contra	incendios	adecuado	al	tipo	de	riesgo,	para	el	caso	de	
un	sistema	de		generación	espuma	portátil	AFFF,	éste	nunca	será	menor	a	2	descargas	






F del presente capítulo.
Artículo 79.- Las	instalaciones	de	almacenamiento,	abastecimiento	y	distribución	de	
gas	 natural,	 gas	 licuado	 de	 petróleo	 y	 líquidos	 combustibles	 deberán	 diseñarse	 e	
instalarse de acuerdo con la regulación nacional vigente de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos No 26221.
Artículo 80.- Cuando se decida la instalación de un sistema de administración de 
humos	y/o	sistemas	de	evacuación	horizontal,	deberá	cumplirse	con	el	Código	NFPA	
101 y Estándar NFPA 92.








































dispuesto para impedir la acumulación de humos y además cumplir con los requisitos 
establecidos en el Código NFPA 101.
(3)	No	serán	requeridos	sistemas	automáticos	de	rociadores	siempre	y	cuando	:
•	 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m medidos desde la puerta de 
la	habitación	hasta	la	salida	de	evacuación	más	cercana,	o
•	 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m medidos desde la puerta de 
la	habitación	hasta	la	salida	de	evacuación	más	cercana,	además	cuente	la	edificación	con	
2 rutas de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12.0 m de distancia de 
evacuación.
INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 
CLASIFICADO COMO APART-HOTEL




dispuesto para impedir la acumulación de humos y además cumplir con los requisitos 




































•	 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m. medidos desde la puerta de la 
habitación	hasta	la	salida	de	evacuación	más	cercana,	o
•	 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m. medidos desde la puerta de la 
habitación	hasta	la	salida	de	evacuación	más	cercana,	además	cuente	la	edificación	con	2	rutas	
de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12.0 m. de distancia de evacuación.
(2)	No	serán	requeridos	sistemas	automáticos	de	rociadores	siempre	y	cuando	:
•	 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12 m medidos desde la puerta de la 
habitación	hasta	la	salida	de	evacuación	más	cercana,	o
•	 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30 m medidos desde la puerta de la 
habitación	hasta	la	salida	de	evacuación	más	cercana,	además	cuente	la	edificación	con	2	
rutas de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12 m de distancia de 
evacuación.


























Reglamento Nacional de Edificaciones
- 331 -
INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 
CLASIFICADO COMO RESORT




dispuesto para impedir la acumulación de humos y además cumplir con los requisitos 
establecidos en el Código NFPA 101
(2) No	serán	requeridos	sistemas	automáticos	de	rociadores	siempre	y	cuando	:
•	 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m medidos desde la puerta de la 
habitación	hasta	la	salida	de	evacuación	más	cercana,	o
•	 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m medidos desde la puerta de la 
habitación	hasta	la	salida	de	evacuación	más	cercana,	además	cuente	la	edificación	con	2	rutas	
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INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 
CLASIFICADO COMO ECOLODGE











Sistema de detección y alarma de incendios centralizado






Sistema de detección de incendios a pilas en los dormitorios
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Artículo 82.- Todo local de salud tipo hospital deberá tener al menos una división 




• Cada área de refugio generada deberá tener como mínimo una salida o escalera 
de evacuación.
•	 Para	estimar	el	área	mínima	de	refugio	deberá	considerarse:
- En	hospitales	o	lugares	de	reposo	=	2.8	m2 por persona
- En	instalaciones	con	pacientes	en	silla	de	ruedas	=	1.4	m2 por persona
- En	los	pisos	que	no	alberguen	pacientes	internados	ni	pacientes	en	camilla	=	
0.5 m2 por persona
Artículo 83.- Todo local de salud tipo hospital deberá tener cerramientos contrafuego 
de 1 hora en locales de 3 pisos o menos y 2 horas en locales de 4 pisos y más para las 
siguientes	áreas:
• Salas de operación
• Salas de cuidado intensivo
• Salas de Diálisis
Artículo 84.- Todo local de salud de 2 o más niveles deberá contar con teléfono para 
bomberos y un sistema de evacuación por voz.
Artículo 85.- Los laboratorios en locales de salud en donde se utilicen materiales 
inflamables,	combustibles	o	riesgosos	considerados	como	de	riesgo	severo	deberán	
estar	protegidos	de	acuerdo	con	la	norma	NFPA	99,	Standard	for	Health	Care	Facilities.




• Laboratorios	 usando	 materiales	 inflamables	 o	 combustibles	 distintos	 a	 riesgo	
severo:	Puertas	con	cierre	automático
• Laboratorios	usando	materiales	clasificados	de	riesgo	severo:1	hora








• Todos los muros internos y particiones en los locales de salud de 4 pisos o más 
deberán ser de materiales incombustibles o de combustión limitada. 
Artículo 87.- Las dimensiones de las puertas y escaleras de evacuación deberán 
cumplir lo establecido en la norma de requisitos de Seguridad. 
El ancho mínimo de un puerta de evacuación ubicado en un pasadizo será de 1.20 m. 
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área	en	dos	zonas	de	refugio.	En	este	último	caso,	las	hojas	de	las	puertas	deberán	
abrir en sentidos opuestos.
Artículo 88.- Las escaleras de evacuación deben permitir el giro de una camilla 
considerando que miden 0.60 m. por 2.50 m. de largo.
CAPITULO VIII
COMERCIO
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1) A partir de 250 m2 de área.
2)	 Cuando	 los	requerimientos	de	agua	(caudal	y	presión)	del	sistema	de	rociadores	
puedan	 ser	 abastecidos	 por	 el	 servicio	 de	 agua	 de	 la	 localidad,	 estos	 podrán	
conectarse	directamente	con	la	red	pública,	siempre	y	cuando	exista	una	compañía	
de bomberos en la localidad.
3 Es requisito obligatorio contar con hidrantes que provean un caudal total mínimo de 
750	gpm.	(caudales	sumados).
4)	 Serán	 requeridos	 hidrantes	 de	 la	 red	 pública	 con	 un	 caudal	 suficiente	 para	 el	
máximo	riesgo,	de	acuerdo	con	la	formula	ISO.
5) Únicamente estaciones manuales y alarma de incendios.
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7)	 Para	construcciones	de	un	solo	nivel,	para	edificaciones	de	2	o	más	niveles	se	aplicaran	
los requerimientos de protección contra incendios de los Conjuntos de Tiendas.
Artículo 90.- Las	Galerías	Comerciales	y	Conjunto	de	Tiendas	de	no	más	de	3	niveles,	
deberán	contar	con	una	separación	contra	fuegos	no	menor	de	1	hora,	de	manera	de	
agrupar locales que tengan un máximo 20.0 m lineales de frente. 
Las	paredes	posteriores	 colindantes	 con	otra	 tienda,	 deberá	 tener	 separación	 corta	
fuego con una resistencia mínima de 1 hora. No se requiere compartimentación corta 
fuego en el frente de la tienda.
Artículo 91.- Las	Galerías	Comerciales	y	Conjunto	de	Tiendas	de	4	niveles	o	más,	
deberán	contar	con	una	separación	contra	fuegos	no	menor	de	2	horas,	de	manera	de	
agrupar locales que tengan un máximo 20.0 m. lineal de frente. 
Las	paredes	posteriores	colindantes	con	otra	tienda,	deberá	tener	una	separación	corta	
fuego con una resistencia mínima de 2 horas. No se requiere compartimentación corta 
fuego en el frente de la tienda.
Artículo 92.- Las	edificaciones	comerciales	deberán	contar	con	el	número	de	escaleras	
de	 evacuación	 y	 salidas	 de	 emergencia	 necesarias,	 de	 acuerdo	 con	 el	 cálculo	 de	
evacuación establecido en la norma A.070.
Artículo 93.- En	Centros	Comerciales	bajo	un	mismo	 techo	estructural,	 la	distancia	
máxima	 de	 recorrido	 es	 de	 45.0	m	 a	 una	 salida	 de	 evacuación	 o	 de	 la	 edificación	
cuando	no	se	cuenta	con	un	sistema	de	rociadores	y	de	60.0	m.	cuando	la	edificación	
cuenta con rociadores.
Artículo 94.- En	 edificaciones	 de	 uso	 de	 Centro	 Comercial	 bajo	 un	 mismo	 techo	
estructural,	se	podrá	tener	una	distancia	máxima	de	recorrido	de	60.0	m.	adicionales,	










un área total mayor de 250 m2,	deberá	contar	con	un	sistema	automático	de	rociadores.	
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comerciales,	 galerías	 comerciales,	 estas	 deberán	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	












ser compatibles y ser utilizados por el Cuerpo de Bomberos y permitir los planes de 
apoyo mutuo entre empresas  e instituciones.
Artículo 101.-	Los	equipos	que	se	estandarizan	en	esta	norma	no	pueden	ser	variados,	





























cualquier	 otro	 dispositivo	que	 se	utilice	 con	el	 propósito	 de	adecuar	 o	modificar	 los	









la norma NFPA 15.




base en corriente eléctrica.
e)	 Cuando	se	requiere	obligatoriamente	una	fuente	alterna,	el	sistema	de	energía	debe	
ser	diseñado	e	instalado	según	NFPA	70.	
f) Para sistemas de bombeo menores a 500 gpm no se requieren bombas de tipo 
listadas UL. Pueden utilizarse sistemas de bombeo que dispongan de una 
certificación	independiente	al	fabricante	que	garantice	la	capacidad	de	la	curva	de	
bombeo.




utilizará el estándar NFPA 14.
Artículo 103.- Las roscas que deben utilizarse en cualquier dispositivo de combate de 
incendios	 tanto	 para	 abastecimiento,	 descarga	 de	 agua	 o	 combate	 de	 incendios,	
tendrán	9	hilos	por	pulgada	para	roscas	NH	de	40	mm.	(11/2”) de diámetro y 7 ½ hilos 
por	pulgada	para	roscas	NH	de	65	mm.	(2	1/2”) de diámetro. 
Artículo 104.- Los casos no contemplados en la presente Norma podrán ser referidos 
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a)	 Todo	sistema	de	agua	contra	 incendios,	sin	 importar	el	 tamaño,	debe	contar	con	
Conexión para Bomberos. 
b)	 La	 Conexión	 para	 Bomberos	 debe	 ser	 visible,	 de	 fácil	 acceso	 e	 identificable	 y	
preferentemente	ubicarse	en	la	fachada	más	próxima	a	la	vía	pública.
c)	 El	 espacio	 circundante	 de	 la	Conexión	 para	Bomberos,	 debe	 ser	 amplio	 en	 sus	
cuatro	 lados,	 de	 forma	 tal	 que	 permita	 la	 rápida	 conexión	 de	 mangueras	 sin	
obstrucción o restricción alguna. 
d) La distancia con relación al piso no debe ser menor de 0.30 m ni mayor de 1.20 m 
medidos ambos desde el nivel de piso terminado al borde inferior de los acoples. 
e) Las bocas de inyección deben ser orientadas de forma directa y perpendicular hacia 
la pista donde se ubicará la unidad del Cuerpo de Bomberos.
f) Se debe instalar una Conexión para Bomberos por cada sistema que tenga la 
edificación.	La	ubicación	debe	preferirse	cercana	a	los	hidrantes	de	la	vía	pública.	
g) No deberán existir válvulas de control entre la Conexión de Bomberos y el sistema 
contra incendios. Deberá instalarse una válvula check listada en cada Conexión de 
Bomberos.
h)	 Las	Conexiones	de	Bomberos	deberán	tener	al	menos	2	conexiones	de	65	mm.	(2	
½”) de rosca continua NHS. Adicionalmente debe tener la cantidad de entradas 




de altura no mayor a 10 niveles se podrá utilizar Conexión para Bomberos de una 
sola entrada.






solo el riesgo hidráulicamente más demandante en caudal.
Artículo 107.- Las	Conexiones	para	Bomberos,	pueden	ser	del	tipo	poste,	empotradas,	
adosadas,	de	pared,	en	acabados	de	materiales	diversos,	no	deben	ser	pintadas	y	no	
es necesario que sean de color rojo.
La	 ubicación	 en	 la	 fachada	 de	 la	 edificación,	 debe	 ser	 tal	 que	 permita	 su	 uso,	 sin	
dificultar	maniobras	de	evacuación	de	personas,	ni	ingreso	a	la	edificación	tanto	a	pie	
como con unidades de bomberos.
Artículo 108.-	 Las	 Conexiones	 para	 Bomberos,	 deben	 ser	 compatibles	 con	 las	
mangueras	 del	 Cuerpo	 de	 Bomberos,	 en	 una	 conexión	 de	 rosca	 hembra,	 de	 giro	
permanente.	Es	obligatorio	que	cada	uno	de	los	 ingresos	cuente	con	una	tapa,	esta	






























Artículo 109.- Las Válvulas de Sectorización y Control son equipos que aíslan un 
tramo	o	una	red	de	tuberías,	de	manera	que	interrumpen	el	suministro	de	agua	desde	
la fuente de bombeo hacia las montantes o dispositivos de extinción de incendios.
Las válvulas deberán ser del tipo indicadoras y listadas para uso en sistemas de 
protección	contra	incendios	y	podrán	ser	de	los	siguientes	tipos:




principal,	 así	 como	 en	 todos	 los	 sub	 sistemas	 que	 se	 requieran.	 Solo	 podrán	
utilizarse	válvulas	reconocidas	por	un	Certificador	para	uso	de	redes	de	agua	contra	
incendios. 
b)	 Deben	 estar	 provistas	 de	 cadena	 y	 candado	 asegurando	 el	 flujo	 de	 ingresos	 y	
salidas hacia y desde el SCI y cuando se disponga de un sistema de detección y 
alarma,	deberán	ser	monitoreados	por	el	mismo.








a) Este tipo de válvula debe ser utilizada solo para sectorizar redes de agua contra 
incendios enterradas.
b)	 Se	les	debe	proveer	de	candado,	y	ser	monitoreadas	por	el	sistema	centralizado	de	
detección y alarma de incendios. 




b) En sistemas de agua contra incendio solo podrán utilizarse válvulas checks 
aprobadas	para	uso	contra	incendios,	así	mismo	debe	tenerse	en	consideración	la	
posición y horizontalidad o verticalidad del sistema de tuberías a la que sirven. 
c)	 Cuando	sea	necesaria	la	instalación	de	válvulas	check,	estas	debe	ser	ubicadas	en	
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Válvulas	Reductoras	de	Presión,	con	las	siguientes	condiciones:
a) Cuando se requieran válvulas reductoras de presión no serán permitidas válvulas 
estranguladoras	de	flujo.	
b) Siempre deberán tener un manómetro aguas arriba y aguas abajo de la válvula 
Válvulas Angulares y Rectas
a)	Todas	 las	válvulas	para	uso	de	gabinetes,	casetas,	uso	de	bomberos	o	brigadas	















GABINETES, CASETAS Y ACCESORIOS
Artículo 110.- Los Gabinetes de Mangueras Contra Incendios son Cajas que contienes 
en	su	 interior	 la	manguera,	pitón	y	 la	válvula	de	control,	del	 tamaño	necesario	para	
contenerlos	y	utilizarlos,	diseñado	de	forma	que	no	interfiera	con	el	uso	de	los	equipos	
que contiene.
Artículo 111.-  Los gabinetes contra incendios tendrán en su interior una manguera de 
40	mm.	(1	1/2”)	de	diámetro	y	30.0	metros	de	longitud,	así	como	un	pitón	de	combinación.	
Los pitones de chorro sólido no serán permitidos al interior del gabinete.
Se pueden utilizar mangueras de 15.0 metros de longitud cuando el  riesgo así lo 
requiera y el área disponible  no permita el tendido y uso de mangueras de 30.0 metros.
Cuando	se	requieran	pitones	de	chorro	sólido.	Estos	pueden	ser	utilizados,	pero	no	como	
conexión	directa	de	uso	en	gabinetes,	y	tendrán	que	ser	valvulados	en	el	mismo	pitón.
Artículo 112.-	 	Los	gabinetes	contra	 incendios	pueden	ser	adosados,	empotrados	o	
recesados,	con	o	sin	puerta,	de	vidrio	o	sólida	o	cualquier	combinación	de	estos.	Los	
materiales de acabado pueden ser cualquiera que se requiera acorde con los materiales 
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Artículo 113.-  Donde se utilicen gabinetes del tipo romper-el-vidrio,	deberá	instalarse	
de	forma	segura,	el	dispositivo	usado	para	poder	romper	el	vidrio,	deberá	ubicarse	en	
un lugar adyacente al gabinete y de libre disposición.
Artículo 114.-  Los gabinetes se deben señalizar de acuerdo con la NTP 399.010-1 
cuando no sean visibles y cuando  tengan puerta sólida. Adicionalmente todos los 
gabinetes	 sin	 excepción	 deben	 indicar	 como	 medida	 de	 precaución	 lo	 siguiente:	




Artículo 116.-  Las válvulas de los gabinetes deberán ubicarse a una altura no menor 
de	0.90	m	ni	mayor	a	1.50	m	sobre	el	nivel	del	piso,	medidos	al	eje	de	la	válvula.
Artículo 117.-		Cuando	una	edificación	no	es	protegida	por	un	sistema	de	rociadores,	
deben instalarse la cantidad de gabinetes necesarios para que la manguera pueda 
llegar	a	cubrir	todas	las	áreas,	con	un	recorrido	real	de	25.0	metros	y	un	chorro	adicional	
de	7.0	metros,	luego	de	voltear	en	esquinas.	
No está permitida la ubicación de gabinetes en base a radio de cobertura.




Artículo 119.-  Cuando se decida por la instalación de gabinetes con rack porta 
mangueras,	este	debe	ser	del	 tipo	 	que	permita	ser	utilizado	por	una	sola	persona,	
contar con brazo de ajuste de manguera y ser listado.
Artículo 120.-	Es	permitido	en	uso	de	mangueras	colocadas	sobre	rack	porta	mangueras,	
directamente a la montante o ramal de abastecimiento sin el uso del gabinetes.
Artículo 121.-	Dentro	del	gabinete,	la	válvula	en	cualquier	posición	(totalmente	abierta	
o	totalmente	cerrada),	debe	tener	al	menos	25.4	mm,	(1”)	de	distancia	con	el	gabinete,	
de manera de permitir la operación de la manija de la válvula.
Artículo 122.-	Las	Casetas	Contra	Incendios	tienen	como	propósito	almacenar,	cerca	
al	riesgo,	equipo	contra	incendios	de	primera	respuesta	y	así	como	complementario.	Se	
ubicaran	 en	 función	 al	 tipo	 de	 instalación	 y	 edificación,	 pueden	 de	 dimensiones	 y	
formas variadas.
Artículo 123.-	Cuando	se	utilicen	mangueras	pre-conectadas	en	este	tipo	de	casetas,	
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Para riesgos industriales no serán aceptadas las mangueras  denominadas para uso 
de	rack	o	porta	manguera	(Rack	&	Real),	salvo	en	áreas	de	oficinas	administrativas	o	
riesgos	clasificados	como	“Ligero”









Artículo 128.- Los Pitones Contra Incendio son equipos utilizados para el combate de 
incendios,	el	cual	se	instala	al	final	de	la	manguera,	y	deben	cumplir	con	lo	siguiente:
a) Deben ser listados para el uso.




que no tengan como presión mínima 60 psi medidos en la descarga del pitón a 
máximo caudal de diseño del pitón que se utiliza.




cada pitón para efectos de enfriamiento a distancia de la zona de impacto de la 
llama,	en	adición	al	sistema	de	diluvio	según	el	estándar	NFPA	15.
Artículo 129.- Las Salidas son las salidas con válvulas de apertura y cierre de 65 mm 
(2	1/2”)	de	diámetro,	con	válvulas	rectas	o	angulares,	húmedas	o	secas,	según	sea	el	
diseño	de	la	red	y	que	se	ubican	como	parte	de	una	red	de	agua	contra	incendios,	en	
lugares estratégicos para uso exclusivo de bomberos.































Artículo 131.- Los Hidrantes de Vía Publica deben ser solamente abastecidos por el 
sistema	de	agua	de	servicio	público.	
No es permitida la instalación de hidrantes abastecidos desde una red privada interna 
y que se encuentren conectados a la misma bomba y reserva del sistema de agua 
contra	incendio,	salvo	en	actividades	mineras	y	petroleras,	donde	no	exista	Cuerpo	de	
Bomberos	y	el	caudal	demandante	por	hidrantes	haya	sido	considerado,	en	adición	al	
requerimiento de agua del sistema que abastece la red de agua contra incendio.
Artículo 132.- Los hidrantes deben ser instalados preferiblemente en las esquinas de 
las	calles,	con	las	bocas	de	salida	ubicadas	hacia	la	pista,	en	donde	se	estacionará	el	
camión contra incendios. La válvula de sectorización deberá ubicarse a una distancia 
no	mayor	de	1.00	m.	No	es	permitido	el	uso	de	válvulas		indicadoras	de	poste	(PIV)	
como válvulas de sectorización.




Artículo 134.- El caudal de abastecimiento que requiere cada hidrante o la suma de 
varios	en	las	mismas	manzanas	o	adyacente,	según	clasifica	la	NTP	350.102		debe	ser	
como	mínimo	el	siguiente	caudal:
Áreas residenciales requieren de 250 gpm.
Áreas	residenciales	en	edificios	mayores	de	5	niveles	requieren	500	gpm.
Áreas de industria Liviana requieren 750 gpm
Áreas de industria pesada requieren 1000 gpm
Áreas de industria de Alto riesgo requieren 1000 gpm por hidrante  y sumando los 






• 4” de diámetro para hidrantes menores a 1890 l/min
• 6” de diámetro para hidrantes menores a 2830 l/min
• 8” de diámetro para hidrantes menores a  3780 l/min 



































distritos y regiones en donde la temperatura descienda a 4 grados centígrados y 
pudiera	haber	congelamiento.	En	otras	áreas	geográficas	no	deben	ser	instalados.
Artículo 139.-	Hidrantes	de	poste	de	tipo	cuerpo	húmedo,	son	obligatorios	de	instalar	
a partir del año 2007 en todas las ciudades en donde no exista posibilidad de 
congelamiento. Deben dejarse con la válvula de control siempre abierta.
Artículo 140.- Hidrantes	subterráneos,	solo	pueden	ser	utilizados	en	riesgos	especiales	
en	donde	la	maquinaria	y	movimiento	pone	en	riesgo	al	hidrante	de	poste,	por	golpe,	
tales	 como	 aeropuertos,	 puertos,	 patios	 de	maniobra	 de	 contenedores,	 entre	 otros	
similares. Cuando se instalen estos deben se señalizados en la tapa con la palabra 
“Grifo Contra Incendios” o “Hidrante”.
SUB-CAPITULO VI
TUBERIAS ENTERRADAS
Artículo 141.-  Toda tubería que esté en contacto directo con el suelo. En el caso de 
tuberías	instaladas	en	túneles	o	trincheras	estas	deben	referirse	a	la	parte	de	tuberías	
aéreas.
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Artículo 143.- 	El	uso	de	tuberías	de	acero	en	redes	enterradas	no	es	aceptado,	salvo	
que sea listada para ser enterrada y de uso del servicio contra incendios. Las tuberías 
de acero en uso externo como conexión para el departamento de bomberos son 
permitidas siempre y cuando se protejan internamente y externamente. Estas tuberías 
de acero sólo pueden usarse entre la válvula check y la siamesa de inyección.
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Artículo 145.- Los accesorios para tuberías enterradas deben cumplir con los 
siguientes	estándares:




y cinco partes de piedra. 
SUB-CAPITULO VII
TUBERIAS AEREAS
Artículo 147.- Las tuberías usadas para sistemas contra incendios deben exceder o 
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Artículo 148.- Los accesorios para tuberías aéreas deben cumplir con los siguientes 
estándares:
Artículo 149.- Todo procedimiento de soldadura que se realice en redes de tuberías 
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SUB-CAPITULO VIII
SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
Artículo 150.-	Los	diferentes	tipos	de		fuente	de	suministro	de	agua	contra	incendios,	
deberán contar con la aprobación de la Autoridad Competente.
Artículo 151.- Interconexión	con	la	red	pública	de	agua.Donde	se	cumplan	los	requisitos	
de	caudal	 /	presión,	 	sea	aprobado	por	 la	Autoridad	Competente	y	sea	permitido	por	el	
presente RNE son permitidas las conexiones de la red de agua contra incendios de las 
edificaciones	con	la	red	pública	de	agua	de	la	localidad.
Artículo 152.- Bombas de Agua Contra Incendios. Una instalación de bomba de agua 
contra	 incendios	 consiste	 en	 el	 conjunto	 formado	 por	 la	 bomba,	 motor,	 tablero	














motor	eléctrico,	no	será	obligatoria	 la	 instalación	de	 la	 fuente	secundaria	de	energía	
solicitada en el CNE.
Artículo 157.- Tanque	Elevado:	Cuando	se	utilicen	 tanque	elevado,	como	fuente	de	
abastecimiento	de	los	sistemas	de	agua	contra	incendios,	estos	deberán	ser	diseñados	
de acuerdo con el estándar NFPA 22.
Artículo 158.- Cuando	el	almacenamiento	sea	común	para	el	agua	de	consumo	y	la	
reserva	 para	 el	 sistema	 contra	 incendios,	 deberá	 instalarse	 la	 salida	 del	 agua	 para	
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Artículo 160.-	Un	sistema	de	agua	contra	incendios	de	tipo	montante	seca	se	define	
como	 aquella	 que	 sus	 tuberías	 pueden	 o	 no	 estar	 llena	 de	 agua,	 y	 que	 no	 están	
conectadas directamente a una fuente de abastecimiento capaz de satisfacer la 
demanda del sistema. Esto se utiliza generalmente con el agua proveniente de las 
autobombas del Cuerpo de Bomberos.
SUB-CAPITULO IX
ROCIADORES
Artículo 161.- Será obligatoria la instalación de sistemas de rociadores en las 
edificaciones	en	donde	sean	 requerido	por	 las	Normas	particulares	de	cada	 tipo	de	
edificación.
Artículo 162.-	 Los	 rociadores	 deberán	 ser	 diseñados,	 instalados	 y	 mantenidos	 de	
acuerdo a lo indicado en el estándar NFPA 13.
SUB-CAPITULO X
EXTINTORES PORTATILES
Artículo 163.-	 Toda	 edificación	 en	 general,	 salvo	 viviendas	 unifamiliares,	 debe	 ser	
protegida	con	extintores	portátiles,	 de	acuerdo	con	 la	NTP	350.043-1,	en	 lo	que	se	
refiere	 al	 tipo	 de	 riesgo	 que	 protege,	 cantidad,	 distribución,	 tamaño,	 señalización	 y	
mantenimiento.












perecibles	 o	 no	 perecibles,	 refrigeradas	 o	 no	 refrigeradas,	 líquidos	 (inflamables,	
combustibles	o	no	combustibles),	y	materiales	peligrosos.	También	es	aplicable	a	un	
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Esta	norma	no	es	aplicable	para	el	almacenamiento	de	hidrocarburos	y	sus	derivados,	




Artículo 167.- Se toman como referencia para el adecuado uso de este documento a 
las	Normas	Técnicas	Peruanas.	En	caso	de	no	existir	éstas,	se	deberán	cumplir	 las	










2. Mercancía.- Bienes,	productos,	materias	primas	e	insumos, incluyendomaterial de 
embalaje	y	contenedores,	los	cuales	determinan	la	clasificación	de	la	mercancía.




4. Mercancía Perecible: Aquella que por su naturaleza y/o atendiendo a su fecha de 
vigencia	tiene	vida	útil	limitada.
5. Mercancía Refrigerada: Aquella que por su naturaleza debe transportarse o 
almacenarse por debajo de la temperatura ambiente.
6. Mercancía Peligrosa: Aquella que por su naturaleza contiene materias u objetos 
que	presentan	riesgo	para	la	salud,	para	la	seguridad	o	que	pueden	producir	daños	
en	el	medio	ambiente,	en	las	propiedades	o	a	las	personas.
7. Muro Cortafuego: Cerramiento	que	tiene	una	clasificación	de	resistencia	al	fuego.
La	 resistencia	al	 fuego	de	un	elemento	constructivo	se	 refiere	a	 la	habilidad	de	
mantener	 su	 estabilidad	 y	 capacidad	 funcional,	 la	 estanqueidad,	 el	 aislamiento	
térmico	y	cualquier	otro	requisito	de	resistencia	al	fuego	relativo	a	su	uso,	por	un	
periodo de tiempo determinado bajo las condiciones de ensayos de resistencia al 
fuego	normalizado,	de	NTP	ISO	834-1,	ASTM	E119,	ISO	834,	BS	476	y/o	EN	1363.	
La	certificación	de	 resistencia	al	 fuego	deberá	ser	emitida	por	un	 laboratorio	de	
ensayos	 de	 resistencia	 al	 fuego	 debidamente	 acreditado.	 La	 clasificación	 de	
resistencia al fuego de un elemento será el periodo de tiempo durante el cual las 
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3. Estanqueidad de llama y gases
4. No	emisión	de	gases	inflamables	por	la	cara	no	expuesta
Nota:	 Se	 considerará	 que	 los	 términos	 “corta	 fuego”	 y	 “contra	 fuego”	 son	
equivalentes al término “resistencia al fuego”.





















9. Grupo B: Los	siguientes	materiales	deberán	clasificarse	como	Grupo	B:
•	 Celulósicos	(acetato	de	celulosa,	butiro-acetato	de	celulosa,	etil	celulosa)
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11. Altura de Almacenamiento: Máxima altura medida desde el nivel de piso 
terminado	 hasta	 la	 parte	 superior	 de	 la	 mercancía,	 para	 la	 que	 los	 productos	
pueden ser almacenados manteniendo la separación necesaria del techo y/o vigas 
y debajo de los rociadores
SUB-CAPITULO IV
TIPOS Y CLASIFICACION DE ALMACENES
Artículo 169.- Los	almacenes,	en	función	a	su	cobertura	se	clasifican	de	la	siguiente	
manera:
1. Almacén	No	Techado	Abierto	 o	 cerrado	 con	muros:	Aquel	 donde	 se	almacenan	
mercancías expuestas directamente al medio ambiente.
2. Almacén	Techado:	Aquel	donde	se	almacenan	mercancías	en	espacios	protegidos	
mediante un techo. Incluye los siguientes tipos.
2.1 Almacén	 Techado	 Cerrado.-	 Recinto	 con	 paredes	 y	 techos,	 con	 una	 resistencia	
estructural	al	fuego	de	acuerdo	al	tipo	de	riesgo	según	la	Tabla	01.
Tabla 01: Tiempo mínimo permitido de resistencia al fuego para los elementos 
estructurales:	pórticos,	muros,	arcos,	losas
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•	 Almacenes	techados	con	una	altura	de	almacenamiento	mayor	a	7,60	m
• Almacenes refrigerados 
• Almacenes de mercancías peligrosas
•	 Almacenes	de	líquidos	inflamables	o	combustibles
2.2 Almacén	Techado	Abierto:	Deberá	tratarse	como	almacén	no	techado
Artículo 170.- Las	mercancías,	 en	 función	a	 su	 combustibilidad,	 se	 clasifican	de	 la	
siguiente	manera:
1. Clase	I:	Mercancías	no	combustibles	que	cumplen	con	las	siguientes	características:
• Están almacenadas sobre parrillas o parihuelas.






sin parrillas o parihuelas)
3. Clase	III:	Mercancías	Combustibles	que	cumplen	con	las	siguientes	características:
•	 Fabricadas	de	madera,	papel,	fibras	naturales	o	plásticos	incluidos	en	el	Grupo	C.
• Embaladas en cajas de cartones o madera.
• Con o sin parrillas o parihuelas de apoyo.
•	 Mercancías	que	contengan	hasta	5%	en	peso	o	volumen	(lo	que	sea	menor)	de	
plásticos de los Grupos A y B.
4. Clase	IV:	Mercancías	Combustibles	que	cumplen	con	las	siguientes	características:
• Fabricadas total o parcialmente de plásticos.
•	 Que	contengan	fluidos	hechos	a	partir	de	plásticos.
• Fabricadas de plásticos sin empaque.
NOTA:	Para	la	identificación	y	definición	de	la	Clasificación	de	Mercancías,	ver	ANEXO	01.
SUB-CAPITULO V
CONSIDERACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Artículo 171.- Los	materiales,	productos	y	mercaderías	que	se	almacenen	dentro	de	
un	 almacén	 techado,	 pueden	 ser	 ubicados	 utilizando	 cualquiera	 de	 las	 formas	 y	
arreglos de almacenamiento que establecen los estándares para la instalación de 
sistemas	de	rociadores	automáticos	(UNE-EN	12845	o	NFPA	13)	al	respecto,	debiendo	
considerar		 las	distancias	mínimas	entre	estantes,	pasillos,	racks,	techos	entre	otros	






















































Artículo 173.-  Para la protección de estos almacenes se deberá contar con una cobertura 
de gabinetes o casetas de mangueras hasta 120 m de recorrido.
El	volumen	de	agua	será	calculado	en	función	al	máximo	requerimiento	según	riesgo/
tipo,	forma	de	almacenamiento	y	cantidad	de	producto,	considerando	un	tiempo	mínimo	
de suministro de 90 minutos.
El	caudal	mínimo	será	de	1892.70	litros	por	minuto	(500	galones	por	minuto).
Artículo 174.- Todo	almacén	no	techado,	debe	ser	protegido	con	extintores	portátiles	
y/o rodantes de acuerdo a la NTP-350.043-1.
SUB-CAPITULO VI
REQUISITOS TECNICOS PARA LA PROTECCION  DE ALMACENES
1.1. ALMACENES NO TECHADOS CON MERCADERIA NO CLASIFICADA COMO 
MATERIAL PELIGROSO.
Artículo 172.- Los	 almacenes	 no	 techados,	 según	 el	 área	 de	 uso	 destinada	 para	
almacenamiento	deben	contar	con	una	red	de	agua	contra	incendios	según	la	Tabla	02.
Tabla  02: Área de Almacenes No Techados que requieren protección mediante una 
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Artículo 176.- Los Materiales Peligrosos que reaccionan con el agua o cuyos vapores 
generados por el agua vaporizada del proceso de extinción o por factores climatológicos 
que	 generen	 nubes	 tóxicas	 (como	 el	 caso	 de	 insecticidas,	 pesticidas,	 entre	 otros),	
deben ser almacenados por separado bajo techo y señalizando de manera visible “NO 
USAR AGUA EN CASO DE INCENDIO”.
El agente extintor a utilizarse deberá ser el establecido en la Hoja de Seguridad del 
Producto	(MSDS	-	Material	Safety	Data	Sheet).
Artículo 177.-  Los Materiales Peligrosos no pueden ser almacenados directamente 
sobre	el	suelo	o	piso;	debe	instalarse	una	protección	de	tipo	permanente,	impermeable	
y	que	resista	el	trabajo	pesado	de	vehículos,	camiones,	montacargas,	etc.	Así	mismo	
debe proveer estabilidad a la carga almacenada. La decisión del tipo de suelo o piso 
que se utilice debe estar en función a la agresividad y reacción química de los productos 
que se almacenen.
Artículo 178.- Todo	piso	terminado,	donde	se	almacene	un	Material	Peligroso,	debe	
contar con un sistema de drenaje que asegure la recolección de líquidos derramados 
y/o	agua	de	extinción	de	 incendios,	para	el	máximo	 riesgo.	El	agua	colectada	debe	
recibir	un	tratamiento	que	garantice	la	calidad	del	fluido	que	se	evacue	finalmente.	
Artículo 179.- Cualquier almacenamiento de materiales peligrosos que contenga 
líquidos	o	gases	 (inflamables	o	combustibles),	con	un	área	mayor	a	1	000	m2 debe 




1.3. ALMACENES TECHADOS CON UNA ALTURA DE MERCANCIAS IGUAL O 




Artículo 181.-	 Cuando	 el	 almacenamiento	 constituye	 el	 principal	 o	 único	 uso	 de	
ocupación,	será	protegido	según	la	Tabla	03:
Tabla 03: Requerimiento mínimo de Protección Contra Incendios para Almacenes 
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Nota:	Para	almacenamientos	de	mercancías	mixtas	se	aplicará	el	requerimiento	de	protección	más	
exigente.
Artículo 182.- En	 ningún	 caso	 se	 permitirá	 una	 altura	 de	 almacenamiento	 de	 la	
mercancía mayor que la utilizada para el dimensionamiento del sistema de protección 
contra incendio
Artículo 183.- Los requerimientos de volumen de descarga y tiempo de duración 
deberán tomarse de la Tabla “Almacenamiento misceláneo de menos de 3.70 m. de 
altura,	curvas	de	diseño”	de	la	NFPA	13.
Artículo 184.-	 Para	 distancias	 de	 recorrido	 con	 fines	 de	 evacuación	 en	 áreas	 de	
almacenamiento	ver	Norma	A.010	Condiciones	generales	de	diseño,	art.	25	inciso	c).
1.4. ALMACENES TECHADOS CON UNA ALTURA DE MERCANCIAS MAYOR A 
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1.5 ALMACENES TECHADOS CON UNA ALTURA DE MERCANCIAS MAYOR A 
7,60 m. DE ALTURA
Artículo 186.-	Los	almacenamientos	con	una	altura	de	carga	Clase	 I	a	 IV,	con	rack	
simple,	 doble,	 múltiple,	 portátil	 o	 con	 separación	 sólida	 (división	 de	 niveles)	 y/o	
paletizado	 y/o	 en	 pilas	 y/o	 tipo	 cajones	 (bin	 box),	 salvo	 de	Materiales	 Peligrosos	 y	
Líquidos	Combustibles	e	Inflamables,	serán	protegidos	de	acuerdo	a	la	Tabla	05
Tabla 05: Requerimiento mínimo de Protección Contra Incendios para Almacenes 
Techados	de	altura	mayor	a	7,60	m.
Artículo 187.- Los almacenamientos de áreas menores a las establecidas en las 
Tablas	03	y	04,	deben	ser	protegidas	con:
1. Sistema de detección y alarma de incendios.
2. Sistema de agua contra incendios en base a gabinete para cargas combustibles de 




formas y dimensiones de señales de seguridad.
1.6 ALMACENES TECHADOS DE MATERIALES PELIGROSOS
Artículo 188.-	 Los	 almacenes	 mayores	 a	 250	 metros	 cuadrados,	 destinados	 para	
carga	y/o	mercadería	y/o	productos	peligrosos,	deberán	ser	diseñados	y	protegidos	
según	establece	 la	NFPA	5000	 (Building	Construction	and	Safety	Code	 -	Código	de	
Seguridad	y	Construcción	de	Edificios),	basado	en	el	grado	de	peligrosidad,	cantidad	
de mercancía almacenada y de acuerdo al Anexo 02.
1.7 ALMACENES TECHADOS DE LIQUIDOS COMBUSTIBLES E INFLAMABLES





mayores a 200 metros cuadrados.
	 Todo	almacenamiento,	manipulación,	uso	de	líquidos	inflamables	y/o	combustibles	
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deberá cumplir con la legislación nacional de hidrocarburos del Ministerio de Energía 
y Minas.
Artículo 190.- Los muros perimétricos de este tipo de almacenamiento requieren una 
resistencia estructural mínima al fuego de tres horas. Los elementos estructurales 
deberán cumplir con la Tabla 06.
Tabla 06: Tiempo mínimo permitido de resistencia al fuego para los elementos 
estructurales:	pórticos,	muros,	arcos,	losas.






Estos requerimientos solo son aplicables cuando los muros perimetrales de este tipo de 
almacén colindan con otras áreas dentro del mismo predio.
La resistencia al fuego de los muros perimétricos y los elementos estructurales no es 
requerida	cuando	el	almacén	se	ubica,	con	relación	a	otros	riesgos,	a	una	distancia	tal	
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Artículo 191.- Estos almacenes deben tener una separación libre y no techada mínima 
de	6	metros	con	predios	vecinos,	permitiendo	la	circulación	de	las	unidades	del	Cuerpo	
de Bomberos en forma permanente entre el almacén de líquidos combustibles e 
inflamables	y	los	muros	colindantes	de	los	predios	vecinos.
1.8 ALMACENES TECHADOS DE MERCANCIA REFRIGERADA
Artículo 192.- Los almacenes de mercancía refrigerada con una altura de 
almacenamiento	mayor	 a	 3,70	metros	 y	 un	área	mayor	 a	 2	 500	metros	 cuadrados,	
independientemente	de	la	temperatura	a	la	cual	operen,	requieren	ser	protegidos	con	
un sistema de rociadores de tipo seco.
Artículo 193.- En este tipo de almacenes se requiere disponer de un sistema de alarma 
de incendios.
Artículo 194.- Al interior de los almacenes refrigerados con una temperatura de 
operación	inferior	a	cero	grados	Celsius	no	se	deben	instalar	extintores	portátiles,	estos	












vivo,	 para	 bailar	 y	 que	 sí	 cuenta	 con	 efectos	 de	 luces	 (movimiento	 y/o	 colores),	








•	 Casinos	 y/o	 Tragamonedas:	 Establecimiento	 donde	 se	 juega	 con	 máquinas	
tragamonedas y/o con juegos de casino. El establecimiento puede ser una 
edificación	independiente	o	formar	parte	de	otra	mayor.
•	 Sala	de	Espectáculos	(No	Deportivos):	Establecimiento	donde	el	público	presencia	
actuaciones,	 representaciones,	 exhibiciones,	 proyecciones	 o	 audiciones,	 con	 un	
aforo	 de	 50	 o	 más	 personas.	 El	 establecimiento	 puede	 ser	 una	 edificación	
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SUB-CAPITULO II
CENTROS DE DIVERSION - TIPO A
Artículo 196.- La máxima distancia de recorrido desde el punto más lejano hasta la vía 
de evacuación será de 45 metros para Centro de Diversión - Tipo A no protegidos con 










compañía de bomberos en la localidad.
(4)	Se	debe	utilizar	extintores	que	contengan	agentes	de	extinción	para	tipo	de	fuego	“A”,	“B”,	“C”,	
que	 no	 causen	 problemas	 de	 visión,	 respiración	 y	 que	 no	 sean	 conductores	 eléctricos,	 de	
acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI. No está permitido el uso de extintores 
portátiles con agentes de polvo químico seco.
SUB-CAPITULO III
CENTROS DE DIVERSION - TIPO B
Artículo 198.- No están permitidos los Centros de Diversión - Tipo B ubicados bajo el 
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Artículo 199.- No están permitidos el uso de dispositivos de alarma de incendios con 
luces estroboscópicas.
Artículo 200.- La máxima distancia de recorrido desde el punto más lejano a la vía de 
evacuación será de 20 metros para Centros de Diversión - Tipo B no protegidos con 













compañía de bomberos en la localidad.
(3)	Se	debe	utilizar	extintores	que	contengan	agentes	de	extinción	para	tipo	de	fuego	“A”,	“B”,	“C”,	
que	 no	 causen	 problemas	 de	 visión,	 respiración	 y	 que	 no	 sean	 conductores	 eléctricos,	 de	
acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI. No está permitido el uso de extintores 
portátiles con agentes de polvo química seco.
SUB-CAPITULO IV
CENTROS DE DIVERSION - TIPO C
Artículo 202.-	La	protección	contra	incendios,	así	como	los	materiales	de	construcción	
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Artículo 203.- No están permitidos el uso de dispositivos de alarma de incendios con 
luces estroboscópicas.
Artículo 204.- La máxima distancia de recorrido desde el punto más lejano a la vía de 
evacuación será de 45 metros para Centros de Diversión - Tipo C no protegidos con 









compañía de bomberos en la localidad.
(4)	Se	debe	utilizar	extintores	que	contengan	agentes	de	extinción	para	tipo	de	fuego	“A”,	“B”,	“C”,	
que	 no	 causen	 problemas	 de	 visión,	 respiración	 y	 que	 no	 sean	 conductores	 eléctricos,	 de	
acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI. No está permitido el uso de extintores 
portátiles con agentes de polvo químico seco.
SUB-CAPITULO V
CENTROS DE DIVERSION - CASINOS Y/O TRAGAMONEDAS
Artículo 206.-	La	protección	contra	incendios,	así	como	los	materiales	de	construcción	
de	 los	casinos	y	 tragamonedas,	deberá	cumplir	con	 lo	 indicado	en	el	presente	sub-
capítulo,	así	como	con	la	legislación	de	otros	sectores,	que	no	se	oponga	a	lo	indicado	
específicamente	en	el	presente	Sub-Capítulo.
Artículo 207.- En el caso de locales de casinos y/o tragamonedas ubicados al interior de 
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medios	de	evacuación	comunes	y	compartiendo	la	misma	estructura	del	edificio,	deberán	
cumplir con los requisitos de protección contra incendios que sean más exigentes.
Artículo 208.-	 Las	 edificaciones	 dedicadas	 a	 casinos	 y/o	 tragamonedas	 deberán	
cumplir	con	los	siguientes	requisitos	mínimos	de	seguridad:






compañía de bomberos en la localidad.
(4)	Se	debe	utilizar	extintores	que	contengan	agentes	de	extinción	para	tipo	de	fuego	“A”,	“B”,	“C”,	
que	 no	 causen	 problemas	 de	 visión,	 respiración	 y	 que	 no	 sean	 conductores	 eléctricos,	 de	
acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI. No está permitido el uso de extintores 
portátiles con agentes de polvo químico seco.
Artículo 209.-	Deberán	contar	con	el	número	de	escaleras	de	evacuación	y	salidas	de	
emergencia	necesarias,	 de	acuerdo	 con	el	 cálculo	 de	evacuación	establecido	en	el	
artículo 22 de la presente norma.





Artículo 211.- En el caso de locales de casinos y/o tragamonedas que se ubiquen al 
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salida	del	casino	o	tragamonedas	hasta	la	salida	más	cercana	de	la	edificación,	siempre	
y	cuando	se	cuente	con	los	siguientes	componentes:
a)	 Rociadores	 instalados	 en	 el	 100%	 de	 la	 edificación	 que	 contiene	 al	 casino	 o	
tragamonedas,	incluyendo	áreas	comunes	de	circulación	techadas.
b) Sistema de administración de humos de acuerdo con el Estándar NFPA 92 - 
Estándar para sistemas de control de humo.
c)	 Compartimentación	contra	fuego	no	menor	de	1	hora	entre	usos,	para	edificaciones	
de	3	pisos	o	menos,	y	de	2	horas	para	4	pisos	o	más.
Artículo 212.-	 En	 caso	 que	 la	 edificación	 cuente	 con	 áreas	 de	 estacionamientos	
subterráneas	 cuya	 sumatoria	 de	 áreas	 techadas,	 considerando	 los	 espacios	 de	
estacionamientos,	las	circulaciones	y	los	depósitos	sea	mayor	a	750	metros	cuadrados,	
se	 requerirán	 rociadores	 automáticos	 de	 agua	 contra	 incendios,	 de	 acuerdo	 a	 lo	
estipulado	en	la	última	edición	del	estándar	NFPA	13.
SUB-CAPITULO VI




medios	 de	 evacuación	 comunes	 y	 compartiendo	 la	 misma	 estructura	 del	 edificio,	
deberán cumplir con los requisitos de protección contra incendios que sean más 
exigentes.
Artículo 214.-	 Las	 edificaciones	 dedicadas	 a	 las	 Salas	 de	 Espectáculos	 deberán	
cumplir	con	los	siguientes	requisitos	mínimos	de	seguridad:
































compañía de bomberos en la localidad.
(4)	Se	debe	utilizar	extintores	que	contengan	agentes	de	extinción	para	tipo	de	fuego	“A”,	“B”,	“C”,	
que	 no	 causen	 problemas	 de	 visión,	 respiración	 y	 que	 no	 sean	 conductores	 eléctricos,	 de	
acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI. No está permitido el uso de extintores 
portátiles con agentes de polvo químico seco.
Artículo 215.-	Deberán	contar	con	el	número	de	escaleras	de	evacuación	y	salidas	de	
emergencia	necesarias,	 de	acuerdo	 con	el	 cálculo	 de	evacuación	establecido	en	el	
Artículo 22 la presente norma.










a)	 Rociadores	 instalados	 en	 el	 100%	 de	 la	 edificación	 que	 contiene	 a	 la	 sala	 de	
espectáculo,	incluyendo	áreas	comunes	de	circulación	techadas.
b) Sistema de administración de humos de acuerdo con Estándar NFPA 92– Estándar 
para sistemas de control de humo.
c)	 Compartimentación	contra	fuego	no	menor	de	1	hora	entre	usos,	para	edificaciones	
de	3	pisos	o	menos,	y	de	2	horas	para	4	pisos	o	más.
Artículo 218.-	 En	 caso	 que	 la	 edificación	 cuente	 con	 áreas	 de	 estacionamientos	
subterráneas	 cuya	 sumatoria	 de	 áreas	 techadas,	 considerando	 los	 espacios	 de	
estacionamientos,	las	circulaciones	y	los	depósitos	sea	mayor	a	750	metros	cuadrados,	
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a.	 Consultar	Límites	para	ocupaciones	especiales,	para	excepciones	a	las	cantidades	
tabuladas.	Para	el	uso	en	áreas	de	control,	consultar	34.2.4.	de	 la	NFPA	5	000.	
Los	 valores	 en	 tablas	 que	 figuren	 entre	 paréntesis	 corresponden	 al	 nombre	 de	
la unidad consignada entre paréntesis en la parte superior de la columna. La 
cantidad agregada en uso y almacenaje no debe exceder a la cantidad listada 
como	almacenaje.	Adicionalmente,	las	cantidades	en	ocupaciones	específicas	no	
deben exceder los límites consignados en Límites para ocupaciones especiales.
b.	 Medido	a	70º	F	(21º	C)	y	14,7	PSI	(30	kPa).
c.	 Dentro	de	un	edificio,	un	sistema	de	almacenaje	de	combustible	líquido	que	esté	
conectado a un sistema de tuberías para combustible podrá tener como capacidad 
máxima	660	gal	(2.500	L),	habiendo	previsto	que	tal	sistema	cumpla	con	la	norma	
NFPA	31,	Norma para instalación de equipos para combustión de petróleo.
d.	 Los	 líquidos	 inflamables	 y	 combustibles	 así	 como	 los	 gases	 inflamables	 dentro	
de los tanques de combustible para equipos móviles o vehículos podrán exceder 
a la MCP siempre que el equipo sea almacenado y operado de acuerdo con el 
respectivo Código contra Fuegos.
e.	 En	 almacenaje	 y	 ocupaciones	 de	 riesgo	 bajo	 y	 ordinario,	 se	 requiere	 que	 el	
almacenaje de Clase II para combustibles líquidos esté limitado a un cantidad 
máxima	 de	 1.375	 gal	 (5204	 L);	 se	 requerirá	 para	 combustibles	 líquidos	 Clase	
IIIA	 un	 almacenaje	 limitado	 a	 una	 cantidad	 máxima	 de	 2.750	 gal	 (10409	 L);	 y	
se requerirá para combustibles líquidos Clase IIIB un almacenaje limitado a una 
cantidad	máxima	de	13.750	gal	(52044	L)	siempre	que	sea	almacenado	de	acuerdo	
con todos los requisitos en NFPA 30 aplicado en almacenes para todo propósito.
f. La cantidad de combustible para aeronaves en hangares deberá estar de acuerdo 








equipados completamente con un sistema automático de rociadores de acuerdo 
con	NFPA	13,	Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores. En los casos 
en	que	también	pueda	aplicarse	la	nota	de	pie	g,	el	incremento	indicado	por	ambas	
notas de pie podrá ser aplicado acumulativamente.
i.	 Las	 cantidades	 permitidas	 no	 estarán	 limitadas	 para	 edificios	 completamente	
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j.	 Una	cantidad	máxima	para	sólidos	de	200	lb	(91	kg)	o	para	oxidantes	líquidos	Clase	
3	 de	20	gal	 (76L)	 será	 permitido	 siempre	que	 tales	materiales	 sean	necesarios	
para	propósitos	de	mantenimiento,	para	la	operación	o	saneamiento	de	equipos.	
Se requiere que los contenedores de almacenamiento y el método de almacenaje 
sean aprobados.
k. A menos que sea conocido el peso real del componente pirotécnico de los fuegos 
de	artificio	1.4G,	el	25%	del	peso	bruto	de	 los	 fuegos	de	artificio,	 incluyendo	el	
empaque,	podrá	ser	usado	para	determinar	el	peso	de	los	fuegos	de	artificio	para	
los propósitos de esta Tabla.
l.	 Sólo	 estará	 permitido	 en	 edificios	 equipados	 completamente	 con	 un	 sistema	
automático de rociadores de acuerdo con NFPA 13.
m.	 Para	 la	 pólvora	 negra,	 impelente	 sin	 humo,	 y	 fulminantes	 para	 cebar	 armas	
pequeños almacenados o exhibidos dentro de ocupaciones mercantiles ó 
almacenados dentro de viviendas para una o dos familias podrán exceder la 
cantidad	especificada	por	esta	Tabla,	siempre	que	tales	almacenajes	cumplan	con	
los requisitos de la DICSCAMEC.
n.	 En	 lugar	 del	 máximo	 permitido	 para	 la	 cantidad	 límite	 por	 área	 de	 control,	 se	
requerirá	 que	 el	 máximo	 para	 la	 cantidad	 agregada	 máxima	 por	 edificio	 para	
dispositivos	explosivos	especiales	dentro	de	ocupaciones	industriales,	mercantiles	
y	de	almacenaje,	será	de	50	lb	(23	kg).
o. Se requerirá que las locaciones para almacenaje adicionales se encuentren 
separadas	por	un	mínimo	de	300	pies	(92	m).
p.	 En	ocupaciones	mercantiles,	el	almacenaje	para	el	gas	 licuefactado	de	petróleo	






todos los requisitos en NFPA 30 aplicado en almacenes para todo propósito.
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t. Sólo está permitido en los casos en que se almacene en gabinetes para gases de 
escape	o	recintos	para	escapes,	tal	como	se	especifica	en	NFPA	1.
Límites para ocupaciones especiales. Las cantidades máximas permitidas para 
materiales	riesgosos	por	área	de	control	en	ocupaciones	destinadas	para	ensamblajes,	
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Tabla 02 (a): Máximas Cantidades Permitidas (MCP) de Materiales Riesgosos por 
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a. Cantidades ilimitadas de gas serán permitidos en su uso por parte de personal 
médico o para emergencias médicas.
b. Almacenaje de una combinación de líquidos de la Clase I y Clase II por encima de 
10	gal	(38	L)	o	de	líquidos	de	la	Clase	IIIA	en	más	de	60	gal	(227	L)	se	permitirá	
en los casos en los que se almacenen dentro de gabinetes de seguridad con una 
cantidad	agregada	que	no	exceda	los	180	gal	(681	L).
c. Combustibles dentro del tanque de equipos móviles en operación podrá exceder 
a	la	cantidad	específica	en	el	caso	que	el	equipo	sea	operado	de	acuerdo	con	su	
Código contra Fuegos.
d.	 El	 uso	 de	 materiales	 explosivos	 requeridos	 por	 entidades	 estatales,	 mientras	
comprometan el desempeño normal o en emergencia en intervenciones no será 
limitado. El almacenaje de materiales explosivos deberá estar de acuerdo con los 
requisitos de la DICSCAMEC.
e. El almacenaje y uso de materiales explosivos en medicinas y agentes médicos 
en las formas prescritas por las autoridades estatales competentes no serán 
limitativos.
f. El almacenaje y empleo de dispositivos activados por impelentes o herramientas 
industriales	activados	por	impelentes	que	son	objeto	de	fabricación,	importación	o	
distribuidas	para	cumplir	su	propósito	previsto,	deberán	estar	limitados	a	50	lb	(23	
kg) de peso neto del explosivo.
g. El almacenamiento de municiones para armas pequeñas y de sus componentes 






Se requiere que los contenedores de almacenamiento y el método de almacenaje 
sean aprobados.
j.	 Cilindros	de	gas	que	no	excedan	 los	20	pie3	 (0,57	m3)	en	NTP	son	permitidos	
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Tabla 02 (b) Máximas Cantidades Permitidas (MCP) de Materiales Riesgosos por 
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a. Cantidades ilimitadas de gas serán permitidos en su uso por parte de personal 
médico o para emergencias médicas.
b. Almacenaje de una combinación de líquidos de la Clase I y Clase II por encima de 
10	gal	(38	L)	o	de	líquidos	de	la	Clase	IIIA	en	más	de	60	gal	(227	L)	se	permitirá	
en los casos en los que se almacenen dentro de gabinetes de seguridad con una 
cantidad	agregada	que	no	exceda	los	180	gal	(681	L).
c. Combustibles dentro del tanque de equipos móviles en operación podrá exceder 
a	la	cantidad	específica	en	el	caso	que	el	equipo	sea	operado	de	acuerdo	con	su	
Código contra Fuegos.
d.	 Las	 cantidades	 permitidas	 no	 estarán	 limitadas	 para	 edificios	 completamente	
equipados con un sistema automático de rociadores de acuerdo con NFPA 13.
e.	 El	 uso	 de	 materiales	 explosivos	 requeridos	 por	 entidades	 estatales,	 mientras	
comprometan el desempeño normal o en emergencia en intervenciones no será 
limitado. El almacenaje de materiales explosivos deberá estar de acuerdo con los 
requisitos de la DICSCAMEC.
f. El almacenaje y uso de materiales explosivos en medicinas y agentes médicos 
en las formas prescritas por las autoridades estatales competentes no serán 
limitativos.
g. El almacenaje y empleo de dispositivos activados por impelentes o herramientas 
industriales	activados	por	impelentes	que	son	objeto	de	fabricación,	importación	o	
distribuidas	para	cumplir	su	propósito	previsto,	deberán	estar	limitados	a	50	lb	(23	






Se requiere que los contenedores de almacenamiento y el método de almacenaje 
sean aprobados.
j.	 Cilindros	de	gas	que	no	excedan	 los	20	pie3	 (0,57	m3)	en	NTP	son	permitidos	
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Tabla 02 (c) Máximas Cantidades Permitidas (MCP) de Materiales Riesgosos por 
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a. Cantidades ilimitadas de gas serán permitidos en su uso por parte de personal 
médico o para emergencias médicas.
b. Almacenaje de una combinación de líquidos de la Clase I y Clase II por encima de 
10	gal	(38	L)	o	de	líquidos	de	la	Clase	IIIA	en	más	de	60	gal	(227	L)	se	permitirá	
en los casos en los que se almacenen dentro de gabinetes de seguridad con una 
cantidad	agregada	que	no	exceda	los	180	gal	(681	L).
c. Combustibles dentro del tanque de equipos móviles en operación podrá exceder 
a	la	cantidad	específica	en	el	caso	que	el	equipo	sea	operado	de	acuerdo	con	su	
Código contra Fuegos.
d.	 El	 uso	 de	 materiales	 explosivos	 requeridos	 por	 entidades	 estatales,	 mientras	
comprometan el desempeño normal o en emergencia en intervenciones no será 
limitado. El almacenaje de materiales explosivos deberá estar de acuerdo con los 
requisitos de la DICSCAMEC.
e. El almacenaje y uso de materiales explosivos en medicinas y agentes médicos 
en las formas prescritas por las autoridades estatales competentes no serán 
limitativos.
f. El almacenaje y empleo de dispositivos activados por impelentes o herramientas 
industriales	activados	por	impelentes	que	son	objeto	de	fabricación,	importación	o	
distribuidas	para	cumplir	su	propósito	previsto,	deberán	estar	limitados	a	50	lb	(23	
kg) de peso neto del explosivo.
g. El almacenamiento de municiones para armas pequeñas y de sus componentes 




Se requiere que los contenedores de almacenamiento y el método de almacenaje 
sean aprobados.
i.	 Cilindros	de	gas	que	no	excedan	 los	20	pie3	 (0,57	m3)	en	NTP	son	permitidos	
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Tabla 02 (d) Máximas Cantidades Permitidas (MCP) de Materiales Riesgosos por 
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a. Cantidades ilimitadas de gas serán permitidos en su uso por parte de personal 
médico o para emergencias médicas.
b. Almacenaje de una combinación de líquidos de la Clase I y Clase II por encima de 
10	gal	(38	L)	o	de	líquidos	de	la	Clase	IIIA	en	más	de	60	gal	(227	L)	se	permitirá	
en los casos en los que se almacenen dentro de gabinetes de seguridad con una 
cantidad	agregada	que	no	exceda	los	180	gal	(681	L).
c. Combustibles dentro del tanque de equipos móviles en operación podrá exceder 
a	la	cantidad	específica	en	el	caso	que	el	equipo	sea	operado	de	acuerdo	con	su	
Código contra Fuegos.
d.	 Las	 cantidades	 permitidas	 no	 estarán	 limitadas	 para	 edificios	 completamente	
equipados con un sistema automático de rociadores de acuerdo con NFPA 13.
e.	 El	 uso	 de	 materiales	 explosivos	 requeridos	 por	 entidades	 estatales,	 mientras	
comprometan el desempeño normal o en emergencia en intervenciones no será 
limitado. El almacenaje de materiales explosivos deberá estar de acuerdo con los 
requisitos de la DICSCAMEC.
f. El almacenaje y uso de materiales explosivos en medicinas y agentes médicos en las 
formas prescritas por las autoridades estatales competentes no serán limitativos.
g. El almacenaje y empleo de dispositivos activados por impelentes o herramientas 
industriales	activados	por	impelentes	que	son	objeto	de	fabricación,	importación	o	
distribuidas	para	cumplir	su	propósito	previsto,	deberán	estar	limitados	a	50	lb	(23	
kg) de peso neto del explosivo.
h. El almacenamiento de municiones para armas pequeñas y de sus componentes 
están permitidos en tanto estén de acuerdo con los requisitos de la DICSCAMEC.
i.	 Combustibles	o	gas	oxidante	usado	para	mantenimiento,	reparación	y	la	operación	
de	equipos	no	deberá	exceder	los	250	pie3	(7,1	m3).
j.	 Sólo	 para	 almacenaje	 en	 laboratorios;	 con	 la	 posibilidad	 de	 emplear	 unidades	





Se requiere que los contenedores de almacenamiento y el método de almacenaje 
sean aprobados.
l.	 Cilindros	de	gas	que	no	excedan	 los	20	pie3	 (0,57	m3)	en	NTP	son	permitidos	
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Tabla 02 (e) Máximas Cantidades Permitidas (MCP) de Materiales Riesgosos por 
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a. Cantidades ilimitadas de gas serán permitidos en su uso por parte de personal 
médico o para emergencias médicas.
b. Almacenaje de una combinación de líquidos de la Clase I y Clase II por encima de 
10	gal	(38	L)	o	de	líquidos	de	la	Clase	IIIA	en	más	de	60	gal	(227	L)	se	permitirá	
en los casos en los que se almacenen dentro de gabinetes de seguridad con una 
cantidad	agregada	que	no	exceda	los	180	gal	(681	L).
c. Combustibles dentro del tanque de equipos móviles en operación podrá exceder 
a	la	cantidad	específica	en	el	caso	que	el	equipo	sea	operado	de	acuerdo	con	su	
Código contra Fuegos.
d.	 Las	 cantidades	 permitidas	 no	 estarán	 limitadas	 para	 edificios	 completamente	
equipados con un sistema automático de rociadores de acuerdo con NFPA 13.
e.	 El	 uso	 de	 materiales	 explosivos	 requeridos	 por	 entidades	 estatales,	 mientras	
comprometan el desempeño normal o en emergencia en intervenciones no será 
limitado. El almacenaje de materiales explosivos deberá estar de acuerdo con los 
requisitos de la DICSCAMEC.
f. El almacenaje y uso de materiales explosivos en medicinas y agentes médicos 
en las formas prescritas por las autoridades estatales competentes no serán 
limitativos.
g. El almacenaje y empleo de dispositivos activados por impelentes o herramientas 
industriales	activados	por	impelentes	que	son	objeto	de	fabricación,	importación	o	
distribuidas	para	cumplir	su	propósito	previsto,	deberán	estar	limitados	a	50	lb	(23	






Se requiere que los contenedores de almacenamiento y el método de almacenaje 
sean aprobados.
j.	 Cilindros	de	gas	que	no	excedan	 los	20	pie3	 (0,57	m3)	en	NTP	son	permitidos	
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Tabla 02 (f) Máximas Cantidades Permitidas (MCP) de Materiales Riesgosos por 
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a. Cantidades ilimitadas de gas serán permitidos en su uso por parte de personal 
médico o para emergencias médicas.
b. Almacenaje de una combinación de líquidos de la Clase I y Clase II por encima de 
10	gal	(38	L)	o	de	líquidos	de	la	Clase	IIIA	en	más	de	60	gal	(227	L)	se	permitirá	
en los casos en los que se almacenen dentro de gabinetes de seguridad con una 
cantidad	agregada	que	no	exceda	los	180	gal	(681	L).
c. Combustibles dentro del tanque de equipos móviles en operación podrá exceder 
a	la	cantidad	específica	en	el	caso	que	el	equipo	sea	operado	de	acuerdo	con	su	
Código contra Fuegos.
d.	 Las	 cantidades	 permitidas	 no	 estarán	 limitadas	 para	 edificios	 completamente	
equipados con un sistema automático de rociadores de acuerdo con NFPA 13.
e.	 El	 uso	 de	 materiales	 explosivos	 requeridos	 por	 entidades	 estatales,	 mientras	
comprometan el desempeño normal o en emergencia en intervenciones no será 
limitado. El almacenaje de materiales explosivos deberá estar de acuerdo con los 
requisitos de la DICSCAMEC.
f. El almacenaje y uso de materiales explosivos en medicinas y agentes médicos 
en las formas prescritas por las autoridades estatales competentes no serán 
limitativos.
g. El almacenaje y empleo de dispositivos activados por impelentes o herramientas 
industriales	activados	por	impelentes	que	son	objeto	de	fabricación,	importación	o	
distribuidas	para	cumplir	su	propósito	previsto,	deberán	estar	limitados	a	50	lb	(23	
kg) de peso neto del explosivo.
h.	 Combustibles	o	gas	oxidante	usado	para	mantenimiento,	reparación	y	la	operación	
de	equipos	no	deberá	exceder	los	250	pie3	(7,1	m3).
i.	 Sólo	 para	 almacenaje	 en	 laboratorios;	 con	 la	 posibilidad	 de	 emplear	 unidades	





Se requiere que los contenedores de almacenamiento y el método de almacenaje 
sean aprobados.
k.	 Cilindros	de	gas	que	no	excedan	 los	20	pie3	 (0,57	m3)	en	NTP	son	permitidos	
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Tabla 02 (g) Máximas Cantidades Permitidas (MCP) de Materiales Riesgosos por 
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a. Cantidades ilimitadas de gas serán permitidos en su uso por parte de personal 
médico o para emergencias médicas.
b. Almacenaje de una combinación de líquidos de la Clase I y Clase II por encima de 
10	gal	(38	L)	o	de	líquidos	de	la	Clase	IIIA	en	más	de	60	gal	(227	L)	se	permitirá	
en los casos en los que se almacenen dentro de gabinetes de seguridad con una 
cantidad	agregada	que	no	exceda	los	180	gal	(681	L).
c. Combustibles dentro del tanque de equipos móviles en operación podrá exceder 
a	la	cantidad	específica	en	el	caso	que	el	equipo	sea	operado	de	acuerdo	con	su	
Código contra Fuegos.
d.	 El	 uso	 de	 materiales	 explosivos	 requeridos	 por	 entidades	 estatales,	 mientras	
comprometan el desempeño normal o en emergencia en intervenciones no será 
limitado. El almacenaje de materiales explosivos deberá estar de acuerdo con los 
requisitos de la DICSCAMEC.
e. El almacenaje y uso de materiales explosivos en medicinas y agentes médicos 
en las formas prescritas por las autoridades estatales competentes no serán 
limitativos.
f. El almacenaje y empleo de dispositivos activados por impelentes o herramientas 
industriales	activados	por	impelentes	que	son	objeto	de	fabricación,	importación	o	
distribuidas	para	cumplir	su	propósito	previsto,	deberán	estar	limitados	a	50	lb	(23	
kg) de peso neto del explosivo.
g. El almacenamiento de municiones para armas pequeñas y de sus componentes 






Se requiere que los contenedores de almacenamiento y el método de almacenaje 
sean aprobados.
j.	 Cilindros	de	gas	que	no	excedan	 los	20	pie3	 (0,57	m3)	en	NTP	son	permitidos	
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Tabla 02 (h) Máximas Cantidades Permitidas (MCP) de Materiales Riesgosos por 
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a. Cantidades ilimitadas de gas serán permitidos en su uso por parte de personal 
médico o para emergencias médicas.
b. Almacenaje de una combinación de líquidos de la Clase I y Clase II por encima de 
10	gal	(38	L)	o	de	líquidos	de	la	Clase	IIIA	en	más	de	60	gal	(227	L)	se	permitirá	
en los casos en los que se almacenen dentro de gabinetes de seguridad con una 
cantidad	agregada	que	no	exceda	los	180	gal	(681	L).
c. Combustibles dentro del tanque de equipos móviles en operación podrá exceder 
a	la	cantidad	específica	en	el	caso	que	el	equipo	sea	operado	de	acuerdo	con	su	
Código contra Fuegos.
d.	 El	 uso	 de	 materiales	 explosivos	 requeridos	 por	 entidades	 estatales,	 mientras	
comprometan el desempeño normal o en emergencia en intervenciones no será 
limitado. El almacenaje de materiales explosivos deberá estar de acuerdo con los 
requisitos de la DICSCAMEC.
e. El almacenaje y uso de materiales explosivos en medicinas y agentes médicos 
en las formas prescritas por las autoridades estatales competentes no serán 
limitativos.
f. El almacenaje y empleo de dispositivos activados por impelentes o herramientas 
industriales	activados	por	impelentes	que	son	objeto	de	fabricación,	importación	o	
distribuidas	para	cumplir	su	propósito	previsto,	deberán	estar	limitados	a	50	lb	(23	
kg) de peso neto del explosivo.
g. El almacenamiento de municiones para armas pequeñas y de sus componentes 
están permitidos en tanto estén de acuerdo con los requisitos de la DICSCAMEC.
h.	 Combustibles	o	gas	oxidante	usado	para	mantenimiento,	reparación	y	la	operación	
de	equipos	no	deberá	exceder	los	250	pie3	(7,1	m3).





Se requiere que los contenedores de almacenamiento y el método de almacenaje 
sean aprobados.
k.	 Cilindros	de	gas	que	no	excedan	 los	20	pie3	 (0,57	m3)	en	NTP	son	permitidos	
dentro de gabinetes de gas o campanas concentradoras de humos.






Artículo 1.- La presente norma tiene como objetivo regular la ejecución de obras en 
bienes	culturales	inmuebles,	con	el	fin	de	contribuir	al	enriquecimiento	y	preservación	
del Patrimonio Cultural Inmueble.
La presente norma proporciona elementos de juicio para la evaluación y revisión de 
proyectos en bienes culturales inmuebles.
Los alcances de la presente norma son complementarios a las demás normas del 
presente	 Reglamento	 referentes	 a	 las	 condiciones	 que	 debe	 tener	 una	 edificación	
según	el	uso	al	que	se	destina,	y	se	complementa	con	las	directivas	establecidas	en	
los planes urbanos y en las leyes y decretos sobre Patrimonio Cultural Inmueble.
Artículo 2.- Son Bienes Culturales Inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación,	 los	 edificios,	 obras	 de	 infraestructura,	 ambientes	 y	 conjuntos	monumentales,	
centros históricos y demás construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida 
y	actividad	humana	urbanos	y/o	rurales,	aunque	estén	constituidos	por	bienes	de	diversa	
antigüedad	 o	 destino	 y	 tengan	 valor	 arqueológico,	 arquitectónico,	 histórico,	 religioso,	
etnológico,	artístico,	antropológico,	paleontológico,	 tradicional,	 científico	o	 tecnológico,	
su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional.











homogéneos con valor monumental. También se denomina así al espacio que 
comprende a un inmueble monumental y a su respectiva área de apoyo monumental.
Ambiente Urbano Monumental:	 Son	 aquellos	 espacios	 públicos	 cuya	 fisonomía	 y	
elementos,	por	poseer	valor	urbanístico	en	conjunto,	tales	como	escala,	volumétrica,	
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Centro Histórico:	Es	aquel	asentamiento	humano	vivo,	fuertemente	condicionado	por	
una	estructura	 física	proveniente	del	 pasado,	 reconocido	 como	 representativo	de	 la	
evolución de un pueblo.
El Centro Histórico es la zona monumental más importante desde la cual se originó y 
desarrolló una ciudad.
Las	edificaciones	en	centros	históricos	y	zonas	urbanas	monumentales	pueden	poseer	




Inmuebles de valor de entorno: Son aquellos inmuebles que carecen de valor 
monumental u obra nueva.
Inmuebles de valor monumental: Son aquellos inmuebles que sin haber sido 
declarados monumentos revisten valor arquitectónico o histórico declarados 




no	 solamente	 las	grandes	 creaciones	 sino	 también	 las	obras	modestas,	 que	 con	el	
tiempo,	han	adquirido	un	significado	cultural.
Sitio Arqueológico: Todo lugar con evidencias de actividad social con presencia de 
elementos	y	contextos	de	carácter	arqueológico	histórico	tanto	en	la	superficie	como	
subyacente.





c) Por contener monumentos y/o ambientes urbano monumentales.
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Artículo 5.- Las	categorías	de	los	Monumentos,	son	las	siguientes:




b) De 2do. Orden: Son los inmuebles que presentan calidades arquitectónicas 
intrínsecas	lo	suficientemente	importante	para	aconsejar	su	protección.
c) De 3er. Orden: Son los inmuebles de arquitectura sencilla pero representativa que 
forma parte del contexto histórico.
Artículo 6.-	 Las	 categorías	 de	 los	 Ambientes	 Urbanos	 Monumentales,	 son	 las	
siguientes:
d) De 1er. Orden:	Son	espacios	urbanos	caracterizadores	del	entorno,	siendo	elementos	
altamente	representativos	de	una	época	histórica.	Tipifican	una	forma	de	organización	
social	o	manera	de	vida,	configurando	parte	de	la	memoria	histórica	colectiva.
e) De 2do. Orden: Son piezas representativas de una topología básica de la trama 
urbana	donde	se	ubica,	teniendo	por	tanto	características	estéticas,	de	estructura	
interna	y	altura	de	edificación	correspondiente	a	dicha	trama.	Presentan	calidades	
arquitectónicas	 y	 urbanísticas	 intrínsecas,	 lo	 suficientemente	 importante	 para	
aconsejar su protección.
f) De 3er. Orden: Son	ambientes	que	no	obstante	su	sencillez,	 por	 característicos	
urbanísticas y arquitectónicas forman parte del contexto histórico.
Artículo 7.- El objetivo principal de la ejecución de obras en Bienes culturales 
inmuebles es el de conservación y preservación del Patrimonio Cultural y la adecuada 
intervención en áreas comprometidas con el Patrimonio Cultural Inmueble.




Artículo 8.- La traza urbana es el tejido de calles y espacios urbanos de la ciudad. Los 
elementos	constitutivos	de	la	traza	urbana	son:	su	diseño,	su	estructura,	su	morfología	
y su secuencia espacial.
Los espacios urbanos son espacios abiertos de la traza de un área urbana histórica 
definidos	por	los	paramentos	de	las	edificaciones	o	los	límites	de	los	predios.
Los	 espacios	 urbanos	 están	 constituidos	 por	 calles,	 callejones,	 plazas,	 plazuelas	
y	 patios,	 a	 través	 de	 los	 cuales,	 la	 población	 circula	 a	 pie	 o	 en	 vehículos,	moviliza	
mercancías	o	los	utiliza	para	desarrollar	actividades	domésticas,	comerciales	y	otras	
































c) Parques y áreas verdes.
d	 Plazas,	plazuelas	y	rinconadas.
El mobiliario urbano está compuesto de todo elemento que se encuentre en los 
espacios urbanos y que tenga por objeto ayudar o apoyar el buen funcionamiento de 
los	mismos	o	contribuya	con	algún	tipo	de	servicio	público	urbano.
Existen	dos	grupos:
a) Elementos de carácter primario, que	por	sus	dimensiones,	su	significación	o	por	
su	 carácter	 resulten	 relevantes	 en	 el	 entorno	 urbano,	 tales	 como:	Monumentos,	
estatuas,	esculturas,	pérgolas,	fuentes,	graderías,	etc.




puestos	 de	 información	 turística,	 papeleras,	 cabinas	 telefónicas,	 paraderos,	
servicios	higiénicos,	jardineras,	letreros	con	nombres	de	calles,	placas	informativas,	
carteleras,	mapas	urbanos,	bancas,	 juegos	 infantiles,	 postes,	 faroles,	 luminarias,	
semáforos	vehiculares	y	peatonales,	señales	de	tránsito,	etc.
Artículo 9.-	El	perfil	urbano	está	determinado	por	 las	características	del	contorno	o	
silueta	 de	 las	 edificaciones	que	definen	 los	 espacios	 urbanos.	Estas	 características	
están	 dadas	 por	 los	 volúmenes,	 las	 alturas	 de	 las	 edificaciones,	 las	 fachadas	 y	 el	
mobiliario urbano.
Uno	de	los	objetivos	es	preservar	la	volumetría	conformante	del	perfil	urbano,	la	misma	
que responde a las raíces formales y funcionales de cada región y zona.
Artículo 10.-	La	infraestructura	de	servicios	públicos,	se	pueden	clasificar	en:
a) Infraestructura Primaria:	 Obras	 de	 captación,	 conducción,	 potabilización,	
almacenamiento	y	regularización	de	agua	potable;	Emisores,	colectores	primarios	y	
plantas	de	tratamiento;	Redes	de	energía	eléctrica	de	alta	tensión	y	subestaciones	
eléctricas;	 Antenas	 de	 radio	 y	 televisión	 mayores	 a	 5	 m	 de	 altura,	 antenas	 de	
microondas	y	antenas	parabólicas	de	televisión	vía	satélite;	Colectores	de	energía	
solar	de	más	de	10	m2	de	superficie.
b) Infraestructura Secundaria:	 Redes	 de	 distribución	 de	 agua	 potable,	 tomas	
domiciliarias,	medidores	cisternas.	Redes	de	desagüe	y	alcantarillado.	Redes	de	
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Redes	de	 telegrafía,	servicio	 telefónico	y	 televisión	por	cable,	antenas	de	radio	y	
televisión menores a 5 m de altura. Colectores de energía solar menores a 10 m2.
Artículo 11.- Los tipos de intervención que pueden efectuarse en los bienes culturales 
inmuebles	son:
a) Ampliación: Es la intervención por la cual se incrementa el área de construcción a 
una	edificación	existente.
b) Anastylosis: Es la intervención por la cual se realiza la reintegración de las partes 
existentes pero desmembradas de una estructura arquitectónica.
c) Conservación: Es la intervención que tiene por objeto prevenir las alteraciones y 
detener	los	deterioros	en	su	inicio,	a	fin	de	mantener	un	bien	en	estado	de	eficiencia	
y en condiciones de ser utilizado.
d) Consolidación: Técnica de restauración que consiste en la ejecución de las obras 






g) Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios que buscan 
detener	el	deterioro	de	una	edificación,	sus	instalaciones	y	equipamientos,	para	que	
puedan seguir funcionando adecuadamente.
h) Modificación:	Obra	que	varía	parcialmente	el	interior	o	exterior	de	una	edificación	
existente,	sin	alterar	el	área	techada	total,	tipología	y	estilo	arquitectónico	original.
i) Obra Nueva: Es	 toda	 una	 construcción	 ejecutada	 sobre	 terreno	 libre,	 no	
perteneciente a otro inmueble y cuyo diseño no es reproducción de otro. Se 




j) Protección: Son todas las acciones necesarias para la preservación de una ciudad 
o	 distrito	 histórico,	 promoviendo	 su	 evolución	 en	 forma	 equilibrada.	 Esta	 acción	
incluye	 la	 identificación,	conservación,	restauración,	rehabilitación,	mantenimiento	
y revitalización de dichas áreas.
k) Puesta en valor: Es	una	acción	sistemática	eminentemente	técnica,	dirigida	a	utilizar	
un	bien	conforme	a	su	naturaleza,	destacando	y	exaltando	sus	características	y	valores,	
hasta colocarlo en condiciones de cumplir a plenitud la función a que será destinado.
l) Reconstrucción: Construir	 de	 nuevo,	 total	 o	 parcialmente	 y	 en	 su	 lugar	 un	
inmueble	 declarado	monumento	 que	haya	 sufrido	 algún	 impacto	 ocasionado	por	
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m) Refacción:	Es	la	 intervención	que	repara	una	construcción	dañada,	mejorando	o	
renovando	sus	instalaciones,	equipamiento	y/o	elementos	constructivos,	sin	alterar	
la estructura ni el uso de la misma.
n) Rehabilitación: Habilitar de nuevo un inmueble o restituir a este su antiguo estado.
o) Reparación: Obra que consiste en reforzar o reemplazar elementos estructurales 
dañados.
p) Remodelación: Es la intervención que tiene por objeto dar nuevas condiciones 
de	habitabilidad	a	 un	 inmueble,	 adaptando	elementos	 y	 espacios	 a	 una	 función.	
No	 debe	 confundirse	 con	 la	 creación	 arquitectónica,	 que	 reutilice	 los	 elementos	
(deteriorados	o	no)	de	un	inmueble.





y naturales que ella genera.
r) Restauración: Es	 un	 proceso	 operativo	 técnico-	 científico	multidisciplinario,	 que	
siguiendo una metodología critico-analítica tiene por objeto conservar y revelar los 
valores	estéticos	e	históricos	de	un	bien,	mueble	o	inmueble.	Se	fundamenta	en	el	
respeto	de	los	elementos	antiguos	y	el	testimonio	de	los	documentos	auténticos,	se	
detiene ahí donde comienza lo hipotético.
s) Restitución: Restablecer parte o la totalidad de un monumento para recuperar su 
estado	original,	según	testimonios	y	evidencias.
CAPITULO II
EJECUCION DE OBRAS EN AMBIENTES MONUMENTALES








e) Las diversas funciones adquiridas por el área urbana en el curso de la historia.
Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o 
ambiente monumental que se pretende conservar.
La	 planificación	 de	 la	 conservación	 de	 las	 poblaciones	 y	 ambientes	 urbanos	

































El plan de manejo tratará de lograr una relación armónica entre el ambiente monumental 
y la población involucrada.
La conservación de los ambientes monumentales implica el permanente mantenimiento 
de	las	edificaciones	y	espacios	públicos.
Las	 nuevas	 funciones	 deben	 ser	 compatibles	 con	 el	 carácter,	 vocación,	 topologías,	
sistema constructivo y estructura de los ambientes monumentales.










Artículo 13.- La traza urbana original de los ambientes monumentales debe ser 
respetada,	evidenciando	las	características	de	su	proceso	evolutivo,	quedando	prohibidos	
los ensanches de vías o prolongaciones de vías vehiculares o peatonales existentes.
Artículo 14.- El mobiliario urbano deberá mantener un paso peatonal de 1.20 m. de 
ancho	mínimo,	libre	de	obstáculos.
Los elementos de mobiliario urbano adosados a construcciones tendrán una altura libre 
mínima de 2.10 m respecto al nivel de la vereda.
Los elementos que requieran estar adosados a una altura menor de 2.10 m como 
buzones,	 tableros	 informativos,	 etc.,	 no	 podrán	 proyectarse	 más	 de	 0.10	 m	 del	
alineamiento del plano de la fachada.
Artículo 15.- Los elementos de señalización y avisos no deberán afectar física 
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a) Las placas de nomenclatura de calles deberán indicar en primer término el nombre 
actual de la calle y en segundo término el nombre original de la misma con su 
correspondiente	 fecha.	 El	 diseño	 material	 y	 color,	 deberán	 ser	 acordes	 a	 las	
características del ambiente monumental.
b)	 La	 instalación	 de	 rótulos	 de	 una	 sola	 cara,	 adosados	 a	 las	 fachadas	 de	 los	
inmuebles	en	forma	paralela,	no	luminosos	y	sin	ninguna	estructura	que	afecte	las	
características arquitectónicas del inmueble.







un directorio en el interior de la zona de ingreso y de placas vecinas a las puertas de 
los diferentes locales interiores.
f)	 En	 los	 Monumentos,	 Ambientes	 Urbano	 Monumentales	 y	 Zonas	 Monumentales	
destinados a locales comerciales se permitirá la colocación de avisos comerciales. 




precedentes deberán ser autorizados por las entidades encargadas.
Las licencias municipales para la colocación de avisos comerciales en los locales 
ubicados	en	Monumentos,	Ambientes	Urbano	Monumentales	y	Zonas	Monumentales,	
deberán ser autorizadas previamente por las entidades encargadas.
No	 está	 permitida	 la	 colocación	 de	 avisos	 en	 terrenos	 sin	 construir,	 muros	 de	
terrenos	 sin	 construir	 y/o	 playas	 de	 estacionamiento,	 azoteas,	 fachadas	 laterales	
o	 posteriores,	 pisos	 superiores	 de	 los	 inmuebles,	 vías	 y	 áreas	públicas	 en	general,	
postes	de	alumbrado	público	y	mobiliario	urbano	en	general,	puertas	y	ventanas	de	
establecimientos comerciales y/o institucionales.
Artículo 16.-	Las	nuevas	edificaciones	deberán	respetar	los	componentes	de	la	imagen	
urbana que permitan su integración con los bienes culturales inmuebles existentes en 
el	lugar,	para	lo	cual	deberán	armonizar	el	carácter,	composición	volumétrica,	escala	y	
expresión formal de los citados inmuebles.
La volumetría de las construcciones debe adaptarse a la topografía de la zona y no 
debe	alterar	el	medio	físico	(natural	y	artificial)	del	ambiente	monumental.
Se deben establecer las características formales que le dan valor al ambiente 



































Los tanques de agua y cajas de ascensores no se consideran para determinar la altura 
de	la	edificación.
Estos deberán tener una altura no mayor a 3.50 m sobre el nivel del paramento de la 
fachada	principal,	estar	retirados	del	plomo	de	la	fachada	y	deberán	estar	cubiertos	o	
tratados	de	manera	que	su	presencia	no	altere	la	percepción	del	perfil	urbano.
Artículo 17.- No está permitida la instalación de estructuras para comunicaciones 
o	 transmisión	de	energía	eléctrica,	ni	de	elementos	extraños	 (antenas	de	 telefónica	
móvil,	casetas,	tanques	de	agua,	etc.)	que	por	su	tamaño	y	diseño	alterna	la	unidad	
del conjunto
Artículo 18.-	Dentro	 del	 perímetro	 de	 los	 ambientes	monumentales,	 no	 podrán	 ser	
llevadas a cabo obras de infraestructura primaria que impliquen instalaciones a nivel o 
elevadas	visibles	desde	la	vía	pública.
Las obras de infraestructura primaria de tipo subterráneo podrán realizarse en los 
ambientes	monumentales	siempre	y	cuando	su	construcción	no	afecte	ningún	elemento	
de	valor	cultural,	ni	los	predios	colindantes.





Los	 medidores	 de	 los	 servicios	 de	 energía	 o	 gas,	 se	 deberán	 acondicionar	 en	
habitaciones interiores.
Las	 edificaciones	 nuevas	 a	 construirse	 en	 Zonas	Monumentales	 se	 limitaran	 en	 su	
volumetría,	dimensiones	y	diseño,	a	fin	de	que	armonicen	con	los	Monumentos	y	los	
Ambientes	Urbanos	Monumentales	ubicados	en	dichas	Zonas.
Artículo 19.-	 La	 volumetría	 y	 el	 diseño	 de	 las	 edificaciones	 ubicadas	 en	 Zonas	
Monumentales	se	ceñirán	a	las	siguientes	pautas:
a) Los frentes se alinearan en toda su longitud con el límite de propiedad sobre la calle.
b)	 En	el	caso	que	se	trate	de	una	zona	donde	se	requiera	retiro	fronterizo,	los	frentes	
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Cultura en coordinación con la Municipalidad Provincial correspondiente. En todo 
caso,	la	altura	total	de	edificación	deberá	ser	tal	de	permitir	que	se	satisfagan	las	
siguientes	condiciones:
-	 No	altera	el	perfil	o	silueta	del	paisaje	urbano	de	 la	zona,	 interfiriendo	con	 los	
volúmenes	de	las	torres	de	las	Iglesias	u	otras	estructuras	importantes	de	carácter	
monumental.
- No alterar la relación de la zona con el paisaje natural circundante en caso que 
este,	por	su	topografía	y	características,	forme	parte	integrante	del	paisaje	urbano.
- No introducir elementos fuera de escala con los Monumentos y Ambientes 
Urbanos Monumentales que forman parte de la zona Monumental.
CAPITULO III
EJECUCION DE OBRAS EN MONUMENTOS Y AMBIENTES URBANO 
MONUMENTALES
Artículo 20.-	En	las	Monumentos	y	Ambientes	Urbano	Monumentales,	se	autorizarán	
trabajos	 de	 conservación,	 restauración,	 consolidación	 estructural,	 rehabilitación	 y	
mantenimiento,	remodelación	y	ampliación.
La autorización para la ejecución de trabajos en Monumentos y Ambientes Urbano 
Monumentales será otorgada por el Instituto Nacional de Cultura.
Artículo 21.- En los monumentos deberán respetarse tanto la tipología como los 
elementos artísticos y arquitectónicos de acuerdo a los criterios que el INC establezca.
Artículo 22.- La intervención en monumentos históricos está regida por los siguientes 
criterios:
a) Deberán respetar los valores que motivaron su reconocimiento como monumento 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
b)	 Solamente	se	permitirá	la	demolición	parcial	de	un	monumento	previa	evaluación,	
debiendo preponerse un proyecto de intervención total en el cual la obra nueva se 
integre al contexto.
c)	 Se	podrá	autorizar	el	uso	de	elementos,	técnicas	y	materiales	contemporáneos	para	
la conservación y buen uso de los monumentos históricos.
d)	 Se	 deberán	 conservar	 las	 características	 tipológicas	 de	 ordenamiento	 espacial,	
volumétricas	y	morfológicas,	así	como	las	aportaciones	de	distintas	épocas	en	 la	
medida que hayan enriquecido sus valores originales.
e) Se podrán efectuar liberaciones de elementos o partes de épocas posteriores 
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histórica. En este caso se deberá documentar y fundamentar la intervención.
f) En casos excepcionales la reconstrucción total o parcial de un inmueble se permite 
cuando	 exista	 pervivencia	 de	 elementos	 originales,	 conocimiento	 documental	
suficiente	de	lo	que	se	ha	perdido	o	en	los	casos	en	que	se	utilicen	partes	originales.
g)	 Para	 demoler	 edificaciones	 que	 no	 sean	monumentos	 históricos	 pero	 que	 formen	
parte	de	un	ambiente	monumental	se	deberá	obtener	autorización,	previa	aprobación	
del	 proyecto	 de	 intervención,	 el	 mismo	 que	 deberá	 considerar	 su	 integración	 al	
ambiente monumental. Las demoliciones solo se permiten cuando existen elementos 
que atenten contra la seguridad de las personas y/o la armonía urbana.
h)	 Los	Monumentos	deben	mantener	su	volumetría	y	altura	original,	las	intervenciones	
de	 adecuación	 y	 puesta	 en	 valor	 no	 deben	 modificar	 su	 expresión	 formal,	
características	arquitectónicas,	carpintería	y	motivos	ornamentales.
i) La obra nueva que se incorpore en la zona liberada del Monumento debe guardar 
correspondencia con el área intangible y no exceder en altura. En caso de existir 
pendiente	 en	 la	 calle,	 la	 obra	 nueva	 no	 debe	 visualizarse	 desde	 la	 vereda	 de	
enfrente ni sobresalir del promedio de la volumetría de la zona o ambiente Urbano 
Monumental donde se ubique.








conservarse especies arbóreas existentes y áreas de protección paisajística y 
ecológica general.
d) Los inmuebles integrantes de los Ambientes Urbano Monumentales deben mantener 
su	volumetría	y	altura	original,	las	intervenciones	de	adecuación	y	puesta	en	valor	
no	deben	modificar	su	expresión	formal,	características	arquitectónicas,	carpintería	
y motivos ornamentales componentes de la fachada.
e)	 Las	 edificaciones	 nuevas	 que	 se	 erijan	 en	 Ambientes	 Urbano	 Monumentales,	
deberán	 tener	 en	 cuenta,	 las	 siguientes	 pautas	 en	 cuanto	 a	 su	 volumetría,	
dimensiones	y	diseño,	a	fin	de	preservar	la	unidad	de	conjunto	de	dichos	ambientes:
-	 Mantendrán	 el	 alineamiento	 de	 los	 frentes	 de	 las	 edificaciones	 vecinas	 que	
conforman el Ambiente Urbano.
- Los planos de fachadas no podrán volar o proyectarse fuera del límite de 
propiedad. Las Entidades Encargadas determinaran en cada caso si pueden 
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de manera que se conserve la unidad y el carácter del conjunto.
Artículo 24.- Los inmuebles deberán ser pintados de manera integral para toda la unidad.
a) Para el pintado de los inmuebles Monumentales o de Valor Monumental 
necesariamente	se	deberá	efectuar	el	estudio	estratigráfico	con	el	fin	de	determinar	
la	capa	original	de	pintura,	pintándose	el	inmueble	del	color	encontrado.





la Municipalidad determinara el color a utilizarse de acuerdo a la cartilla de colores.
d)	 Queda	 prohibido	 la	 utilización	 de	 enchapes	 cerámicos,	 tarrajeos	 bruñados,	
escarchados,	materiales	reflejantes,	cristal	espejo	cuando	sean	atípicos	a	la	zona	
monumental donde se ubica el inmueble
e)	 Se	 rehabilitaran	 los	 pisos	 y	 pavimentos	 de	 las	 plazas,	 calzadas	 y	 veredas	 con	




de artefactos que garanticen un adecuado nivel de iluminación y que no produzcan 
distorsiones	de	color,	ni	de	escala	en	el	ambiente	en	que	se	ubiquen.	Así	mismo,	se	
suprime totalmente los tendidos aéreos de las líneas de instalaciones eléctricas y 
telefónicas existentes.
g)	 En	todos	los	espacios	públicos	(vías,	plazas,	plazuelas,	pasajes),	se	debe	considerar	
y	 rediseñar	 el	 Mobiliario	 Urbano,	 a	 fin	 de	 obtener	 el	 máximo	 aprovechamiento	
plástico y funcional de Área.
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a)	 Queda	 prohibido	 varias	 el	 trazo	 de	 calles	 y	 plazas	 en	 las	 zonas	monumentales,	
prohibiéndose el ensanche de vías y/o de prolongaciones que no se ajusten a la 
traza original.




Artículo 27.- Se permite la transformación de usos y funciones en los inmuebles 
monumentales siempre y cuando mantengan sus características tipológicas esenciales.
Los usos o destinos de los monumentos Históricos se regirán por el plan urbano 
establecido para la zona.
Los nuevos usos deberán garantizar el mantenimiento o mejora del nivel de calidad del 
inmueble y de su entorno urbano.




Urbano Monumentales y/o de valor monumental el estacionamiento podrá resolverse 
fuera del lote de acuerdo a lo que dispongan las autoridades municipales.
Artículo 28.-	La	obra	nueva	en	ambiente	monumental	deberá	seguir	los	siguientes	criterios:




proporciones de los vanos y la relación entre llenos y vacíos.
c) En las fachadas no se permite el empleo de materiales vidriados como cerámica 
o azulejos ni colores discordantes o llamativos cuando estos resulten atípicos a la 
zona monumental donde se ubique.
Artículo 29.- Las zonas arqueológicas son áreas de máxima protección por tener 
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En	las	zonas	arqueológicas	urbanas	se	permite	la	construcción	de	cercos	perimétricos,	
museos	 de	 sitio,	 servicios	 higiénicos,	 guardianía,	 iluminación	 artificial	 y	 elementos	
de protección para los visitantes y servicios complementarios acordes con el plan de 
manejo del Sitio.
Las	edificaciones	colindantes	con	los	límites	del	sitio	arqueológico	deberán	mantener	
una altura acorde con la altura del monumento arqueológico y tener características que 





- Fotografías o grabados anteriores del inmueble
- Documentos de propiedad.
b) Levantamiento del estado actual:
-	 Plano	de	las	fachadas	del	perfil	urbano	de	ambos	frentes	de	la	calle	donde	se	ubica	
el inmueble.
- Fotografías del exterior y del interior del inmueble
-	 Planos	de	plantas,	cortes	y	elevaciones.	Indicación	de	materiales	de	pisos,	techos	
y	 muros,	 reseñando	 su	 estado	 de	 conservación.	 Indicación	 de	 intervenciones	
efectuadas al inmueble.
-	 Planos	de	instalaciones	eléctricas	y	sanitarias,	indicando	el	estado	de	conservación.
- Memoria descriptiva de las funciones actuales y de los componentes formales.
c) Propuesta de conservación-restauración:
-	 Plano	 de	 ubicación.	 Planos	 de	 plantas,	 cortes	 y	 elevaciones	 indicando	 las	
intervenciones	a	efectuar,	 las	soluciones	estructurales	a	adoptar,	 y	 los	acabados	
que se proponen.
- Plano de techos. Detalles constructivos y ornamentales de los elementos a 
intervenir,	 consignando	 las	 especificaciones	 técnicas	 necesarias	 (materiales,	
acabados,	dimensiones)
-	 Planos	de	perfil	urbano	incluyendo	la	propuesta	(escala	1/200)
- Planos de instalaciones sanitarias y eléctricas.
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c)	 Plano	 del	 perfil	 urbano	 de	 ambos	 frentes	 de	 la	 calle	 donde	 se	 ubica	 el	 predio,	
incluyendo la propuesta.
Artículo 32.-	 Los	 propietarios,	 inquilinos	 u	 ocupantes	 de	 los	Monumentos	 y	 de	 los	
inmuebles	 en	 Ambiente	 Urbano	 Monumental	 o	 Zona	 Monumental,	 sean	 personas	
naturales	o	jurídicas,	públicas	o	privadas,	son	sus	custodios	y	están	en	la	obligación	
de	 velar	 por	 la	 integridad	 y	 conservación	 de	 su	 estructura,	motivos	 arquitectónicos,	
ornamentación y demás elementos que forman parte del monumento.
Artículo 33.- No se permitirá dentro de las zonas monumentales la subdivisión ni la 
independización de la unidad inmobiliaria cuando su concepción original haya sido 
unitaria. En los casos en que la unidad inmobiliaria haya sido concebida en varias 
partes	orgánicas	y	autosuficientes,	estas	pueden	ser	independizadas	pero	el	inmueble	




no	 sea	necesaria	 para	el	 servicio	 o	 puesta	en	 valor	 del	monumento,	 no	establezca	
servidumbres,	no	cause	daño	o	detrimento	alguno	a	los	valores	culturales	del	inmueble	
y no forma parte de si concepción unitaria original.
En los casos de que las unidades inmobiliarias hayan sido objeto de subdivisiones del 
predio	 original,	 se	 promoverá	 su	 acumulación	 y	 la	 conformación	 de	 organizaciones	
asociativas	 con	 personería	 jurídica,	 que	 representen	 a	 los	 propietarios	 a	 través	 de	
condominios de propiedad.
En	 los	 monumentos	 declarados,	 la	 acumulación	 procederá	 cuando	 las	 unidades	
inmobiliarias originales hayan sido objeto de subdivisiones y en el caso de que el predio 
por acumular sea necesario para el servicio y puesta en valor monumental existente.
Artículo 34.- El uso que se dé a los monumentos deberá ser decoroso y compatible 
con	el	respeto	que	merecen	las	obras	por	su	categoría	de	Monumentos,	asegurándose	
la	conservación	en	toda	sus	partes,	estructura,	forme,	motivos	ornamentales	y	demás	





aquellos considerados monumentales sin la autorización del Instituto Nacional de Cultura.
Artículo 35.-	Cuando	el	Instituto	Nacional	de	Cultura	no	realice	las	obras	directamente,	
































de	 restauración,	modificación	 y/o	 ampliación	 aprobados	 por	 el	 Instituto	Nacional	 de	
Cultura.





o	 responsable	 del	 mismo,	 dará	 cuenta	 inmediata	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Cultura,	
quien dictara las medidas preventivas correspondientes. Asimismo deberá comunicar 
de tales hechos a la Municipalidad Provincial o Distrital correspondiente.
Artículo 38.-	En	casos	de	desastres,	el	Instituto	Nacional	de	Cultura,	a	fin	de	proteger,	
conservar	 y	 recuperar	 la	 identidad	 propia	 de	 los	 Centros	 Históricos,	 Monumentos,	
Zonas	 y	 Ambientes	 Urbano	 Monumentales	 afectados,	 dictara	 los	 lineamientos	 y	
orientaciones	técnicas	que	deben	ser	observados	para	su	restauración,	recuperación	
y/o reconstrucción.
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